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OPERATING INSTRUCTION

Note: All the pictures in this manual are just schematic diagrams, the actual is the standard. Please read
this owner’s manual carefully and thoroughly before operating the unit! Take care of this manual for future
reference.

UHCTPYKUUA 3A YNOTPEBA

3abenexka: Bcuukun CHUMKYM B Ta3n MHCTPYKLMS Ca CaMO CXEMATUYHW Anarpamu, AenCTBUTeNIHUTE ca
cTaHpapTHuTe. Mosis, npoyeTeTe BHYMATENHO Ta3n UHCTPYKUUS 3a ynoTpeba npeau Aa sanoyrete pabota ¢
ypena! 3anaseTe Ta3n MHCTPYKLUUs 3a ObaeLlyn cnpasku

ErXEIPIAIO XPHZHZ

Znueiwaon: O €IKOVEG GTO TTAPOV eYXEIPIDIO gival axediaypdpupaTa, avaTpéSTe aTo TTPAyUaTIKO TTPoidv. AlaBdoTe
TIPOOEKTIKA TIG TIPOPUAGEEIG OTO TTaPAV eyXeIpidIo TTpoToU BéoeTe TN Hovada o€ Acitoupyial PuAdETe To TTapdV
EYXEIPIBIO yIa HEANOVTIKT| XpriOn.

UPUTE ZA UPOTREBU

Napomena: Sve slike u ovom priru¢niku su samo shematski dijagrami, fizi¢ki proizvod je standard. Molimo
Vas da pazljivo i temeljito proditate ovo uputstvo za upotrebu prije koristenja uredaja! Cuvajte ovaj priruénik
za buduce koristenje.

FELHASZNALOI KEZIKONYV

Megjegyzés: A kézikényvben talalhatd képek csak sematikus abrak, az aktualis a szabvany. Kérjiik, figyelmesen
olvassa el ezt a kézikonyvet miel6tt miikodtetné az eszkozt! Orizze meg ezt a kézikényvet a késSbbiekre is.

MANUAL DE UTILIZARE

Nota: Fotografiile din acest manual sunt doar diagrame schematice. Va rugam sa cititi “Manualul de Utilizare”
cu atentie, inainte de a utiliza aerul conditionat, pentru a asigura functionarea corespunzatoare. Pastrati
manualul pentru referinte ulterioare.

PRIROCNIK ZA UPORABO

Opomba: Vse slike v tem priroéniku so le shematske risbe, dejansko stanje je standard. Prosimo, da pred
uporabo skrbno in temeljito preberete ta priro¢nik za uporabo! Priro¢nik shranite za kasnej$o uporabo.



WARNING

Warning: This air conditioner uses R32 flammable refrigerant.

Notes: Air conditioner with R32 refrigerant, if roughly treated, may cause serious harm to the human body
or surrounding things.

e The room space for the installation, use, repair, and storage of this air conditioner should be greater than 5 m".

e Air conditioner refrigerant can not charge more than 1. 7kg.

¢ Do not use any methods to speed up defrost or to clean frosty parts except for particular recommended by
manufacturer.

¢ Not pierce or burn air conditioner, and check the refrigerant pipeline wether be damaged.

¢ The air conditioner should be stored in a room without lasting fire source, for example, open flame, burning gas
appliance, working electric heater and so on.

¢ Notice that the refrigerant may be tasteless.

¢ The storage of air conditioner should be able to prevent mechanical damage caused by accident.

¢ Maintenance or repair of air conditioners using R32 refrigerant must be carried out after security check to
minimize risk of incidents.

e Air conditioner must be installed with stop valve cover.

e Please read the instruction carefully before installing, using and maintaining.

Symbol Note Explanation

This symbol shows that this appliance uses a flammable refrigerant.If
WARNING the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source,
there is a risk of fire.

This symbol shows that the operation manual should be read
carefully.

@ CAUTION This symbol shows that a service personnel should be handling this

equipment with reference to the installation manual.

CAUTION This symbc_)l shows_ that information is available such as the operating
manual or installation manual.

CAUTION

SAFETY PRECAUTIONS

Incorrect installation or operation by not following these instructions may cause harm or damage to
people, properties, etc. The seriousness is classified by the following indications:

& WARNING! This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

@ CAUTION! This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties.
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/\ WARNING!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
(Only for the AC with CE-MARKING)
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance. (Except for the AC with CE-MARKING)

The air conditioner must be grounded. Incomplete grounding may result in electric shocks. Do

not connect the earth wire to the gas pipeline, water pipeline, lightning rod, or telephone earth wire.
Always switch off the device and cut the power supply when the unitis not in use for long time so as to ensure
safety.
Take care not let the remote control and the indoor unit watered or being too wet. Otherwise, it may cause short
circuit.
If the power supply cable is damaged, it must be replaced by manufacture or its service agent or a similar
qualified person.
Don't cut off main power switch during operating or with wet hands. It may cause electric shock.
Don't share the socket with other electric appliance. Otherwise, it may cause electric shock even fire and
explosion.
Always switch off the device and cut the power supply before performing any maintenance or cleaning.
Otherwise, it may cause electric shock or damage.
Don't pull the power cord when pull out the power plug. The damage of pulling power cord will cause serious
electric shock.
A warning that ducts connected to an appliance shall not contain an ignition source.
Don'tinstall air conditioner in a place where there is flammable gas or liquid. The distance between them
should above 1m. It may cause fire even explosion.
Don't use liquid or corrosive cleaning agent wipe the air conditioner and sprinkle water or other liquid either.
Doing this may cause electric shock or damage to the unit.
Don't attempt to repair the air conditioner by yourself. Incorrect repairs may cause fire or explosion. Contact a
qualified service technician for all service requirement.
Don't use air conditioner in lightning strom weather. Power supply should be cut in time to prevent the
occurrence of danger.
Don't put hands or any objects into the air inlets or outlets. This may cause personal injury or damage to the unit.
Please note whether the installed stand is firm enough or not. If it is damaged, it may lead to the fall of the unit
and cause the injury.
Don't block air inlet or air outlet. Otherwise, the cooling or heating capacity will be weakened, even cause
system stop operating.
Don't let the air conditioner blow against the heater appliance. Otherwise it will lead to incomplete combustion,
thus causing poisoning.
The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
An earth leakage breaker with rated capacity must be installed to avoid possible electric shocks.
This product contains fluorinated greenhouse gases.
Refrigerant leakage contributes to climate change.
Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a
refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP
equal to [675]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on
global warming would be [675] times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere
with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
Ensure no following objects under the indoor unit:
1. microwaves, ovens and other hot objects.
2. computers and other high electrostatic appliances.
3. sockets that plug frequently.
The joints between indoor and outdoor unit shall not be reused, unless after re-flaring the pipe.
The specification of the fuse are printed on the circuit bord, such as: 3.15A/250V AC, etc.
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WEEE Warning

Meaning of crossed out wheeled dustbin: Do not dispose of electrical appliances as

unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for

information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed

of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the

food chain, damaging yourhealth and well-being. When replacing old appliances with new .
ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free

of charge.

Q@ caution:

Don't open the windows and doors for long time when the air conditioner is running. Otherwise, the cooling or
heating capacity will be weakened.

Don't stand on the top of the outdoor unit or place heavy things on it. This cloud cause personal injuries or
damage the unit.

Don't use the air conditioner for other purposes, such as drying clothes, preserving foods,etc.

Don't apply the cold air to the body for a long time. It will deteriorate your physical conditions and cause health
problems.

Set the suitable temperature. Itis recommended that the temperature difference between indoor and outdoor
temperature should not be too large. Appropriate adjustments of the setting temperature can prevent the
waste of electricity.

If your air conditioner is not fitted with a supply cord and a plug, an anti-explosion all-pole switch must be
installed in the fixed wiring and the distance between contacts should be no less than 3.0 mm.

If your air conditioner is permanently connected to the fixed wiring, a anti-explosion residual current device
(RCD) having rated residual operating current not exceeding 30 mA should be installed in the fixed wiring.
The power supply circuit should have leakage protector and air switch of which the capacity should be more
than1 .5 times of the maximum current.

Regarding the installation of the air conditioners, please refer to the below paragraphs in this manual.

NOTICES FOR USE

The conditions of unit can't normally run

Within the temperature range provided in following table, the air conditioner may stop running and other
anomalies may arise.

Outdoor >430C (ApplytoT1) Outdoor >2i c
Cooling >52°C (Apply to T3) Heating <-7°C
Indoor <18°C Indoor >27°C

When the temperature is too high, the air conditioner may activate the automatic protection device, so that the
air conditioner could be shut down.

When the temperature is too low, the heat exchanger of the air conditioner may freeze, leading to water
dripping or other malfunction.

In long-term cooling or dehumidification with a relative humidity of above 80% (doors and windows are open),
there may be water condenses or dripping near the air outlet.

T1and T3 refer to ISO 5151.
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Notes for heating

e The fan of the indoor unit will not start running immediately after the heating is started to avoid blowing out cool
air.

e Whenitis cold and wet outside, the outdoor unit will develop frost over the heat exchanger which will increased
the heating capacity. Then the air conditioner will start defrost function.

e During defrost, the air conditioner will stop heating for about 5-12 minutes.

® Vapor may come out from the outdoor unit during defrost. This is not a malfunction, but a result of fast defrost.

o Heating will resume after defrost is complete.

Notes for turning off

e When the air conditioner is turned off, the main controller will automatically decide whether to stop immediately
or after running for dozens of seconds with lower frequency and lower air speed.

Emergency operation

e |fthe remote controller is lost or broken, use force switch

button to operate the air conditioner.
e |f this button is pushed with the unit OFF, the air

conditioner will operate in Auto mode. Force switch
e [f this button is pushed with the unit ON, the air

conditioner will stop running.

Airflow direction adjustment

1. Use up-down swing and left-right swing buttons on the remote
controller to adjust the airflow direction. Refer to the operation
manual of the remote controller for detail.

2. For models without left-right swing function, the fins has to be
moved manually.

Note: Move the fins before the unit is in operation, or your finger

might be injured. Never place your hand into the air inlet or outlet

when the air conditioner is in operation.

Specific caution Connector
1.0pen front panel of the indoor. Cable 1
2. The connector (as Fig) can not touch the terminal Cable 2
board, and is positioned as shown in Fig. &l Terminal board
|




NAMES OF EACH PART

Indoor unit
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Note: All the pictures in this manual are just schematic diagrams, the actual is the standard.
Plug, WiFi function, Negative-ion function, and vertical and horizontal; swing function both are optional.
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CLEAN AND CARE

/\ WARNING!

e Before the cleaning of the air conditioner, it must be shut down and the electricity must be cut off for more than
5 minutes, otherwise there might be the risk of electric shocks.

e Do not wet the air conditioner, which can cause an electric shock. Make sure not to rinse the air conditioner with
water under any circumstances.

e Volatile liquids such as thinner or gasoline will damage the air conditioner housing, therefore please clean the
housing of air conditioner only with soft dry cloth and damp cloth moistened with neutral detergent.

¢ In the course of the using, pay attention to cleaning the filter regularly, to prevent the covering of dust which
may affect the effect. If the service environment of the air conditioner is dusty, correspondingly increase the
number of times of cleaning. After removing the filter, do not touch the fin part of the indoor unit with the finger,
and no force to damage the refrigerant pipeline.

Clean the panel

When the panel of the indoor unit is contaminated, clean it gently with a wrung towel using tepid water below
40°C, and do not remove the panel while cleaning.

Clean the air filter

Remove the air filter

(R —g

1. Use both hands to open the panel for an angle from both ends of the panel in accordance with the direction of
the arrow.
2. Release the air filter from the slot and remove it.

Clean the Air Filter

Use a vacuum cleaner or water to rinse filter, and if the filter is very dirty (for example, with greasy dirt),
clean it with warm water (below 45 °C) with mild detergent dissolved in, and then put the filter in
the shade to dry in the air.

Mount the Filter

1. Reinstall the dried filter in reverse order of removal, then cover and lock the panel.

i T ——

Check before use

1. Check whether all the air inlets and outlets of the units are unblocked.

2. Ceck whether there is blocking in the water outlet of the drain pipe, and immediately clean it up if any.

3. Check the ground wire is reliably grounded.

4. Check whether the remote control batteries are installed, and whether the power is sufficient.

5. Check whether there is damage in the mounting bracket of the outdoor unit, and if any, please contact our local
service center.



Maintain after use

1. Cut off the power source of the air conditioner, turn off the main power switch and remove the batteries from the
remote controller.

2. Clean the filter and the unit body.

3. Remove the dust and debris from the outdoor unit.

4. Check whether there is damage in the mounting bracket of the outdoor unit, and if any, please contact our local
service center.

Q@ caution:

Do not repair the air conditioner by yourself as wrong maintenance may cause electric shock or fire or explode,
please contact the authorized service center and let the professionals conduct the maintenance, and checking the
following items prior to contacting for maintenance can save your time and money.

TROUBLESHOOTING

Phenomenon Troubleshooting

® There might be power outages. < Wait until power is restored.

The air conditioner does | ® Power plug may be loose out from the socket. - The plug in the plug tightly.
not work. e Power switch fuse may blow. < Replace the fuse.

® The time for timing boot is yet to come. - Wait or cancel the timer settings.

The air conditioner can't
run after the immediate | o If the air conditioner is turned on immediately after it is turned off, the protective
start-up after it is shut delay switch will delay the operation for 3 to 5 minutes.

down.

* May reach the setting temperature. = It is a normal function phenomenon.

e May be at a defrosting state. - It will automatically restore and run again after
defrosting.

e Shutdown Timer may be set. = If you continue to use, please turn it on again.

The air conditioner stops
running after it starts up
for a while.

e Excessive accumulation of dust on filter, blocking at air inlet and outlet, and the
excessively small angle of the louver blades all will affect the cooling and heating
effect. > Please clean the filter, remove the obstacles at the air inlet and outlet
and regulate the angle of the louver blades.

e Poor cooling and heating effect caused by doors and windows opening, and
unclosed exhaust fan. 5 Please close the doors, windows, the exhaust fan, etc.

e Auxiliary heating function is not turned on while heating, which may lead to poor
heating effect. = Turn on the auxiliary heating function. (only for models with
auxiliary heating function)

® Mode setting is incorrect, and the temperature and wind speed settings are not
appropriate. = Please re-select the mode, and set the appropriate temperature
and wind speed.

The wind blows out, but
the cooling/ heating
effect is not good.

¢ The air conditioner itself does not have undesirable odor. If there is odor, it may

The indoor unit blows - ; A a
be due to accumulation of the odor in the environment. - Clean the air filter or

out odor. activate the cleaning function.

There is sound of e When the air conditioner is started up or stopped, or the compressor is started
running water during up or stopped during the running, sometimes the “hissing” sound of running
the running of air water can be heard. & This is the sound of the flow of the refrigerant, nota
conditioner. malfunction.
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Phenomenon Troubleshooting

Aslight “click” sound is
heard at the of start-up
or shut-down.

¢ Due to temperature changes, panel and other parts will swell, causing the sound
of friction. & This is normal, not a fault.

¢ The sound of fan or compressor relay switched on or off.

e When the defrosting is started or stop running, it will sound. = That is due to the
refrigerant flowed to reverse direction. They are not malfunctions.

¢ Too much dust accumulation in the air filter of the indoor unit may result in
fluctuation of the sound. - Clean the air filters in time.

¢ Too much air noise when “Strong wind"” is turned on. = This is normal, if feeling
uncomfortable, please deactivate the “Strong wind” function.

The indoor unit makes
abnormal sound.

® When ambient humidity is high, water drops will be accumulated around the air
outlet or the panel, etc. - This is a normal physics phenomenon.

¢ Prolonged cooling run in open space produces water drops. - Close the doors

and windows.

Too small opening angle of the louver blades may also result in water drops at

the air inlet. - Increase the angle of the louver blades.

There are water drops
over the surface of the
indoor unit.

During the cooling
operation, the indoor
unit outlet sometimes
will blow out mist.

e When the indoor temperature and humidity are high, it happens sometimes.
- This is because the indoor air is cooled rapidly. After it runs for some time, the
indoor temperature and humidity will be reduced and the mist will disappear.

& Immediately stop all operations and cut off the power supply, contact our Service center locally in
following situations.

e Hear any harsh sound or smell any awful odor during running.
e Abnormal heating of power cord and plug occurs.

e The unit or remote controller has any impurity or water.

¢ Air switch or leakage protection switch is often disconnected.

NOTICES FOR INSTALLATION

@ IMPORTANT NOTICES!

e Before installating, please contact with local authorized maintenance cenler, if unit is not installed by the

authorized maintenance center, the malfunction may not solved,due to discommodious contact.

¢ The air conditioner must be installed by professionals according to the national wiring rules and this manual.
o Refrigerant leak tesf must be made after installation.
¢ To move and install air conditioner to another place, please contact our local special service center.

Unpacking Inspection

e Open the box and check air conditioner in area with good ventilation (open the door and window) and without

ignition source.
Note: Operators are required to wear anti-static devices.

¢ |tis necessary to check by professional whether there is refrigerant leakage before opening tlie box of outdoor

machine; stop installing the air conditioner if leakage is found.

¢ The fire prevention equipment and anti-static precautions shall be prepared well before checkingThen check

the refrigerant pipeline to see if there is any collision traces, and whether the outlook 1s good.




Safety Principles for Installing Air Conditioner

e Fire prevention device shall be prepared before installation.

¢ Keep installing site ventilated.(open the door and window)

e Ignition source,smoking and calling is not allowed to exist in area where R32 refrigerant rocated.

e Anti-static precautions in necessary for installing air conditioner, e.g. wear pure cotton clothes and gloves.

o Keep leak detector in working state during the installation.

e If R32 refrigerant leakage occurs during tfle installation, you shall immediately detect the concentration in indoor
environment until it reaches a safe level. If refrigerant leakage affects the performance of the air conditioner,
please immediately stop the operation, and the air conditioner must be vacuumed firstly and be returned to the
maintenance station for processing.

e Keep electric appliance, power switch, plug, socket, high temperature heat source and high static away from the
area underneath sidelines of the indoor unit.

® The air conditioner shall be installed in an accessible location to installation and maintenance, without obstacles
that may block air inlets or outlets of indoor/outdoor units, and shall keep away from heat source inflammable or
explosive conditions.

e When installing or repairing the air conditioner and the connecting line is not long enough, the entire
connecting line shall be replaced with the connecting line of the original specification; extension is not allowed.

¢ Use new connection pipe, unless re-flaring the pipe.

Requirements For Installation Position

¢ Avoid places of inflammable or explosive gas leakage or where there are strongly aggressive gases.

¢ Avoid places subject to strong artificial electric/magnetic fields.

¢ Avoid places subject to noise and resonance.

¢ Avoid severe natural conditions (e.g. heavy lampblack, strong sandy wind, direct sunshine or h1gli temperature
heat sources).

e Avoid places within the reach of cnildren.

® Shorten the connection between the indoor and outdoor units.

e Select where it is easy to perform service and repair and where the ventilation good.

e The outdoor unit shalrnot be installed in any way that could occupy an aisle, stairway, exit, fire escape, catwalk or
any other public area.

¢ The outdoor unit shall be installed as far as possible from the doors and windows of the neighbors as well as the
green plants.

Installation environment inspection

e Check nameRlate of outdoor unit to make sure whether the refrigerant is R32.

e Check the floor space of the room. The space shall not be less than usable space(sm2 ) in the specification.The
outdoor unit shall be installed at a well-ventilated place.

e Check the surrounding environment of installation site: R32 shall not be installed in the enclosed reserved space
of a building.

e When using electric drill to make holes in the wall, check first whether there is pre-buried pipeline for water,
electricity and gas.

e |tis suggested to use the reserved hole in the roof of tfle walr

Requirements of the mounting structure

e The mounting rack must meet the relevant national or industrial standards in terms of strength with welding and
connection areas rustproofed.

¢ The mounting rack and its load carry surface shall be able to withstand 4 times or above the weight of the unit,
or 200kg, whichever is heavier.

¢ The mounting rack of the outdoor unit shall be fastened with expansion bolt.

e Ensure the secure installation regardless of what type of wall on which it is installed, to prevent potential
dropping that could hurt people.

ENG



ENG

Electrical Safety Requirements

e Be sure to use the rated voltage and air conditioners dedicated circuit for the power supply, and the power cord
diameter must meet the national requirements.

e When the maximum current of air conditioner is =16A, it must use the air switch or leakage protection switch
equipped with protection devices.

e The operating range is 90%-110% of the local rated voltage. But insufficient power supply malfunction, electrical
shock, or fire. If the voltage instability, proposed to increase the voltage regulator.

® The minimum clearance between the air conditioner and the combustibles is 1.5 m.

e The interconnection cord connect the indoor and outdoor units. You must first choose the right cable size
before preparing it for connection.

e Cable Types: Outdoor Power Cable: HO7RN-F or HO5RN-F;

Interconnection cord: HO7RN-F or HO5RN-F;
e Minimum Cross-Sectional Area of Power cable and interconnection cord.

North America Other regions
Appliance AWG Rated _Current of Nominal Cross-Sectional
Amps (A) Appliance (A) Area (mm?)

10 18 >3and<6 0.75

13 16 >6and <10 1

18 14 >10and <16 1.5

25 12 >10and <16 25

30 10 >10and <16 4

40 8 >10and <16 6

¢ The size of the interconnection cord, power cable, fuse, and switch needed is determined by the maximum
current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on the side panel of the unit.
Refer to this nameplate to choose the right cable, fuse, or switch.

¢ Note: Core number of cable refer to the detailed wiring diagram adhered on the unit which you purchased.

Requirements for operations at raised height

e When carrying out installation at 2m or higher above the base level, safety belts must be worn and ropes of
sufficient strength be securely fasten to the outdoor unit, to prevent falling that could cause personal injury or
death as well as property loss.

Grounding Requirements

e The air conditioner is the class | electrical appliance and must ensure a reliable grounding.

¢ Do not connect the grounding wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod, telephone line, or a circuit poorly
grounded to the earth.

e The grounding wire is specially designed and shall not be used for other purpose, nor shall it be fastened with a
common tapping screw.

¢ Interconnection cord diameter should be recommended as per instruction manual ,and with type O terminal
that meet local standards (internal diameter of type O terminal needs to match the screw size of the unit, no
more than 4.2mm). After installation, check the screws whether have been fixed effectively, and there is no risk
of loosening.
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¢ The connection method of the air conditioner and the power cord and the interconnection method of each

independent element shall be subject to the wiring diagram affixed to the machine.

¢ The model and rating value of the fuse shall be subject to the silkscreen on corresponding controller or fuse

sleeve.

Packing list

Packing list of the indoor unit

Packing list of the outdoor unit

Name Quantity Unit Name Quantity Unit
Indoor Unit 1 Set Outdoor Unit 1 Set
Remote Controller 1 PC Connecting pipe
. 2 PC
: (optional)
Batteries (7#) 2 PC
Plastic Strap 1 ROLL
Owner’s manual 1 Set
Pipe Protection Ring 1 PC
Drain pipe 1 PC
Luting (putty) 1 PACKET
(optional)
Note: All accessories s hall be subject to actual packaging material, and if there is any difference, please
understand.
Dimension drawing of indoor unit installation
Space to the ceiling
Space to the wall Space to the wall
20cm above 20cm above

N
3} rsemtoe
J

200-260cm

Space to the floor
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Mounting plate

1. The wall for installation of the indoor unit shall be hard and
firm, so as to prevent vibration.

2. Use the "+" type screw to fasten the peg board, horizontally

mount the peg board on the wall, and ensure the lateral
horizontal and longitudinal vertical.

3. Pull the peg board by hand after the installation, to confirm
whether it is solid.

Wall-through Hole

1. Make a hole with an electric hammer or a water drill at the
predetermined position on the wall for piping, which shall
slant outwardly by 5°-10°.

2.To protect the piping and the cables from being damaged
running through the wall, and from the rodents that may
inhabit in the hollow wall, a pipe protecting ring shall be
installed and sealed with putty.

Note: Usually, the wall hole is $60mm~»80mm. Avoid pre-

buried power wire and hard wall when making the hole.

Route of Pipeline

B -

Pipe protection
ring

m -

Putty

1. Depending on the position of the unit, the piping may be routed sideway from the left or the right (Fig 1), or
vertically from the back (Fig 2) (depending on the pipe length of the indoor unit). In the case of sideway routing,

cut off the outlet cutting stock of the opposite side.

Fig1

Connecting Pipe
Drain Hose and

Outlet material preparation

Fig 2

Connecting Pipe
Drain Hose and
Cables



Drain pipe connection

1. Remove the fixed part to pull out pipe of indoor machine from the case. Screw the hexagon nut in the left of the

joint to the end with your hand.
2. Connect the connecting pipe to the indoor unit:

Aim at the pipe center, tighten the Taper nut with fingers, and then tighten the Taper nut with a torque wrench,
and the direction is shown in diagram on the right. The torque used is shown in the following table.
Note: Carefully check if there is any damage of joints before installation.

The joints shall not be reused, unless after re-flaring the pipe.

Tightening torque table

The size of pipe (mm) Torque (Nm)
o6/ $6.35 15~88
$9/$9.52 35~40
G612/ ¢12.7 45~ 60

$15.88 73~78
$19.05 75~ 80

Wrap the Piping

N

. Use the insulation sleeve to wrap the joint part the indoor
unit and the connection pipe, and then use insulating
material to pack and seal insulation pipe, to prevent
generation of condensate water on the joint part.

2. Connect the water outlet with drain pipes, and make the

connection pipe, cables, and the drain hose straight.

3. Use plastic cable ties to wrap the connecting pipes, cables

and drain hose. Run the pipe sloping downward.

Fixing the Indoor Unit

1. Hang the indoor unit on the peg board, and move the
unit from left to right to ensure that the hook is properly
positioned in the peg board.

2. Push toward the lower left side and the upper right side of
the unit toward the peg board, until the hook is embedded
in the slot and makes a “click” sound.

Indoor unit pipe  Taper nut Connecting

| @@//

Spanner ﬁﬁ@ﬁ Torgue wrench

Connecting Pipe
Drain Hose
and Cables

Plastic Strap
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Wiring diagram

e If your air conditioner is provided with interconnection cord , the wiring of the indoor unit is connected in the
factory, there is no need of connection.
o |f the interconnection cord is not provided, connection is needed in accordance with the

After installation, check:

1. The screws whether have been fixed effectively, and there is no risk of loosening.

2. Connector of display board whether put in the right place and do not touch the terminal board.
3. Control box cover whether cover tightly.

Constant speed Variable speed Connector
[slafs[efam[tn] [L[n[ET s] 0
( ) 8 &b obe
( ) If there is a connector,
To Outdoor unit connect it directly.

To Outdoor unit

[L]Llofn ][O 5]

1514]3]S[an[1L)]

( )

To Outdoor unit ( )

To Outdoor unit

NOTE:

 This manual usually includes the wiring mode for the different kind of A/C. We cannot exclude the possibility that
some special type of wiring diagrams are not included.

¢ The diagram are for reference only. If the entity is difference with this wiring diagram, please refer to the detailed
wiring diagram adhered on the unit which you purchased.



INSTALL OUTDOOR UNIT GAS R32

Dimension drawing of outdoor unit installation

Alir inside
Space to the obstruction

50cm above

Space to the obstruction

Air outside

Installation outdoor unit bolt

e | amm | s

= 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290

] 660(710)x500x240 500 260

| 700(745)x500x255 460 260

730(780)x545x285 540 280

left Right 760(810)x545x285 540 280
installation feet installation feet 790(840)x550x290 545 300
—\Airinlet A 800(860)x545x315 545 315
— = 800(850)x590(690)x310 540 325

: 825(880)x655x310 540 335

N C ] 900(950)x700x350 630 350
s T 900(950)x795x330 535 350

Air outlet 970(1044)x803x395 675 409

Install the connection pipe

Connect the Outdoor Unit with Connecting Pipe:

Aim the counter-bore of the connecting pipe at the stop valve, and
tighten the Taper nut with fingers. Then tighten the Taper nut with

a torque wrench. When prolonging the piping, extra amount of
refrigerant must be added so that the operation and performance of
the air conditioner will not be compromised.

Stop valve

Taper nut

Piping Amount of refrigerant to be added Ar“nount of
length refrigerant for
5M Not needed the unit
CC12000Btu 16g/m 1kg
5-15M
CC18000Btu 24g/m 2 kg

Note: 1. This table is for reference only.
2.The joints shall not be reused, unless after re-flaring the pipe.
3. After installation, check the stop valve cover whether be fixed effectively.

17
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Connection
pipe

Liquid side pipe
Gas side pipe

Spanner

Stop valve
cover
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INSTALL OUTDOOR UNIT GAS R410a

Dimension drawing of outdoor unit installation

Space to the obstruction

30cm above

.

Space to the obstruction

Air outside

20cm above

— WT

w2

Left
installation feet

Right
installation feet

A

\ Airinlet
n

Air outlet

Install the connection pipe

Connect the Outdoor Unit with Connecting Pipe:

Aim the counter-bore of the connecting pipe at the stop valve, and
tighten the Taper nut with fingers. Then tighten the Taper nut with
a torque wrench. When prolonging the piping, extra amount of

Air inside

Installation outdoor unit bolt

Space to the obstruction

e | A | siom)
665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290
660(710)x500x240 500 260
700(745)x500x255 460 260
730(780)x545x285 540 280
760(810)x545x285 540 280
790(840)x550x290 545 300
790(840)x550x290 545 315

800(850)x590(690)x310 545 325
825(880)x655x310 540 335
900(950)x700x350 630 350

970(1044)x803x395 675 409

refrigerant must be added so that the operation and performance of
the air conditioner will not be compromised.

Piping Amount of refrigerant to be added
length
5M Not needed
CC12000Btu 20g/m
5-15M
CC18000Btu 30g/m

Note: 1. This table is for reference only.

Taper nut

= oD
1

Stop valve

Connection
pipe

Liquid side pipe
Gas side pipe

/ Spanner




INSTALL OUTDOOR UNIT

Wiring Connection

1. Loosen the screws and remove E-parts cover from the unit.

2. Connect the cables respectively to the corresponding terminals of
the terminal board of the outdoor unit (see the wiring diagram), and if
there are signals connected to the plug, just conduct butt joint.

3.Ground wire: Remove the grounding screw out of the electric bracket,
cover the grounding wire end onto the grounding screw and screw it
into the grounding hole.

4 Fix the cable reliably with fasteners (Pressing board).

5.Put the E-parts cover back in its original place and fasten it with screws.

Wiring diagram

Constant speed

ENG

E-parts cover

Variable speed

L[NTe] 4 L vals §5|L|N|S|@|
( \

LIl 2

( ) )
To power To indoor unit (
To indoor unit
L [o] 4 |CrvalsTaTe] Ls N
( )« )
(
To power To indoor unit
To indoor unit
Connector

©)

& dbe

S

If there is a connector, connect it directly.

Note:

e This manual usually includes the wiring mode for the different kind of A/C. We cannot exclude the possibility

that some special type of wiring diagrams are not included.

e The diagram are for reference only. If the entity is difference with this wiring diagram, please refer to the detailed

wiring diagram adhered on the unit which you purchased.
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Vacuuming (Gas R32)

Exclusive R32 refrigerant pump must be used in making R32 refrigerant vacuum.

Before working on the air conditioner, remove the cover of

the stop valve(gas and liquid valves)and be sure to retighten it

afterward.(to prevent the potential air leakage).

1.To prevent air leakage and spilling tighten all connecting

nut of all flare tubes.

2. Connect the stop valve, charge hose, manifold valve, and

vacuum pump.

3. Fully open the handle Lo of the manifold valve and
apply vacuum for at least 15 minutes and check that the
compound vacuum gauge reads -0.1MPa (-76cmHg).

4. After applying vacuum, fully open the stop valve with a hex

wrench.

5. Check that both indoor and outdoor connections are free

of air leakage.

Compound meter

Pressure

valve
Handle Hi

Charge
hose

Vacuum
pump

Stopvalve  Stop valve
Expelling the air (Gas R410a) (iquid valve) ~ (gas valve)
Outdoor unit refrigerant discharging method.
After the pipe side connection is complete, proceed as follows.
J& =T ] B
G rt . &
as pa Waitfor 8 | quickly @77:_/ (e,.’/
seconds tighten and & &
Loosen the connect the
temporarily nut.
fastened
nut by half turn. ) ) Full Check that all
The installing torque ully open eckthata
is the same as that the spindles indoor and
of the gas end of the | ©f the liquid Outdoor
o %X indoor unit. end and of connections
Liquid part —> < the other two are free of air
I > ends. leakage.
Loosen the Hex
wrench by half
turn.

Vacuum Pumping Method (R410A refrigerant evacuation must use the vacuum pumping method).

Before working on the air conditioner, remove the cover

of the stop valve (gas and liquid valves) and be sure to
retighten it afterward (to prevent the potential air leakage).

1.To prevent air leakage and spilling tighten all
connecting nut of all flare tubes.

2. Connect the stop valve, charge hose, manifold valve,

and vacuum pump.

3. Fully open the handle Lo of the manifold valve and
apply vacuum for at least 15 minutes and check that the
compound vacuum gauge reads -0.1 MPa (-76cmHg).

4. After applying vacuum, fully open the stop valve with a

hex wrench.

5. Check that both indoor and outdoor connections are

free of air leakage.

Stop valve
(liquid valve)
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Stop valve
(gas valve)

Pressure
gauge
Manifold

valve
Handle Hi

Charge
hose

Vacuum
pump



Outdoor condensation drainage (Heat pump type only)

When the unit is heating, the condensing water and defrosting
water can be out reliably through the drain house.
Installation:

Install the outdoor drain elbow in $25 hole on the base

plate, and joint the drain hose to the elbow, so that the

waste water formed in the outdoor unit can be drained

out to a proper plate.

)

CHECK AFTER INSTALLATION AND TEST
OPERATION

Check after installation

Electrical Safety Check

1. If the supply voltage is as required.

2. If there is any faulty or miss connection in each of the power, signal and grounding wires.

3. If the grounding wire of the air conditioner is securely grounded.

Installation Safety Check

1. If the installation is secure.

2. If the water drain is smooth.

3. If the wiring and piping are correctly installed.

4. Check that no foreign matter or tools are left inside the unit.

5. Check the refrigerant pipeline is protected well.

Leak test of the refrigerant

Depending on the installation method, the following methods may be used to check for suspect leak, on areas

such as the four connections of the outdoor unit and the cores of the cut-off valves and t-valves:

1. Bubble method: Apply of spray a uniform layer of soap water over the suspected leak spot and observe carefully
for bubble.

2. Instrument method: Checking for leak by pointing the probe of the leak detector according to the instruction to
the suspect points of leak.

Note: Make sure that the ventilation is good before checking.

Test Operation

e Verify that all piping and connection cables are well connected.

e Confirm that the values at the gas side the liquid-side are fully open.

e Connect the power cord to an independent power socket.

e Install batteries in remote control.

Note: Make sure that the ventilation is good before testing.

Test Operation method:

1. Turn on the power and push the ON/OFF switch button of the remote controller to start the air conditioner.

2. Select COOL, HEAT (not available on cool-only models), SWING and other operation modes with the remote
controller and see if the operation is ok.

21
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MAINTENANCE NOTICE

Attention:

For maintenance or scrap, please contact authorized service centers. Maintenance by unqualified person may
cause dangers. Feed air conditioner with R32 refrigerant, and maintain the air conditioner in strictly accordance
with manufacturer’s requirements. The chapter is mainly focused on special maintenance requirements for
appliance with R32 refrigerant. Ask repairer to read after-sales technical service handbook for detailed information.

Qualification requirements of maintenance personnel

1. Special training additional to usual refrigerating equipment repair procedures is required when equipment
with flammable refrigerants is affected. In many countries, this training is carried out by national training
organisations that are accredited to teach the relevant national competency standards that may be set in
legislation. The achieved competence should be documented by a certificate.

2. The maintenance and repair of the air conditioner must be conducted according to the method
recommended by the manufacturer. If other professionals are needed to help maintain and repair the
equipment, it should be conducted under the supervision of individuals who have the qualification to repair
AC equipped with flammable refrigerant.

Inspection of the Site

Safety inspection must be taken before maintaining equipment with R32 refrigerant to make sure the risk of fire is
minimized. Check whether the place is well ventilated, whether anti-static and fire prevention equipment is perfect.
While maintaining the refrigeration system, observe the following precautions before operating the system.

Operating Procedures

1.General work area:
All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried
out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that
the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

2. Checking for presence of refrigerant:
The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the
technician is aware of potentially toxic or flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment
being used is suitable for use with all applicable refrigerants, Le.non-sparking, adequately sealed or intrinsically
safe.

3. Presence of fire extinguisher:
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire
extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the
charging area.

4. No ignition sources:
No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work shall
use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition
sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing,
removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to
work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable
hazards or ignition risks.
‘No Smoking' signs shall be displayed.

5. Ventilated Area(open the door and window):
Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or
conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried
out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the
atmosphere.

6. Checks to the refrigeration equipment:
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct
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specification. At all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt,
consult the manufacturer’s technical department for assistance. The following checks shall be applied to
installations using flammable refrigerants:

e The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed.

¢ The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed.

e If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of
refrigerant.

e Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any
substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of
materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

7. Checks to electrical devices:

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection
procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the
circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue
operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment
so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

e That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking.

e That no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system.

e Keep continuity of earthing.

Inspection of Cable

Check the cable for wear, corrosion, overvoltage, vibration and check if there are sharp edges and other adverse
effects in the surrounding environment. During the inspection, the impact of aging or the continuous vibration of
the compressor and the fan on it should be taken into consideration.

Leakage check of R32 refrigerant

Note: Check the leakage of the refrigerant in an environment where there is no potential ignition source. No
halogen probe (or any other detector that uses an open flame) should be used.

Leak detection method:

For systems with refrigerant R32, electronic leak detection instrument is available to detect and leak detection
should not be conducted in environment with refrigerant. Make sure the leak detector will not become a potential
source of ignition, and is applicable to the measured refrigerant. Leak detector shall be set for the minimum
ignitable fuel concentration (percentage) of the refrigerant. Calibrate and adjust to proper gas concentration (no
more than 25%) with the used refrigerant.

The fluid used in leak detection is applicable to most refrigerants. But do not use chloride solvents to prevent the
reaction between chlorine and refrigerants and the corrosion of copper pipeline.

If you suspect a leak, then remove all the fire from the scene or put out the fire.

If the location of the leak needs to be welded, then all refrigerants need to be recovered, or, isolate all refrigerants
away from the leak site (using cut-off valve). Before and during the welding, use OFN to purify the entire system.

Removal and Vacuum Pumping

1. Make sure there is no ignited fire source near the outlet of the vacuum pump and the ventilation is well.

2. Allow the maintenance and other operations of the refrigeration circuit should be carried out according to the
general procedure, but the following best operations that the flammability is already taken into consideration are
the key. You should follow the following procedures:

® Remove the refrigerant.

e Decontaminate the pipeline by inert gases.

® Evacuation.

e Decontaminate the pipeline by inert gases again.

e Cut or weld the pipeline.

3. The refrigerant should be returned to the appropriate storage tank. The system should be blown with oxygen
free nitrogen to ensure safety. This process may need to be repeated for several times. This operation shall not
be carried out using compressed air or oxygen.
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4. Through blowing process, the system is charged into the anaerobic nitrogen to reach the working pressure
under the vacuum state, then the oxygen free nitrogen is emitted to the atmosphere, and in the end, vacuumize
the system. Repeat this process until all refrigerants in the system is cleared. After the final charging of the
anaerobic nitrogen, discharge the gas into the atmosphere pressure, and then the system can be welded. This
operation is necessary for welding the pipeline.

Procedures of Charging Refrigerants

As a supplement to the general procedure, the following requirements need to be added:

- Make sure that there is no contamination among different refrigerants when using a refrigerant charging device.
The pipeline for charging refrigerants should be as short as possible to reduce the residual of refrigerants in it.

- Storage tanks should remain vertically up.

- Make sure the grounding solutions are already taken before the refrigeration system is charged with refrigerants.

- After finishing the charging (or when it is not yet finished), label the mark on the system.

- Be careful not to overcharge refrigerants.

Scrap and Recovery

Scrap:

Before this procedure, the technical personnel shall be thoroughly familiar with the equipment and all its features,

and make a recommended practice for refrigerant safe recovery. For recycling the refrigerant, shall analyze the

refrigerant and oil samples before operation. Ensure the required power before the test.

1.Be familiar with the equipment and operation.

2.Disconnect power supply.

3.Before carrying out this process, you have to make sure:

o |f necessary, mechanical equipment operation should facilitate the operation of the refrigerant tank.

e All personal protective equipment is effective and can be used correctly.

¢ The whole recovery process should be carried out under the guidance of qualified personnel.

eThe recovering of equipment and storage tank should comply with the relevant national standards.

4.1f possible, the refrigerating system should be vacuumized.

5. If the vacuum state can't be reached, you should extract the refrigerant in each part of the system from many
places.

6. Before the start of the recovery, you should ensure that the capacity of the storage tank is sufficient.

7. Start and operate the recovery equipment according to the manufacturer’s instructions.

8. Don'tfill the tank to its full capacity (the liquid injection volume does not exceed 80% of the tank volume).

9. Even the duration is short, it must not exceed the maximum working pressure of the tank.

10. After the completion of the tank filling and the end of the operation process, you should make sure that the

tanks and equipment should be removed quickly and all closing valves in the equipment are closed.

11. The recovered refrigerants are not allowed to be injected into another system before being purified and tested.

Note: The identification should be made after the appliance is scrapped and refrigerants are evacuated. The

identification should contain the date and endorsement. Make sure the identification on the appliance can reflect

the flammable refrigerants contained in this appliance.

Recovery:

1. The clearance of refrigerants in the system is required when repairing or scrapping the appliance. It is
recommended to completely remove the refrigerant.

2. Only a special refrigerant tank can be used when loading the refrigerant into the storage tank. Make sure the
capacity of the tank is appropriate to the refrigerant injection quantity in the entire system. All tanks intended to
be used for the recovery of refrigerants should have a refrigerant identification (i.e. refrigerant recovery tank).
Storage tanks should be equipped with pressure relief valves and globe valves and they should be in a good
condition. If possible, empty tanks should be evacuated and maintained at room temperature before use.

3. The recovery equipment should be kept in a good working condition and equipped with equipment operating
instructions for easy access. The equipment should be suitable for the recovery of R32 refrigerants. Besides,
there should be a qualified weighting apparatus which can be normally used. The hose should be linked with
detachable connection joint of zero leakage rate and be kept in a good condition. Before using the recovery
equipment, check if it is in a good condition and if it gets perfect maintenance. Check if Il electrical components
are sealed to prevent the leakage of the refrigerant and the fire caused by it. If you have any question, please
consult the manufacturer.
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4.The recovered refrigerant shall be loaded in the appropriate storage tanks, attached with a transporting
instruction, and returned to the refrigerant manufacturer. Don’t mix refrigerant in recovery equipment, especially
a storage tank.

5.The space loading R32 refrigeration can't be enclosed in the process of transportation. Take anti electrostatic
measures if necessary in transportation. In the process of transport, loading and unloading, necessary protective
measures must be taken to protect the air conditioner to ensure that the air conditioner is not damaged.

6. When removing the compressor or clearing the compressor oil, make sure the compressor is pumped to an
appropriate level to ensure that there is no residual R32 refrigerants in the lubricating oil. The vacuum pumping
should be carried out before the compressor is returned to the supplier. Ensure the safety when discharging oil
from the system.

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

¢ Read this “instructions” carefully so that you can use the air-conditioner safely and correctly.
e Take good care of the “instructions” so that it can be referred to at any time.

Attention

. Aim the remote controller towards the receiver on the airconditioner.

. The remote controller should be within 8 meters away from the receiver.

. No obstacles between the remote controller and receiver.

. Do not drop or throw the remote controller.

. Do not put the remote controller under the forceful sun rays or heating facilities and other heating sources.
. Use two 7# batteries, do not use the electric batteries.

. Take the batteries out of remote controller before stop its using for long.

0o N O~ A W N =

. When the noise of transmitting signal can’t be heard indoor unit or the transmission symbol on the display
screen doesn't flare, batteries need be replaced.

9. If reset phenomenon occurs on pressing the button of the remote controller, the electric quantity is deficient
and new batteries need to be substituted.

10. The waste battery should be disposed properly.

Note:

e The picture is general remote controller, contains almost all of the function buttons. They may be slightly
different from material abject(depend on model).

o All the figures above are the displays after being initially electrified or re-electrified after power off. In actual
operations, the remote controller screen displays related items only.

¢ The cooling only units don't have the function of heating or electric heating. When the remote controller turns to

such function buttons, the units will not result such effect. Please don't turn the remote controller to such buttons.
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Buttons description
Remote controller outside

Signal transmitter

@

SWING ¢ SWING«

1. ON/OFF button
Press this button,the unit will be started or stopped, which
can clear the timer or sleeping function of last time.

2. SPEED button
Press this button,speed will change as below:

Llow — Mid — High — Auto
’—' «l -lll -lllll 1

3. /A /V button
» When press button A\, the setting temperature will be
increased by 0.5°C . When press ¥ button, the setting
temperature will be decreased by 0.5°C.
¢ The temperature will be changed quickly by pressing
the button continuously and setting temperature range is
16°C to 32°C.

4. COOL button
Press the COOL button, the mode of operation is shifted
into cooling.

. HEAT button
Press the HEAT button, the mode of operation is shifted
into heating.
Note: cooling only unit has no heating function.

6. SWING button (SWING } and SWING )
e Press this button to open up/down(left/right) swing
function, press it again, fix louver position.
¢ Up/down(left/right) setting is only valid in this mode, it
will not affect louver position in other modes.
e Up/down(left/right) swing has memory function, it can
keep primary setting when turn off then turn on or switch
from other modes to primary mode.

(%2}

Note: Remote controller outside buttons only valid when
surface cover is closed.
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Remote controller inside

—

N

w

Signal transmitter

S

o

1——— ovoFF HODE  SPED ———3
[
4 ——— TURBO HALH ———7 S
-/\
5 ——1— SILENE SLEP ——— 8 =
6——— TIMER iFEEL ———9
10 ——1— DIPUI CLEAN hntiF ——13 Open it-from left to right
"M—t
12—+ HEH  ECO  &ii——14
L1 15
. ON/OFF button
Press this button,the unit will be started or stopped, which can clear the timer or sleeping function of last time.
. MODE button
Press this button, the running mode will change as below:
AUTO — COOL — DRY — HEAT — FAN
t ]
Note: Cooling only unit has mo heating function.
SPEED button
Press this button,speed will change as below:
Low — Mid — High — Auto
r al «nl I «l I II —|
. TURBO button
e Set turbo on or off(the characters of turbo will appear or disappear)by pressing this key under cooling or
heating mode.
® Once energized, the unit will be defaulted to be turbo off.
e This function can not be set under auto, dry or fan mode, and characters of turbo won't appear.
. SILENCE button

e Set silence on or off(the characters of silence will appear or disappear)by pressing this key.
e Once energized, the unit will be defaulted to be silence off.
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TIMER button

® On the status of the unit on, press this button to set timer off. On the status of the unit off, press this button to
settimer on.

o Press this key once, words H on(off) will appear and flicker. In which case, press A /W button to adjust time
(press A/ button to change timing value quickly), the setting time range is from 0.5 to 24 hr. ; press this
key once again to fix the time, then remote controller will send out the signal immediately and H on/off will
stop flickering.

o |f the time of that no press timer button under flickering status is above 10s, the timer setting will quit.

o |f the timer has been set, press this button once again to quit it.

. HEALTH button

Press this button, you can turn on or off the health function.

. SLEEP button

e Press the SLEEP button, the sleeping indicator light of indoor unit flashes on.

¢ The air-conditioner runs in sleeping mode for 10 hours and quit sleep mode, recover back to former mode.
 The unit will turn off automatically if the timing mode are running out of time.

Note: press the MODE or ON/OFF button, the remote controller clears sleeping mode away.

. iFEEL button

¢ Press this button can be used to set the feeling function. The LCD shows the actual room temperature when
the function set and it shows the setting temperature when the function cancelled.
o This function is invalid when the appliance at the Fan mode.

. DISPLAY button

e In display mode, press button once, shut off display, press it again, LCD will show ambient & setting
temperature after flashing 5s. It's convenient for users who are not adapt to noctilucence and it's also
convenient for checking ambient & setting temperature anytime.

. iCLEAN button

¢ When remote controller is at the off state, press “iICLEAN" button, the unit runs “iICLEAN" function.

¢ The purpose of this function is to clean dust on evaporator and dry the inside water of evaporator and to
prevent the evaporator going moldy due to water deposition and boasting strange smell.

o After setting "iCLEAN" function, press “iCLEAN"button or "ON/OFF"button to quit it.

® The clean function will be stop working after about 30 minutes running working without any operation.

. ELE.H button (only for hot pump type)

e In heating mode, press this button, the mode of operation is shifted into supplementary electric heating.

. Anti-FUNGUS button

e The purpose of this function is to dry the inside of the evaporator and to prevent the evaporator from going
mouldy due to water deposition and thus dispersing strange smell.

e This function is controlled by the remote controller under cooling, dry and auto (cooling and dry) modes,
the horizontal wind guiding bars are at the initial position for cooling. The A/C runs under heating mode(the
cooling only A/C only runs under fan mode), the internal fan runs for 3 minutes with weak wind before stop.
o This function has not been set in the factory. You may freely set and cancel this function. The setting method
is: under “off"status of the A/C and the remote controller, point the remote controller toward the A/C and
continuously press “"Anti-FUNGUS"button for one time, the buzzer keep beeping five times again after five
times beep, indicating that this function is ready. In case this function has been set, unless the whole A/C is
powered off or the function is manually cancelled, the A/C then has this function as default.

* To cancel the function:

1. Under “off"status of the A/C and the remote controller, point the remote controller toward the A/C and
continuously press “Anti-FUNGUS"button for one time, the buzzer keep beeping three times again after five
times beep, indicating that this function has been cancelled;

2. Power off the whole A/C.

® When this function is on, it is suggested not to restart the A/C before it is completely stop.

o This function will not run in case of time stop.

. SPOT SWING button

o Press this button, the horizontal wind direction vanes can swing automatically, when you have the desired
vertical wind direction.
e Press it again, the horizontal wind direction vanes will be stopped at the situation of your choice.

. ECO button

* In cooling mode, press this button, the unit will runs "ECO" economic operation mode which costs the least
power consumption.

e After running for 8h, it will automatically exit, otherwise, press this button once again to quit it.

Note: The unit will turn off automatically if the timing mode are running out of time.
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Usage

Fix batteries

1. Slide open the cover according the direction indicated by arrowhead.
2. Putinto two brand new batteries (7#), position the batteries to right electric poles (+&-).
3. Put back the cover.
Automatic operation mode
1. Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the MODE button, select the automatic operation mode.
3. Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Press the button again, the air-conditioner stops.
Cooling/Heating operation mode (cold wind type has no heating function)
1. Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the MODE button, select the Cooling or Heating operation mode.

3. Pressthe " /\ " or* V" button, set the temperature, temperature can be set at 1°C difference range from
16-32°C.

4. Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH, AUTO.

5. Press the button again, the air-conditioner stops.

Fan operation mode
1. Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the MODE button, select the Cooling or Heating operation mode.
3. Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH.
4. Press the button again, the air-conditioner stops.
Remark: In the circulation operation mode, to set the temperature is noneffective.
Drying operation mode
1. Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the MODE button, select the Dry operation mode.

3. Pressthe " /\ " or "V " button, set the temperature, temperature can be set at 1°C difference range from
16-32°C.

4. Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH, AUTO.

5. Press the button again, the air-conditioner stops.
Note: This manual introduces function for all of the remote control, maybe you press one button without any
reaction, well, the air-conditioner you bought hasn't this function.
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INTRODUCTION TO WI-FI FUNCTIONS

The AC system is equipped with remote control technology, with the WI-FI module inside the machine connected
to the display panel and the command to run the AC transmitted. The AC system is in constant connection with

a wireless router or access point attached to the Internet. Mobile terminals such as smart phones and tablet
computers, on which special control software are installed and WI-FI modules successfully configured locally, can
be used as remote controllers once they are connected to the Internet.

Download and install the control software

The control software can be downloaded and installed as follows.

1. For mobile terminals such as smart phones and tablet ( Android 4.1 and iOS 6.0 or above only), search and
download "AC Freedom” from Google Play or App store on and install it on your system.

2. You may also use your mobile terminal (Android 4.1 and iOS 6.0 or above only) to scan the "“QR code” (see

Fig.1) with a third party scan tool, which will automatically direct you to the download interface of AC Freedom
for you to download and install the software.

Figure 1 Figure 2

Once the control software is installed, enter
the “Scanning Interface”(for downloading the
Welcome Page). There are two types of log-ons
contained in the Scanning Interface (See Fig.2):

AcFreedom Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

scan <_®
O

enter activation code activate ‘—@
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1. By clicking “scan” and scanning the QR code on the right . (See Fig.3)

cancel scan

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

Figure 3

2. By entering the activation code (Tesla) in the area prompted by “enter activation code” (see fig.4)

AcFreedom Skip

Scanthe t ion code in ification
to activate APP

( scan

XXX activate

—/

Figure 4
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Reset AC Wi-Fi module

In the case of first time configuration or after changing the connected wireless router is, the WI-FI module inside
the air conditioner needs to be reset.

To reset the module:

Press the "HEALTH" key on the remote control for 8 times (see Fig.5) within 5 seconds after the air conditioner is
turned on. The reset is not done until you hear two beeps of the buzzer.

Note:

The remote control provided in this figure is just one of many models which is for your reference only. Please rely
on the model you have actually bought, though the operations are the same for all models.

T

=

Press "health”
button 8 times

ON/OFF ~ MODE SPEED

TURBO @
SILENCE SLEEP
TIMER iFEEL
DISPLAY  {CLEAN  Anti-F
EEH  ECO  &ffe

N

Figure 5

Smartphone, tablet or other mobile terminals connect to Wi-Fi

or hotspot

Activate the WI-FI function of the mobile terminal and connect it to a wireless router or an access point.

Note:

A wireless router is required for the WI-Fl function to work. Please purchase one if you do not already have one.
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Configure the Devices

After the control software is downloaded and installed on the mobile terminal, configure the AC devices according

to the following figure.

Figure 6

< Device List

< Add device

Device List

Add device

Add a new device to the WIFI net work

WIFI name: | XXXXX

passward:

password

<<Config failed check items>>

Start the configuration

Air» onditioner =

Add device

Activate the control software
and click “Add device"within

30 minutes after the WIFI
module is reset.

Note:

The Wi-Fi name will
automatically appear in “Wi-Fi
name”. Enter the password of

the Wi-Fi and click “Start the
configuration”.

Once the configuration

is complete, the “Device

List” interface will be
automatically returned to and
the configured the AC can
be seen.

1.In the case of first time configuration or after the connected wireless router or access point is changed, make
sure the mobile terminal is already connected to the wireless router or access point to be paired with the WI-FI

module.

2. If the configuration is failed, press “Config faild check items” to check the notes about the failure before

reconfigure the AC.

After the configuration is successful, click the corresponding AC name to enter the control interface for

further operation.

33

ENG



ENG

Manage the Devices

1. Modify and Lock the Devices

o Inthe "Device List” interface, press and hold for more than 0.5 second (for Android system )or press (for |OS
system) the icon of an existing device to activate the “modify the name” interface.

¢ You can change the name or the icon, to identify different AC devices.

e To lock a device, simply touch the “Locking Device” icon. Once a device is locked, other users won't be able to
search for it, thus preventing it from hostile control. After the configurations of the AC device names, icons and
locking status are complete, touching “Save” will save and validate them.

Add device

< Modify the name  sav

Air» onditioner
Photo
Name: Ai;ﬁ)nditioner >

Locking Device \g # >

Firmware Upgrade R/4 / >

5

)

2

Add device

Delete Device

Figure 7

2. Delete an AC under control
For Android: Click “Delete Device” button under “Modify the name” in Fig.7.
For 10S: Swipe over the AC name to the left under “Device List” and click “Delete”.

3.Remote control with wireless router
Once the wireless router is connected to the Internet, activating the GPRS on the
mobile terminal will enable the remote control of the devices.
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Others

1.

The software provides help service through which the users may check the operational instructions of the
software and other information.

2. Besides, as the operation interface and the function of the software is under constant improvement, we will

keep you informed about the subsequent upgrades for your updating.

3. As the operation interface may change due to the constant version upgrading, the figures in this manual are

for reference only, so please rely on the actual operation interface.

Appendix A: <<Config faild check items>>

1

. Please check the Wi-Fi icon on the air conditioner panel, if the icon not display, please contact customer

service.

. Please make sure the mobile phone network under the current router Wi-Fi environment: Close the mobile

phone 3G/4G data connection, to be connected to the router Wi-Fi pairing.

. Please check whether the module reset successfully: Press the button health on the remote controller 8 times

to reset, a “drip drip ” sound said reset successfully.

. Please check the Wi-Fi name of the router, recommended not contain spaces and other non-alphanumeric

characters.

. Please check the Wi-Fi password of the router, not allowed more than 32 bits, recommended not contain

spaces and special symbols in addition to letters and numbers.

. Please check whether the Wi-Fi password input is correct when APP configuration: you can check show

password to confirm when input the Wi-Fi password.
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BHMAHIWE

BHumaHume: To3u knumaTuk nsnonssa R32 sananum xnaguneH ras.

3a6enexku: Knumatukst e ¢ xnapguned ras R32 u ako ce usnonssa Henp PHO, [anp
CEePUO3HO YBPEXAAHE Ha HOBELLKOTO TSSO UM OGKPBbIKaBaLLUTe ro Helua.

® [TOMELLEHVETO 3a MOHTaX, 13MOJI3BaHE, PEMOHT V1 CbXPaHEHYe Ha TO31 KIMMaTuK Tpsibsa fia Gbae no-ronsmo or 5m 2.

®  XnagunHvsT ras He MOxe fa ce 3apex/a c noeeve ot 1.7 kr.

® He vi3nonasaiiTe HKaksM METOV 3a YCKOPSiBaHe Ha Pa3MpassiBaHETO Wi 3a MOYMCTBaHE Ha 3aMpPb3HaITe YacTu, C
M3KJTIOHEHME Ha CneLmasiHo MpenopbYaHnTe OT NPOU3BOAUTENA.

® He npobwsaiite um nsrapsiiTte KIMMAaTVIK U BUSHMV NPOBEPSIBAIATE 3a NOBPEOM NO OXIAAWTESHITE TOBOU.

o KnmmatukeT TpsibBa fa ce CbXxpaHsisa B CTasi 6e3 MOCTOSHEH U3TOUHVIK Ha OMbH, HanpyYMep OTKPUT MJTaMbk, ra3os ypeq,
paboTeLL, eNeKTPUYECKN HarPeBaTes 1 TH.

® ImaviTe npensua, e XNaauHUST ras Hama MUpUC.

o CbxpaHeH1eTo Ha KMaTuka TpsibBa fja e Ha Ge30omacHo MSICTO 1 Aa He ce AOMYCKAT MEXaHNHHM MOBPEM, MPUHMHEHN
OT 3/10M0syKa.

o [lopapbyKKaTa WK PEMOHTBT Ha KIMMATULWM C XaaurieH ras R32 Tpsibea fia ce U3BbpLLM CIEA, MPOBEPKa Ha
CUNYPHOCTTa, 3a fia Ce CBeAe A0 MUHNUMYM PUCKBT OT UHLIMAEHTU.

®  KnmumatuksT TpsibBa fia ce MOHTUPA C Karnak Ha CIPATESHIS BEHTU.

* Mons, npoyeTeTe BHUMATENHO UHCTPYKLMITE NPeam [a HCTanMpaTe, 13nosasaTe U nogabpxare.

Cumson Benexka OGsicHeHne

Tosun cMBOS NOKa3Ba, Ye TO3W ypeq, U3Mosi3sa 3anaamm
BHumaHne xnaguneH ras. CbLieCcTByBa PUCK OT MOXap, ako XAaanIHNUAT
ras e U3TeKbsl U € U3NOXKEH Ha BbHLUEH U3TOYHMK Ha 3anasiBaHe.

To3n cuMBOS NMOKa3Ba, Ye UHCTPYKLMsTa 3a ynotpeba Tpsbea
fla ce NpoyeTe BHUMATESHO.

Tosu cMMBOS MOKasBga, Yye CEPBU3HUAT ClTy>Xunten TPQGBa na
@ ﬂpep,ynpexp,eHme M3BbpLUBa ,qel;IHOCTM No TO3n ypen CbriaCHO UH3TPYKUWATA 3a

yrnotpeba u MoHTax

MpepynpexaeHne

Tos3u cMMBOJI MOKa3Ba, Ye MMa HalmnyHa I/IHCIDOpMaLI,l/Iﬂ B

Mpe, expeHve
pPeaynpexaeHm VHCTPYKLWMS 38 ynoTpeba niam MHCTPYKLUMS 38 MOHTaX.

MPEAMNASVHI MEPKIN

HenpaBunHo nHctanupaHe unm paboTa, ako He rv cyieaBaTe MHCTPYKLMM MOFaT Aia NPUYMHAT Bpeaa unu
Aa HapaHAT xopaTa, 0GKpPbXKEHMETO, UMOTH 1 Ap. TeXxecTTa Ha BpeaaTa ce knacuduumnpa no cnegHuTte
nokKasaHus:

& BHUMAHMUE! To3n cMMBOS MOKa3Ba OMacHOCT OT CMBPT UM CEPUO3HO HapaHsBaHe.

@ NPEAYNPEXXOEHUE! To3n cumBon nokassa Bb3MOXHOCTTa 3a HapaHsBaHWS UV noBpeaa Ha nMoTa.
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/\\ BHUMAHUE!

Tosu ypen, MOXe fja Ce U3MosI3Ba OT el Ha Bb3PAacT Haf, 8 roavHM 1 ivua C HamaneHn GUanyecku, CeTMBHU
VSN YMCTBEHM CMOCOBHOCTM MW JINMCA Ha OMWT 1 3HaHWSI, CAMO ako Ca BUIIV BHUMATESTHO VHCTPYKTVPAHW 33
M3MOSI3BAHETO Ha ypeaa no GesonaceH HauvH 1 Pa3brparT 3a Bb3MOXHOCTTa OT UHLMAEHTY , WAV U3NON3BaT
ypepa c npuapyxwuten . [leuata He Tpsibsa aa urpast ¢ ypepa. lMouncrsaHeTo 1 noaapbxkaTta Ha notpeburess
He TpsibBa fa ce U3BBPLUBAT OT Aela bes Hafzop.
(Camo 3a AC c CE-mapkuposka)
Tosun ypef, He e npeaHasHayeH 3a yrnotpeba oT Nnua (BKIIIOUUTENHO Aela) C HamaneHn GU3nNYecku, CeTUBHM
WM YMCTBEHW Ka4ecTBa, CIOCOBHOCTY UM JIUMCA Ha OMUT U 3HaHWsI, OCBEH aKo Te Ca C NPUAPYXKUTEN Uan
ca WHCTPYKTMPaHN OTHOCHO M3MOM3BAHETO Ha ypeaa OT NWLLe, OTFOBOPHO 3a TsixHaTa besonacHocT. [leuata
TpsibBa fa Gbaat HabnogasaHw, fa He ce UrpasT C ypea.
(C uskntoverne Ha AC c CE- mapkuposka)
Knumatukst Tpabea aa 6bae 3a . HenbnHo 3a. MoXke Aa poseae Ao
eNeKTpuUYecKm yabp. He cebp3BaiiTe 3a3emsBaLLmns Kabesi KbM rasonpoBoaa, BOAONPOBOAa,
rpbMOOTBOAA, UK TenepoHHN kabenn.
BuHarv nsktouBaiiTe yCTPOWMCTBOTO 1 OT 3aXPaHBaHETO, KOraTo YCTPOMCTBOTO He e B yroTpeba 3a Ab/iro
Bpeme 3a fja ce rapaHTvpa besonacHocTTa.
BHumaBaiiTe fa He fonyckaTte AUCTaHLMOHHOTO YrpaBieHne 1 BbTPELLHOTO TS0 Aa Ce HaMOKPST WKW Aa
GbaaT NoATH C TEUHOCT. B NpoTunseH cnydain Moxe Aa ce CTUrHe A0 KbCO CbeUHEHNE.
Ako 3axpaHBaLLMAT kaben e noBpeaeH, TpsbBa fa Obe 3aMeHeH OT TEXHUK UM C OT CEPBU3EH CYXWUTEN UK
nopo6Ho KBanMduULMpaHo nuLe.
He npekbcBaiiTe rnaBHMs Npekbceay no Bpeme Ha paboTa 1 ¢ Mokpw pblie. Moxe fa ce CTUrHe [0 KbCo
cbeAviHeHve.
He n3nonseaiite paskioHWUTEN 1 He BKNIYIOBAWTE NPW APYrn enekTpuieckn ypean. B npotuser cnydar moxe
[a NPUYMHMTE TOKOB yap 1 eKCniosus.
BuHaru nsknousaiite yCTpoMCTBOTO 1 NPeKbCBaiTe enekTpo3axpaHBaHeTo, Npeam Aa U3BbpLUBaTe KakBaTo 1
fa e nofJapbxKa Unu nouncTeaHe. B npoTtueeH cnyyat Moxe fa NpUYMHUTE TOKOB yAap Wiv noepesa.
He pbpnaiite 3axpaHBalyys kaben, korato nssaxaare Liencena. [loBpeawnte Ha 3axpaHsalums kaben we
npeamn3BMKaT CePUO3EH eNleKTPUYeckn yaap
MpenynpexaeHue, Ye KaHanuTe, CBbP3aHu C AaAeHUAT ypes, He TpsbBa Aa CbabpKaT U3TOYHMK Ha 3anasnBsaHe.
He nHcTanupaite kMMaTVK Ha MSICTO, KbETO MMa 3amasvM ras uiam Te4HocT. PascTosiHneTo Mexy Tsx Tpsibsa
na e Hag Tm. Moxe aa npeauvssrika Noxap [opy eKCriosus.
He n3nonseaiiTe TeyeH nnm KOPO3MBEH NOYMCTBALL, MPENapar, He ro MOYUCTBANTE U He ro NPbCKaliTe ¢ BoAa
nnmn fpyra Te4HOCT. ToBa MOXeE fja MPUYMHY TOKOB yap WK NOBPEeAa Ha yCTPOMCTBOTO
He ce onuTeaiite camu fa nonpasuTe kNMMaTVKa. HenpasuiiHUTe PEMOHTU MOraT a NPUYUHAT NOXap 1in
ekcrnosus. CBbpxeTe ce ¢ KBanMpULmpaH CepBr3eH TEXHUK 3a BCUYKM BULOBE 0bCnyBaHe.
He usnonssaiite knMmatuka Npy rpbMOTEBUYHO BPeMe. 3a a Ce MPeAoTBPaTH NosiBaTa Ha ONacHoCT, Tpsibsa
[a ce NpeKbCHe 3axpaHBaHETo.
He nocraBsiite pblie nam KakBWUTO 1 fa BUNo NpeaMeTH BbB Bb3AyLLHWUTE OTBOPW UK 13Xoau. ToBa MOXe Aa
NPWYMHU HapaHsiBaHe UKW NoBpea Ha ypesaa.
Monsi, obbpHeTe BHUMaHUE Aanu UHCTasMpaHarta CTovika e [OCTaTb4yHO CTabuiiHa unm He. AKo e noBpepeHa,
TOBa MOXe [ja JoBefie IO NafaHe Ha ypeaa v [a NPUUVHU HapaHsiBaHe.
Don't block air inlet or air outlet. Otherwise, the cooling or heating capacity will be weakened, even cause
system stop operating.
He BrokvpaiiTe BxogsLMs OTBOP 3a Bb3fyX .B MpoTuBeH ciyyail, oxnaxaaluymsT uian OTOMMTEsIEH KanauuteT
we Gbae otcnabeH, [opu e foBefe [0 CrvpaHe Ha paboTaTa Ha ypepa.
He nossonsBalTte Ha KNMMaTUKa fa flyxa CPELLly HarpesaTesiHu ypeau. B npotvseH ciyyait Tosa Lie foseae [0
HEMBJIHO U3rapsiHe, KOEeTO Lije AoBeAe A0 OTpaBsHe
Ypepbt TpsibBa fa 6baaT MHCTaNnMpaH, B CbOTBETCTBUE C HALMOHaHUTE pasnopenbu 3a okabenssaHe. Tpsibsa
[la Ce MOHTVPa MPEeKbCBaY 3a yTeUKy C HOMUHAJTHA MOLLIHOCT, 3a fa ce n3berHaT Bb3MOXHM TOKOBU yaapw.

Tosn npoayKT cbabpKa GNyopupaHn NapHNKOBKM rasose.

M3TnuaHeTo Ha xnaguneH ras 4ornpuHacs 3a M3MeHeHVeTo Ha KnmMarta.

XnapunHuaT ras, ¢ No-HUChK NOTeHLMan 3a rMobanHo 3atonssHe 6y MOrb fa AOMPUHACAT NO-Masko 3a
rnobasHOTO 3aToMISHE, OTKOMIKOTO XNaAusHus ras no-sucok M3, ako ustnya 8 atmocdepara. Tosv ypen
cvabpxa xnaguner enynn c GWP, paseH Ha [675]. ToBa o3HauaBa, e ako 1 kg ot To3v xnaguner bnyna,
nsTede B atMochepara, Bb3LeiCTBUETO BbpXy r106asHOTO 3atonnsHe we 6bae [675] nbtv noseve ot 1 kg
CO2, 3a nepwop ot 100 roauHn. Hukora He ce onuTBaiiTe fa yBpexaaTe Ox1afuTesnHUs Kpbr caMi Unn fa
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pasrnobsearte ypefia camu v BUHarv nuTanTe npohecnoHanmcT.
® YBeperte ce, Ye Nof BETPELUHOTO TAMO HAMa ClefHuTe obekT:
1. MUKPOBBAHU, GYPHM 1 APYrU rOpeLLy NPeaMeTy.
2. KOMMIOTPU W APYTY eN1EKTPOCTATUYHI ypeau.
3. paskIoHUTENN, KOUTO Ce MON3BAT YecTo.
o Capb3kuTe MEX/y BLTPELLHWSA 1 BbHLUHWS MOAY/ He TpsibBa [a ce U3Mnon3saT NOBTOPHO, OCBEH Cref,
NOBTOPHO HarpssaHe Ha Tpbbara.
¢ CneuundvikauvsTta Ha NpeanasuTens e otnevataHa Ha Tabenkara, kato: 3.15A/ 250V AC u gp.

Mpenynpexxaexue 3a OEEO

3HaueHue Ha cmBONa 3a4epTaHa koda 3a boksyk: He nsxebpnsiite enektpuyeckute ypeam

KaTo HeCOpPTVPaHK BUTOBK OTNaAbLY, U3MNOA3BANTE CreLMaHUTe CbOPBXKEHNS 3a OTAEHO

cbbupare. CBbpXeTe ce ¢ MEeCTHaTa BIAcT 3a UHGOPMALMS OTHOCHO HAIMYHUTE CUCTEMM 33

cbbupaHre. AKO enekTpUYeckunTe ypeam ce UXBbPIIST Npy BUTOBKTE OTNagbLM CMETULLE,

onacHuTe BellecTBa MoraT fla u3TekaT B MoA3eMHUTE BOAM U fla loBeaT A0 yBpexaaHe —
Ha 3p4paBeTo v Gnaronony4veto. MNpu cMsiHa Ha CTapy ypeau C HOBU, TbProseLbT Ha ApebHo

€ 3aKOHOBO 33 b/IKEH [la C1 B3eMe 0BpaTHO CTapust ypes,

() nPEQYNPEXXAEHME!

® He oTBapsiTe NPO30PLM 1 BPaTK 3a A4bJIr0 BPEMe, KOraTo KAMmaTuksT pabotu. B npotvseH ciyyan,
KanauuTeTbT 33 OXIaX4aHe UK oTornneHne e bbae HamaneH.

® He cTbnBaiTe BbPXy BLHLIHOTO TAIO U HE MOCTaBANTE TEXKM Hella BbpXy Hero. ToBa Moxe Aa npuynHu
nospefa Ha ypefa unn HapaHsiBaHus.

® He nsnonseaiTe KIMMaTKKa 3a APYrW Liesn, KaTo HanpuMep CyLeHe Ha ApeXxu, KOHCePBUpPaHe Ha XpaHu 1 Ap.

® He ce nanaraiiTe Ha CTyfeHWs Bb3yx 3a Abro BpemMe. ToBa e BAOLWN GU3NYECKOTO BU CbCTOSHWS U Le
NPUYUHN 30PaBOCIOBHY Npobnemu.

* 3apanTe nopxopdsilata Temnepatypa. [lpenopbusa ce TeMmnepaTypHaTa passvka Mexy BbTpeLlHaTa 1
BbHLWIHAaTa TeMﬂepaTypa HAda He e TBhp,qe ronama. rlO,D'XO,D'HLLLVITe HaCTpOI;IKI/I Ha TeMﬂepaTypaTa morat oa
npepoTBpaTAT 3arybaTa Ha enekTpoeHeprus.

o AKO BaLLMAT KNIMMATUK He e cHabfeH CbC 3axpaHBall, kaben v Lencen, BbB GprkcMpaHoTo okabenssaHe Tpsbsa
[la Ce MOHTMPA MPOTUBOMOXAaPEH MPEBKIIIOYBATES, KAaTO Pa3CTOSHNETO MEX/AY KOHTakTuTe Tpsibea Aa Obae He
no-marnko ot 3,0 mm.

® AKO BaLLMAT KIIMMATHK € NMOCTOSHHO CBbP3aH KbM e/l.Mpexata , B yCTPONCTBOTO Tpsibea fa ce MoHTUpa
YCTPOMCTBO MPOTUB OCTaTb4YeH TOK CPELLY eKCMI03Us C HOMVHaneH paboTteH Tok, Henpeswwasaluo 30 mA.

* 3axpaHBaluaTa Bepura TpsibBa Aa viMa 3alUmTHa 3a yTEeYKUTE 1 Bb3AyLUEH NPEeBKII0YBaTESN, YASTO MOLLHOCT
Tpsbsa fa 6bae nosevye ot 1,5 MbTU MakcManHUs Tok

e OTHOCHO MOHTaXa Ha KIMMaTULWTE, MOJIS BUXKTE MO-A0J1y naparpadute B Tasun MHCTPYKLMS.

BEJTEXKKI 3A YTIOTPEBA

Mpw cnegHUTe ycnoBusaTa YCTPONCTBOTO HE MOXeE Aa PpaboTn HOPMasHO:

e B TemnepaTtypHuUa ananasoH, NoCo4YeH B cnenpallata Ta6n|/1|_|,a, KNMMaTuKbT MOXe fa crnpe oa pa6OTI/1 nnaa
Bb3HWKHAT APYrn aHOManmu.

>43°C (Mpunoxu kem T1) >24°C

BbHwHa o BbHwHa o
OxsaxpaHe >52°C (Mpunoxwu kbm T3) 3aTonnsiHe <-7°C
BbrpeluHa <18°C Bwvrpewna | >27°C

. KoraTo TeMﬂepaTypaTa e TBhp,qe BVMCOKa, KIIMMaTUKBT MOXe Aa aKTI/IBI/Ipa aBTOMaTU4YHOTO yCTpOPICTBO 3a
3allMTa, Taka Ye KIMMaTUKbT Oa MOXKe fa Ce U3KJTHO4YN.

e KoraTo Temnepatyparta e TBbpAe H1UCKa, TONI00BMEHHWKBT Ha KIMMaTVKa MOXe [ja 3aMpb3He, KOeTo BOAM A0
KarneHe Ha Bofda W Apyra Hem3npasHOCT.

* [lpu ObAroTPanNHO oxnaxaaHe Uan ncyluasBaHe, C oTHocuTesHa BnaxHocT Hag 80% (BpaTute 1 NnposopumTe ca
OTBOPEHM) MOXeE [la UMa KOHAEH3aLWs Ha BOAa Uiv KaneHe B 65IM30CT A0 M3X0Aa 3@ Bb3ayX.

® T1unT3ceorHacat3alSO 5151.
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bernxkn npwn 3atTornadHe

® BeHTUNaTOpbT Ha BLTPELLHOTO TANO HAMa Aa 3anoyHe Aa paboTu BefHara cef KaTo ce 3ano4yHe OTOMIeHMeTo,
3a pa ce usberre 13gyxsaHeTo Ha CTyAeH Bb3ayX.

. KOraTO HaBbH € CTy,quO ” BJIA>XXKHO, MOXXe Oa ce nOﬂy‘-H/I 3a5iegdaBaHe Ha TOnJ'IOO6MeHHVIKa BbB BbHLWHOTO TANO,
KOETO LLe yBem4m TonanHHaTa molyHocT. Cref ToBa KIMMATKKLT Le cTapTrpa GyHKUMsSTa 3a pasmpassiBaHe.

¢ [lo BpemMe Ha PasMpa3ssBaHETO KIMMATUKLT Lije CMpe OTOMIEHUETO 3@ OKONOo 5-12 MuHyTH.

¢ [lo BpemMe Ha pasMpassaBaHe OT BbHLUHOTO TANO MOXeE Aa M3N13a napa. Tosa He € HeWn3NpPaBHOCT, a pesysTaT oT
Bbp30 pasmpassiBaHe.

e OtonneHueTo LWe ce Bb306HOBY, CIEA KaTo Pa3MpassBaHeTo MPUKITIOUM.

Bexkn npun nsknoysaHe

e KoraTo KIMMaTUKbLT € U3KITIHOYEH, TaBHUAT KOHTPOJIEp aBTOMATU4YHO LLe pelun fanuv Aa cripe segHara nan
cnepn Kato pa6OTl/I AeceTunHa cekyHOmM C NO-HUCKa YeCToTa 1 NO-HUCKa CKOPOCT Ha Bb3ayXxa.

3BbHPEHN cnTyaumm

e AKO AVCTaHUMOHHOTO ynpasneHue ce 3arybu unm
cuynu, nanonaeante ABapuitHus Kitoy 3a pabota, 3a Aa
pabotuTe ¢ KnMmaTyKa.
e Ako T031 ByTOH Bbfie HAaTUCHAT MPY USKITIOYEHO ABaprieH Koy
YCTPOMCTBO, KNIMMATUKBT Liie paboTu B aBTOMaTUYeH
pPeXUM.
e Ako T03v ByTOH Bbie HAaTUCHAT NPY BKITIOYEH YPeq,
KIMMATVIKBT L crpe Aa paboTu.

HacTtpoiika Ha nocokaTa Ha Bb3ayLLHaTa CTpys

1. Manonsgaiite ByToHUTe 3a 3aBbpTaHe Harope 1 Hagosy 1 ISBO
1 ASICHO Ha ANCTaHLMOHHOTO ynpaBreHue, 3a Aa peryavpare
nocokarta Ha Bb3fiyLuHaTa cTpys. 3a NoApobHOCTH BUXKTE
MHCTPYKUMsTa 3a ynotpeba Ha AMCTaHUMOHHOTO yrpaBeHve.
2.3a mopenu 6e3 nsBo-AscHO 3aBbpTaHe, nepkuTe Tpsibea aa ce
npemecTsaT pbyHO.
3abenexka: [pemecrtete nepkuTe Npeam yCTponcTBoTO Aa paboty,
3aLLOTOT MOXe Aa CV HapaHWUTe npbcTa. Hukora He noctassinTe
pbKaTa v BbB BXOAA WK M3XOAa Ha Bb3fyxa, AoKaTo paboTtn
KIIMMaTUKBT .

[NpepnasHn mepku Korexrop
1. OTBOpETE NPEefHMs NaHesN Ha BbTPELLHOTO TSJ1O. Kaben 1
2. KoHekTopbT (KaTo ur.) He Moxe fa foKocHe Kaben 2

TepMMHana 1 ce HamMMpa Ha PasCToaH1e, KakTo e
nokasaHo Ha ¢urypara.

TeomuHan kabenu
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HAVMEHOBAHVE HA HACTUTE HA KITMIMATVIKA
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Benexka: Bcuukum cHumkm B ToBa PBKOBOACTBO Ca CaMO CXeMaTU4HU JmuarpamMmu.
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MOYNCTBAHE N NMOLPBXKA

/\\ BHUMAHUE!

e [lpeav NO4YNCTBaHETO Ha KNMMaTUKa, TOV TPsbBa Aa Obae U3KIIOYEH 1 eleKTPUYECTBOTO TpsabBea Aa bbae
NpeKbCHaTO 3a NoBeye OT 5 MUHYTK, B MPOTUBEH CrlyYalt MOXe Aa MMa PUCK OT TOKOBU yaapw.

¢ He MokpeTe K/MMaTVKa, TOBa MOXe [a MPWUMHU TOKOB yAap. YoeaeTe ce, 4e KIIMMaTUKbT He Ce MOKPU C BOAA
npu HKaKBM obcTosITeNCTBa.

o JleTnvBUTE TEYHOCTU KATO paspeamTes nan 6eH3uH e NOBPeasT Kopnyca Ha KIMMaTyka, 3aToBa no4mcTeante
Kopryca Ha KJiMmaTiKa CaMo C MeKa Cyxa Kbpra v BnaxHa Kbpra, HarnoeHa ¢ HeyTpasieH npenapar.

e B npoueca Ha ynoTpeba obpbLuyaiTe BHYMaH1e Ha PeAOBHOTO NoYMcTBaHe Ha GUTbPA, 3a fa NpeaoTBpaTTe
HaxnlyBaHEeTO Ha Mpax, KOeTo MOXe [a nossusie Ha pabotata My. Ako paboTHaTa cpefia Ha KimMaTuka e
npatuHa, CbOTBETHO yBesimyeTe bpos Ha nouncTeaHusaTa. Cnef kato otcTpaHute GuUATbpa, He JoKocBanTe
yacTTa Ha nepkara Ha BbTPELLHOTO TS0 C MPbCT U He HaTWCKalTe TpbOONPOBOAaA 3a Aa He ro rnospeauTe.

[NMoyncTBaHe Ha NnaHena

KoraTo naHessT Ha BLTPELLHOTO TAIO € 3aMbpPCeH, MOYUCTETE O BHUMATESHO C U3LefieHa Kbpra, 13Mnon3sanku
xnagka sBoga nop 40 ° C, v He oTCTpaHsBaiTe NaHesna no Bpeme Ha NoYncTBaHeTo.

MouncTBaHe Ha Bb3AYLWHUAT GUNTBLP

CeansiHe Ha Bb3AyLWHUA GUATLP

e —

1. VianonssanTe asete cn pbue, 3a fa noBAurHeTe naHesa OT ABata My Kpad Mo nocokaTa Ha CTpesikaTta.
2. OCBO60,D,eTe Bb3OyLHNA CI)I/IJ'Ipr OT CNoTa N ro n3sagete.

MouncrBaHe Ha Bb3AyLWHUA GUNTBP

M3nonaBaiiTe npaxocmykadyka Uiam Bofa 3a fa nounctute Guintbpa, v ako GUATbPLT € MHOTO 3aMbpCeH
(Hanpumep, ¢ Ma3HW 3aMbpCsiBaHWS), NoYncTeTe ro ¢ Torna Boaa (nog 45 ° C) ¢ pa3TBopeH AenmnkaTteH
MOYMCTBALL MPenapar 1 ciief ToBa ocTaseTe GUNTbpa Ha CTpaHa a U3CbXHE.

MoHTupaHe Ha ¢punTbpa

1. MocTaBeTe OTHOBO M3CyLLEHUS GUNTBP B OBpaTeH pef Ha rOPeonNUCaHsT, Cief TOBa NOKPUIATE 1 3aTBOpeTe
NNBTHO MaHena.

=] et

[NpeoBepka Npenu n3nNon3BaHe

1. MpoBepeTe fann BCUYKM OTBOPW 3a Bb3AyX Ha ypeaa ca NpoxoavMu.

2. MpoBepeTe fanun nMa 3anyLuBaHe Ha M3XoAa Ha BogaTa OT ApeHaxkHaTa Tpbba 1 BefHara ro nouncrete, ako
1Ma TakoBa.

3. poBepeTe fanv NPOBOLHWKBT 3a 3a3eMsiBaHe € HafeXAHO 3a3eMeH.

4.MposepeTe gann batepunTe Ha AUCTAHLUMOHHOTO yrpaBieHue ca NoCTaBeH v Aasiu 3axXpaHBaHeTo e
[OCTaTbYHO.

5.MposepeTe ganu vma NoBpeAn B MOHTaxHaTa ckoba Ha BBHLLHOTO TS/10 ¥ aKO VMa Tak1Ba, MOJIs CBbPXKETe ce
C HalUMst MECTEH CEPBU3EH LIEHTBP.
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[NeproguyHa nogapbxka

1. MsknioveTe 3axpaHBaHETO Ha KIIMMaTUKa OT el.Mpexa, U3KJloYeTe raBHUs NPeBKIloYBaTeN U U3BafeTe
BaTepumTe OT AUCTaHLMOHHOTO yrpaBsieHue.

2. Mouncrete dpunTbpa v KOpryca Ha ypeaa.

3. OtcTpaHeTe Npaxa W HasicarsaHysTa No BbHLIHOTO TASO.

4.MposepeTe ganu vma NnosBpeaa B MOHTaxHaTa ckoba Ha BbHLLIHOTO TSSO, U ako UMa TakvBa, MOJIs CBbPXETE ce
C HaLIWs MeCTEH CEePBU3EH LIEHTBP.

() nPEQYNPEXXAEHME!

He nonpassite camu kKnumMaTKKa, Thit KaTo HenpaBWIHaTa NOAAPBLXKKa MOXe Aa NPUYVHN TOKOB yaap wian noxap
WM eKCMI03Usl, MOJSISi CBbPXKETE Ce C OTOPU3NPAHWS CEPBU3EH LIEHTBP 1 OCTaBeTe NpodecroHanmcT1Te aa
13BbPLIAT NOAAPbXKKATa, a NpOBEpKaTa Ha CliefiHUTe efleMEeHTV NPeay fia ce CBbPXKeTe 3a NoAApPbXKa MoXe fa
BW CNECTU BpeME 1 napu.

OTCTPAHABAHE HA TTPOBJIEMIN

Mpo6nem OrtcTpaHsiBaHe Ha npo6nemu

* Moxe fa vMa npekbcBaHe Ha 3axpaHBaHeTo . = V3yakaliTe, gokato
3axpaHBaHETO Ce Bb3CTaHOBM.

o Lllencentt Moxe fa e pa3xnabeH OT KOHTaKTa.

¢ [lpepnasvTens moxe fda e usropsn. - CmeHeTe npegnasvtens.

® lImaTe HanpaBeHa HacTpoWiKa Ha TaiMepa 3a BkJItouBaHe . = VI3yakanTte
UM OTMEHeTe HaCTPOWIKMTe Ha TaliMepa.

Knumatukst He pabotn

KnumatuksT He Moxe aa
3anoyHe fa pabotv BeaHara
cneq, kato e bun nsKoYeH.

L4 AKO KAMMaTUKBT Ce BKJTKOYM BeHara csie M3KJto4BaHETO My, 3aWUNTHUAT
npepnasuten we 3abasn pabotata 3a 3 4O 5 MUHYTL.

® 3afja pocTurHe 3apafeHaTa TeMnepatypa . = ToBa e HOPMaJHO siBfieHMe.
Knumatuket cnvpa fja pabot | ¢ Moxe fAa e B CbCTOsIHME Ha pa3MpassBaHe. = ABTOMATUUHO Lie ce

3a U3BECTHO BPeMe, Clief, KaTo Bb3CTaHOBW M CTapPTUPa OTHOBO Crlef, pa3mpassBaHe

€ BKJTOYEH. * TallMepbT 3a M3K/IOYBaHE € 3afafeH . = AKO NPOABLIXMTE a U3MNon3BaTe,
MOJIsi, HACTPOWTE o OTHOBO

¢ [IpekomepHo HaTpyrBaHe Ha Npax Bbpxy GuaTbpa, okrpaHe Ha BXoaa
1 13x0o[a Ha Bb3yxa, KakTo 1 MPEeKOMEPHO MasTbK brb/l Ha JIoNaTkuTe, e
ce OTpa3u Ha OxIaXAaLLMs U HarpsiBaLLms edekT.
- TlouuncTeTe GpunTbpa, OTCTPaHETE NPENSTCTBUATA Ha BXOAA U U3X0Aa
Ha Bb3[yXa v peryavpaiTe brba Ha flonatkure.

o Jlow edekT Ha oxnaxgaHe 1 OTOMIEHNe, MPUYUHEH OT OTBapPSsiHE Ha

Vma Bb3ayLuHa CTpys, HO BPaTV 1 NPO30PLIM, 1 He3aTBOPEH BEHTUNaTOP. = 3aTBOpeTe BpaTuTe,
edeKTbT Ha oxnlaxgaHe / npo3opuwTe, BEHTUNaTOPa 1 Ap.
oTornseHne He e foobP. * [onbnHntenHata GyHKLMS 3a OTOMIEHNE He e BKITIoYeHa, OKaTo ce

3arpsiBa, KOETO MOXe Aa [OBefe A0 JIOLLO CbCTOSHME TOMIMHEH edekT. =
Bkntouete gonbnHutenHata GpyHKLMs 3a oTonseHre. (camo 3a Mogesnv ¢
LOoMbAHWUTENHA GYHKLMS 3a OTONNEHne)

e HacrpoiikaTa Ha pexuMa e HenpasuiiHa U HaCTPOMKWTE 3a TeMnepaTypa
1 CKOPOCT Ha BATbPa He ca yMecTHO. = Mons, nsbepeTe 0THOBO pexuma
1 3apanTe noaxofaLLaTa TeMnepaTypa 1 CKopocTTa Ha BATbPa.

o CaMuaT KIIMMaTUK HAMa HexesaHn MUPU3MU. Ako nma MUpu3mMa, ToBa

BbTpeluHoTo TANO M3nycka MO>Ke la Ce AbSIKM Ha HaTPynBaHe Ha MUPU3Ma B OKOJsIHaTa cpefa.
MVpU3Ma. - TlouncTeTe Bb3AYLIHUS GUATBP UK aKTUBMPaTE GyHKLWSTa 38
nouncTaaHe.

e KoraTo kIMMaTVKBT ce nycka Wau Civpa, v KOMNPecopsT ce CTapTupa
WK cnvpa no Bpeme Ha paboTa, MoHsikora ce vyBa “cbekall” 3ByK Ha
Tevallla Bofa. -> ToBa e 3ByKbT Ha NOTOKa Ha X/1aAniHus ras, Toa He e
HEN3npPaBHOCT.

o Bpeme Ha pabota ot
KIMMaTuKa ce YyBa 3BYK Ha
Tevallla Bofa
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Mpo6nem OTcTpaHsiBaHe Ha npoGnemn

e [lopagu TemnepaTypHV MPOMEHM € Bb3MOXHO MaHe bT U Apyrute
yacTuv Aa ce PasLIVPAT 1 fa NPeAn3BUKaT 3ByK Ha LipakeaHe. - Toea e
HOPMaJTHO 1 He @ Hen3MnpPaBHOCT.

[Mpw cTapTupaHe nnu cnupaxe
ce YyBa ek 3BYK "LipakBaHe"

® 3BYKbT Ha BEHTWUIATOPa UM KOMNPECOPa € BKIIOYEH VSN N3KJITIOYEH.

e Korato cTapTupate wm cnpeTte pasmpassBaHeTo, LLie JyeTe 3ByK.
-> ToBa ce Ob/IXXW Ha U3TUYAHETO Ha XNafuHMs ra3 B obpaTHa nocoka.
Te He ca HenznpaBHOCTU. [pekaneHo MHOrO HaTPyMBaHe Ha NpPax BbB
Bb3AYLWHUS GUATBP Ha BETPELLHOTO TS0 MOXE Aa AoBefe A0 konebaHus
Ha 3ByKa. - [louncTBaliTe Bb3AYLUHUTE GUATPU NEPUOANYHO.

¢ [lpekaneHo MHOro Bb3ayLUEH LyM, koraTo e BktoyeH "Cunta ctpys”. =
ToBa e HOpMaJIHO, aKo ce YyBCTBaTe HeyaobHO, MOSIS AeaKkTUBMpaTe
dyHKumsTa "Cunta ctpys”.

BbTpeluHoTo TAno nspasa
HeobuyaHu 3syLm

e KoraTo BnaxHOCTTa Ha okosiHaTa cpena e BUCOKa, OKOJO 1M3Xoa 3a Bb3a4yX
Wy nNaHena we ce Hatpynat BOAHW Kanky U T.H. - ToBae HOpMasiHoO

Mo noBbpxHOCTTa Ha fBNeHne Ha dusmkara.
BbTPELIHOTO TANI0 MMa BOAHW | ® Tpoab/kMTENHOTO OXaxaaHe Ha OTKPUTO Cb3[laBa BOAHM Kanku. =
Kanku. 3aTBOpETE BpaTUTE 1 NPO30PLUTE.

e TB'bp,El,e ManbK brbJl Ha OTBapAHE Ha NIONaTkUTe MOXKe Aa fosefe A0 Karku
BOa BbB BXOa 3a Bb3AyX. -> YBenuyeTte brba Ha flonatkure.

o KoraTo BbTpeLUHaTa TemnepaTypa 1 BaxHOCTTa ca BUCOKM, TOBa Ce
CryyBa NoHsKora. =» ToBa € Taka, 3aLL0TO BbTPELLHUAT Bb3AyX Ce OXNaxaa
6bp30. Criep kaTo paboTy U3BECTHO BPEME, BLTPELLIHATA TeMMNepaTypa 1
BNAXHOCTTa Lje BGbAaT HaMaNeHu 1 MbriaTa Lie n34esHe.

Mo Bpeme Ha oxnaxgaHeTo ot
BBTPELLHOTO TS0 MOHSKOra
N31m13a Mbrna.

& Hesa6aBHo cnpeTe BCc4KyM onepaumm U npekbcHeTe 3axpaHBaHeTo, CBbpiKeTe ce ¢ Hawmst
CepBU3€eH LEHTbP B ClIEAHNTE CUTYaLMK.

® Yyere HeobWuaeH 3ByK WM yceTUTe CTpaHHa MUpU3Ma no Bpeme Ha pabora.

e Bb3aHukHe HeobMYalHo 3arpsBaHe Ha 3axpaHBalLms kaben v wencena.

® YCTPOWCTBOTO MM AUCTaHLMOHHOTO yNpaB/ieHne MMaT Jocer C BOAA UM Ca 3aMbpPCeHN
® [pekbCBaYLT 33 Bb3AyX WM 3aLUUTHUAT MPEKbCBaY 3a YTEYKMN HECTO Ca U3KJTIOHEHW.

SABEJTEXKKN TTPI MOHTAX

© BAXHUBENEXKW!

* [lpeav MHCTanvipaHe, MOJIs CBbPXETE Ce C MeCTHVS OTOPY3MPaH CepBU3eH LieHTbP. AKO ypeabT He e
VIHCTaNMpaH OT OTOPW3MPAaHWS LIeHTbP 3a MOAAPbXKa, MOXe Aa Obe 0TkazaHa PeMOHTHa ycyra

o KnumatuksT Tpsibea fa Gbae HCTanMpaH ot NpodecMoHamncTy B CbOTBETCTBUE C HALMOHANHUTE NpaBuaa 3a
okabensBaHe 1 Tasu MHCTPYKLMS

o Crep MoHTaxa TpsibBa fja ce M3BbPLUM NPOBEPKa 3a M3TUYaHe Ha X1aAusieH ras.

. 33 Aa npemMectnTe n MOHTUpaTe KNIMMaTuK Ha ApYro MACTO, MOJIA CBbpPXXETE Ce C Hallna MeCTeH crneunaneH
CepPBU3EH LIEHTBP.

PazonakoBaHe u [lpoBepka

e OrtBOpETE KYyTUSATA U MPOBEPETE KIMMaTUKa B 30Ha € 40Bpa BEHTUaUMs 1 6e3 M3TOYHVK Ha 3ananBaHe.
(oTBOpETE BpaTaTa ¥ Npo3sopeLa)
3a6enexka: Ot 06CAMKBALLOTO NMILE Ce M3UCKBA A4a HOCAN aHTUCTATUYHU YCTPOMCTBA.

¢ Heobxopnmo e fja ce Nposepw oT NPohECMOHANMCT Janu UMa M3TUYaHe Ha XNTaAUseH ras npeamn oTBapsHe Ha
KyTWSi Ha BBHLUHOTO TSJI0; NPeKpaTeTe MHCTaIMPaHeTo Ha KIMMATUKa, ako Ce YCTaHOBU Tey.

¢ [lpeanasHoTto obopyasaHe 1 aHTUCTaTUYHWTE NPeAnasHu Mepku TpsabBea fAa ce noaroTeaT fobpe npeau
nposepka. Crief ToBa nposepeTe TpbbONPOBOAA 3a XNaAUNEH ras, 3a Aa BUAWTE [anu UMa ClIeAv oT yaap 1
[anv BbHLWIHUAT BUA € 4o6bp.
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|_|pl/IHLI,l/II'II/I 3a besonacHocT npn MHCTaJIMpaHe Ha KInMaTnkK

¢ [lpenu MoHTaxa TpsibBa Aa Cvi MOArOTBUTE NOXaporacuTeneH ypes.

¢ [lpbXTe NPOBETPEHO MACTO 33 MOHTaX (OTBOpeTe BpaTaTa v Npo3opeLa)

e 13TOuHMK Ha 3ananBaHe, MylleHe He e pa3peLleHo [a CblecTByBaT B 30HaTa, KbaeTo R32 e oxnageH.

® AHTUCTATVYHVW NPeANasHN MEPKY, HEOBXOAVMU 33 MHCTANMPAHE Ha KIIVMATVIK, Hanp. HOCETE YNCTY MaMy4HU
pexv 1 pbKasuLM.

e [IpbXTe AeTEeKTOp Ha TeYOBE BbB BK/IIOYEHO ChCTOSHME MO BPeme Ha MHCTanauusTa.

® AKO Mo Bpeme Ha WHCTaiaumsiTa Ha X1aAuiH1s ra3 HacTbMy U3TUYaHe Ha xnaguieH ras R32, psbsa HezabasHoO
[la OTKpUETe KOHLEHTPaLMsiTa BbB BbTPELLHA CPea, A0KaTO JOCTUrHE Be30nacHo HMBO. AKO M3TUYAHETO Ha
XNlapwnsieH ras Bnvsie Ha paboTaTa Ha KIMMaTVKa, MOJist He3abaBHO fa cnipeTe paboTata u Aa onakosate u
BbPHETE KIIMMATVKLT BakyyMVpPaH € B LeHTbpa 3a NoAapbkKa 3a obpaboTka.

e [IpbxTe enekTpuyeckuTe ypeau, Wencenmnte, KOHTakTUTe 1 BUCOKO TOMJIMHHM M3TOYHULIM Janey OT 30HaTa OT
CTPaHULWTE Ha BLTPELLHOTO TSJ10.

o KnumatuksT TpsibBa fa Gbae MOHTVPaH Ha [OCTBITHO MSICTO 3@ PEMOHT 1 NOAAPbBXKKa, 6e3 NPensTCTBIS, KOUTO
MoraT fia 6/10KMpaT BXOASLLM UIIN M3XOASILLM OTBOPY Ha BETPELLHOTO / BBHLUHOTO TS0 U Aa CE AbPXKaT Aaseu
OT 3anasMMmn UV eKCNIO3MBHU U3TOYHWLV Ha TOM/IMHA.

¢ [lpy MOHTVPaHE WAN PEMOHT Ha KJIMMATVIKa, ako CBbp3BaLLaTa Tpbba He e OCTaTbYHO AbIra, usiara
cBbp3Balla Tpbba Tpsibea fa Obae 3aMeHeHa C OpurMHanHata cneudrkaums; yabIkaBaHeTo He e NO3BOJIEHO.

* l3nonseaiiTe HoBa cBbP3BaLLa TPbOA, OCBEH ako He pereHepupare Tpbbata.

13nckBaHMa 3a MOHTax

® 3bBsarsante MecTtata Ha 1ECHO 3anannumMm UK EKCTIIO3VIBHY ra3oBe Uin KbAETO MMa CUSTHO arpecuBHU rasose.

® 36arsaiiTe MecTa, NOASIOKEHW Ha CUITHW M3KYCTBEHU eNeKTPpUYeckn / MarHUTHU noneta.

® I36srsante MecTa, NOAJIOKEHM Ha LLYM 1 PE30HAHC.

® 36arsaiiTe TEXKM MPUPOLHM YCIOBWS (HaMp. CUIHW NECHYIVBU BETPOBE, AVPEKTHM CITBHYEBM JTbYM UK
TOMJIMHHW M3TOYHMLM C BUCOKa TeMMepaTypa).

® |I36sreaniTe MecTa, OCTbLMHM 3a Aela.

e CbkpaTeTe Bpb3KaTa MeXy BbTPELLHUS U BbHLLHWS MOZYJI.

® |3bepeTe Kbe e SIECHO Aa Ce N3BbPLUM CEPBU3 1 PEMOHT M Kbae € Aobpa BeHTunauysTa.

® BbHLWHOTO T10 He TpsibBa @ ce MHCTanMpa no HauuH, KOWTo 61 MOrb1 Aa 3aema Kopuaop, CTbABULLE, U3XOA,
noxap, NOAMYM Wn APYro 0BLLECTBEHO MSICTO.

® BbHLWHOTO Ts10 TpsibBa Aa Obie MOHTUPAHO, AOKOSIKOTO € Bb3MOXHO OT Mo-fAasiede Ot BpaTuTe 1 npo3opLute
Ha CbcefuTe, KakTo 1 3e/IeHUTE pacTeHus.

[lpoBepka Ha MHCTanauMoHHaTa cpea

* [lpoBepete TabesikaTa Ha BLHLUHOTO TSSO, 3a Aa CE YBEPUTE, Ye X1afuHusT ras e R32.

¢ [lposepeTe noLLTa Ha NoMeLLeHeTo. [PoCcTPaHCTBOTO He TpsibBa fia e No-Masiko OT U3MNOo3BAEMOTO
npoctparcTeo (5 m2) B cneundukaumsta. BeHWHOTO Ts0 Tpsibea fa 6bae MOHTMPaHO Ha fLODpPe NPOBETPUBO
MSCTO.

* [lpoBepeTe okosHaTa cpefia Ha MSICTOTO Ha MOHTax: R32 He TpsibBa Aa ce MOHTMpPa B 3aTBOPEHOTO
NPOCTPaHCTBO Ha Ccrpajarta.

e Korato nsnonseare enekrpudecka bopmalunHa, 3a ja HanpaswTe Aynku B CTeHaTa, NpoBepeTe MbpBO Aanv
He Npemu1HaBa oT Tam TPLOONPOBOL, 3a BOAA, ENEKTPUYECTBO 1 ras. [penopbunTenHo e ce Aa ce n3nonssa
3anaseHunsT OTBOP B ropHaTa 4acT Ha CTeHara.

13nckBaHWa 3a MOHTaxHaTa KOHCTPYKLNA

* MoHTupaLLaTa cTolika TpsibBa fia OTroBaps Ha CbOTBETHUTE HALMOHAMHU MU MHAYCTPUATHW CTaHAAPTV MO
OTHOLLIEHWNE Ha 3[PaB1Ha, KaTo 3aBapbYHMTE 1 CBBP3BALLMTE YH4aCTbLM HE Ca MOKPUTY.

* MoHTupaLlaTa CTorKa 1 HerHaTa HoceLLa NOBbPXHOCT TpsibBa Aa MoraT Aa U3gbpxat 4 MbTv Unv noseye ot
Ternoto Ha ypeaa, uin 200 kg,

® MoHTVpaLLaTa CTOMKa Ha BBHLLHOTO TS0 TpsibBa Aa ce 3akpenw ¢ BosT.

e Ocurypete cTabUIHO MOHTUPaHE HE3aBUCUMO OT BUAA Ha CTeHaTa Ha KOSITO € MHCTanupaHx, 3a Aa ce
ﬂpe,D'OTBpaTI/I eBeHTyaﬂHO nagaHe n ga HapaHI/I xopaTa.
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3nckBaHwsa 3a enekTpmn4ecka BbesonacHocT

* YBepere ce, Ye M3non3BaTe 3axpaHBalliata Bepura ¢ HOMVHaIHO HaNpPeXeHWe, a BUALT Ha 3axpaHBaLLms kaben
TpsibBa fia OTroBaps Ha HaLWMOHATHWUTE U3KUCKBAHWSI.

e KoraTo MakcMManHusaT ToK Ha kiumatuka e 16A, Ton TpsbBea Aa M3nos3sa NPeBKIOYBATENS 3a Bb3AYX UK
3aLLMTHUS NPEKbCBaY 3a yTeukun, 0bopyaBaH CbC 3aLLMTHU YCTPONCTBA.

® PaboTHusT 0bxsaT e 90% -110% OT MeCTHUTe HOMUHaNHK CTOMHOCTW. Ho HefoCTaTbuHO YHKLMOHMPaHe Ha
3axpaHBaHeTO, eNeKTPUYECKN YAap Wn rHAB. AKO HaMpPexXeHWeTo HeCcTabuHOCT, MPeasIoxXM Aa ce yBenmun
perynatop Ha HanpexeHve.

* MUHMMaNHOTO pPasCcTosHNe MexXay KvMmaTuka 1 ropmsoto e 1,5 m.

o Cabp3BalmaT kKaben cBbp3Ba BbTPELUHWUTE 1 BbHLUHUTE MoAynu. [Tbpso Tpsibea aa nsbepete npasuaHus
pa3mep Ha kabena, Npeav Aa ro NOAroTBUTE 3a CBbP3BaHe.

¢ Bupose kabenw: BoHwwen 3axpaneaiy kaben: HO? RN-F nan HOSRN-F;
Kaben 3a cabpssare: HO ° RN-F van HOSRN-F;

*  MuHMManHO HaNPeYHO ceyeHre Ha 3axpaHBaLLms kabes 1 cebp3Balyus Kaben.

CesepHa Amepuka [pyru pernoxn
Cwna Ha Toka 3a ypefa HomuHaneH Tok 3a ypepna B HomuHanHa nnouy Ha
B amnepu (A) AWG amnepw (A) HanpeyHoTo ceveHne (Mm?)
10 18 >3and<é 0.75
13 16 >6and <10 1
18 14 >10and <16 1.5
25 12 >10and <16 25
30 10 >10and <16 4
40 8 >10and <16 6

* HeobxopmmusaT pasmep Ha CBbp3BaLLms kaber, 3axpaHBalymsa kaben, Npeanasutens v NpeskloYBaTens ce
onpenens oT MakcYMasH1s ToK Ha ypeaa. MakcumanHusat Tok e obosHadyeH Ha nocTaBeHata Ha Tabenkarta
CTpaHu4Hus NaHen Ha ypeaa. Hanpasete cnpaska ¢ Ta3u Tabenka, 3a fa nsbepete npasunHus kaben,
npeanasuten Uv NpeskoYBaTes.

e 3abenexka: OCHOBHUST HOMEP Ha kabena ce oTHacs 3a NoapobHaTa enekTpUYecka cxema, CBbp3aHa ¢
YCTPOWCTBOTO, KOETO CTe 3aKynusn.

3nckBaHus 3a onepaunmn npm MOHTa>XX Ha BMNCO4YMHa

L |_|pl/l MOHTaX Ha BUCOYMHA 2 M Uv noseye Han ocHoBaTa TpﬂGBa Aa ce HOCAT npefnasHn KonlaHn u fa ce
3aKpendaT 4OCTaTbYHO 3[paBu BbXXeTa KbM BbHLUHOTO TAN10, 3a fa Ce NnpefoTspaTv najaHe, KOeTo Moxe aAa
NPVYNHN HapaHaBaHe UM CMbPT, KakTo 1 NoBpeaa Ha NMyLLeCTBO.

13nckBaHWsa 3a 3a3emMsaBaHe

e KnumaTuksT e enekTpudecky ypes ot knac | v Tpabea ga ocurypsaea HagexaHo 3aseMaBaHe.

® He cBbp3BaiiTe 3a3eMaABaLLVIA NPOBOAHVK KbM ra3osa Tpbba, BOAONPOBOL, FPbMOOTBOA, TeNledOHHa INHKS
UM BepUra, koaTo e cnabo 3azeMeHa KbM 3emaTa.

®  3a3eMWUTENHUAT MPOBOAHWK € CNeLmaHoO NPOEKTUPaH 1 He TpsbBa Aa ce 13MNo3Ba 3a APYru e, HUTO fa ce
3aKkpensa c o6l BUHT 3a fo3upaHe.

* BuabT Ha cBbp3BaLLMs Kaben TpsibBa Aa Obhe U3bpaH CbrIacHO PbKOBOACTBOTO 3@ EKCMIoaTaums 1 ¢
TepmuHan Tin O, KOMTO OTrOBaps Ha MECTHUTE CTaHAAPTY (BLTPELHUAT arameTsp Ha knemute Tvn O Tpsabea
[ CbOTBETCTBA Ha pa3Mepa Ha BUHTa Ha yCTPOMCTBOTO, He nosede oT 4,2 mm). Cnep MoHTaxa nposepeTte
Lanv BUHTOBETE Ca hrkcrpaHn eGekTUBHO 1 HMa PUCK OT pasxiabeaHe.
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HonbnHutenn

® MeTonbT Ha CBbp3BaHe Ha KnMMaTyKa v 3axpaHealLms kaben n MeToLAbT 3a B3aMMHO CBbp3BaHe Ha BCeku
HEe3aBMCMM efIeMEHT Ce MOAYMHSABAT Ha cCxemaTa 3a okabensiBaHe, MpuKpeneHa KbM MalunHaTa.
® MogesbT v HOMUHasHaTa CTOMHOCT Ha Npeana3suTens Tpsbea Aa ObaaT NOANOXKEHU Ha MaTpULaTa Ha

CbOTBETHUA KOHTPOJIEP NV BTYJIKa Ha npeanasnTens.

C'b,EI,'bp)KaHl/Ie Ha OMNnakKoBKaTa

C'bA'bP)KaHVIe Ha ornaKkoBKaTa Ha BbTPEeLUHOTO TAJ10

C'bm:p)l(anue Ha onaKkoBKaTa Ha BbHLUHOTO TAJ10

Nme Kon-so EpnHnua Nme Kon-so EpnHnua
BwTpeLuHo tano 1 KoM BbHLwHO T10 1 KoM
[OncTaHUMOHHO 1 6poii Cebp3Balua Tpuba 5 6pon

ynpasneHue (no nsbop)
Batepun 2 bpoit Ob6nensia nexHTa 1 pornka
WHcTpykums 3a 1 omnn MpbCTeH 3a 3awmTa Ha ] 6poii
ynoTtpeba Tpbbara
OrtBogHsiBaLLya Tpbba 1 6pon 3amazska (no nsbop) 1 nak

3ABEJIEXKKA: Beunuku akcecoapw nogiexar Ha AeCTBUTENIeH ONakoBbYeH MaTepuras 1 ako MMa HsKaksa
paznvka, Mons nposiseTe pasbrpaHe.

MOHTUPAHE HA BBTPELLUHOTO TAJ1O

HepTex ¢ pasamepu Ha MHCTanauMsaTa Ha BbTPEeLUHUS MOAY

PascTtosHue no taBaHa

PascrosaHue A0 CTeHaTa

Han 20 cm

-

Hag 15cm

200-260cm

PasctosHue fo noga
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PasctoaHue

[0 CTeHaTa

Hap 20 cm




MoHTaxHa pamMka

1. CTeHaTa 3a MOHTaa Ha BLTPELLHOTO Ts10 Tpsibsa fa Obae
TBbPAA U 3APaBa, 3a Aa ce usberHat BubpauymnTe.

2. W3nonssawTe BUHT TMN “+", 33 Aa 3aKkpenuTe paMKaTta 3a
CTeHaTa, cnief] KaTo sl HUBENVpaTe XOPU3OHTaSIHO U Bep
TUKaHO

3. Vi3agbpnaiiTe pamkaTa ¢ pble cref MOHTaxa, 3a fa
noTBbPANTE AaNN € 30PaBO 3aKpereHa.

OTBOp 3a CTeHa

-

.HanpaseTte oTBOp C enexTpuyeckv NnpMatLmHa B
npefABapuUTEsIHO OYepTaHa 30Ha Ha CTeHaTa 3a Tpbbara,
KOATO Aa € C BbHLUEeH HaknoH ¢ 5°-10°.

3a pa ce npegnassT TpvbuTe 1 kabenwte ot Nospeau,
KaKTO U OT rpy3aym, KOMTO MOraT Aa rv NoBpeasaT , Tpsbsea
[la ce MOHTUpPa v 3alWTeH NPbCTeH 3a Tpbba 1 Aa ce
Hanpasu 3amaska

3a6enexka: ObukHoBeHO AynkaTta Ha cTeHaTta e @> 60mm
~®>80mm.

BHuMmaBaiiTe 3a npensapuTesHO BKOMaH 3axpaHBaly, kaben v
npoBepeTe 34pasnHaTa Ha CTeHa, Korato NpasuTe OTBOpPA.

N

MapLwpyT Ha TpbbonpoBsoaa

o000

ofo oo ofo

Punr

npeAnassaLy
TpvbuTe

.

MapkyH

1. B 3aBMCVMOCT OT NONOXEHNETO Ha ypeaa TPbbUTe MoraT fja ce Haco4BaT CTPAHWMYHO OT NIIBO MK AACHO (dur.
1) nnn BepTukanto ot3ag (dwr. 2) (B 3aBUCMMOCT OT Ab/XKMHATa Ha TPbbAaTa Ha BLTPELLHOTO TH0). B CllyYait Ha
CTPaHUYHO HaCOYBaHe , HanpaseTe paspes Ha NPOTVMBOMNONOXHATa CTPaHa.

Dur 1

[MoproToBka Ha M3XOAHWS Matepwvan
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Cebp3Balla Tpbba
OrtBogHsABaLLa

Dur 2

Cebp3Balua Tpbba
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CB'bp3BaHe Ha OTBOOHABaALLaTa pr6a

1. CBanerte duikcrpaHaTta 4acT, 3a Aa U3BaauTe TpbbaTta OT BbTPeLLHaTa MalluHa OT KyTusiTa. 3aBuiiTe C pbka
LecTocTeHHaTa raiika B isiBaTa 4acT Ha CBpb3KaTa.

2. MoHTupaiiTe cebp3Ballata Tpbba KbM BBTPELIHOTO Tsino: HacoueTe st kbM LieHTbpa Ha TpbbaTa, 3aTerHete
KOHyCHaTa raika c NpbCTW, Cief, ToBa 3aTerHeTe KOHycHaTa ravika C ArHaMOMETPUYEH KoY , @ NocokaTa e
nokasaHa Ha auarpamata BASiCHO. VI3non3saHuTa cuna Ha 3aTsiraHe e nokasaHa B cieBatlara Tabnuua.

3abenexka: BHumarenHo nposepeTe Aanu uma NoBpeaa Ha CBbP3BALLVTE e/IEMEHTU Npeay MOoHTaxa. Te He

TpsibBa Aa ce N3Non3BaT NOBTOPHO.

Tightening torque table
Paamep Ha Tpbbata (mm) Cwuna Ha 3ataraHe (Nm)
d6/ $6.35 15~88
$9/¢9.52 35~ 40 Tpuba Ha KoHycHa Cewpssalua
BBTPLUHO TSSO ranka Tpbba
$12/p12.7 45 ~ 60 !
$15.88 73~78 @@
$19.05 75~ 80 laeveH ﬁﬂ@ﬁ [nHamomeTpuyen
KJIHOY
KJTHOY

ObeszonaceTe TpbbOUTE

. Vi3anonseante nsonaumnoHHaTa BTYSIKa, 3a Aa yBreTe C
Bbp3BaLLa Tpbba
cBpb3KaTa Ha B'preLLIl—iOTO TANO M cBbp3BaLLaTa Tpboa, OrsoanABawa Tpb6a
1 Cnep, TOBa V3MosI3BaiTe 130sIaLMoHeH MaTepuran 3a 1 kabenm
onakoBaHe 1 3anevaTBaHe Ha n3onauymoHHaTa Tpbba, 3a
[la ce NpefoTBpaTy 0bpasyBaHETO Ha KOHAEH3Ha BOAa B
CbedVHUTENHaTa YacT.

2. CbpyKeTe N3XOAa 3a BOAA C OTBOAHSABALLMTE TPBOU 1 oBnensiaTa
obeauHeTe cBbp3BallaTa Tpbba, kabenute v mapkyya 3a nenTa
n3TOYBaHe.

3. Visnonseante obnensiiata sieHTa 3a yBuBaHe Ha

cBbp3BaLLmTe TPbbK, Kabenute 1 Mapkyya 3a M3TousaHe.

MycHeTe TpbbaTa HakIOHEHa HaZoy.

(DI/IKCl/IpaHe Ha BbTPELUHOTO TA0

.[MocTaBeTe BLTPELLHOTO TAO BbPXY pPamMKaTa U1
npemecTeTe ypeabT OT/IBO HafsCHO, 3a ja Ce yBepuTe, ye
KyKaTa € NpaBWSIHO NocTaBeHa B pamMKaTa.

2. HaTucHeTe kbM foNIHaTa NIsiBa CTPaHa v ropHaTa AsicHa

CTpaHa Ha ypefa KbM pamkaTa, oKaTo KykaTa bbae

BKapaHa B C/10Ta 1 ce Yye 3ByK.
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EneKTpmquKa cXeMa

® AKO BaLLMAT KIMMATVK e cHabaeH Cbe cBbp3BaLy kabesl 1 okabensBaHeTo Ha BLTPELLHOTO TA/I0 € CBbP3aHo
$abpuryHO, HAMa HyXaa OT CBbp3BaHe.

® AKO CBbP3BALLUAT kabes He e OCUrypeH, CBbP3BaHETO € HeoBXOAMMO B CbOTBETCTBUE C

Cnep MHcTanaumsaTa, npoeepere:

1. [Janu BuHTOBE Ca Bunm 3aPaBo GUKCUPaHM 1 HAMa PUCK OT pa3xiabsaHe.

2. [lanu KOHEKTOPBT Ha AUCTIes e NOCTaBeH Ha NPaBUIHOTO MSCTO U He [OKOCBalTe TepMuHan bopaa.

3. Janu kyTusiTa 3a ynpasfieHve e MiIbTHO NoKpuTa.

MocTosiHeH Tok Mpomennus Tok
[s[als[@am['0] [L N[O 5] .
‘ ©l
( ) ( ) Ako nma KOHEKTOp,
BbHLwHOTO TANO CBbpXeTe ro ANPEeKTHO.

BbHLWHOTO TANO

15]4]3]O[am]1(L)]

( )

[L]Lofn[O] 5]

BbHLWHOTO TANO (

BbHwHOTO TANO

3ABEJIEXXKA
¢ ToBa PbKOBOACTBO OBUKHOBEHO BKIIOYBA BapUAHTY Ha okabessiBaHe 3a pasnnyeH Bug kammaTuk. He moxem

[ia U3KIIIOYUM BB3MOXHOCTTa HIKOW CMeLmaiHu BUAOBE eNeKTPUYECK CXeMM fia JIMMCBaT.
* [lnarpamarta e camo 3a cripaBka. AKO ypefbT Ce pasniniaBa OT Ta3u eNeKTprniecka CXema, MOJIsi, BUXKTE
noppobHaTta cxema Ha okabensiBaHe Ha yCTPOWCTBOTO, KOETO CTE 3aKymuu.
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MOHTVPAHE HA BBHLUHOTO TAJ1O GAS R32

Pa3|v|e|oeH H4epTeX Ha NHCTanaundaTa Ha BbHLWHWA MOLYJI

PastosiHne oT3ag,
MpocTtpaHcTBO [0 Nperpaaata

d

i MpocTtpaHcTBO [0 Nperpaaata
I
I

MpocTtpaHcTBO 0 Nperpapata

PaztoaHue ortnpen

BonT 3a MOHTa)k Ha BbHLUEH moayn

o crx by | At | Bmm)
* 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290
= 660(710)x500x240 500 260
700(745)x500x255 460 260
730(780)x545x285 540 280
JleBu kpayeta 3a Jectn kpaveta 760(810)x545x285 540 280
MOHT&aX BxogHa 32 MOHTax 790(840)x550x290 545 300
Bb3gyxa , 800(860)x545x315 545 315
oL : = 800(850)x590(690)x310 540 325
i 825(880)x655x310 540 335
N1 C ] 900(950)x700x350 630 350
i —— N 900(950)x795x330 535 350
WUsxopn Ha Bb3ayxa 970(1044)x803x395 675 409

MoHTupaHe Ha cBbp3BallaTa Tpbba

CebpxeTe BbHLUHMA MOAY/ KbM CBbp3BaLLaTa Tpbba: ﬂm—
HacoueTe koHTpa-oTBOpa Ha cBbp3BalLaTa Tpbba KbM CIUpaTenHns

BEHTIN U 3ATETHETE KOHYCHATa raiika C NpbeTh. Cnep ToBa 3aTerHete CrmpateneH
KOHyCHaTa raiika ¢ AaMHamomeTpuyeH kiiod. [Mpu yabixasaHe Ha
TpbbuTe TpAbBa Aa ce A06ABU AOMBAHNTENHO KONUYECTBO XTaaneH
ras, Taka ye paborara Ha KnMmaTuKa Aa He ObAe N3NoXeHa Ha pUCK.

TbHka CsbpsBalla
BEHTUN ravika Tpbba

Obnxuna | KonnuectsoTo xnaguneH ras, koeto Konuuecteo TPb0a 33 TeuHoCT
Ha TpbbaTa Tpsbsa fa ce pobasun XnaguieH ras 3a lasoBa
5M He e Heobxoammo ypena CTpaHuyHa Tpbba
£.15M CC12000Btu 16g/m 1 kg euen Ko
CC18000Btu 24g/m 2kg

3abenexka: 1.Tasu Tabnvua e camo 3a cnpaska.

2.Cebp3BaLLuTe e51IeMeHTH He TpsibBa Aa Ce U3MNOoN3BaT MOBTOPHO, OCBEH Cref, Kanak Ha
NOBTOPHO pa3slumpsiBaHe Ha Tpbbara. cnupaTenHus
3. Cnep MoHTaxa, NpoBepeTe Aasiv KanakbT Ha CpaTeNHUS BEHTU € 34paBo BEHTWA
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MOHTWPAHE HA BBHLLUHOTO TAJ1IO GAS R410a

PasMepeH H4epTeX Ha NHCTaNnalulAaTa Ha BbHLWWIHWA MOLYJI

PasTosHve ot3ag,
MpocTpaHcTBO Ao Nperpaaata

[MpocTtpaHcTBO fO NperpagaTa

PasTosHue otnpen

BonT 3a MOHTa)X Ha BbHLUEH moayn

Pasmep Ha BbHLLUHNA MOJJ,yJ'I
W1(W2) x Hx D (mm) A(mm) B (mm)

= 665(710)x420x280 430 280

600(645)x485x260 400 290

— A B 660(710)x500x240 500 260

w2 700(745)x500x255 460 260

730(780)x545x285 540 280

Tleau kpavera a Hechm kpaera 760(810)x545x285 540 280
MOHTaxX BxomHa 33 MOHTax

3:3 :y’)'(a 790(840)x550x290 545 300

\r— g & - 790(840)x550x290 545 315

; 800(850)x590(690)x310 545 325

Y B E— S— e 825(880)x655x310 540 335

‘ 900(950)x700x350 630 350

s B 970(1044)x803x395 675 409

WUsxop Ha Bb3pyxa

MoHTunpaHe Ha cBbp3BaLlaTa TpbbA

CabpiKeTe BbHLUHUS MOAYJ/ KbM CBbp3BallaTa Tpbba: Hacouete
KOHTpa-0TBOpPa Ha CBbp3BaLLaTa Tpbba KbM CivpaTesiHIs BEHTUN

1 3aTerHeTe KOHycHara raiika c npbctu. Cref ToBa 3aterHere
KOHyCHaTa raiika ¢ AyHaMmoMeTpvyeH kitoy. [pu yabixasaHe Ha
TpbbuTe TpsbBa fa ce 406aBM AOMBIHUTENHO KONMYECTBO X1aduieH
ras, Taka ye paboraTa Ha KnMmaTuka fa He Gbae 13oxeHa Ha prck.

CnupateneH  ToHka Cebpspalua
BEHTWN ravka Tpbba

Tp'b6a 3a Te4HHOCT
,DJJJ'I)KI/IHa KonuuecrtsoTo XJlaguneH ras, Koeto

Ha TpbbaTa Tpsibea Aa ce [obasu lazosa
cTpaHuyHa Tpbba
5M He e Heobxoanmo
CC12000Btu 20g/m

5-15M :
CC18000Btu 30g/m /
rae4yeH KJito4

3abenexka: 1.Tasn TabnuLa e camo 3a crpaska.
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VHCTAJIMPANTE BBHLLHOTO TA/10

QOukcurpante BvTpelwHoTo Tano

1. OTCTpaHeTe BVHTOBETE U OTCTPaHEeTe Kanaka Ha E-uactute ot

YCTPOWCTBOTO. i s—— E-part
2. CebpoKeTe kabennte CbOTBETHO KbM CbOTBETHWTE KIIEMV Ha KJleMHaTa -parts cover
MaTka Ha BbHLLHOTO TS0 (BUX CxeMaTa Ha okabensiBaHe) 1 ako Uma /\
CUrHaNW, MaBaL OTKbM LLencesna, MpPoCTo n3BbpLUeTe CTaHOapTHO - -
cBbp3BaHe. —
3. 3azemsBaHe Ha kabena: CBaneTe 3a3eMUTESHWS BUHT OT eNlekTpryeckaTta
ckoba, NoKpWIiTe Kpast Ha 3a3eMUTENHUS Kaben ¢ BUHTa 3a 3a3emsiBaHe v —
ro 3aBuiiTe B OTBOPA 3a 3a3emsiBaHe.
4. CebpskeTe HaeXaHo Kabena ¢ KpenexHn enemeHTu (npecosatua =
MI0CKOCT).
5.TlocTaBeTe Kanaka Ha E-4acTute 06paTHO B MbPBOHAYATHOTO MY MSICTO 1
ro 3aKkpernerte ¢ BUHTOBE
Enexktpunyecka cxema
MocTosiHeH Tok Mpomennus Tok
= 3 ;
LIN[OT 4 | gT|L|N|S|@|
( y )
]
To power BwTpeluHoTo T10 H ( ) ( I )
BwTpelHoTo T80 To power

@5I1IN2)I3I4I5I:ISINILOIL\l% e

To power BwTpelHoTo Tsn0
BwTpelwHoTo T8n0 To power

KonexTop

h

@l

Ako nma KOHEKTOP, CBbpXXeTe ro ANPEKTHO.

3ABEJTEXXKA
¢ ToBa pbkOBOACTBO OBMKHOBEHO BKIIIOUBA BapWSIHTY Ha okabensBaHe 3a pasnnyeH BUa KuMaTtvk. He Moxem

Aa N3KJTIOHYNM Bb3MOXHOCTTa HAKOU CneumarH BUAOBE eSIeKTPNYeCKy CxeMun fa Innceart.
. ﬂ,marpaMaTa € CaMO 3a crpaBska. Axo YPennT ce passinyaBa OT Ta3u eflekKTpu4ecka cxema, MOJisi, BUXKTe
no,u,poGHaTa cxeMa Ha okabensBaHe Ha yCTpOl;ICTBOTO, KOeTO CTe 3aKkynuau.
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BakyymHo nsnomneare (Gas R32)

CneuuwanHarta BakyyMHa nomna 3a xnaguneH ra3 R32 tps6ea ga ce usnonsea 3a u3BbpluBaHe
Ha BaKyyMHO U3MOMOBaHe Ha XJlagusiHus ras R32.

Mpeaw fa 3anourete pabota ¢ KMMaTVIKa, CBaneTe Kanaka Ha MaHomeTbp
cnunpartenHuTe KianaHn ( 3arasm TeHHOCI/I) ncnen ToBa rv 3aterHeTte O6L|J. nmepsares
OTHOBO (3a Aa NPefOTBPATUTE NMOTEHLMASHO M3TUYAHE Ha Bb3AyX) -76cmHg

KnanaH 3a
KoneKTop
1. 3a ga ce NpefoTBpaTH M3TMYAHE Ha Bb3AyX 1 pasfiuBaHe [Lpwxka Lo Opbxka Hi
Ha TEYHOCT, 3aTerHeTe BCMYKM CBbP3BALLM ravikvi Ha BCUYKM
CHaXAaHW Tpbou.

2. CBbp>KeTe cnmpaTesnHus BEHTU, MapKyya 3a 3apexaaHe,
BEHTW/Ia Ha KoJIeKTopa 1 BakyyMHaTa nomna.

3. OTBOpETE fOKpalt ApbXKKaTa Lo Ha BeHTWNa Ha konekTopa n
npunoxeTe Bakyyma Hai-manko 15 MuHyTW 1 nposepeTe ganu
CbCTaBHUAT BakyymmeTbp rokassa -O.IMPa (-76 cmHg).
4.Cnep kaTo 3afeiicTBaTe BakyymMHaTa NoMmna, Hamb/IHO
oTBOpETe CMpaTesHNs KNanaH C LUeCTOCTEH KoY.
5.TlpoBepeTe fanv BTPELIHUTE U BbHLLHUTE BPBL3KN He
n3nyckaT Bb3ayX.

Mapkyu 3a 3apexgaHe
Mapkyy 3a
3apexaaHe

BakyymHa
nomna

Cnupatenen  CrnumpateneH

Obessb3gyuwasare (Gas R410a) (knaman 32 (knaman 3a ras)
TEYHOCT)

MerTopn 3a U3XBbpJisHE Ha XJlagWuJieH ra3 oT BbHLUHO TAJ10

Cnep kato CBbpP3BaHETO Ha pr6aTa € 3aBbpLUEeHO, HanpaseTe C/IeHOTO!

< =
S
lasosa yact | ) Vsuakaiire . N p
8 brpao Qe g
Pasxnabere cex 3aTerHeTe u B Y%
V1 BPEMEHHO cBBpXKETE =
3aTerHete raiikaTa.
ranka Ha
NONOBWH
o6opor. MOHTaXHUAT Ortsopere Mposepete
BbPTALL MOMEHT Hamb/HO 02NN BCUYKM
e CbLUMAT KaTo Ha wnuHaena BbTPELHN
w rasoBvs Kpaw Ha TEYHVST KpaK 1 BbHLUHK
Teuna wact > BBTPELIHOTO TS0, W Ha gpyrute BPb3KN He
Pasxnabete ! > | Asa. u3nyckat
Bb3AYX.
LIeCTObrbHNUA
KoY Ha
No0BKH 0BOPOT.

Mertop Ha BaKkyyMHO u3nomnBaHe (eBakyaumsTa Ha xiagunHus ras R410A tps6sa pa ce usnonssa

MeToAbT Ha BaKyyMHa nomna) MaromeTsp

KnanaH 3a
KONeKkTop

O6L nsmepsartesn

Mpepnn pa 3anouHete pabota ¢ kAMMaTuKa, cBanete Karnaka
Ha cnupaTenHuTe KnanaHu ( 3a ras v Te4HOCK) 1 cnep ToBa
i 3aTerHeTe OTHOBO (3a fja NPeAOTBPaTUTE MOTEHLMANIHO
n3TUYaHe Ha Bb3ayXx)

1. 3a fa ce NpenoTBpaTH M3TUYAHE Ha Bb3AYX U Mapky4 3a 3apexpaHe
pasnnBaHe Ha TEYHOCT, 3aTerHeTe BCUYKN CBbP3BALLIM

Mapkyy 3a
ravikvi Ha BCUYKM CHaXadaHn Tpbou.

3apexpaaHe
2. CebpiKeTe cnvpaTtesiHvs BeHTUN, Mapkyya 3a
3apex/aaHe, BEHTUNA Ha KONIEKTOPa W BakyymHaTa nomna.
3. OTBOpETE fOKpal ApbXKaTa Lo Ha BeHTVNa Ha
KoneKTopa 1 NpuioxXeTe Bakyyma Hai-mManko 15 MuHyTH Bakyymra

1 npoBepeTe AaNn CbCTaBHUAT BaKyyMMETbP NoKa3Ba nomna

-O.IMPa (-76 cmHg).
4. Cnep kaTo 3afencTaaTe BakyyMHaTa Nomna, HambjHO
oTBOpETE CMpaTesHWS KlanaH C LUeCTOCTEH KoY.
5. MpoBepeTe fanu BbTPELLUHWTE U BbHLLIHWUTE BPb3KW He Crwipatenen  Cnvpatenen
-llposepere 4 p P BEHTUS BEHTUN
v3nyckar Bb3ayx. (knanaH 3a  (knanaw 3a ras)
TEYHOCT)
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OTBO,D,HﬂBaHe Ha KOHOEH3a OTBbH (CaMO 3a TUn TepMOI'IOMI'Ia)

Korato ypepbt oTtonnssa, koHaeH3HaTa Bofa 1 Bogata

3a pa3MpassiBaHe MoraT fa ce OTBeXAaT HaAeXAHO npes3
oTBofHsBaLLaTa Tpbba.

WHcTanauyus:

MoHTMpaniTe BBHLLHOTO OTK/IOHSABALLO KossHO ¢ otBop P 25 Ha
OCHOBaTa ¥ CBbpXEeTe MapKy4a 3a M3TO4BaHe KbM HEro, Taka ye
obpasyBaHaTa BbB BbHLUHOTO TS0 OTMNaAb4yHa BOAa Aa MOXe Aa
Ce M3TOUYM L0 NMOAXOASALLOTO MACTO .

/
iy
Ay
it 7
st
77

' BbHLUIHOTO OTKJ'IOHﬂBaLLI,OJ
KOJIAHO

MPOBEPKA N TECTBAHE CJIEL MOHTAXA

[NpoBepka cnep MoHTaxa

Enektpuuecka npoBepka 3a 6esonacHocT

1. Jann 3axpaHBaLLoTO HanpexXeHue e NPasuIHOTO.

2. ,D.aﬂl/l MMa HAKaKBa HeV|3ﬂpaBHa mnnn npOﬂyCHaTa pr3Ka BbB BCAKa OT 3aXpaHBaLLJ'I/ITe, CUrHanHuTe n
3a3eMABaLLY MPOBOAHMLM.

3. [anv 3azemaBalLmaT NPOBOAHVK Ha KIIMMATUKa € 3a3eMeH.

MpoBepka 3a 6e3onacHOCT NPU UHCTaNIMpaHe

1. Jann moHTaxa e 3apas.

2. [lann otBogHsBaLLaTa TPbOA € NpoxoayMa.

3. [anwu kabenute 1 TpbbUTE Ca NPaBUIHO MOHTUPAHMN.

4. MposepeTe ganv B ypena He ca OCTaHaM HUKAKBY Yy>Kay Tena Uam MHCTPYMEHTH.

5. MpoBepeTe fanu oxnaguTenHusT TpbOoNpoBoA e Aobpe 3almTeH.

W3nuTBaHe 3a XepMETUYHOCT Ha Tey

B 3aBUCKHMOCT OT MeTOAE Ha MOHTUPaHe, CIeAHWTE METOAM MOTaT Aa Ce U3MOo3BaT 3a NPOBEPKa NPU CbMHEHNS

3a U3TWYaHe, B 30HUTEHA YETVPUTE CbeAMHEHUS HA BHLUHOTO TS0 U CMIMPATENTHUTE BEHTUAM U t-KanaHuTe:

1. MeTog, ¢ mexypueTa: HaHeceTe paBHOMEpEH COW canyHeHa BOAa BbPXy NMPeAnosnaraeMoTo MSACTO Ha U3ThdYaHe

1 BHUMaTEsHO HabnogasaiiTe 3a 6asoH.

2. Metog, ¢ nHcTpymeHTa: [poBepka 3a U3Tu4aHe 4pes HacouBaHe Ha AaTurkaHa CoHAa 3a Tevose B

CbOTBETCTBME C MHCTPYKLMATA 3a NPEANONaraeMm U3TOYHULM Ha U3TUYaHe.

3abenexka: [lposepeTe fanu BeHTUNaumusTa e fobpa.

TecTBaHe

MoproToBka Ha TecToBaTa onepauus:

® YBeperte ce, ye BCUUKM TPbOW 1 CBbP3BaLLm kabenm ca fobpe MOHTVPaHMW.

* [loTBbpaeTe, e BUHTWUMTE Ha ra3oBaTa CTPaHa Ha TeYHaTa CTpaHa Ca HaMmb/IHO OTBOPEHM.

o CabpeTe 3axpaHBaLLmns Kaben KbM CaMOCTOSTENIEH KOHTAKT.

MocTaBeTte GaTepumnTe B ANCTAHLIMOHHOTO YNpaBfieHMe.

3abenexka: YsepeTe ce, Ye BeHTUNALWSTa € 4OOpa Npeau TecTBaHe.

MeTop Ha TecToBaTa onepauus:

1. BkntoyeTe 3axpaHBaHeTo 1 HaTUcHeTe ByToHa 3a BK/toYBaHe / M3KoYBaHe Ha AUCTaHUMOHHOTO ynpassieHne u
nycHeTe KMMaTyKa.

2. N36epete COOL (Oxnaxpgane), HEAT (3atonnsHe) (He ce npegnara npu mogenu camo 3a oxnaxgare), SWING
1 BPYrv pexyMm Ha paboTa ¢ ANCTaHLMOHHOTO yNpaB/IeHre 1 BUXTe Aanun paboTa e HopMmarHa.
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BEJTEXKKN T1O NMOLAOPBXKKA

BHumanwme:

3a nopapwbXKa UM BPBLLAHETO Ha ypeaa , KaTo OTMNagbK, MOJIsi, CBbPXETe Ce C OTOPU3MPaH CePBU3HM
ueHTpose. [MogapbxKaTa Ha HekBaMbVLMPaHW LA MOXe Aa MPUYUHK OMacHOCTU. 3apexaanTe KInMMaTvk
¢ xnagunet ras R32 v nogabpKaiiTe KIMMaTVIKa B CTPOrO CbOTBETCTBUE C U3VCKBAHWSTA Ha MPOU3BOAUTENS.
Tasw yacT oT VHCTPYKUMATA € CbCpefoToYeHa r1aBHO BbPXY CneymanHn N3NCKBaHms 3a NOA4LPBXKKa Ha ypena
¢ xnapune ras R32. Momonete cepBu3a Aa NpoyeTe PbkOBOACTBOTO 3@ TEXHUYECKO OBCnyxBaHe cnep
npopaxbata 3a noapobHa nHpopmaLms

N3nckeaHua 3a kBanudurkaumsa Ha nepcoHasna no NoaapbxXkaTa

1. Cneumanto obyuyeHue, AOMbIHUTENHO KbM OBMYaliHUTE NpoLedypyv 38 PEMOHT Ha XNaguiHo obopyasaHe e
HeobxoauMo, korato 0bopyABaHETO € CbC 3ananuMm XNaguiHu rasose . B MHoro ctpaHu Tosa obyyeHve ce
NpoBeXAa OT HaLMOHaHW OpraH13aumm 3a obydeHune, KOUTO Ca aKPeAUTUPaHW Aa NPEnoAaBaT CbOTBETHUTE
HaLMOHaIHM CTaHAAPTV 38 KOMMETEHTHOCT, KOUTO MoraT Aa GbaaT onpefeneHn B 3akoOHOAATESNICTBOTO.
MocturHaTata kKoMneTeHTHOCT TpsibBa Aa ObAe 4OKYMEHTVPaHa CbC cepTudmKarT.

2. MopapbykKaTta M PEMOHTLT Ha KMMaTvka TpsibBa Aa ce M3BbPLUBAT MO NPenopbYaHns OT NPOU3BOANTENS
meTof. AKO ca HEOBXOAVMI APYTY CNELManncTL, 3a Aa NOMOTHaT 3a NOAAPBLXKKATa U PEMOHTA Ha
obopyasaHeTo, To TpsibBa Aa ce U3BbPLUBA MO KOHTPOSIA Ha JIMLA, KOUTO MMaT KBannuKaLms 3a PEMOHT Ha
KIMMaTULym, obopyABaH CbC 3ananum XnaguieH ras.

MpoBepka 3a besonacHoOCT

Mposepkata 3a GezonacHocT TpsbBa Aa ce U3BbPLUKM, NPeAW Aa ce 3peau ypeda ¢ xnaguneH ras R32, 3a ga

ce rapaHTVpa, Ye PUCKBT OT MoXap e CBeAeH A0 MUHUMYM. [poBepeTe fanu MACToTo e Aobpe NPoBeTPEHo,
He3aBMCMMO CTe cHabAeHM C aHTUCTaTUYHO 1 MPOTUBONOXapHO obopyasaHe. [lokaTo 3apexpaare xnaguiHaTa
cucTema, cnasBainTe crefHUTE NPeAnasH MepKku, Npeau fa usnonssare ypeaa.

[Npouenypa

. Obwa paboTHa 3oHa:

Lenusat nepcoHan no nopgapbxkata v Apyru nnua, pabotelum B paioHa, Tpsibsa fa Obaat MHCTPYKTUPaHW 3a
ecTecTBOTO Ha U3BbpLUeHaTa pabota. Tpsibea aa ce n3bsrea pabotara B 3aTBOPEHU NPOCTPaHCTBa. PaioHbT
OKOJIO PabOTHOTO NPOCTPAHCTBO Ce OTAENs. YBepeTe ce, Ye yClioBusiTa B 30HaTa ca obesonaceHm Ypes
KOHTPO Ha 3anasmMmuTe matepuani.

2. MpoBepka 3a Hasn4ve Ha XIaAnIeH ras:
3oHara ce nposepsiBa C NOAXOASLL AETEKTOP 3a XNafguUieH ras npeawv 1 no Bpeme Ha paboTa, 3a aa
ce rapaHTVpa, Ye TeXHUKBT € HasiCHO C MOTEHLMAHO TOKCUYHM AW 3ananvmm cpeau. Yeeperte ce, ye
13non3saHoTo obopyaBaHe 3a OTKPUBaHe Ha TEYOBE € MOAXOASALLO 3a U3MOM3BaHEe 3a BCUYKMN MPUIOXKUMU
XNafUIIHV ra3oBe, T.e, aleKBaTHO 3anevataHun uan nckpobesonacHu.

3. Hanunuwe Ha noxaporacuten: Ako TpsibBa Aa ce M3BbPLUM KakBaTo 1 Aa e paboTa CBbp3aHo C NoBuLLaBaHe
emnepaTypa Ha X1aAuHOTO 0bopyABaHe UM Ha CBbP3aHWTe C Hes YacTu, Tpsibsa fa Obae Ha pasnosnoxerune
noaxoAsiLLo obopyaBaHe 3a raceHe Ha noxap. B 6nmsoct go 3oHata 3a 3apexgaHe fa uMa cyx npax wimv
noxaporacwuren 3a CO2.

4. be3 n3ToYHMLM Ha 3ananBaHe:

Hukoe nvue, KoeTo n3BbpLIBa PaboTa MO OTHOLLEHWE Ha XIaANIIHA CUCTEMA, KOSITO BKIKOYBA U3NaraHe Ha
Tpbbonposoau, He TPsGBa Aa M3NON3Ba UTOYHULM Ha 3anasBaHe Mo KakbBTO M Aid € HauuH, KOWTO Aa foBene
[10 Bb3MOXEH PUCK OT MOXap WJIN eKCrio3us. Bcruki BbAMOXHN M3TOYHULWM Ha 3anasnBaHe, BKIIIOUYUTENHO
TIOTIOHOMYyLLEHeTo, TpAbBa fAa ce Abp>KaT 4OCTaTbYyHO Aasied OT MACTOTO Ha MHCTaMpaHe, PEMOHT, U3BaxxaaHe
1 obe3spexaaHe, Mo BpemMe Ha KOWTO XIaANITHUAT ra3 MOXe [ia M3Teye B OKOJIHOTO NPOCTpaHCTeo. Mpean
3anoysaHe Ha pabota Tpsbsa Aa ce NpoBepw 30HaTa okosno 0bopyABaHeTo, 3a Aa Ce rapaHTpPa, Ye Hama
OMacHOCT OT Bb3MJIaMeHsIBaHe UM PUCK OT 3anasnsaHe. [okassarT ce 3Hauu 3a ,HenyLadn”.

5.TpoBeTepeHa 30Ha (OTBOpETE BpaTaTa v NPo3opeLa):

YBepeTe ce, Ye 30HaTa € Ha OTKPUTO WK € aAeKBaTHO NMPOBETPEHa, Npeamn Aa U3BbPLUMTE AENHOCT , KOSITO

Le nouvLLK TeMnepaTtypata npu ypeaa. [poAbikUTeIHOCTTa Ha BeHTUIaumsTa TpsibBa fa NPogb/IXY npe3

nepvoaa Ha U3BbpLUBaHe Ha paboTata. BeHTunaumsita Tpsibsa Ge3onacHo Aa pasnpbcksa BCEKU Cly4anHo

M3nycHaT XNaguieH ras 1 3a npeanoynTaHe fa ro 3see HasbH B aTMocdeparta.
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6.MpoBepku Ha xnaaunHoTo obopyasaHe:
KoraTo ce npomMeHsIT eflekTpryeckyt KOMMOHEHTY, Te TpsibBa fja ca rofHU 3a LesiTa 1 Aa oTroBapsiT Ha
cboTBETHWUTE creyudurkaumn. Buraru Tpsibsa fa ce cnassat ykasaHusiTa Ha NPOU3BOAWTENS 3a NOAAPBXKKA 1
obcny>xsaHe. AKO MaTe CbMHEHWSI, KOHCYSITUPATE Ce C TEXHUYECKUS OTAES Ha MPOU3BOAUTESIS 3a MOMOLL,.
CnepHuTte NpoBepku ce NpunaraT 3a MHCTanaLmuy, M3Non3saLly 3anajaummn XIaauiHn rasose:
® Pa3amepbT Ha 3apsfa CbOTBETCTBA Ha pa3Mepa Ha NoMeLL,eHNeTo, B paMKUTe Ha KOMTO ca MOHTVPaHK YacTuTe,
CbAbpXKaLly XNaanieH ras.
® BeHTUnauvoHHuTe ypeam v nsxoamn GyHKUMOHMPAT afekBaTHO v He Ca 3amyLLueHu.
® Ao ce n3nosssa MHOMPEeKTHa XaguiiHa Bepura, BTOpuyHaTa sepura Tpﬂ6Ba Aa ce NpoBepun 3a Ham4ne Ha
XnafuneH ras.
. Xna,qvaaTa pr6a NN KOMMOHEHTU Ca MOHTUPAaHW Ha MACTO, KbAETO € MaJIKO BEPOATHO Aa 6'b,an N310OXEHN
Ha Bb3[leNCTBMe Ha BELLIeCTBa, KOUTO MOraT fja KOPOo3MpaT KOMMOHEHTUTE, ChbPXKaLLy XaAueH ras, ocBeH
aKo KOMMOHEHTWTE ca M3paboTeHn OT MaTepmasu, KOUTO Ca YCTONYMBI Ha KOPO3US W/IN Ca 3aLLIUTEHU CPeLLy KO
posus.

7.TpoBepka Ha eneKkTpuYecknTe yCTpomncTaa:
PeMOHTBT 1 nopapbKKaTa Ha efleKTPUYecKUTe KOMMOHEHTV TPSIOBa Aa BK/IOUBAT MbPBOHAYasHI NPOBEPKM 3a
6e30MacHOCT 1 NPoLLeAypPY 3a NPOBEPKa Ha KOMMOHEHTUTE. AKO UMa rpeLlKa, KOSTO MOXe fja KOMMNPOMEeTUpa
6e30MacHOCTTa, TOraBa HMKaKBO €1eKTPUYECKO 3axpaHBaHe He TpsibBa Aa Obae CBbP3aHO KbM BepuraTa,
[loKaTo He BbAe oTCTpaHeHa HeU3NpPaBHOCTTa . AKO NoBpeAaTa He MOXe Aa Obhe KopurupaHa HezabasHo, HO
e HeobxoAUMO [ia ce MPOABLIKM PaboTaTa, Lije ce HaMepu MOAXOAALLO BPeMeHHO peLueHye. Tosa ce gokiagsa
Ha cODCTBEHVIKa Ha ypeaa, Taka Ye BCUYKUN CTPaHuW ce CbBETBaT.
MbpBOHaYanHWTe NPoBePKM 3a 6E30MacHOCT BKIIOYBAT:
¢ KoHpeHsaTopuTe ce paspexgat: Tosa TpsibBa Aa ce Hanpasw no besonaceH HauumH, 3a fa ce usberte
Bb3MOXHOCTTa OT NosiBaTa Ha UCKPW.
. ):la He Ce n3narat e/IeKTPpU4eCKn KOMMOHEHTU 1 XK1UW NO BpeMe Ha 3apexaHe, Bb3CTaHOBABaHE Ui
npoyncTBaHe Ha cucTemaTa.
 3anaseTe HeNPEeKbCHATOCTTa Ha 3a3eMsBaHeTO.

[poBepka Ha kabena

MposepeTe Kabena 3a N3HOCBaHe, KOPO3WsI, MPEHAMNPEXEHWe, BUDpaLmu 1 MpoBepeTe Aanu uMa octpu prbose n
Apyrv HebnaronpusTH ebekTn B okonHaTa cpefa. Mo Bpeme Ha nposepkarta Tpsibsa Aa ce B3eMe Noj BHUMaHue
Bb3AENCTBMETO Ha CTAPEEHETO UIIN HEMPEKbCHATUTE BUOPaLMK Ha KOMNPECOPa 1 BEHTWUIaTopa BbPXY Hero.

[NpoBepka Ha TeyoBe Ha xnaauneH ras R32

3abenexka: [posepeTe N3TUYAHETO Ha XJIaAWITHWA ra3 B CPEAA, B KOATO HAMA MOTEHLMANEH U3TOYHMK Ha
3anansaHe. He Tpsbea Aa ce n3nonssa xasoreHHa CoHAa (Mn Apyr AETEKTOP, KOWTO M3MOJI3Ba OTKPUT MIaMbK).
Mertop 3a oTKpuBaHe Ha TeyoBe:

3a ypeaw ¢ xnagwneH ras R32 e Ha pasnonioxeHve enekTpoHeH ypes, 3a OTKpYBaHe Ha yTeuku, KOWTO Aa
oTKpUBa 1 Nlokanmanpa Tevosete . [posepkata He TpAbBa fa ce NpoBexAa B Cpefa C XIaaueH ras. Ysepere
ce, Ye AeTeKTOPBT 3a TEHYOBE HsIMa [ia Ce MPeBbPHE B MOTEHLMAaNeH U3TOYHWUK Ha 3arasnBaHe 1 € MPWUIoXKKM 3a
VI3MepBaHVIH XNaguneH ras. ﬂeTeKTOpr 3a Te4yoBe ce HaCTpOl;IBa 3a MMHUMaJTHaTa KOHLLeHTpaLLI/Iﬂ Ha 3anannmMmo
ropueo ( B NpoLeHTH ) Ha xaguHus ras. Kanmbpupaite n HacTpoiTe cCboTBETHATa KOHLEHTPaLMs Ha rasa (He
noseye ot 25%) ¢ U3NoA3BaHUSA XNafuIeH areHT.

TeuHoCTTa, M3MNos3BaHa NP OTKPMBaHE Ha TeYOBe, € MPUIOXKMMA 3a NMOoBEeYeTo X1aAuHu rasose. Ho He
M3Mos3BanTe XJIOPULHN PasTBOPUTENN, 3a Aa MPEAOTBPaTUTE peakLmsaTa MeXy XJT0P U XNaaUITHUAT ras v
KOpO3uWsTa Ha MefHUTe TPLBONPOBOAN.

Ako nofosmpare M3TYaHe, OCTPaHeTe 3ananuTesiHUTe CPeACcTBa OT MACTOTO UK 1 3aracete. AKO MACTOTO Ha
n3TnyaHe Tpsibea aa Obae 3aBapeHo, Toraea LsIoTO KOMYECTBO XaausieH ras Tpsibsa fa Obae Bb3cTaHOBEH,
mnnn oa ce VI30ﬂMpaT BCUYKM MeECTa MO KOTO MUHaBa XNagUaHUAT ra3 OKoJ1I0 MACTOTO Ha N3TUYaHe (KaTO ce
n3nos3ea npekbeaaly BeHTun). MNpeam 1 no Bpeme Ha 3aBapsisaHeTo n3nonssanite OFN 3a npeunctsaHe Ha
usnata cucrema.
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OTCTpaHﬂBaHe N BaKyyMHO M3MOMIBaHe

1. YBeperTe ce, 4e HsiMa 3anasneH U3TOYHVK Ha Bb3rslameHsiBaHe Ban3o [o U3XOAa Ha BakyyMHaTa nomna u
BeHTUNauusTa e fobpa.

2. MopapbKkata v ApyryTe onepawmnm Ha XIaAuiHIS Kpbr Aa Ce U3BbpLUBAT B CbOTBETCTBME € obLyaTta
npoueaypa, KoraTo 3anasMMocTTa Beye e B3eTa Mof BHUMaHWUeE, CIefHUTE CTbIKW ca Hal-0obpu 1 ca kioysT
KbM BesonacHocTTa. TpsibBa aa cnepsate ClefHNUTe NPOLenypy:
® OTCTpaHeTe XIaAnIHUs ras.

* ObeszonaceTe TpLHONPOBOAA YPE3 MHEPTHM ra3oBe.

® [ToyucreTe.

o [leanHdekuypaiiTe TpbH6ONPoBOAa OTHOBO C MHEPTHY rasoBe.
o OTpexeTe unw 3aBapete Tpbbonposoaa.

3. XnapmnHuat ras Tpsbsa fa ce BbpHe B CboTBETHUSA pesepeoap. Cuctemara Tpsabsa fa 6bae npomyxaHa ¢
Kncnopog 6es a3ort, 3a Aa ce rapaHTMpa besonacHocTTa. To3w NPoLEec MoXe Aa Ce HanoXu fa ce nosTaps
HSAKONKO MbTW. Tasn onepauns He TPsGBa fa ce U3BbPLLBA C MOMOLLTA Ha CrbCTEH Bb3AYX UM KUCTIOPOL,

4. Ypes npogyxsaHeTo, c1cTeMaTa ce 3apexza B aHaepobHMA a3oT, 3a Aa AOCTUrHe paboTHOTO HanaraHe
Nof BakyyMHO CbCTOSIHWE, CIIE[, KOETO KUCIIOPOAHUAT CBOBOAEH a30T ce n3nycka B atMocdepara v Hakpast
BakyyMvipa crctemarta. [ToBTopeTe TO3M MPOLEeC, LOKATO BCUYKM XJTAAUITHW areHTU B CUCTEMATa Ce U3YNCTST.
Crepf, OKOHYaTENIHOTO 3apexaaHe Ha aHaepOBHMA a3oT, M3nycHeTe rasa B aTMochepara v cnep Tosa cuctemMara
Moxke Aa bbae 3aBapeHa. Tasu onepaums e Heobxoayma 3a 3aBapsiBaHe Ha TpbbonpoBsoaa.

Mpouenypw 3a 3apexaaHe Ha xnaguieH ras

Kato gonbnHeHve kbm obuyata npouenypa Tpsibea Aa ce 4oBaBAT CnefHWTE U3UCKBaHWSA:

- YBepeTe ce, Ye HAMa HUKaKBW 3aMbpCsiBaHUS MEXIY PasnyHUTE XNaausiHu ra3ose, KOraTo 1snosssare
YCTPOWNCTBO 3a 3apexaaHe ¢ x1aauneH ras. TpbbonpoBoabT 3a 3apexaHe Ha x1aauneH raz Tpsbea fa vae
Bb3MOXHO Hal-KPaTbK, 3a ja Ce Hamarsv OCTaTb4HOTO KOJIMYECTBO XIaAMIIEH ra3 B HEro.

- PesepBoapuTe 3a cbxpaHeHue Tpsibea fa OCTaHaT BEPTUKAIHO Harope.

- YBeperTe ce, Ye peLueHvsTa 3a 3a3emMsiBaHe ca Beve B3eTw, Mpeau XaauiHaTa cuctema Aa ce 3apexaa ¢
XNaguIeH ras .

-Cnef, 3aBbpLUBaHe Ha 3apexAaHeTo (Mnn KoraTo BCe OLLe He e MPUKIIoYMII0), ro obenexete B8 Tabesikara Ha
ypeaa.

- BHumaBanTe ga He npesapeaunTe C xnafusHeH ras

axBbpnaHe n Peunknunpare

BTopuuHmn cyposuHm:
Mpeav Tasn npoueaypa TeXHUYECKUST nepcoHan Tpsbea Aa Gbae Lobpe 3ano3HaT c 06opyABaHETO 1 BCUYKM
HeroBM XapakTePUCTUKMN 1 [a HampaBKn NpenopbyMTesIHa NPaKTMKa 3a OrnasBaHe Ha X1aduiHns ras. 3a
peuvknrpaHe Ha xiaaniHvs ras Tpsabsa fa ce aHanmaupat NnpobuTte oT x1aAuHUs ras3 v MacoTo npeau pabora.
OcurypeTte HeobxonymaTa MOLLHOCT NPeAn U3NUTBaHETO.
1.TpsbBa fa cre 3ano3Hat ¢ obopyasaHeTo 1 paborata.
2. N3kntoueTe 3axpaHBaHeTo.
3. Mpeaym aa n3BbpLUMTE TO3U NpoLeC, TPSOBa Aa CTe CUrypPHU:
® lanu e Heobxoammo, paboTaTta Ha MexaHU4YHOTO obopyaBaHe Aa ynecHu pabortata Ha pesepBoapa 3a
XNnaguneH ras.
o [lann BCUYKM INYHW NPeANasHu CPeacTBa ca epekTVBHM U MOraT fa ce U3MoJI3BaT NPasBuiHO.
o LlennaT npouec Ha Bb3cTaHOBsIBaHe TPsibBa Aa ce M3BbPLUBA MO PbKOBOACTBOTO Ha KBanuduumpan
nepcoHarn.
® BbacraHoBsiBaHETO Ha OBOPYABAHETO M pe3epBOapa 3a CbxpaHeHve TpsbBa Aa OTroBaps Ha CbOTBETHUTE
HaLMOHaHW CTaHOapPTL.
4. Ako e Bb3MOXHO, XJlaAnsiHaTa cctema TpsibBea fa ce Bakyymupa.
5. AKO CbCTOSIHMETO Ha BakyyM HEe MOXe Aa Oble AoCTUrHATO, TPsiOBa Aa U3BNnedeTe XNaauiHUs ras ot BCsika vacT
Ha cucTemarta.
6.Mpepy fa3anoyHeTe Aa Bb3CTaHOBsBaTe, TPAbBa fa ce yBepuTe, Ye KanauWTeTbT Ha pe3epBoapa e
[OCTaTbyeH.
7.3anou4HeTe v M3non3BaiiTe 0bopyABaHETO 3a Bb3CTaHOBSABAHE CbIIAaCHO MHCTPYKLMWTE Ha NPOU3BOANTENS.
8. He nbsiHeTe pesepsoapa A0 MbaHUs My kanaumteT (0bembT Ha BnpbcKBaHe Ha TeYHOCT fa He Haasuwasa 80%
oT obema Ha pesepBoapa).
9. Korato npogbixxutenHocTTa e kpaTtka, Ts He TpsibBa Aa HafByLLaBa MakCYManHOTO paboTHO HansraHe Ha
pesepBoapa.
10. Cnep 3aBbpLuBaHe Ha MbJIHEHETO Ha pe3epBoapa 1 Kpast Ha npoueca Ha pabota, Tpsbsa fa ce ysepuTe,
ye pesepsoapuTe 1 obopyaBaHeTo TpsibBa Aa Gbaat oTCTpaHeHn 6bP30 K BCUYKM 3aTBAPSILLI BEHTUN B
obopyaBaHeTo ca 3aTBOPEHM.
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11. Bb3cTaHOBEHUST XNIaAWIIEH ra3 He MOXe Aa Ce UHXEKTMPa B Apyra cucTema, npean Aa 6bae npeuncreH n
TECTBaH.

3abenexka: VineHtndvikaumsta Tpsbsa Aa Gbhe HanpaseHa cief KaTo YPeasT € U3XBbpIIeH v XnaauaHaT

ras e esakynpaHu. MigeHtndukaumsta Tpsabsa Aa CbAbpyka AaTata v NOTBbPXAEHMETO. YBepeTe ce, e

naeHTMdUKaLmsaTa Ha ypeaa oTpassasa 3anaauMmnTe XNaguiHUAT ras, CbabpyKall ce B TO3W ypeq,

Bb3craHoBsiBaHe:
.MoyuncTBaHeTo Ha x1aAusIeH ras B cuctemara ce U3KCKBa, KOrato ce peMOHTUpa v bpakysa ypes.
MpenopbyBa ce HaMbHO Aa Ce OTCTPaHW XNaAWIHUST ras.
. 3apexpaaHe Ha xNafuIeH ras MoXe Aa ce 13MNoJ3Ba CaMo B CreLyaneH pesepeoap 3a CbxpaHeHue 3a xnaguieH
ras. Yseperte ce, Ye KanayuTteTsT Ha pe3epBoapa e NoAXOAsLL 33 XJIaAWIHUSA a3 v KOSIMYEeCTBOTO Ha 3apexaaHe
B usnata crictema. Benuku pesepeoapu, npeaHasHadeHm fa 6baat v3nonssaqm 3a Bb3CTaHOBSABAHE Ha
XNagUIHUAT ras Tpabea Aa uMat naeHTudrKauma Ha xnaguiHms ras (T.e. pesepeoap 3a U3BnYaHe Ha
xnagunex ras). Pesepsoapute 3a cbxpaHerue Tpsabsa fa bbaat obopyasaHu ¢ NpeanasHy BEHTUAN U KianaHm
1 Te Tpsibea fa ca B [OBPO CbCTosHME. AKO € Bb3MOXHO, MPasHWTe pesepsoapy Tpsibea Aa Gbaat noYncTeHm
[la ce CbxpaHsaBaT ce Npy CTalHa Temnepatypa npeaw ynotpeba.
ObopyasaHeTo 3a Bb3cTaHOBsABaHe TpsbBa Aa 6bae noaabpxkaHo B 406Po paboTHO CbCTosHKE 1 cHabaeHo ¢
VHCTPYKLMK 33 eKcrioaTaumns Ha obopyABaHeTo 1 fa e ocurypeH fecen noctbn. ObopyasaHeTto Tpsibea Aa e
NOAXOAALLO 33 Bb3CTaHOBABaHe Ha xnaguneH ras R32. Ocser Tosa Tpsabea fa uma anapat 3a keanuduumpaHo
npeternsHe, KOMTO MoXe fa ce usnonasa. Mapkyyst Tpsibea fa Obae CBbp3aH C NOABMKEHA BPB3KA,
KOSITO [la € C HYNIeBO U3TWYaHe 1 ce NoaAbpKa B 406po cbeTostHue. Mpean aa nsnonssate obopynsaHeTo
3a Bb3CTaHOBsIBaHe, NpoBepeTe Aanu e B 4oBPOo CbeTosiHMe 1 fanu e Aobpe nogabpxaro . Nposepete
nanu Il enekTpryecknTe KOMMOHEHTY Ca 3anedyaTtaHu, 3a Aa Ce NPEfOTBPATH N3TUYAHE Ha XTTaAWIHUS ra3 v
MPUYVHEHUTE OT HErO NoXapu. AKO MMaTe HKaKBU BbMPOCH, MOJISt KOHCYITUPAITE Ce C MPOU3BOANTENS.
. Bb3cTaHoBeHUAT xlaAnieH ras ce 3apexaa B CbOTBETHUTE Pe3epBOapy 3a CbXPaHeHWe C UHCTPYKLMS
3a TPAHCMOPTUPaHe ¥ BbPHAT Ha NPOU3BOAUTENS Ha XNaAunHUs ras. He cmecsaiiTe xnaauneH ras
obopyasaHeTo 3a Bb3CTaHOBSBaHE, 0OCOBEHO B pe3epBoap 3a CbXxpaHeHue.
5. OxnaxgaHeTo Ha R32 He moxe fa bbae obesonaceHo B NpoLeca Ha TpaHcnopTpaxe. Bzemete
aHTVENEeKTPOCTaTUYHN MEPKU, aKO € HEOBXOAMMO Npu TpaHcrnopTrpare. [Npu atpaHcnopTnpaHe, ToBapeHe
1 pasToBapBaHe, TpsbBa fa ce B3eMaT HeobXxoAuMUTE MPeAnasHun Mepku Aa 3aLymUTeTe KIMMaTvKa, 3a Aa ce
yBepWTE, Y& KIIMMATUKBLT HE € MOBPEAEH.
Korato oTcTpaHsBaTe KoMNpecopa v NoYncTBaTe MacioTo Ha KOMMPEeCcopa, yBepeTe ce, 4e KOMNPecopbT
Ce 13MoMMBa Ha NOAXOAALLO HUBO, 33 [ja Ce rapaHTVpa, Ye HAMa ocTaTbueH R32 x1afuneH ras B CMasouHoOTO
macso. BakyymHo n3nomneaHe Tpsbsa Aa ce U3BbpLUM MPeAn KOMMPecopbT Aa Ae ce BbpHe Ha AOCTaBymKa.
lapaHTupaiiTe Ge3onacHOCTTa NPV U3TOYBaHE Ha Macso OT chcTemMara .
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NHCTPYKUMA 3A YTIOTPEBA HA INCTAHUNOHHO
YINPABJIEHME

. I'IpoqueTe NHCTPYKUMATa BHUMATENTHO, 3a Ja MOXeTe [ia U3Mo3BaTe KSIMMaTKa KOPEKTHO U 6esonacHo.
. ﬂ,pb)m'e A NO4pPbKa, 3a Aa MOXeTe [a Ce KOHCyNTupaTe C Heqd Mo BCSAKO BpeMe.

BHumaHume

. HacoueTe gncraHumoHHOTO KbM npvemMHnKa Ha KnnmaTtuka

. AucTaHumoHHoTO He TpbBa Aa ce Hamupa Ha nosede oT 8 MeTpa OT KnMaTvka

1
2
3. He TpsibBa Aa vima H1KakBM NPensacTBus Mexay ANCTaHUMOHHOT U KiMmaTuka
4. He xBbprsnnTe nnm nsnyckante AUCTaHLMOHHOTO

5

. He ocraesiTe guctaHuMoHHOTO nog, NPeKn CTbHYEBU JTb4YW , HarpeBaTeHW Ypeau Unn Opyr U3TOYHUK Ha
TOMJIHa

o~

. Manonzsainute ase Gatepun #7, He nannossante enekrpuyeckn batepum

7. Ako He n3non3BaTe KIMMaTVKa 3a Ab/ro Bpeme, n3sagerte batepumte oT AUCTaHUVOHHOTO

oo

. KoraTo curHana ot ANCTaHUMOHHOTO He JOoCTuUra OO KnMaTrkKa U ninncea CMMBOJIa Ha gucnines , Tpﬂ6Ba na
nposepwuTe fanv CTe NoCTaBuAn NMpasuIHO 6aTepM|/1Te.

9. AKO 1 TOBa He Bb3CTaHOBM ynpassieHneTo , Tpﬂ6Ba Aa 3ameHunTe 6aTep|A|4Te C HOBW.

10. VlzqepnaHMTe W HerogHu 6aTepl/Il/I, qu6Ba [a Ce U3XBbPNAT Ha onefesieHnTe 3a ToBa KOHTel;IHepl/I
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Benexka:

e ToBa e KapT1Ha Ha OCHOBHOTO AUCTAHLMOHO YNPaB/ieHUe U CbAbPXKa MOYTU BCUYKN Bb3MOXHM BYTOHM 3a
ynpasneHue. Moxe aa ce paznmyasar OT TOBa, KOETO MMaM BbB BaLLMAT KOMMEKT/ 3asucy oT mogena/

e Bcuuky 3Haum ce NosiBSBaT Ha eKpaHa Ha AUCTaHLMOHHOTO CaMO MPU MbPBOHAYasIHOTO NOCTaBsiHe Ha
BaTtepuuTe UK NpK TAXHaTa NoAMsiHa. B octaHanoto Bpeme Ha Aucnies ca e NokassaT CaMo UKOHUTE C KOWUTO
paboture

e KoraTo knvmatika uma camo GyHKLMS OxnaxaaHe 1 Hams GyKums 3a 3arpsiBaHe W BKIoUUTE Tean yHKLMK Ha
LAMCTaHUMOHHOTO , HAMa Aa NoCTUrHeTe 3arpssaly epekT . Mons He ro npaserte.

OnucaHne Ha ByToHUTE

BbHLIHA cTpaHa Ha ynpaBnBHue

VanbuBaHe Ha curHan

@D

SWING ¢

AN

\'4

SWING~

—- SPEED —— 2

—

N

. Byton ON/OFF (BKJ1./U3KJ1.)

Hatuckaiiku 1031 ByToH, ypeabT Uu Lie 3anoyHe wim
e cnpe Aa paboTu, KoeTo e Hyvpa GyHKUMATa 3a
OTIOXKEH CTapT Wnw, ako e 3agageHa dyHkumaTa SLEEP.
SPEED 6yToH
Hatuckaiiku To3u ByToH, NocneaoBaTesiHo e ce CMeHst
ckopoocTa:

low — Mid — High — Auto

w

(S}

o
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. A\ /V Gyton

o KoraTo HaTucHeTe ByToH /N, TemnepaTyparta e ce
ysenuun ¢ 0,5 rpaayca C. KoraTo HaTucHeTe ByToHa W
TemnepaTtyparta Lie ce Hamann ¢ 0,5 rpagyca.

* TemnepaTypaTa e ce NpoMeHs B AnanasoHa 16 -32
rpapyca C 6bp30 , ako 3ambpxuTe OyToHa HaTUCHAT.
COOL 6yToH

HaTuckaiiku Tosm ByToH , kMMaTuKa 3anoysa fa pabotv B
PEeXVM oxnaxaaHe.

. HEAT 6yToH

Hatuckaiikm To3u ByToH , kMmaTuka 3anoysa fa pabotu B
peXunM 3aTonsiHe

Beskka: Mpu kaMmaTumuTe , KOTO ca camo ¢ GyHKLMS 3a
oxslaxaaHe, Tasun GyHKLMsS He MOXe fa ce Mos3Ba.

SWING 6GyToH (SWING } and SWING <)

® HatvcHete ByToHa SWING 3a fa craptupare
HaACTPOWBAHETO Ha MOCOKATa Ha JIONaTKWTe Harope-
Hapony(HansBo 1 HagsicHo) . C NOBTOPHOTO My HaTUCKaH,
[BVKEHWETO Ha JonaTkuTe cnvpa Ha usbpaHata nosouust
® HactpoiiBaHeTo Ha mocokata JIonatkuTe Harope-
Hafosy(HasBO W HAASICHO) € BasMAHO Camo 3a Tasu
byHKUMS

* MoxeTe fa 3anameTuTe xeslaHaTa HacTpouKa Ha
MOCOKUTE Ha JIOMaTKWTE, KaTo MO TO3M HAUMH, MPu
U3KJTIOYBAHE Ha KIIMMATVIKa , MOCIEABAHO OT BKJIIOYBaHE
WU NPV CMsIHA Ha Pas/IyHU PEXVMM Ha paboTa,
MOCOKUTE Ha JIoMaTK1TE Ce 3anasBar B n3bpaHoTo
MOJIOXKeHMe.

Note: Teau ByToHM ca aKTWBHM CaMO Npu 3aTBOPEH
ropeH Kanak Ha AUCTaHLUMOHHOTO.
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EyTOHM 3a ynpasJiBHME BbB BbTpeluHaTa 4acT Ha AUCTaHLUWOHHOTO

—_

w

o

o~

ManbyBaHe Ha curHan

A

oY

1 ——— ONOFF  MODE  SPEED ——— 3

o

4 ——— TURBO HEALTH —+——7

5 ——— SILENCE SLEEP —— 8

6 ——— TIMER iFEEL———9
10 —— DISPLAY  iCLEWN  Mnti-F ——13 Orteopere ro or nsisa0
P — Ha AsicHO
12—— EHEH  ECO  $ife——14

L 1 15

. ByToH ON/OFF

W3nonsea ce Ha ce c‘rap‘rmpa/cnpe KnnMaTuka.

. Byton MODE

M3non3zsa ce 3a cMsiHa Ha PaboTHUS peXmM:
AUTO — COOL — DRY — HEAT — FAN —|
1

Berxkka: [Mpy kMMaTULMTE , KOTO Ca camo € GyHKLMS 3a OXNIaxKAaHe, Tasn GyHKLMUS He MOXe [a ce Mos3ea.

. Byton SPEED

3a/jaBa CKOPOCTTa Ha Bb3/yLLHWS NOTOK:
low — Mid — High — Auto
F ] atl atl " -‘

Byton TURBO

® HatvicHeTe ByToHa TURBO / npu BKIL.MONOXEHWE , Ha AUCTIIEN CE NOSIBABA MKOHATa , MPW U3KJT.

® [13uessa ot aucnes/ BegHbx aktvsrpaHa yHUMSTa , 38 yCTPOWCTBOTO Le Obhe UskioueHa no
noppasbvipaHe

© Taan GpyHKLMS He MOXe Aa Ce aKTVBMPa/ HaMa [ia ce MOsIBU VKOHATa Ha Aucries/ npu pexuvm Ha pabota
Auto, Dry vnn Fan

. SILENCE ByTon

¢ HatvcHeTe ByToHa SILENCE / npw Bk/1.NONOXEHWE , Ha AWCT/Ies Ce NosBsiBa UKOHaTa, Npu u3ki. V3vessa
oT aucnes/
® BepHbx akTvBrpaHa GyHUMSTa , 3a yCTPOMCTBOTO Le Bbae n3kitodeHa no nogpasbrpare.

. Byton TIMER

* [pu paborteto ypep, HaTvicHeTe ByTOHa, 3a ia HAaCTpouMTE BPEMETO 3a nsktousare. Mpu HepaboTel ypes,
HaTucHeTe ByToHa , 3a fja 3aafeTe BpeMe 3a BKJIloYBaHe
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° HaTucHeTe ByToHa BeaHbX, bykasata H Lie ce nossu Ha gucnnes v Wwe npemursea. B Tosu ciyyan,
HaTucHeTe cTpenkuTe A/ V 3a fla HacTpowTe BpemeTo (HaTucHeTe A/ WV 3a fia HaCTpouTE BPEMETO
6bp30) AranasoHa 3a HacTponsareTo e Mexay 0.5 1 24 4 ; HaTucHeTe ByToHa OLLe BeHbX , 3a 4a
noTBbPAUTE HacTpolikaTa 1 bykeaTa H we cnpe ga mura

® AKko He noTebpAWTE U3bpaHoTo ot Bac Bpeme Ao 10 cek, byHKuMATa HAMa Aa ce akTUBMpa

® Ao CTe i NOTBbPAMIIN, HaTUCHETE ByTOHa OLLe BEHbBX , 3a @ M3/Ie3HeTe OT Tazn GyHKLUS

. Byron HEALTH

Hatuckankm 6yTOHa , BUe BKJIKo4BaTe Win U3ksitoyBaTe Tasun d)yHKLI,I/Iﬂ

ByToH SLEEP

® HaTuckalku To3m ByTOH, Lije ce MOosiBY CBETELL, MHANKATOP Ha BETPELUHOTO TS0 U LLe Mura

o KnumatwksT we pabotu B To3m pexkum 10 vaca, creq KoeTo e Bb3CTaHOBM paboTaTa cvi B NpeauLLHms
pexum

® KnMaTukeT Lwe ce ce M3KIII0UM aBTOMATUYHO, ako € HaCTPOEH TaMepbT 3a U3KJTIoUBaHe

Benexka: Hatvictete MODE v ON/OFF  ByToH Ha AUCTaHUMOHHOTO U Le AeakTuBmpaTte Tasu GpyHKums
iFEEL ByToH

® HaTuvckalku To3v ByTOH MOXeTE Aa akTMBMpanTe Tasu GyHKLMS.

e Korato e aktvBupaHa Tasu gyHkums Ha LCD gucnnes ce nosissisa peanHarta Temneparypa , Korato
dyHKLMATa e AeakTUBMpPaHa ca Nnokasea 3afafeHara TeMnepatypa Ha KimMatunka

. DISPLAY ByToH

® B DISPLAY pexxum, HaTucHeTe ByTHa 1 e M3KIoUUTe OT AUCTIes , HAaTUCHEeTe ro oTHOBO 1 Ha LCD
[AVCTes Lwe nokaxe OKoJiHaTa 1 HacTpoeHaTa Temnepatypa cef Koto npemurea 5 cek . Toan GyHKuus e
ynobHa 3a npoeepka Ha OKOJIHaTa 1 HAaCTPOEHeTa TemrepaTtypa rno BCSKO BPeMe.

. iCLEAN ByToH

¢ KoraTto ANCTaHLMOHHOTO € B U3KJTIOHYEHO CbCTOsIHME, HaTucHeTe ByToHa ICLEAN v we craptmpare
dyHkumsTa iICLEAN

e LlenTa Ha Tasn GyHKUMS € [a NOYNCTY NpaxTa Nno W3napuTens 1 [a u3napu KOHAEH3a, KOMTo ce e
obpa3sysan Bbpxy HeEro, Aa NpefoTBpaT 0bpasyBaHETO Ha MyXb/l Y OTAEJISIHETO Ha HEMPUYHW MUPU3MK
e Cnep kato aktusupare dyHkumsta iCLEAN, HatucHeTe 6yTtoHa ICLEAN nunn ON/OFF 6yToHa

e Mouncrealyata GyHKLMS € C NPOABIIKMUTENHOCT 0KOSIO 30 MUH.

. ELE .H 6yToH ( caMmo npu ypeam c ropelua nomna)

® B pexxrma Ha 3aTonsisiHe , HaTUCHETE TO3W BYTOH , B PeXXUMBT Ha paboTa ce BKIIOUBa AOMbIHUTENHO
HarpsiBaHe.

. Anti-FUNGUS ByToH

e Llenata Ha Ta3un GyHKUMS € [a U3CyLUM MOBbPXHOCTTA Ha U3napuTens Aa NpefoTepatn obpasysaHeTo Ha
MyXbJ1 1 OTAENAHETO Ha HEMPUYHU MUPU3MU .

® Tasn pyHKLMS Ce ynpaensisa OT AUCTaHLMOHHOTO yrnpassieHue B pexxm cooling, dry v auto ( cooling

n dry ) pexxvimu, XOpr13oHTasIHUTE HAaCOYBALLW Bb34yXOBOAHW TPBOU ca B MbpoHavaHa no3uuus Ha
oxnaxpare. Knumatukbst paboTu B pexumm 3arpsasaHe ( npu KMmaTium camo ¢ oxniaxaaHe , pabotu Ha FAN
PEXUM) BETPELLUHUST BEHTUIATOP PaboTh 3a OKOMO 3 MUH U1 MPUKIIOYBA NPOLLECa C U3nycKaHe Ha Bb3ayX

® Tazun yHKLWs He e pabpuyHo HacTpoeHa. Bue MoxeTo aa st akTuBMpate Wi He Mo BaLue XenaHue.
HacTporBareTo ctaBa npu HepaboTeLy KIMMaTVK , KaTo HaCoYMUTe AUCTAHLMOHHOTO KbM KIMMATUKa,
HaTucHeTe v 3aapbxTe Anti- FUNGUS ByToHa |, e nocnessa 3BykoB cvrHan 5 mbtu, cief koeto otue 5
3BYKOBW CUrHasIa NOTBbPXXAABAT akTMBUPAHETO Ha Ta3n GyHKums . B ciyvait ve dyHkumsTa e 3agaaeHa,

N KNNMaTUKDBT HE Ce N3KJTKOYBa OT eﬂ.3aXpaHBaHe nnuv He cte 4 ,qeaKTVIBpVIJ'IVI p'b‘-lHO , T4 OCTaBa no
noppabvipaHe

* 3a fa oTMeeHuTe yHKUMsATa TPsibBa Aa:

1. Tpn HepaboTeLy KIMMaTUK , Haco4eTe AUCTaHLUMOHHOTO KbM KIIMMATVKa, HaTUCHeTe 1 3agpbkTe Anti-
FUNGUS 6yToHa |, Lie nocnepsa 38yKOB curHasn 3 mbTu , Cief KOeTo olue 5 3ByKOBUM cUrHasa notebpxaasar
[eakT1BMPaHeTo Ha Tasn GyHKLUMS

2. V3kntounTe knMmaTturka oT e1.3axpaHBaHe

. SPOT SWING ByTtoH

® HaTncHeTe ByTOHa 1 XOPW3OHTaIHWTE SIONATKM 3aroYBaT Aa ce ABMXKaT B MOCOKa Harope 1 Hagony.
® C NOBTOPHO HaTUCKaHe LLie crnpeTe ABUXKEHMETO 1 Te LLe OCTaHaT HEMOABMXKHM , B XKeslaHaTa OT Bac
nosuums.

. ECO bytoH

® B pesxxum cooling, HaTucHeTe ECO ByToHa v knMaTHKa Lie NpeMrHe B PeXuM Ha paboTa ¢ Ha-HuKca
KOHCyMaLusa Ha eHeprus.

Cnep 8 yaca paboTa, KNMMaTVKBT aBTOAMTUYHO LLE M3J1e3e OT TO3M PeXUM . 3a Aa feakTvBmpaTe Tasu
bYHKUMS, HAaTVUCHeTe ByTOHa OTHOBO.

Benexka: KnmatukbT Le ce U3kALLHM aBTOMaTUYHO, ako VMa NpeABapuTesHO 3a4afeHo Bpeme 3a
n3KoYBaHe
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Ynotpeba

MocraBsiHe Ha GaTepuute

1.
2.

3.

OTBOpeTe Karaka Ha AVNCTaHUMOHHOTO NO nocokKaTta HAMK1paHa oT cTpesikaTa.

MocTaseTe ABe HoBW BaTepun(7#), KaTo creamTe NOMOCKTE Aa CbBNAAAT C O3HAYEHUSATA Ha AUCTAHLMOHHOTO

(+&)

MocTtaseTe kanaka obpaTHO Ha rbpba Ha AVCTaHLUOHHOTO

ABTOMaTU4EH PEXXUM Ha paboTa

1

4.

. Hatucrete 6ytona ON/OFF 3a na craptupate kimmaruka.
2.
3.

HatucHete BytoHa MODE , 3a fia n3bepete aBToMaT1yeH pexum Ha pabota.

HatucHete 6ytoHa SPEED , 4pes Hero MoxeTe KOHTpOsiMBaTe CKOPOCTTa Ha BeHTUnatopa. MoxeTe fa
nsbepeTte OT cneaHuUTe pexumn Ha pabota: LOW,MID,HIGH, AUTO.

HatucHete 6yTOHa OTHOBO , KJIMMaTUKa cnupa fa paGOTl/I.

Pexxum Ha pa6oTta OxnaxxgaHe/OTtonneHue

1.
2.
3.

4.

5.

HatucHete 6ytoHa ON/OFF 3a pa craptupare kavmaruka.
HatucHete BytoHa MODE 3a fa nsbeperte pexxum Ha OtonneHuve nnnm OxnaxpaHe.

Ypes cTtpenkuTe Harope ” YA Hagony ” V" za [a 3afjafeTe xenaHaTta Temnepatypa. XKenaHata
TemnepaTypa Moxe Aa ce perynvpa npes 1 rpagyc, B gnanasoH ot 16 go 31 rpagyca no Lensui.

HatucHete 6ytoHa SPEED , upes Hero MoxeTe KOHTposiMBaTe CKOPOCTTa Ha BeHTunatopa. MoxeTe fa
nzbepeTe OT CrieaHNTE pexxnumm Ha paborta: LOW,MID,HIGH, AUTO.

HatucHete 6yTOHa OTHOBO , KJIMaTUKa cnupa fa paGOTl/I.

Pexxum Ha paGoTa BeHTUnaTop.

1.
2.
3.

HatucHete 6ytoHa ON/OFF 3a pa craptupare kavmaruka.
Hatucrete 6ytoHa MODE 3a fa usbepete pexxvm Ha Otonnenve nam OxnaxpaHe.

HatucHete BytoHa SPEED , upes Hero MoxeTe KOHTPOIMBATE CKOPOCTTa Ha BeHTUnatopa. Moxete fa
nsbeperte OT crepHnTe pexnumn Ha paborta: LOW,MID,HIGH, AUTO.

HatucHete ByToHa oTHOBO , KIMMaTUKa cnvpa Aa pabotu.
3abenexka: B pexum Ha paboTa Luvpkynaums , 3aaasaHeTo Ha Temnepatypa He pabotu.

Pe)xum Ha pa6orta CyLueHe.

1.
2.
3.

(S

HatucHete 6ytona ON/OFF 3a ga craptupate knumaruka.

HatucHete 6ytoHa MODE 3a pa nsbepete pexuvm Ha Cywerne(DRY MODE).

Ypes cTpeskuTe Harope wnv Hagosy 3a fa 3afafeTe xenaHata Temnepatypa.KenaHata Temnepatypa Mmoxe
na ce perynupa npes 1 rpagyc, B gnanasoH ot 16 go 31 rpagyca no Liensui.

HatucHete BytoHa SPEED , upes Hero MoxeTe KOHTposiMBaTe CKOPOCTTa Ha BeHTunatopa. MoxeTe fa
nsbepeTte OT cnegHnUTe pexumu Ha pabota: LOW,MID,HIGH, AUTO.

. Hatuchete 6yTOHa OTHOBO , KJIMaTUKa cnupa fa paBOTVI.

3a6enexka: ToBa PbKOBOACTBO Ce OTHACH 3@ BCUYKM TUMOBE AVCTAHUMOHHM . VIMa Bb3MOXHOCT ByTOHM OT
LOMCTaHUMOHHOTO Aa He akTvBMpaT GyHKLMM Ha KMMaTuka. ToBa 03HauYaBa Ye 3akyrneHwsi OT Bac MOAEeS He
nofAbpxa Tazn GyHKums.
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BbBELEHWE B WIFI OYHKUWNOHAJTHOCTUTE

KnumatnyHata cuctema e oGopy,qaaHa CTeXHOIorM4 3a ynpasyieHre OT Pa3CToaHne, Ype3 BrpafgeHna B
yctporictsoTo WiFi mogyn. KnumaTtuksT Moxe fa Gbae B NOCTOsiHHA BPb3Ka € be3xuyeH pyTep, cBbp3aH

¢ vHTEpHeT. B cnyyan, ye 6eaxunyHata WiFi Bpb3ka Ha kMMaTtvika e KoHburypurpaHa npasuaHo, MOBUHM
ycTponcTsa (Hanp. cMapThoH nnm TabneT) ¢ HcTannpax codTyep 3a ynpasnieHune, MoraT fa ObaT 13nonssaHm 3a
oTaaneyeH KOHTPO.

CBandaHe 1 MHcTanauua Ha cobTyepa 3a ynpasneHue

CodryepbT 3a ynpaeneHne Moke Aa 6bae cBaneH U MHCTaNupaH KakTo cieasa
1. 3a mobunHu Tenedorun nnm Tabnetn, nonssawm Android ili iOS, ceanete n nHcTanUpaiiTe NPUIOXKEHNETO
LAC Freedom”.

2. 3a neceH AMpeKTeH JOCTbMN [0 CBAISIHETO Ha MPUIOXEHNET, MOXeTe fia ckaHupaTe cboTeeTHUst QR kop,
cropef onepaumoHHaTa cuctema, Kosito usnonssare (Bux ¢ur.1).

®ur 1 ®ur 2

Cnep, KaToO Be4Ye CTe MHCTanpann anankaymnata
3a KOHTPOJ1 Ha KMaTuKa, Bfieste B MEHIOTO 3a
CKaHunpaHe. Nma 2 BMAa CKaHUpaHe, Han4yHW B
TOBa MEHIO:

AcFreedom Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

scan 4—@
O

enter activation code activate 4—@
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3. Kato nsbeperte onuusta “scan” u ckanmparte QR kopa (Bux. dur. 3)

cance!

scan

Scan the two-dimension code in specification

to activate APP

4.Kato BbBAeTe kofa 3a akTvBauus (6364d) B noneto 3a Tosa (BUx ¢ur. 4)

AcFreedom

Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

(

scan

)

activate

®ur 3

dur 4
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Pectaptupanre Ha WiFi mogyna Ha knnmMaTuka

B cnyuait Ha nbpBo cebp3saHe ¢ WiFi unu cnep npomsiHa Ha cebp3sanus WiFi pytep, WiFi mogyna B knnmaTtuka
Tpsibea fa Gbae pectapTvpaH.

To reset the module:
3a pa pecrtaptupate HaTucHeTe byToHa ,HEALTH” 8 nocneposatesiHv MbTy B pamKuTe Ha MbpeuTe 5 cekyHau,
crefl KaTo KIIMMATVIKBT € BKIoYeH. PecTapThT He e M3Mb/IHEH, oKaTO He YyeTe 2 MbTy 3ByKOBUWSA CUrHa.

3abenexka: [J1CTaHLyOHHOTO, NPEACTaBEHO B Tazun urypa e nokasaHo camo Kato npumep. Buast Ha

AVNCTaHUMOHHOTO Ha Ballusa KIIMMaTVK MOXe fia € pas3/InyeH, HO CtlyHKLLI/IOHaJ'IHOCTTa Tpﬂ6Ba aa paGOTl/I, KakKTo e
onncaHa.

T

=

ON/OFF ~ MODE SPEED

@

SILENCE SLEEP

DISPLAY  iCLEAN  Anti-F

HatucHere 8 nbtn
6yToHa "health”

TURBO

TIMER iFEEL

BEH  ECO  &nie

N/

®ur 5

Heobxoonma e Bpb3ka Ha kMMaTMyYHaTa cucTemMa C besxndeH
WiFi pyTep.

Activate the WI-FI function of the mobile terminal and connect it to a wireless router or an access point.

Note:
A wireless router is required for the WI-Fl function to work. Please purchase one if you do not already have one.
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HacTpoika Ha cBbp3aHUTe YyCTPONCTBA

Cnep kaTo aniMKaumsTa 3a KOHTPOS Ha KIIMMATVKa e MHCTanMpaHa, HacTpoiTe Bpb3kaTa C KMMaT1Ka Cropes,
cnepHata urypa:

®ur 6
< Device List < Add device Device List
Air-gonditioner >
Add a new device to the WIFI net work
WIFI name: [ XXXXX |
passward:
password
<<Config failed check items>>
¥
AkTvBUpanTe annnkaumsaTa MmeTo Ha WiFi Bpb3kaTa Cnep kaTo koHdUrypaLmsTa
n nsbepete onuwmsta ,Add LLle ce NOsIBM aBTOMaTUYH. e 3aBbpLUeHa, B CN1CbKa
device” B pamkuTe Ha mbpsuTe BbBenete naponata Ha C HaJIMHW yCTPONCTBa
30 MuHYTU cef, pecTep Ha Mpesxarta 1 HaTucHete ByToHa aBTOMaTU4HO TpsibBa Aa ce
WiFi mopyna Ha knMmatuka ,Start the configuration” nobasu BalLMS KIUMaTUK.
3abGenexka:

1. YBeperTe ce, ye KPaHOTO YCTPOWCTBO, C KOETO Lije yNpaB/isiBaTe KIIMMaTKKa, CbLLO e cBbp3aHo kbM WiFi
MpexKaTa, KbM KOSITO € CBbpP3aH 1 KIMMaTvKa

2. B cnyyait Ha HeycnelHa HacTpolka, nsbepete onuusta ,Config failed check items”, 3a na pasz6epete
npobnemsT, Npeam fa ce onuTaTte fa KOHGUTyprpaTe HaHOBO.

Cnep kaTto Koud)yrupauum‘a € ycneuwHa, u36epe're CbOTBETHMS KIMMaTUK B arJiukauuvsita 3a ynpasJsieHue,
3a Aa BMAUTE BCUYKM ONuum 3a ToBa.
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YnpaBneHue Ha CBbpP3aH1Te yCTPOWCTBa

1. Hactpoiika v 3aKs1l0ouBaHe Ha YCTPOMUCTBOTO

® B 1HTEpPdENChT CbC CNNCBK C YCTPOWCTBATa MOXETE Aa NPOMEHWUTE UMeHaTa Ha obaBeHuTe ycTpoiicTea. 3a
Aa ro HanpaswTe Ha Android HaTUCHeTe 1 3aapPbXKTe 3a NoBeYe OT NOSIOBUH CEKYHAA YCTPOMCTBOTO, 3a KOETO
nckate npomsiHaTa. 3a iOS Tpsibea Aa nsbepeTe OyToHa 3a NPOMSsiHa Ha KOHGWIYpaLMsiTa Ha YCTPOWCTBOTO.

* MoxeTe cMeHWTe UMeHaTa, 3a [1a Pas/ivyaBaTe PasnyHUTE KIMMaTULW, KOWUTO ynpaBnssate

® 3aja 3akounTe KIMMAaTUKBT, KIIMKHETE BbPXY MKOHaTa 3a 3aktouBaHe - ,Locking device”. Cnep kato
3aK/I0uNTe JafeH KIMMaTUK, APy NOTPebuTeny Haima Aa MoraT fja ce CBbP3BaT C HEro Ypes TeXHWUTe
cmapTdoHu.

® 3apa 3anasuTe BCUYKM MPOMEHW, HaTvcHeTe ByToHa “Save”

Add device

< Modify the name  sav

5

)

Air-conditioner
Photo

Name: Ai:ﬁ:nditioner >

Locking Device 3 >

Firmware Upgrade R/4 >

2

Add device

Delete Device

®ur 7

2. N3TpuBaHe Ha yNpaBnsBaHUs KIIMMaTUK
3a Android - HaTucHeTe ByToHa ,Delete device”, konTto ce Hamupa nog onuusTa 3a NPOMsHA Ha UMETO
3ai0S - nbsHeTe ByToHa C MMETO Ha KIMMaTVKa Ha NaBO v u3bepeTe onuuaTa ,uatpmin”

3.Remote control with wireless router
OrpanedyeHoTo ynpasneHue Ha KnnmaTuka npes salums MobuneH TenedoH 1 Tabnet e Bb3MOXHO OT BCAKO MACTO,
Ha KOETO 1MaTe [OCTbM A0 MHTEPHET.
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Hpyru

1. AnnvkauusiTa 3a ynpas/ieHve Ha KiiMmaTrka MMa cekuumst [llomoll’, B KosiTo Aa HaMepuTe noeeve
nHbOPMaLMs 3a HaumHa Ha paboTa ¢ Hero.

2. AnnvikauusTa 3a ynpasJieHne Ha KiimmaTuKa 4ecTo ce obHoBsIBa C I'IO,EI,O6peHVI Bepcuu.

3. Tl kaTo annvkaLuvWsTa 3a ynpasneHve ce OBHOBSBa YECTO, KAPTUHKMTE MPEAOCTABEHM B Ta3n MHCTPYKLMUS
MoraT fia He OTroBapsT TOYHO Ha Ay3aiiHa Ha anaukauvsTa. TaxHaTa ues e Aa NomMorHaT Ha notpebutens aa
ce OpUeHTMPa Mo-1IecHo.

Mpunoxenune A: <<Config faild check items>>

1. Mons nposepete panu Buxaate WiFi nkoHaTa Ha aucnnes Ha KavmaTtuka.
2. YBepeTe ce, Ye TenedoHBT Unn TabneTsT BY ca cBbP3aHu cbe cbliata WiFi mpexa

3. ¥YBeperte ce, 4e WiFi MogynbT e pectapTupaH ycnetHo. 3a pectapt Tpsibsa Aa HaTucHeTe OyTonsT ,HEALTH"
8 MbTY 1 fa yyeTe [Ba 3BYKOBM CUrHana.

4. MpenopbuuntenHo e umeto Ha WiFi MpexaTa Aa He cbabpya creLnanHn CUMBOV MU HTEPBaNK
5. Monsi, npoBepeTe TUMa Ha Napoara Ha pyTepa. He ce nogabpxat naposnu, no-cioxuu ot 32bit

6. YBeperTe ce, 4e npu KoHGUryprpaHeTo Ha anaukaumusTa cTe BbBenn KopektHata naposa Ha WiFi mpexara.
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Hara Ha 3akynyBaHe
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Kynysau
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TenedoH Ha KynyBava
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CUSTOMEI'S AAIESS: .ottt ettt ettt et ettt et e e et ns et e s e e et et e s e e ensenseneanseneanean

MpopaBau
DEAIET'S INGIMIE: .ttt ettt e et et et e st e et e st e st ent e st e st enteneententententententeneenteneeneeneeneans

Appec u Ten.Homep Ha npopaBava
Dealer's Address and tel. INQ ..........c.cooiiiiiieeeeee ettt ettt

Mopnuc Ha KNueHTa
CUSTOMET'S SIGNATUIE! ittt ettt ettt ettt ettt ettt

MeuaTt n noanuc Ha NnpogaBaya
Dealer's SIgNature 8 STAMIP ..ottt ettt
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lapaHuusaTa nokpuBa AedeKTU Bb3HUKHAIMN MO BpeMe Ha rapaHUMOHHUTS CPOK oT 24 /aBapecet
u yetnpu/ meceua.

lapaHLuuMsTa e BanugHa caMmo npu ycosue, de gedekTa ce e NposiBui Npu LenTe, 3a KOTo e
KOHCTPpyWMpaH NpofdyKTa 1 € U3Mosi3BaH CbrlacHO UMCTPYKLMUTE 3a ekcrnonaTtaums. [pu Bcuykm
c/lyyaun, ako nNpodykTa e 3akyneH ¢ ¢akTypa Ha UMeTO Ha TbProsLa No CMUCH1a Ha TbProBCKMS 3aKOH
NIIN Ha IOPUANYECKO JINLLE, CE CHMTA, Y€ CbLLMS Ce U3MOSI3Ba 3a Le/n - PasivyHK OT  noTpebuTencka
ynotpeba, cbrnacHo naparpad 13 ot 3akoHa 3a 3awuTta Ha notpebutenute. lapaHumaTa e BanuaHa B
To3n cnyyan 12/ gpaHafgceT/ Mecela OT AaTa Ha 3aKynyBaHe Ha NpPoayKTa.

lapaHLMsTa e BanngHa caMo Npu NpefocTaBsHe Ha 13bafeHata npu nokynkarta Ha NPoAyKTa KacoBa
Benexka Wnun NNaTexxHo HapexaaHe u/unu pakTypa v HacTosiLLaTa rapaHUMOHHa KapTa.
lapaHLMOHHaTa KapTa Aa e NonbJ/iHeHa YeTIMBO U Aia CbAbPXKa BCEKW eAWH OT n3bpoeHunTe
pPeKBU3NTY, Be3 U3KIIIOUEHNE, @ UMEHHO MMe U NeyaT Ha MPoAaBayYa, CepueH HoMep 1 faTa Ha Nnokyrnka
Ha NpoAayKTa, NOANUC Ha KymnyBaya.

BHVUMAHWE! MoanpaseHn, HENPaBUIHO MM HEMBJTHO MNOMBIHEHWN FraPAHLMOHHW KapTu, KakTo u
rapaHLUMOHHM KapTu, B KOWTO MMa 3afpackBaHus U/1Uam nonpasku ca HesanuaHu!

MNpensssaBaHe Ha peknamauums: Peknamalumm no HacTosiLaTa rapaHLMOHHa KapTa ce npeassssaT
BCeku paboTeH feH Npef oTopusnpaH cepsns Ha TESLA 3a bwarapus.

Fapauuuouuu ycnoBus§:

1. TapaHUMOHHMAT CPOK 3aMoyBa fa Teye oT fartaTa Ha 3akyrnyBaHe Ha npofykTa. B cnyyan , ue patarta
Ha 3akynyBaHe Ha npofykTa, oTbenasaHa B rapaHuMOHHaTa KapTa e passinyHa oT Ta3un - obenssaHa
B M3pajeHaTta nNpu nokynkarta kacosa benexka/daktypa, 3a BanmgHa ce cumta gatata obenssaHa Ha
KacosaTa benexka/dakTtypara.
2. OTkas oT rapaHumnoHHo obcnyxsaHe. [apaHUMOHHOTO obnyxBaHe MOxe fa Obhe OTKazaHo B
cnegHuTe Cnyyan:
2.1 MexaHW4HW yaapu ® KoraTo rno Kopryca Ha NpogykTa uMa cien OT MaxHWYHU HapaHaBaHUs
1 npoaykTa He paboTun BbobLLe nnu He paboTu kopekTHo. HannuneTo Ha Takbs Npobniem
O3Ha4aBa, Ye NPoAayKTa e B ekcnaoaTmpaH HenpPaBsuIHO M MO Ta3un NPUYMHA rapaHumaTa oTnaga.
® MexaHUyYHK cuynBaHu , BbTpe B camuaT anapart. ® KoraTto gucnnedr e pas3buT, HagpaH,oapackaH,
nMa crieint oT pesku no Hero ® KakTo 1 KOHKPEeTHW Ciydal KaTo: cyyneH Kamnak, cuyyneH 3bb Ha
Kanaka, UM KbM npunexatiams Kopryc, CHyneHu nim n3kbpTeHu Konyera .
2.2 MNpeHanpexeHune, TOKOB yaap , obbpHaT nonaputet lapaHumsTa Ha Tenesusopu TESLA otnaga
1 B C/lydanTe Ha MpeHanpexeHue, TOKOB yaap, obbpHaT NofigpuTeT OT 3aXpaHBaLLOTO YCTPONCTBO
nnu BapTepun, KakTo 1 AedekT B CNeACTBME Ha enekTpuyecka noteHumnanta pasamnka npu
BKJIIOYBAHE KbM APYIM YCTPOUCTBA, KaTO KOMIOTbP, TENIEBM30P M APYrH YCTPONCTBA.
2.3 Mpu MaxaHW4eH HaTUCK WAV yaap, T.e. HempasBuHa ekcnosataums Ha anapara, nopagm KoeTto
rapaHumsaTa oTnaga
2.4 Codryep/dbpmyep. JedekTn B cneacrsme Ha cMsaHa Ha cobTyep, dbpmyep, cobTyepeH
BArpens , HeoTopusrpara pegakumns Ha codTyep uam Bupycm
2.5 OTHOCHO M3HOCEHM B NpoueLa Ha obuyanHaTta ynotpeba Ha NpoAyKTa KOMMOHEHTH,
Hanpumep: NAacTMacoByW NaHesu, NaacTMacoBu KOMMOHEHTN, 0BANLOBKKM, NPOMsHA Ha LiBeTa Ha
Kopryca uaun oTaeNHUTe efleMeHTn U ap.
2.6 OTHOCHO He3HaYNTENHN NOBPEAN, BKIIOYNTENHO , HO HE CaMO: Ha4pPacKBaHMA, HanyKBaHus,
N3TbPKBaHWA, NPOMSAHA Ha LiBEeTa Ha P3asIMyHK 4acTu 1 4p.
2.7 Korato Ha ca cnaseHu ykasaHusaTa 3a CbXpaHeHue W ekcrnioartauus Ha npogaykTa
2.8 Korato vMa HecboTBETCTBME MeXAY AaHHWUTE B rapaHumMoHHaTa KapTa 1/ nnuv kacosaTta
Benexka / aktypapa 1 camuaT NPOAYKT UK KOrato Bbpxy TabenkaTa CbC CepUNHUS HOMep
Ha NPOoAYyKTa ca Hanuue 3afpackBaHusa U/ Uy NONPaBKUKaKTO M Korato Obpxy Tabesikata cbe
CePUNHMAT HOMEpP Ha NPOAYKTa Ca Hanuue 34packBaHus U/Uan NONpPasKKM, KakTo 1 KOraTto
Tabenkata e Buna oTcpaHeHa UM 3aMeHeHa Mo KakbBTO M a € HauuH
2.9 Korato e npaBeH onuT 3a peMOHT, MOHTaxX, AEMOHTaX, MOAUdUKALMSA, BKIIOUNTENTHO
codTyepeH bNA4enT OT CTpaHa Ha NoTPebUTENd UM OT HEYMbBIHOMOLLEHW 3a LesTa ivua.
2.10 KoraTto noBpepaTa € NpuynHeHaHa BUHOBHO.
2.11 B be3nnaTHOTO rapaHuMoHHO obcny>BaHe He BM3aT nogapbumTe KbM NpoaykTa, batepuara
1 BCUYKM akcecoapm
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2.12 MNoTpebutenst HOCK caM OTFOBOPHOCTTA 3a 3ana3BaHeTo Ha dannose ¢ JaHHW u/nnm
HacTpokuTe. TbproBeubT, NPOU3BOAUTENAT UK CEPBU3BT HE HOCAT OTFOBOPHOCT 3a 3arybu mnm
LeTH NprYmMHeHn oT 3aryba nnu nospeaa Ha AaHHM

3. B cnyyanTte Ha 3aMsaHa Ha 4acTu, Bb3Nv Uav gatannm , fedekTHuTe Takmea ocTasaT COBCTBEHOCT Ha
cepBu3a 1 ce B3UMaT OT CEPBU3HUAT PabOTHUK 3a OTYETHOCT. [pun Be3nnaTeH rapaHUMOHEH PEMOHT,
CepBU3bT He e ANTbXEH Aa NPLOoCTaBd MHGOPMaLM KaKBO € PEeMOHTUPa UK KakBW pe3epBHU
YyacTu e 3aMeH .

4. TapaHUMOHHWTS CPOK He Teye Mo BpeMe Ha MPecTos Ha NpoAyKTa B cepBm3a

5. BAXKHO!!! Mpwu Bcnuku cnyyam cpoKbT 3a PEMOHT 3anoBa Aa Teue OT gaTtaTa Ha npeaocTaBsiHe
Ha npoaykTa 06eKT Ha peKknamauums.

6.B cnyyan, ye crnep M3BbpLUBAHETO Ha AMarHOCTMKaTa Obae yCTaHOBEHO, Ye NPOoAyKTa oTrosaps
Ha BafMAHaTasa Hero TexHuyecka crneundukaumsa/He e Hanvue gedekT/ Mnn Ye npruymHaTa 3a
ycTaHoBeH fedekT e HecnasBaHe Ha rapaHUMOHHUTE YCIOBUS, KynyBaybT /noTpedutensT/ 4baxkm
Takca 3a U3BbpLUeHaTa AMarHoCTMka cbobpasHo yTBbPAEHWS OT CTpaHa Ha CepBM3a LLeHopasnuc,
KaKTO 1 Bb3CTaHOBSIBaHE Ha HamnpaBeHWTE PasXxoAu 3a KYPUEPCKN yCiyr oT CTpaHa Ha cepBusa, ako
“MMa TakuBa.

7.Ta3u rapaHums e BanugHa caMo Ha TeputopusTa Ha Penybnvka Bonrapus 8. Tasu rapaHums
e AoMbJIHEHWE 1 He OrpaHunYyaBa npasaTta Ha noTpebuTtens cbobpasHo bbarapckoTto
3akoHogaTencTeo. HezaBMcMMO OT TbproBckaTa rapaHums, NpoAaBaybT OTroBaps 3a smncaTa Ha
cboTBETCBME Ha NoTpebutesnckaTta CToka C LOroBoOp 3a Npogaxba cbrnacHo rapaHumaT no un.112-
115 ot 3akoHa 3a 3awuTta Ha notpebutenute Mnbopmaums ot 3311 cbrnacHo nsmcksaHeTo Ha 3311
no Yn. 119. (3AKOHA 3A 3ALLUNTA HA NMOTPEBUTEJTUTE) Yn. 112.
(1) Mpw HecboTBETCTBME Ha NOTpebuTenckaTa CToka ¢ 4Orosopa 3a npogaxba, notpebutenart uma
npaBo fa NpeAsBn pekflamalms, KaTo Noncka oT Npofasaya Aa NnpuBefe ctokata B CbOTBETCTBME
c porosopa 3a npopaxba. B 103un cnyyan notpebutenar Moxe fa v3bupa Mexay U3BbpluBaHe Ha
PEMOHT Ha CToKaTa U/v 3aMsHaTa i C HOBA, OCBEH ako TOBa € HEBb3MOXHO WM U3BPaHUAT OT Hero
HaunH 3a obesLieTeHne e HeNpPONOPLMOHaeH B CPaBHeHWe C Apyrus.
(2) CmsaTa ce, ye papeH HaunH 3a obeslieTaBaHe Ha NOTPebuTensd e HenpPoNopUMOHaneH, ako
HEeroBOTO M3MOJI3BaHe Haslara Pasxofu Ha Npofasaya, KOUTO B CPaBHEHWE C APYrns HauuH Ha
obesLleTsaBaHe ca Hepa3yMHM, KaTo ce B3emaT NpeaBui:
1. cTOMHOCTTa Ha noTpebuTesnckata CToka, ako HaMalle finfnca Ha HeCbOTBETCTBIE;
2.3Ha4yMMOCTTa Ha HECbOTBETCTBUETO;
3. Bb3MOXHOCTTa Aia Ce NPeasIoxXn Ha NnoTpebutens Apyr HauvH Ha obeslueTaBaHe, KOMTO He e
CBbP3aH CbC 3HaYMTeNHM HeypobcTea 3a Hero. Yn. 113.
(1) Korato notpebutenckaTa cToka He CbOTBETCTBA Ha AOroBOpa 3a Npogaxba, NpofasaybT e
ANbXeH fla f NpvBeAe B CbOTBETCTBME C LOrOBOpa 3a npogaxba.
(2) MpuBexpaHeTo Ha NnoTpebuTesickaTa CToka B CbOTBETCTBME C AOroBopa 3a npogaxba Tpabea
[la ce 3BbPLUN B paMKWTE Ha eiH MeCeLl, CYNTaHO OT NPeAsBsABaHETO Ha peknaMaunsTa ot
notpebutens.
(3) Cnep n3tnyaHeTo Ha cpoka no an. 2 noTpebuTensaT nMma NpaBo Aa passanau 4OroBopa u 4a My
Oble Bb3CTaHOBEHa 3ansateHaTta cyma uiauv fa ucka HamasnssaHe Ha LeHaTta Ha noTpebuTenckara
cToka cbrnacHo un. 114.
(4) MpuBexnaHeTo Ha NoTpebuTenckaTa CToka B CbOTBETCTBME C 4OrOBOPA 3a nNpofaxba e
Be3nnatHo 3a noTpebutens. Ton He AbAXM Pa3XxOAm 3a ekcreampaHe Ha notpebutenckarta cToka
WY 38 MaTepuanun 1 TPy, CBbP3aHn C PEMOHTA 1, U He TpsibBa fa NoHacs 3HauYMUTeNHW HeypobcTaa.
(5) MoTpebuTtenst moxe Aa Ucka 1 obesleTeHve 3a NpeTbprneHuTe BCAEACTBME Ha
HecboTBeTCTBMETO Bpean. Yn. 114.
(1) Mpw HecboTBETCTBME Ha NOTpebuTesnckaTa cToka ¢ 4OroBopa 3a npogaxba n korato
noTpebuTensT He e yAOBNEeTBOPEH OT pellaBaHeTo Ha peknaMaumaTa no 4. 113, Ton uma npaso Ha
n300p Mexay efHa OT ClIefHUTE Bb3MOXHOCTM:
1. pasBansiHe Ha [OroBopa 1 Bb3CTaHOBSIBaHE Ha 3anJlaTeHaTa OT HEero Cyma; 2. HaMmasisiBaHe Ha
LeHarta.
(2) MoTpebuTtenst He MOXe fa NpeTeHAMpa 3a Bb3CTaHOBABAHE Ha 3ansarteHarta cyma uamv 3a
HamasisBaHe LieHaTta Ha CTokaTa, Korato TbproBeubsT ce cbrnacu fa bbae n3sbplueHa 3amsHa
Ha noTpebuTtenckaTta CTOKa C HOBa UMW Aa Ce NoMpasun CTokaTa B pamMKuTe Ha eamnH mecel, oT
npeasBsBaHe Ha peknamaumaTa oT notpebutens.
(3) TeproBeubT € ANbXEH Aa YAOBNETBOPW UCKaHe 3a pasBasisiHe Ha [OroBopa U Aa Bb3CTaHOBM
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3ansateHarta oT NoTpebutens cyma, Korato cinef KaTo e yLOBAeTBOPWUI TPU peknamMaLmn Ha
notpebuTens Ypes n3BbpLUBaHe Ha PEMOHT Ha efHa 1 Cblua CTOKa, B paMK1Te Ha CpoKa Ha
rapaHuuaTta no 4n. 115, e Hanvue cnepBalla nosiBa Ha HECbOTBETCTBME Ha CTOKaTa C OroBopa 3a
npopaxba.

(4) MoTpebuTtensT He MOXe fa NpeTeHAMpa 3a pa3sasnsHe Ha 4OroBOpPa, ako HECbOTBETCTBMETO Ha
notpebuTenckaTa CToka C 4LOroBOPa € He3HAYNTENHO.

Yn. 115.

(1) MoTpebutensT Mmoxe Aa ynpaxkHu NpaBoTo CU MO TO3U pasfes B CPOK A0 ABE FOAMHUN, CYUTAHO OT
LOCTaBAHETO Ha noTpebuTenckara cToka.

(2) CpokbT no an. 1 cnupa fa Teve npes BpemeTo, HEOOXoAMMO 3a NonpaskaTa Uan 3amsHaTa Ha
noTpebuTesnickaTa CTOKa UM 3a MOCTUraHe Ha CropasyMeHre Mexay Npofasaya n noTpebuTens sa
pellaBaHe Ha crnopa.

(3) YnpaxxHsiBaHeTO Ha NpaBOTO Ha notpebutensd no an. 1 He e 0OBBLP3AHO C HMKAKBB APYr CPOK 3a
npeasBsaBaHe Ha UCK, pas3fnyeH oT cpoka no an. 1.

OTOPN3NPAH CEPBIA3
~Cpbuko” CepBus

Codwist, byn."Mpood. LiseTaH Jlazapos” N210

O6cnyxsaHe Ha knveHTn LleHtpanen cepsus: 02 9700970; 02 9700971
MoHepenHuk go Metbk ot 9.30 go 19.00 u.

Cvb6oT1a o1 10.00 go 16.00 u.
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[APAHLUWNOHHIN PEMOHTW

AATA HA MPUEMAHE

KOMEHTAPU

AATA HA NMPEOABAHE

[MeyaTt 1 nognuc Ha cepsu3a

DOATA HA MPUEMAHE

KOMEHTAPU

NATA HA NPEJABAHE

[Meyat 1 nognuc Ha cepBu3a

AATA HA MPUEMAHE

KOMEHTAPU

AATA HA NMPEOABAHE

Mevat n noanunc Ha cepsusa

AATA HA MPUEMAHE

KOMEHTAPU

AATA HA NPEOABAHE

Meuat n noanunc Ha cepensa
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[TPOEIAOTOIH>H

Mpo&idomoinon: Auto To KAIHATIOTIKO AEITOUPYEi pE EVPAEKTO PUKTIKO R32.

InNMewoelG: Ta KAMIHATIoTIKA BE YPUKTIKO R32 pmmopei va mpokaléoouv cofapo Tpavpatiopd 1 ¢Bopd ota

mePBANAOVTA AVTIKEIHEVQ, EGV SEV XPNOIC 1800V G HE TIG odnyiec.

+ XWPOG EYKATAOTAONG, XPHONG, EMOKEUAG KAl AmOBrKEVONG TOU KANIMOTIOTIKOU TIDETEL VA €iVall TOUAAXIOTOV 5m2

+ To YukTiko dev mpémel va (uyiel mavw amo 1,7kg

+  Mnv emixelprioete kamota péBodo amduéng ri KaBAPICHOU TWV MTAYWHEVWVY PEPWV EKTOG ATTO O, TL CUVIOTA OUYKEKPIUEVA
0 KATOOKEVAOTAG.

+ MnV TPUMTATE KAl UNV KAITE TO KANIPATIOTIKO. EAEyXETE TOV OWArVa Tou YUKTIKOU yia ¢Bopd.

+H ouokeur| TpEmel va UAGOOETAL OE XWPO OTIOU SV UTTAPXOLV TINYEG AVAPAEENG OE GUVEXT) AEITOUPYIO OTIWE YUMVEG
(PAOYEG, GUOKEUN EPIOU O AelToupyia 1 NAEKTPIKN BEPUACTPA OE AelToupYyia KOK.

- [poooxn ylati To YukTiKS pmopei va givat dyeuoTo.

+  H amoBrikeuon Tou KNHATIOTIKOU O@EeiNel va TIPOQUAACOEL amd punxavikr BAGPN mou mpo&eveitat katd AdBog.

+ Houvtripnon 1| emokeur) KAIATIOTIKWV TTOU AEITOUPYOUV HE YUKTIKO R32 TPEMEL val YIVETaL KATOTTV ENEYXOUV AOQANEIag
yla EAaxI0TOMoINGN TOU KIvEUVOU aTUXHHATOC. TO KNATIOTIKO TIPETTEL va yKaBioTaTal PE KANUMUO QUTOPATNG SIKOTIHG
BaPAidac.

+  AlafBAOTE TTIPOOEKTIKA TIC 0SNYIEC TIPIV TNV EYKATACTAON, XPHON KAl CUVTHPNON.

TupBolo Inueiwon Ene€riynon

H ouokeun xpnotpomotei e0PAEKTO YPUKTIKO. YTTAPXEL KiVOUVOG TTUPKAYIAG
MPOEIAOMOIHZH | o€ mepimtwon Slappong 1y ékBeCoNG Tou YUKTIKOU O EWTEPIKNA Ty
avagAegne.

| | | I MPOOYAAZH Al0BAoTe MPOOEKTIKA TO EYXEISIO XPrioNG.

To MPOCWTIKG CLVTAPNONG TTPETTEL VA XEIPI(ETAL TOV TTAPOVTA EEOTTAIOUO

MNMPOOYAA=ZH K . .
OULPWVA LE TO EYXEIPISIO EYKATATTAONG.

Yndpyouv MAnpo@opieg oTo eyxelpidlo Asitoupyiag i oTo eyxepibio

MNMPOOYAAZH .
£YKATAOTAONG.

[TPOOYAA=EIX A>OAAEIAY

Ecgpalpévn eykatractaon i Aertoupyia AGyw pn GUHHOP@WONG KE TIG TApoUoE 0dnyieg umopei va givat empBAapng
1} va mpo&evioel Tpavpatiopd, pBopd oe mepiouaia, KTA. O BaBpd¢ TNG cofapOTNTAC KATHYOPIOTOIETAL HE TIG
akONouBe¢ evisi&elg:

& MPOEIAOMOIHEH! MBavétntnTa Bavatou ri coapou TpaupaTiopov.

@ MPO®YAAZH! MBavétnta Tpavpatiopol f mPOKANCNE pBoPAC o€ TTEPIOUGIa.
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/\ nPOEINONOIHEH!

AuTr N OUCKEUN Umopei va xpnotpomotnBei amd maidid nAkiag 8 eTwv Kat Avw Kat aré ATopa PE HEIWHEVES CWHATIKEG,
AloONTNPIOKEG 1) SIAVONTIKEG IKAVOTNTEG 1 ENEWPN EUTTELPIOG KAl YVWONG, EQOTOV £X0UV TUXEL EMBAEYNC 1) EKTTaiGELONG
QAVOPOPIKA LE TNV a0QAAI) XProN TNG CUOKEUNG Kal KATAVOOUV TOUG KIvEUvoug Tou cuvdéovtal pe auth. Ta maidia Sev
mipémel va mai{ouv pe T ouokeur). O kaBaplopdg Kat n ouvtripnong g povadag Sev Ba mpémel va yivetal and maidid xwpic
emiBAeYn. (Movo yia Ti¢ oUoKeUEG pe évoel€r CE)

AuTr n ouokeur Sev mpoopileTal yia Xprion amod ATOUA PE MEIWMEVEG OWHATIKES, AOBNTNPIOKES, 1) SIOVONTIKEG IKAVONTEG
1 ENeWPN EUEIPIAg Kat yvwong (CUpIEPINABAVOHEVWV TwV TTAISIWV) EKTOG av TUYXavouv emiBAeyng r exmaidevong
QAVAPOPIKA HE TNV XPNON TNG CUOKEUNAG amd €va dropa umevBuvo yia TV acpaleld Toug. Ta maidia mpémet va emBAEmovTal
yta va StaopahileTal 6Tt Sev Tai{ouV E TNV CUOKELN.

(E€aipouvTat ot cuokevég pe évdelen CE).

H povada mpémel va yeuwvetal. AVEMapKiG yeiwon pmopei va mpo&eviioel nAektponmAn&ia. Mnv cuvdéete 1o
KaAWwS10 Yeiwong oTtov cwArva agpiou, aTnv uSpopor, 0To AAEEIKEPAUVO 1} OTO KAAWSIO YEIWONE TOU TNAEPWVOU.
la Adyoug aopaleiag, amevePYOTTIOLEITE TTAVTA TNV CUOKEUH Kat SIAKOTITETE TNV TAPOXH PEVHATOC OTav N povada dev
Xpnoormolgitat yia peydho Slaotnua.

Mnv pixveTte vepd Kal pnv ekBETETE 0 UTIEPBONIKT LYPAGIA TO XEIPIOTAPIO 1) TV ECWTEPIKN povada. Kivduvog mpdkAnong
BpaxukuKAWpATOC.

Av 10 KaAAWSI0 TPOPoSooiag UTOOTEL (LG, TIPETTEL VA AVTIKATACTABE( amd TOV KATAOKELAOTH, TOV avTImPOowro o€pPIg

1 a6 AN eEEIBIKEUHEVO TIPOOWTTIKO. MNV KAEIVETE TOV KEVTPIKO SIAKOTTTN PEVHATOG KATA TNV AErToupyia i pe Bpeyuéva
xépta. Kivduvog mpokAnoncnAektpomingiag.

Mnv xpnotpomoteite Ty idia mpida Kat yia ANEG CUOKEUEG. Kivouvog TpAKANoNG NAEKTPOTANEIOG, PUWTIAG 1} AKOMN Kat
kpnénc.

Mnv xpnotpomoleite tnv idta mpila Kat yio GAEG cuoKeuEG. Kivouvog pdkAnong nAeKTpomngiag, wTidg ri akopn Kat
£KpNENG.

ATIEVEPYOTIOLEIOTE KAl AMOOUVEEDTE TNV povdada amd Ty apoxri PEVHATOG TPV TNV CuVTHPENON ) ToV KABAPIoHO.
Kivduvog mpokAnong nhektpomohnéiag ri (npiac.

Mnv tpafdrte To KaAwS1o yia va apipéoete Ty mipila amd Ty unodoxr. Kiviuvog mpokAnong nhektpomnéiag amod @Bopd
Tou kahwdiou Tpoodoaiag.

Mpogidomoinon 6Tt 0l GWARVEG TTOU GUVSEOVTAL PE TNV HOVASA SEV TIPETTEL VAL TIEPIEXOULV TINYEG AVAPAEENG.

Mnv eykaBIoTaTe TNV povdda Kovtd oe e0PAEKTA aépia 1y uypd. H amdotaon petady Toug mpénel va givat mavw amd 1 .
Kivduvog ewtide i ékpnéng.

Mnv xpnotpomoleite LypPoUGH SIPBPWTIKOUG KABAPIOTIKOUE TTAPAYOVTES, NV OPOLYYICETE Kat punv PeKALETE TV Hovada
UE vepO 1y GO uypd. Kivbuvog nAektpomngiag 1 @Bopdg tng povadag.

Mnv emyelpAoeTe va eMOKeVAOETE TNV povdada pévol oag. Kivouvog gwtidg f ékpnéng amod akatdAnAn emokeun.
AmneuBuvBeite o€ E£0VCI0S0TNUEVO TEXVIKO YIA ONEG TIG AVAYKEG GEPPIC.

Mnv xpnotpormoleite Ty povada Katd tnv Sidpkeia BUENAC pe aotparég. H tpopodooia peUpatog va SIaKOmTeTal
£yKaipwg yla mpoAnyn kivdovou.

Mnv Bddete Ta xépta oag iy avTikeipeva otig S165oug aépal (€icodog - £€6060¢). Kivduvog mpdKAnonG TpaupaTiopou iy
®Bopdg otn povada.

EAéy€te av n eykateotnuévn Baon gival otaBepn 1 OxL. Ze mepimmwon eOopAg, Kivouvog TTwong TG ovadag kat TpdkAnong
TPAUMATIOHOU.

Mnv @pdooete v gicodo 1 €€060 aépa. Kivduvog amoduvduwong Aerroupyiag Yuéng ri Bépuavong fi Slakomig
A&lToupyiag Tou CUCTHUATOG.

Mnv kateuBUVETE Tov aépa TG HovASaAG TPOG CUOKEVEC Bépuavonc. Kivduvog atehoug kalong kat TpokAnong
SnAntnpiaong.

H eykatdotaon g povadag mpémel va yivel SUMPWVA PE ToUG €BVIKOUE KavovIopoUg KaAwdiwong.

Eykataotiote ao@aAeloSIaKOTTTN S1apPorG YEiwong KATAANAoU SUVApIKOU yla amo@uyr nAektpomAngiac.

To mpoidv auTo mepiéxel pBoplwpéva aépia Tou BeppoknTiou.

H S1appor} YuKTIKow GUUBAEAEL TNV KAHATIKT aMayr). Eva YuKTiko pe xapnAdtepo Suvapikd umepBépuavong tou
mAavrtn (GWP) cupBaMel \iyoTtepo otnv uniepBéppavon Tou MAaviTn amé Ott éva YUKTIKO pe uPnAotepo GWP, o
miepimwon Slapporig otV atpdopaipa. H mapouoa CUCKEUN TIEPIEXEL PUKTIKO LYpO pe GWP ioo Tpog [675]. Z& mepimtwon
Stappor|g 1 kg autol Tou YUKTIKOV UYPOU OTNV ATHOCPAIPA, O AVTIKTUTTOC 0TNV UTTEPBEPHAVON Tou TMAAVITN &ivat [675]
POPEC PeYaNUTEPOC amd auTov Tou éxel Tkg CO2, og reptdSo 100 Twv. Mnv TapeUPAIVETE 0TO KUKAWLA PUKTIKOU Kal PNV
QAMOCUVAPHONOYEITE LOVOL 0aG TO TIPOIOV, armeuBUVOEiTe o€ emayyeAuatia.

BePaiwbeite 611 Sev umapyouv Ta akdAoUBa AVTIKEIHEVA KATW Ao TV ECWTEPIKI Hovada:

1. OUPVOL UIKPOKUUATWY, @OoUPVOL Kal GANA aVTIKEIUEVA UPNARG Beppokpaciac.

2. H/Y kat GANeG UPNAG NAEKTPOOTATIKEG OUOKEVEC.

3. mpiCeg mou XpNolpoTTol0UVTAL GUXVA.

O1 0UVOECHOL ECWTEPIKNAG KAl EEWTEPIKNAG povadag Sev emavaypnolomouvTal, Tapd HOVO PETA TNV EMAVEYKATAOTAON TOU
aywyou.

O1TTPOSI0YPAPES TWV ACPANEIDV BPICKOVTAL TUTTWUEVEC OTOV TTHVAKA KUKAWUATOG, O1wé: 3,15A/250V AC, KTA.
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E

Nposidonoinon AmofATwv HAektpikou Kat HAektpovikou E§omAicpou.

Znuaoia Tou Slaypappévou Kadou amoppipdtwv: Mnv amoppinTeTal NAEKTPIKES CUOKEVES padi pe

TO UTIGAOLTTA OIKIAKA ATTPPIATA, XPNOIHOTIOLEIOTE EEXWPIOTEG UTINPETTEC amoKo G AreuBuvBeite

OTNV TOTTIKT UTINPESIA YIa TANPOYOPIEC OXETIKA HE TouG Stabéatoug Tpomoug cuNoyG. Katd tnv

aAmoOPPIPN NAEKTPIKWY CUCKEVWV OE XWHATEPEC 1 AAKKOUG ATOPIATWY UIMOpEi va SlappevcouV

empBAapeic ouoieg ota umdyela Ldata Kat va l0épBouv oTnV TPoYIKN aucida umoBabuiovtagtnv I
vyeia Kat euegia oag. Katd tv avtikatdotaon oWV CUCKEUWVY HE VEEG, O EUTTOPOG UTIOXPEWVETAL A0

Tov vépo va mapadfel v malid 00¢ GUOKEUN Kat va Tnv amoppiel TOUNAXIOTOV Swpedv.

@ MPO®YAAZH!

+ Mnv avoiyeTe TI TOPTEG Kall TTapabupa yla HEYEAO XPOVIKO SIAoTNpa 6Tav AeIToupyei To KNpaTioTiké. Kiviuvog
anoduvapwong Tng Aerroupyiag Yugng ri Béppavong.

+  Mnv OTéKeOTE EMAVW OTNV EEWTEPIKN povada Kat pnv TomoBeteite Bapid avTikeipeva emavw Tne. Kivduvog mpokAnong
TPAUHATIOHOU 1 {NIAC 0TV pHovada.

+ Mnv XpNOIUOTIOLEITE TO KANIATIOTIKO YIat ANNEG XPHONG, OTIWG CTEYVWHA POUXWV, CUVTAPNON TPOP{UWVY KTA.

+ Mnv eKOETETE TO OWHA 0AG OTOV YUYXPO 0€Pa Yia HEYANO XpoviKo Sidotnua. Kiviuvog emdeivinong Tng QUOIKIG oag
KATAoTaoNG Kol TPOKANONG poBANUdTwy vyeiag.

«  EmAé€te katdNnAn Beppokpaaia. Zuviotatal n S1apopd ECWTEPIKNG Kal EEWTEPIKNG BepOKPATiag va pny ivat
urePBONIKE peYEAN. KatéAnAn mpocappoyr Tne pubpiong Beppokpaciag amoTpémnel OmatdAn pEUNATOC.

+ AV TO KNHATIOTIKO 0aG SEV £XEL EYKATETTNEVO KOAWSIO TPOPOS0aiag Kal @Ig, EYKATACTAOTE TTONUTTIONKO S1akdmTn
QVTIEKPNKTIKOU TUTTIOU 0TNV HéVIUN KaAwSIwor, Pe armooTdoel TOUAAXIoToV 3,0 mm avApEST OTIG EMTOPEG.

+ AV TO KNPATIOTIKO 00G gival povipa ouvSedepévo otnv otabepri kKaAwdiwon, eykataoTioTe pia Sidta&n mpootaciag
PELHATOC S10PPONG AVTIEKPNKTIKOU TUTIOU HE OVOUACTIKO UTIOAEITOUEVO PEUpA AetToupyiag mou Sev Eemepvad ta 30 mA
oTNV pévIPN KaAwdiwon.

+ To KUKAWHA TPOPOS0aiag PEUATOG TTPETTEL VAL EXEL TIPOOTATEUTIKO SI0PPONG KAl SIOKOTTTN aépa e 1oxL éwg 1,5 @opd T
Héylotn évtaon peUHATOC.

M0 TNV EYKATACTACN TWV KANIPATIOTIKWY, SEITE TIG TAPAKATW TTApaypdpoug 0To mapdv eyxepidio.

>HMEIQ>E> AEITOYPTIA>

> UVONKEC KATA TNG OUAAAC AslToupyiag

« Kivéuvog S1akomm¢ TnG A&tToupyiag Tou KAHATIOTIKOU [ TASU Twv aKOAOUBWV BepUOKPACiwV Kal TTPOKANoNG AAwWV
SUoAeITOUPYIWV.

\ >43°C (Epappoyr| oeT1 , >24°C

Bew 52°C (Eq) o T3) Bew 7°C
wogn >52°C (Epappoyn 0T3) Oéppavon <

Méoa <18°C Méoa >27°C

+ Avn Beppokpacia givat TOAU UPNA, TO KAIHATIOTIKO UITOPEL VA EVEPYOTTOICEL TNV AUTOUATH CUCKEUN TIPOOTACIOG WOTE va
anevepyornolnOei n povada.

+ Av n Beppokpacia ivat TOAD xapnAr), 0 EVOAAKTNG BEPUATNTAC TOU KAIHOTIOTIKOU MITOPE( VOl TIAYWOEL, LIE AMOTENECA TV
Slappor) vepwv 1 G Suohertoupyia.

+  Z€ HoKpOoTPOOeouN YUEN 1) apUypavon UE OXETIKY Lypacia mavw amd 80% (avolKTEG TOPTEC Kal Tapabupa), Umopei va
SnuioupynBolv CUPTTUKVWOTA VEPOU 1} 0TaYOVES KOvTa otnv €080 aépa.

« T1kaT3 katd SO 5151.
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2 NUEIWCELC AslToupYiag B€puavong

+ O avepoTpag TNG E0WTEPIKNG povadag Sev apyilel va Aerroupyei apéowg HONG evepyorolnBei n Aerroupyia Béppavong
WOTE va pnv mapdyet Kpvo depa.

« 'Otav €§w éxel KPLO Kal LYPacia, OXNUATICETal TIAXVN OTNV ECWTEPHL KHOVASa TTavw 0Tov eVOAAKTH BgpuoTtnTag, n omoia
av&avel tnv BeppavTikr Suvaikpdtnta. TOTE To KNUATIOTIKO EKKIVE TV AerToupyia amduéng.

+  Katd v anduén, 1o KAPOTIOTIKO Ba OTapaTr gl va Beppaivel yia TTepimou 5- 12 Aemtd.

+  He€wrepikn povada pmopei va mapdyet ato Katd Ty amdpuén. Aev mpdkertat yia SuoAertoupyia aANd yia amoTtéeopa
™G Taxeiag amoyuéng.

+ H\erroupyia B¢ppavong Ba cuvexioTei apol oAokAnpwOE( n amoPuén.

2 NUEIWOELC ATTEVEPYOTIOINONG

+'Otav 10 KNHATIOTIKO amevepyoTolnBei, o KEVTPIKOG pUBIOTAG amo@aaci(el auTOpATa VA OTAUATAOEL ApECWG 1 apov
OLVEXIOEL VOl AEITOUPYE YIal KATTOIO SEUTEPOATTETA O€ XAUNAGTEPN CUXVOTNTA KAl HE XAUNASTEPN TaxUTNTA dEPQL.

ExTakTn Asrtoupyia

+ Av XaB&i 1) OTTA0EL TO TNAEXEIPIOTHPLO, XPNOIUOTIOINOTE TO

onBNTIKG MARKTPO Yia va XEIPIOTEITE TO KAIUATIOTIKO.
+ Miéote pe tnv povdda ANENEPTOMOIHMENH: To KAIATIOTIKO

unaivel oe AutopaTn Aertoupyia. BonénTiké mfKTpo
+  MMéote pe TNV povdda ENEPTOMOIHMENH: To KAIUATIOTIKO

OTTEVEPYOTTOLEITAL.

[1pooapuoyr pong agpa

. XpnolpomotoTe Ta MARKTPA TTEPGISWV (Swing) mavw- KATw
Kal aploTePd-Se€1d 0TO TNAEXEIPIOTHPIO YA VA TTIPOOAPUOCETE
TV KateuBuvon ponig aépa. Agite To eyXelpiSIo Aertoupyiag Tou
TNAEXEIPIOTNPIOU YIOl AETTTOPEPELEG,
2. Y€ povTtéha xwpic Aertoupyia mepaidwv (swing) aplotepd-Se&id,
METAKIVAOTE TIG TIEPTISES XeELPOKIVNTAL.
Inpeiwon: MetakivioTe Ti mepoibeg mptv €B0eTe o€ Aertoupyia tn
HovAada yia va amo@UYETE TPAUUATIOUO Twv SakTuAwV cag. Mnv
TomoBeTeiTe Ta xépla oag otnv icodo 1 €£080 aépa dTav To KAIATIOTIKO
eival og Aerroupyia.

> UYKEKPIEVN TTPOPUAAEN Peupiatodotne
1. AVOI€TE TO PITPOOTIVO TAQIOIO TNG ECWTEPIKAG HOVASaC, Kahwdio 1
2. 0 peupaTtodoTNG (BAEME e1KOVa) Sev Tpémel va ayyidet Kah@dio 2

TOV TEPUATIKO TTVAKA KAl TOTIOBETETAL OTIWG PaivVETAL
TNV EIKOVA.

Teppatikog mivakag
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Inpeiwon: OAeG ol EIKOVEC OTO TTIAPOV EYXELPIOIO Eival OXeSIAYPAUHATA, AVATPEETE GTO TTIPAYHATIKO TTPOIOV. DIg, acuppatn
Aettoupyia, AeIToupyia apvNTIKWV IOVTWVY Kat Aetoupyia KABeTwv Kat opllovTiwv mepaidwv (swing) gival TPOAIPETIKA,
QAVATPEETE OTO TIPAYHATIKO TIPOIOV.
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KAGAPIZMOZ KAl OPONTIAA

A\ nPOEINONOIHEH!

+ ATEVEPYOTIOINOTE TO KANIATIOTIKO TPV TOV KABaPIopS Kat SIakOPTE TV Tpogodoaia pEUHATOC TPV TOUAAKIOTOV 5 AemTd
yla amoguyr nektpominéiag.

+ Mnv BpéxeTe To KNPATIOTIKG, Prmopei va IpokANnBei nAektpomAnégia. Mnv EeméveTe Tn povada Pe VEPO O€ Kapia TEPIMTwOn.

+ Aotabn uhikd 6mwe SlaAuTIké 1 Bevdivn Tpokalouv pBopd oTo Aaicto Tou KApaTIoTikoU. KaBapioTe To TAaiolo uovo pe
HOAGKO OTEYVO TTAVI KAl UYPO TTavi LE OUSETEPO KABAPIOTIKS.

+ Katd v Aettoupyia, kaBapilete To GIATPO TAKTIKA YIa VAl TTPOAIBETE TV KAAUYN OO OKOVN TTOU UITOPEL VA EMTNPEATEL
Vv anddoaon. Av To iepIBANOV AeIToupyiag Tou KNIHATIOTIKOU €XEL TTOAF) oKovr), au§roTe avdloya Tnv ouyxvdtnta
kaBaptopov. Metd tnv agpaipeon Tou GINTPou, UV ayyi(eTe To TUAKA HE Ta TTTEPUYIA TNG ECWTEPIKAG HOVASAG UE TO
SAKTUNO 0O KAl NV AOKE(TE TTiECN TIPOG AMOQUYK) PBOPAG TOU CWAH VA YUKTIKOU.

KaBapliopodcg maiofou

‘Otav 1o M\AIOI0 TG ECWTEPIKAG Hovadag AepwBei, KaBapioTe To amaAd HE Hia OTPAYYICUEVN TIETOETA XPNOILOTIOIWVTAS
XANOPO VEPO KATW amd 40°C Kat Unv a@alpECETE TO TAICIO KATA Tov KaBapIopo.

KaBaplopog giktpou agpa

A@aipeon Tov @iktpou aépa

e (R —

1. XpnowuomolgioTe kat Ta SU0 XEPLA yia va aVOIEETE To TACIOIO O ywvia Kat amé Tig SU0 GKPEC Tou MAAIGIoU KaTd TV
katevBuvon Tou BéNouc.
2. ENeuBepwoTe To PINTPO aépa amoé Tnv umodoxr Katl apaipéoTe To.

KaBapiopdg tov @iktpou aépa

XpnolUoTOLEioTE NAEKTPIKT) OKOUTIA 1) VEPO YIa VOl EEMAUVETE TO PIATPO Kal av TO PINTPO €ival TTOAD AEPWHEVO (TLX. UE NTapry
Bpwud), kaBapiote To pe (eaTo vePS (KaTw amod 45 C) 0To Ooio EXETE TPOOOETEL A0 KABAPIOTIKO KAl ETA APHOTE TO
@IATPO OTNV OKIA VA OTEYVWOEL OTOV 0€PQA.

TomoBétnon tou iktpou

1. EmavatomoBeTioTe To OTeYVO (iTpo akoAouBWwVTAG TV avTioTpon Sladikacia and Tnv a@aipeon, KATOmMV KAAUWTE Kat
0ao@ANOTE To TAAiCI0.

el el

EAeyxoc mptv TNV Xpron

1. EAéy&te av ONeg ot eicodot kat £E0dol aépa ival eENeVBEPEG.

2. ENéy€re av unidpyel @payn otnv £6080 vePOoU Tou CwAVa AIOXETEUONG KAl KABOPIOTE TNV AUECWE EQV UTTAPKEL.

3. ENéy€te av To KaAWSI0 yeiwong eival ao@aiwg YEwévo.

4. ENéy&TE Qv Ol UTaTapieg TOL TNAEXEIPIOTNPIOU gival 0Tnv B£01 Toug Kal N IoXUG EMOPKEL.

5. ENéy€Te primwg umdpxel pBopd otov Bpaxiova oTpIENg NG EEWTEPIKAG HovAdag kat av uTApyxel, ameuBuvOEiTe 0TO TOTIKO
KEVTPO €EUNINPETNONG.
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2.LVTAPNON LETA TNV XPrion

1. AlakOYTE TNV TPOoYod0sia PEVHATOG TOU KAIATIOTIKOU, AITEVEPYOTTOIOTE TOV KEVTPIKO SIOKOTTTN KAl APAIPETTE TIG
UITOTapie M6 TO TNAEXEIPIOTHPIO.

2. KaBapioTe To @iATpo kal To owua TG povadag.

3. ADQIPEDTE TNV OKOVN KAl TA KATAAOUTa amd T eEWTEPIKN povada.

4. ENéy&te Tov Bpayiova otipiéng TG eEWTEPIKNG Hovadag yia @Bopd Kat av uridpxel, ameuBuvOeiTe 0To TOTIKO KEVTPO
e€umnpémong.

@ MPO®YAAZH!

Mnv emokeuAleTe TO KNPATIOTIKO pdvol oag KaBwE N akatdAAnAn cuvTrpnon Umopei va pokaéoel nhektpominéia
ewTA i ékpnén, amevBuvBeite 0To £€0UCIOSOTNUEVO KEVTPO EEUTTNPETNONG KAl AYHOTE TOUG EMAYYEAUATIES VO KAVOUV
Vv ouvTrPnon. EAéyxovtag Ta akdhouBa Tpiv EMKOIVWVACETE LE TO TUAHA O£PPIC, UMTOPEITE VA EOIKOVOUNOETE XPOVO Kal
Xpnuata.

ANTIMETQII>H MPOBAHMATON

Dawvopevo AvTtipeTwmon mpoBAnpaTwy

« MBavr Siakomnn pevpatoc. = MeplpéveTe va amokataoTadei.
« «[MBavn xahdpwon Tou @ig otnv mpila. - TomoBetriote owoTtd To PIg otV Tpila.

To rhpaTioTikS Bev « «[lBavr) Suchertoupyia TNG AOPANEID PEUPATOG. = AVTIKATAOTHOTE TNV AOPANEL.

Aertoupyei.
« «Aev éxel €pBeL N WPA YIA TNV TIPOYPAPUATIONEVN EKKIVNON. > MEPIUEVETE 1) OKUPWOTE
TNV pUBUION XPOVOSIAKOTTTN.
To KNipaTIoTIKO Sev
Aertoupyei apov + AV TO KNPOTIOTIKO EVEPYOTTOINOET AUEOWG PETA TNV ATTEVEQYOTTOINGN TOU, TO PEAE
£vVEPYOTTOINONKE AUECWE kaBuotépnong Ba kaBuoTteprioel TNV Aettoupyia amo 3 wg 5 Nemtd.

UETd TNV amevepyoroinon.

« 'Exet @Bdoel v emAeypévn Beppokpacio. = Eival puUOIONoyIKS @avOpEVo Aettoupyiag.
«+  «MBavr Aerroupyia amdPuing. > Oa exkivnOei autopaTa Kat Ba EMAVANEITOUPYHOEL

To KNHOTIOTIKO OTOHOTA vVa HETA TNV amougn.
Aertoupyei YETa amo « «[MBavn Aerroupyia amdPuéng. = Oa ekkvnBEi auTOHATA Kat B EMAVONEITOUPYHOEL
ouvtopn A&rroupyia. UETA TV amouén.

« «[MBavr puBUION Tou XPOVOSIOKOTTTN amevEPYOTTOINONG. = Ia VA CLVEXIOETE TNV XpPrion,
EVEPYOTTIOINOTE EK VEOU.

+ MeyAAn CUYKEVTPWON OKOVNG OTO PIATPO, UIMOKAPIopa OTIG El0050UG Kat E680UG
aépa Kal UTEPBONKA KAELOTH Ywvia Twv TTEpaidwy, emnpedlel tnv amédoon Yugngn
Béppavone. - KaBapiote To @iATpo, apaipéoTe Ta UMAOKAPIoUATA amo TG El00S0UG Kat
£€6S0UC aépa Kat PUBIOTE TNV ywvia Twv TTEPaiSwV.

« « XapnAr anédoon Yuéng kat Béppavong e€attiag Tou avoiypatog Bupwv Kat mapabipwv

Yndpyxet e€aywyr| aépa Kalt avolyToU avepiotripa e€dtiong. = KAeioTe Tig mopTeg, mapdbupa, Tov avepoTrpa

Opwe n amodoon YuEngn e€dTiong KT\

Béppavong eivat xapnAn. « H BonBntikn Aerroupyia Béppavong Sev giavi evepYOTTOINUEVN LE AMOTENEGHO HEIWHEVD
anédoon Béppavong. - Evepyoroliote Ty fondnTikr Aertoupyia Bppavong. (pévo yia
povTéNa pe BondnTikn Asttoupyia Béppavonq)

« «Eo@ohpévn emhoyn Aertoupyiag (Mode) kat akatdAnAeG pupioelg aépa (wind) kat
TaxutnTag (speed). - Emavemé&te puBUIon Aettoupyiag (Mode) Kat Tnv KatdAnAn
Beppokpaoia kal TaxutnTa aépa.

+  To KNPOTIOTIKO eV €l QVETBUUNTEG OOUN.
+ Kakoopia Adyw mbaviic cuyKEVTpwong TG 0oprg oto mepIBaMov. = KaBapiote o
@iATPO aépa 1| evePYOTTOLEIOTE TNV AelToupyia Kabapiopov.

H eowtepikr povada
avadidel Suodpeotn ooun.

©06puPog TpeEXOUEVOU + ‘Otav evepyomoleital 1 amEVEPYOTTOIEITAL TO KAIHOTIOTIKO 1 EKKIVETAL/TIAVEL O CUUTIESTHAG
VEPOU KaTd TNV Asrtoupyia KOTA TNV AEITOUpYia, HITOPE( val KOUOTEL “OUPIYHOC” TPEKOUHEVOU VEPOU. = MpoKerTal yia
TOU KNHATIOTIKOU. TOV X0 PO TOU YUKTIKOU PEOU, OX1 yla BAARN.
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Davopevo Avtipetmon npofAnudatwv
AkoUyetal éva
ehappL “KAIK” KaTd +  E€artiag aMaywv otn Beppokpaoia, SIacTENETAL TO MACICLO Ki AN TUpOTA
v evepyornoinon/ TIPOKOAWVTAC ToV X0 TNG TPIRMAG. - Eival puactohoyikd, ox1 opaiua.

anevepyornoinon.

+'Hx0G avepIoTripa Tou peNe GUUTTIEDTH TTOU EEKIVA/TTAVEL

+ «H ekxivnon/mavon tne Stadikaciog anéypuéng kdvel BdpuBo.->Mpdkertar yia v
avTioTpo@n Por) Tou YUKTIKOU péoou, Sev givat BAGPN. H ecwtepikn povdda mapdyet

H eowtepikny povada a@UOIKO 0.

TapAyeL agUOIKO HXO. + « Meydhn ouyKEVTPWON OKOVNG OTO GINTPO aéPal TNG ECWTEPIKNG MOVASAG UmopEi va
Snuioupynoel avéopeiwon Tou fxou.=> Kabapiote eykaipwg ta giNtpa aépa.

+« Auvatog fixog agpa dtav ivat evepyormolnpévn n puBIon “Strong wind”. - Eivat
(PUCIONOYIKO, QV Eival EVOXANTIKG, ATTEVEPYOTTOIEIOTE TNV AelToupyia “Strong wind”.

«  Xemepimwon upnAov emméSou vypaaciag oTo MEPIBANOV, CUYKEVTPWVOVTAL OTOYOVES
aépa YOpw amoé tnv 6060 aépa i To MAAICLo KTA. MPOKEITAL YA KAVOVIKO PUOIKO

TTay6VEC VEPOU OTNY pawopevo.
EMPAVELD TNG EOWTEPIKAG +  TMapatetapévn Aerroupyia PUENG OE avVoIXTO XWPO TTOPAYEL OTAYOVES VEPOU.-> KAEIoTE TIg
povadag. TOPTEC Kat Ta mapdBupa.

+ oAU KAEIOTH ywvia Twv MEPCIdWV UMOPEL EMMONG va SnIOUPYHOEL OTAYOVEG VEPOU OTNG

£€080 aépa. - MeyaAwoTe TNV ywvia Twv EPaidwv.

Katdmy )‘E}TOUPY? boéne | | SupBaivel OPICUEVES POPEG O TIEPIMTTWON UPNANG EOWTEPIKNG BepOKpaciag Kat
n:cirérspu;néu?aa ; e uypaoiac. = ZupBaivel \oyw Tayeiag PouEnc. Meta amé éva Sidotnpa Aertoupyiag, n
ETSC,) G popecTIapay; £0WTEPIKN BeppoKpasia Kat Lypaacia Ba pelwBei kat o atpog Ba e§apavioTei.

AlaKOYPTE AUETA OAEG TIG AEITOUPYIEG KAl TNV TPOPOS0Cia peVLATOC Kot anmevBuvOEiTe 0TO TOMIKO KEVTPO
gfunmpétnong étav:

+ AkoUyYeTal SuVATOG KOG 1 UTTAPXEL VTOVN KAKOOWIO KOTA TNV Aertoupyia.

+ H Beppokpacia Tou kahwdiou TPoYodosiag Kal Tou PIG aveRaivel aguoiKa.
+  Yndpxet omoladnmote akabapaoia 1 vepo oTnv Hovada ) To TNAEXEIPIoTHPLO.
+  To mPOOoTATEUTIKO SIapPONG 1 0 SIKOTTTNG aépa amoouvSéovTal CuxVA.

>HMEIO2 EI> EFKATAXTA> H>

@ :HMANTIKES EIAOMOIHEEIS!

+  Tpwv TV €YKATACTAON, EMKOIVWVIOTE UE TO E£0UCIOS0TNUEVO TOTTIKO KEVTPO OLVTHPNONG. Av N povada dev eykataotabei
ano 1o €£0UI0S0TNEVO KEVTPO ouVTHPNONG, UMdpxel mMBavdTNTa pn amokatdotaong Tng Suoermoupyiag egartiag
aduvapiag ouvewononge.

+  To KNIUATIOTIKO TIPETTEL VA EYKATACTABEL amd eMmayYeENUATIEG CUMPWVA LUE TOUG EBVIKOUE KAVOVIOUOUG KOAWSIWOEWY Kal e
To apdV eyxelpidio.

+  TMpénetva yivel ENeyxog S1apporg YUKTIKOU TIPWV TNV EYKATACTACH.

+ 0 petakivnon Kat yKatdoTtacn Tou KANHATIOTIKOU O€ SIOQOPETIKS XWPO, ETIKOIVWVIOTE HIE TO TOTTKO KEVTPO UTTNPETNONG.

EmBewpnon amocuokevaoiag

+ Avoi&Te To KouTi Kl ENEYETE TO KNIATIOTIKO OE XWPEO HE KON e§0EPIONS (avoiTe TV MOPTA KAl TO TApABupo) Kat Xwpi
TINYEC AVAPAEENG.
Inpeiwon: Ot XpriOTEC TIPEMEL VA POPAV QVTIOTATIKEG OUOKEUTEG,

+ MNpénetva eheyxBei and emayyehuartia dv undpxel Slappor} YPUKTIKOU TIPIV AVOIXTE( TO KOUTI TNG EEWTEPIKAG Hovadag.
STOMATAOTE TNV EYKATAOTAON €AV EVTOMIOTE( Sloppor).

+  MMpoetolpdoTe Tov eE0MNOUS MEOANYNG PWTIAG KAl TIG AVTIOTATIKES TTPOOTAGIEG TPV TOV EAeyXO0. MeTd eNéyETe ToV aywyd
YUKTIKOU yla ixvn TPIRAG, KaBwe kat av §wTepikd givat eviagel.
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ApxéC ao@aleiag eyKaTAoTAONG KAILATIOTIKOU

MPOETOIACTE TNV CUOKELH TIPOANYNG GWTIAE TIPIV TNV EYKATACTACH.

DpPOVTIOTE yla ToV KOAS EEAEPIOHO TOU XWPOU EYKATACTAONG (avoi§Te TNV OPTa KAt TApdbupo).

Agv emTpEmovTal TNYEG AVAPAEENG, KATIVIOHA KAl TNAEPWVIKEG KAOELG OE XWPOUG TTOU UTIAPXEL WUKTIKO R32.

Eival amapalitnTeg avTioTaTIKES TIPOPUAGEELS YIa TNV EYKATACTACT TOU KAILOTIOTIKOU TLY. (POPECTE POUXA KAl YAVTIC amTd
ayvo BapBakt.

DpovTioTE yia TNV AEIToUpYia TOU avIXVEUTH SI0PPOWV KATA TNV £yKATACTAON.

Te mepintwon Slappong YUKTIKOU R32 KATA TNV eyKATAoTAON, TAPAKOAoUBNOTe Ta nimeda 0To E0WTEPIKS TIEPIBANOV
£Ww¢ 6ToU eival ac@alry. Av n Stappor| EMMPEEOEL TV oS00 Tou KAILATIOTIKOU, OTAUATAOTE AUESA TNV AElToupyia, To
KAILATIOTIKO TIPETTEL TIPWTA VA KEVWOEL KAl VAL EMOTPAPEL GTNV GUVTHPNON YIA EPYACIEG.

KpatrioTe To kdtw Kat Ta TAAIVA TURHATA TNG HovAdag HOKPLE amd NAEKTPIKEG CUOKEVEC, SIOKOTTTEG PEVATOG, TIPICEC,
OUOKEUOOIEG TTOU TIAPAYOUV HEYAAN BEpUOTNTA Kal UPNAO OTATIKO NAEKTPIOHO.

To KAIHOTIOTIKO TIPETTEL VO EYKATACTAOE O€ XWPO TTPOCRACIUO OTIC UTTNPEGIEG EYKATATTAONG KAl CUVTAPNONG, XWPIG
EUMOSIa 0TI E10650UG Kat ££650UG AéPa TG ECWTEPIKAG KAt EEWTEPIKAG MOVASAC KAl OKPLA amo TiNyEG BepuoTnTag Kat
KIvEUVOUG avApAedNG 1 €kpnéng.

Katd tnv eykatdotaon ) €MOoKeur) Tou KAIPATIOTIKOU, av 1 ypappr Slacivdeong Sev gival apKeTd HOKPLE, QVTIKATAOTAOTE
TNV OAOKANPN UE Ypaupn S1ao0vEeong CUHPWVN UE TIC AUOEVTIKEG TPOSIAYPAPEC. AV EMTPEMOVTAL Ol TIPOEKTACELG.
XpNOOTOIOTE KavoupLo CwARvVa S1a0UVSEEONC, EKTOC KL AV KAVETE EMTAVEYKATAOTAGCH TOU CWARVA.

Arnaitroelg TonoBeoiag eykataoTaong

ATOQUYETE péPN HE SIaPPOEC AVAPAEEILWY 1} EKPNKTIKWY agPiwv 1 1Ioxupd SIaBpwTIKA aépla.

ATIOQUYETE PEPN HIE IOXUPA TEXVNTA NAEKTPIKA/HayvnTIKA Tedia.

ATo@UYETE pépn pe BGPUBO Kat NXNTIKO CUVTOVIGHO.

ATIOQUYETE SUCHIEVEIG PUOIKEG OUVONKEG (TT.X. TTUKVO KATIVO, AHWEN 0€Pa, APESO NNAKS WG f TTNYEG UPNARG BepUOTNTAC).
Amo@Uyete pépn mpooPdaoipa oe maudid.

MewoTe tnv SlaoVvSeon HETAEY E0WTEPIKAG Kat EEWTEPIKAG HOVASAG.

EmA£€TE XWPO TIOU TIPOOPEPETAL YIA EYKATACTACH KAl EMOKEUN Kal e€0EPI(ETAL EMAPKWG.

H e€wtepikr povada dev mpémel va KatahapBavel SIaSpopo, OKAAEG, ££080, €080 KIvEUVOU, IEPIOTPOPIKS S1aSpopo iy
&\\o Snpdaoto xwpo.

H e€wtepikn povada mpémel va eykataotabei otnv peyaAutepn Suvatri anéotacn ano Tig TOPTEG Kal Ta Tapabupa Twv
YEITOVWV KABWG Kat amoé QuTd.

EmBewpnon XWwpou eykataoTaong

EAéy€Te TV mvakida Tou KATAOKELAOTH 0TNV WTEPIKT HovAda yia va BeBaiwbeite 0TI To PUKTIKO eival R32.

EAéy€te o gpBadov Tou Swpatiou. O xwpog mpémel va SIaBETel TOUAAKIOTOV 5m2 XpNOIHOTIOCIUNG TTEPLOXNG CUUPWVA LE
TG mpodlaypagég. H e§wtepikr povada mpémel va eykataoTadei og Kad e€aepI{OEVO XWPO.

Ehey€te TV mepiBahouca MEPLOYT TOL XWPOU eyKaTdoTtaong: To R32 Sev mpémel va eykataoTabei o€ KAEIOTO XWPO KTIPIou.
Kata v xprion nAextpikou pdmavou yia tv Sidvot&n omwv oTov Toixo, EAEYETE TPWTA TNV TOTTOBESIN TwWV CWANVWOEWY
VEPOU, NAEKTPIKOU KAl YUOIKOU agPiou. XpNOIUOTIOIOTE TNV EISIKI OTTH OTNV OPOPH| TOU TOIXOU.

Arnaitnoelc TN Sounc oTripIEng

.

H oxdpa otripi&ng mpémel va MAnpoi Ta OXETIKA €BVIKA 1 BlopNXaVIKA TTPOTUTIA Ao Amoyng avtoxng HE TIEPIOXES
OUYKONNONG Kat S1acuvEeoNG avOEKTIKEG OTNV OKOUPIA.

H oxdpa otipi€ng kat n em@avela otipiEng goptiou mEEMEeL va givatl KATAANAEG va urtooTnpi§ouv 4 popég To BApog TNG
Hovadag fj 200 kg, dmolo ivat aputepo.

H oxdpa otripi&ng tng §wtepikng povadag otepewvetal pe Bida eméktaonc.

la v mPOANYN TITWOoNG TTOU MMOPE( VA TTPOKANESEL TPAUHATIOHOUG, BEBAWOEITE yia TNV ao@aAr eyKaTd
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ATTAITAOELG NAEKTPIKNG ACPANEIQC

+  XPNOIUOTIOIEIOTE TNV OVOUACTIKH TAON KAl TO E181KO KUKAWA TOU KAIHATIOTIKOU yia TV Tpo@podosia pevpatog. H
SIAPETPOG Tou KaAwSioL TPoPoSooiag MEETEL va TTANPOI TOUG EBVIKOUE KAVOVIGHOUG.

+‘Otav 1o PéyIoTO PEVUA AEPA TOU KANIATIOTIKOU ival > 16A, TIpEMEL va XpnolomolnBei o SI0KOTTNG aépag fi TPOOTATEUTKO
S1appong eEOTTANIOHEVO HIE TTIPOOTATEUTIKEG OUOKEUVEC.

+To evpog Aertoupyiag givat 90%-110% TG TOTIKAG OVOPAOTIKAG Taong. Kivduvog Suchertoupyiag, nAektpomAngiag i owtiag
OE TIEPITTTWON AVEMAPKOUG TPOPoS0aiag peUNATOC.

+ Hehaxiotn anootaon Peta&l KNMOTIOTIKOU Kot EVAEKTWVY givat 1,5 m.

+  Heowtepikn kat e§wTepikr povada ouvSéovtat pe KaAwdio Slacuveonc. EMAEETe KaAwdio kataMnAou peyéBoug mpiv
TIPOXWPNOETE OTNV 0NV SlacvvdEoN.

+ Tumot KahwSiwv: E§wtepiko Kahwdio Tpogpodoaoiag HO7RN-F 1y HOSRN-F. Kahwdio AlacOvSeong: HO7RN-F j HOSRN-F.

+  ENéyiotn Emgaveia Aatopric kahwdiou Tpopodooiag kat Stacuvdeonc.

Bopeia Apepikn Nortég Meploxég
Aurép (A) OvopaoTikr Téon Zuokeung OvopaoTikn Emgavela
JUOKEUNG AWG (A) Awatoprig (mm?)

10 18 >3and<6 0.75

13 16 >6and <10 1

18 14 >10and <16 15

25 12 >10and <16 25

30 10 >10and <16 4

40 8 >10and <16 6

+ To katé\\nho péyebog Tou kahwdiou Slacuvdeong, kahwdiou TPoYodoaiag, NAEKTPIKNG AoPANEIAS Kat SIAKOTTTN
kaBopiovTal amod Tn YEyLoTn €VTaon PEVPATOC TNG HOoVASAC. H péylotn évtaon pelpaTtog UOSEIKVUETAL TNV TvaKida
TOU KOTOOKEUAOTH 0TO TAAVO TIAQoL0 TNG povadag. Agite Tnv mvakida yia tnv emioyri KatdAnAou KaAwSiou, NAEKTPIKAG
ao@Aelag fy Stakdmn.

+  Inueiwon: Mo twv aplBuo muprvwy kahwdiou, Seite 1o avaluTiko Sidypapa KaAwdiwong emdvw otnv povada mou
QyopAoaTe.

ATTaITAOEIG AelToupylag o LTTEPUPWUEVO ONUEID

+  XETEPIMTWON EYKATAOTAONG TNG EEWTEPIKAG HOVASAC 08 VYOG 2m amd To £8a@og 1) LeyONUTEPO, XPNOIUOTIOIEICTE INAVTES
A0PONEIOG Kal OXOVIA KATAANANG OVTOXG VIO VO AOQONICETE TNV EWTEPIKT| LOVASA Kal va TIPOAABETE TTTWON TIOU UITOPE(
Va TIPOKANEDEL TPAUUATIONS, OAvaTo i anwAELa TTEPIOUTIAG.

ATIQITAOELC yelwong

+  To KNIHOTIOTIKO €ivall NAEKPIKF) CUOKEN TIPWTNG KAAONG Kall XPelaleaTt a&lomotn yeiwon.

+ Mnv ouvSEeTe To KOAWSIO YEIWONG LIE TOV aywyo PUOIKOU agpiou, USATOG, TO AAEEIKEPAUVO, TO KAAWSIO TOU TNAEPWVO 1 IE
KUKAWHQ TTOU £XEL QVETTOPKT YEIWON.

+ To kaAwd10 yeiwong gival €I81KA OXeSIOOHEVO Kall OKATAAANAO ylal ANNEG XPNOELG. Agv TIPETTEL Vo TOTIOOETNOE HE KovEG Bideg.

+  H&wapetpog Tou kahwdiou S100UvSeong avagépeTal oTo eyxelpidlo oSnylwv kat amaitei akpodéxtn kKhdong O mmou Anpoi
TOUG TOTTIIKOUG KAVOVIOHOUG (N ECWTEPIKK SIAUETPOG Tou akpodEKTN TUMTOUL O TIPETEL val avTIoTOIXE 0TO HéyeOOG BISWVY TNG
povadag mou Sev mpémel va Eemepvd ta 4,2mm). Metd Ty eykataoTao, eENEYETe av ol Bideg éxouv TomoBeTnOei acpalwg
Kal BeBaiwbeite 0TI Sev uMAPKEL Kivouvog XaAdpwone.
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ANolrma

H péBodog 51000vSeonc Tou KAHATIOTIKOU HE To KaAwS1o Tpogodoaiag, Kabwg kal n pébodog ouvdeong KABe EexwploTol

oTolxeiou kaBopiletal oTo Siaypappa KOAWSIWoNG Mo gival OTEPEWHEVO TIAVW OTNV CUCKEUH.
To povTéNo Kal N T Tdong TNG NAEKTPIKNG ao@dAeiag kabBopilovtal amd To TUMWHA 0TO KAAUMKA TOU QVTIOTOLKOU
PUBMIOTA 1} OTNV BrKN TG AoPANEIAC.

Katahoyog cuokevaaiag

EcwTtepiki povada E§wtepikn povada
Ovopaoia Moodtnta Movada Ovopaoia MoootnTta Movéda
Eowtepikr) Movdda 1 Set E€wtepikri Movada 1 Set
TnAexelploplo 1 PC SwArjvag Zuvdeong 5 pC
(MPOAUPETIKAOG)
Mmatapieg (7#) 2 PC
MAaoTikog lpavtag 1 ROLL
Eyxepidio Xpriong 1 Set
AakTtONog MpoaoTtaciag
TWAVaG amoyETEUONG 1 PC SwAfva ! PC
STOKOC (nac:"ra) 1 PACKET
(mpoaIPETIKAOG)

IHMEIQXH: H cuokevaoia Twv aecoudp pmopei va Slagépe.t

EFKATAZTAZH E2OTEPIKH2 MONAAAY

AlGypappa eykatdoTaong E0WTEPIKNAG povAadag

Andotaon and tapdvt

Mavw and 15cm

-

Anéotaon amd Toixo

Amoéotaon amnd Tov Toixo

MNavw amé 20cm Mavw amé 20cm

200-260cm

AmooTaoN o TO MATWHA



[MAATN eykatdotaong

1. O T0ix0G EYKATACTAONG TNG ECWTEPIKNG povadag mpémel va gival
OTEPEDG KAl CUUTTAYNAG Y1 TIPOANYN SOVHTEWV.

2. XpnotpornoleioTe Bideg he KEPOAR “+” yla va OTEPEWOETE TO
S1atpnTo Maioto oTov Toixo, EUBUYPAUHIOTE To 0pI(OVTIO KAl Ta
KaBeTa TUpaTA.

3.Tpapn&re 1o SIGTPNTO TIAAICIO LE TO XEPL ETA TNV EYKATACTOON

yta va BeBaiwbeite oT1 gival 0TaBePO.

Al&tpnon Toixou

1. AVoI€Te pia TpUMa pe NAEKTPIKO OPUPI 1) TIVEUUATIKO Spdmavo
oTnV PoKaBoplopévn BECN TOU TOIXOU YIo CWANVWOELS, LE KNIoN
5°-10° mpog Ta €§w.

2. Ta mpooTacia Twv KaAwSiwv PECA OTOV TOiXO KAt Ao TPWKTIKG,
€yKATAOTAOTE SAKTUAIO TIPOOTACIOG CWAN VA KAl LOVWOTE TOV HE
TIAOTA HOVWONG (OTOKOQ).

Znpeiwon: H omm tou toixou givat ouvriBwe G60Mmm~D80mm.

AMOQUYETE TIPOEYKATESTNHEVA KAADSIA PEVUATOG KOl GKANPES

TIEPLOKEG KATA TNV SidTpnon.

Odevon cwAnva

ofo o —fo 0fo

of% om0 000

MpooTtateuTikdg
SakTONIOG

/ OwArva

MNaota
pévwong

1. Avéoya e Tnv B€on Tng povadag, n cwhrvwon propei va 0devoet oto mAdL and Se€ia iy aplotepd (Eik 1) fi kaBeta amd To
TMiow péPOg (EK 2) (avANoya HE TO KOG CWAVA TNG ECWTEPIKNG LovASag. Ze TEPIMTwOon MAIVAG '68euong, opayioTe TNV

orm e€680u 0TV amévavTi MAeUPA.

E1

ZwArvag olvdeong
Ndotixo
aAmooTPAYYIONG Kal
Kohwdia

\ ] R

Mpoetolpacia UNikov e§650u
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Ek2

TwArvag ouvdeong
Ndotixo
aAmooTPAYYIONG Kat
Kohwdia



E

> 0vOECN OWANVA ATTOXETELONC

1. AQapéoTe To 0TABEPS KOUMATL YIa VAl TPAPBNEETE TNV CWAVA TNG ECWTEPIKIG CUOKEUNG amod To mhaioto. BIGwoTe To
£€AYWVIKO PAKOP apIOTEPE TOU AP0V OTO AKPO LIE TO XEPL OOG,

2. YuvdéoTe Tov owArva SI0oUVEETNG OTNV ECWTEPIKT HOVASA: STOXEVEDTE OTO KEVTPO TNG SWAvag, BISWOTE To PaKOP
e Ta SaxTUAa Kat PETa ogi€Te pe Suvapdkieldo otny KateuBuvon mou aivetal oto Sidypappa Se€id. To SuvapdkieiSo
XPNOOTIOLETAL OTIWE PAVETAL OTOV AKOAOUBO Trivaka:

Inpeiwon: BeBawdeite 611 Sev undpyel pBopd oToug appoug TPV Tnv eyKatdotaon. Ot appoi EavayxpnotpomolodvTal povo oe

TIEPITTTWON EMAVEYKATAOTAONG TNG CWARVAG.

Mivakag porg cvoPiEng
MéyeBoc owhva (mm) Por otpéyng (Nm)
6/ $6.35 15~88
9/ $9.52 35~40 TwNVOEOWTEPIKAG  Pakdp  ZwAAvOC oUVEEoNC

Hovadag
$12/p12.7 45~60 ! / /

$15.88 73~78 @

$19.05 75~80 K\eii % @—v AuvapokheiSo

[pooTacia cwANVWoEwWY

. XpNOILOTIOIEIOTE HOVWTIKK Tatvia yia va TUNEETE TO KoppdTt

NG VWOonC TG ECWTEPIKAC LOVASAC Kal TV SwARVA oUVSEDNC. Zwhva ovvbeong
XPNOIUOTIOIEITTE TO HOVWTIKO UAIKO Yia va TIEQITUNIEETE Kall val Qg{?g%%?;’xﬁswnc
OPPAYIOETE TNV CWAVA HOVWONG YIa amoguyr Snpoupyiag
uypaciag i vepol aTtnv cUVSEoN.

2. YuvSEoTe TNV £§060 VEPOU HE TIG CWANVEG ATTOXETEUONG Kall
10IWOTE TNV OwArVa cUVSEONC, Ta KAAWSIA Kalt To AAoTIxOo ~ MaoTikA
QTMOKETEVONG. Tawia

3. Xpnotpormoleiote MaoTIKA SePATIKA KaAWSIWV yia va SECETE TIG
OWAVEG 0UVOEDNC, TA KAAWSIA KAl TO AACTIXO AMOXETEUONG.

TomoBeTnon e0WTEPIKAG Hovadag

. KpepdoTe T e0WTEPIKR povada oTnv MAATH EyKATAoTaoNG
Kal HETAKIVAOTE TNV povdda amd aplotepd mpog Se€id yia va
£BawBeite 6T 0 YAvT{oG €xel TOMOOETNOE oWOTA OTNV TIAGTN
£YKATAOTOONG.

2. IpWETE TNV KATW apIoTePH AEUPA Kal TIAVW Se&1d TTAEVPA TNG

Hovadag mpog TV TIAATN £YKATAOTAONG PHEXPL VA TTEL O YAVT(OG

OTO AVYOLYHA KAl VO KAVEL“KAIK”,
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Aldypappa kahwdiwong

AV TO KNPATIOTIKO 060G €xel KaAWSI0 Slaouvdeonc, n KAAWSIWON TNG ECWTEPING LOVASAG CUVOEETAL OTO EPYOOTATIO.
« Av Sev apéxetat KaAwS1o Slaouvdeong, xpelaleTal oOVOECN CUHPWVA LE

Méetva v eykaraotaon, eAéy&re:

1. Av ot Bideg gival KOG o@typeveg Kat Sev UTIApPXEL KivEuvog XaAdpwong.

2. Av n kKAépa TnG 086vNnG MPoPoAiiG gival TOMOBETNEVN OWOTA Kat SEV AKOUMTTA TOV TEPHUATIKO TTivaKa.

3. AV TO KAAUMHO TNG ECWTEPIKAG NAEKTPIKAG HOVASAG Eivall KAEIOTO OQPIXTA.

ZtaBepn TaxvTnTa MéetaBAnTh Taxvtnta KAépa
Lslalslofomi0] [L[n[O] s] B dh el
( ) : @ .6 eee
( ) Av uTidpxel KAEUa, ouvOEoTE
Mpog Ewtepikn povdda  : i v kateuBeiav.
Mpog E§wtepikn povada

15]4]3]O[am]1(L)]

( )

[L]Lofn[O] 5]

Mpoc E§wtepikr| povasa { ( )

Mpog E§wtepikr povada

YHMEIQ>H::

+To apov eyxelpidio mepiéxel Ty pEBodo kawsdiwaong yia Sid@opoug TUMoUE KAILATIOTIKWV. MBavwg karmola e§eldIkeupéva
Saypdppata kahwdiwong dev cupmephapBdvovtal.

+To Sidypapa gival auotnpd evOEeIKTIKO. Av N povada Slagépel, Seite To Aemrtopepég Sidypapa KaAwSiwaong mou UTIAPXEL

€MAVW OTNV HOVASaA TIOU ayopAcaTe.
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EFKATAZTAZH EZQTEPIKH>X MONAAA> AEPIO R32

Alaypappa Sla0TACEWY eyKATAONG EEWTEPIKAG ovAdac

M\evpa el0660u aéva

Andéotaon eunodiov
MNavw ané
30cm

i

Andotaon epmodiou

'E€oS0g aépa

Eykataotaon BaABidag e§wtepikig povadag

Vossecmiiwmsrixp | AT | B
= 665(710)x420%280 430 280
600(645)x485x260 400 290
= 660(710)x500%240 500 260
700(745)x500%255 460 260
730(780)x545x285 540 280
ApIO'rgpc’) o1 AEinod! 760(810)x545x285 540 280
gykataotaone eykatdoTaong 790(840)x550x290 545 300
—\Eiooﬁoc agpp 800(860)x545x315 545 315
o U - 800(850)x590(690)x310 540 325
825(880)x655x310 540 335
RN P 900(950)x700x350 630 350
0 ‘ T 900(950)x795x330 535 350
E€060¢ aépa 970(1044)x803x395 675 409

Eykatdotaon owAriva cuvdeong

Juvdéote v E€wtepikr) Movada pe Tov ZwArva ZOvOeong: ZTOXEVOTE TV
avtiBetn o Trou cwAriva ouvdeong oTtnv BaABida mavong kat oTn CUVEKEID
0@i&te To Pakop P Ta xépLa Kat PETA pe SuvapokAeldo. Av empnkuvOei o
OWAVAG, IPETTEL VA TIPOOTEDEL EMMAéOV TTOGOTNTA YUKTIKOU LEGOU yia
anoguyr mpoPAruatog Aertoupyiag i andédoong.

BaABida Pakép ZwAAvag
oluvdeong

MAKOG . . ) TwArjvag vypou
X MoodtnTa emméoV YUKTIKOU MNooétnta
owhiva S TwArvag agpiou
YUKTIKOU povadag
5M Aev xpelalet

CC12000Btu 16g/m 1kg

5-15M Khedi
CC18000Btu 24g/m 2kg

Inueiwon: 1. O mapdv mivakag eivat eVEEIKTIKOG.
2. Otappoi avaypnaolpomolovvTal HOVo O€ TIEPITTTWON EMAVATOTOBETNONG TOU CWARVA Kéhuppa BarBis
3. Metd v eykatdotaon eAéyETe av To Kamdki T BaABidag ivatl o@typuévo Kard.
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EMKATAZTAZH EZQTEPIKH> MONAAA> AEPIO R410a

Aldypappa Sla0TACEWY €YKATAONC EEWTEPIKNAC povadag

M\evupa eloddou aéua

< Anéotaon epmodiou
MNavw amdé TR MR
30cm Wit it

‘E€od0g aépa

Eykataotaon BaABidag e§wtepikng povasdag

VoscbacntwxHx by | Almm) | B
= 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290
= W1 == 660(710)x500%x240 500 260
W2 700(745)x500%255 460 260
730(780)x545x285 540 280
ApIOTEPO TIOB AeEi O8I 760(810)x545x285 540 280
gykatactaong £yKaTdoTaONG 790(840)x550x290 545 300
—\Eicoéoc aépg 790(840)x550x290 545 315
mEENS : 800(850)x590(690)x310 545 325
; 825(880)x655x310 540 335
i T 900(950)x700x350 630 350
AEp—yE : 970(1044)x803x395 675 409

‘E€odo¢ aépa

Eykatdotaon owArjva ouvdeong

Eykatdotaon owArjva ouvdeong Z0vOeonG: ZTOKEVOTE TNV avTiOeTn O TTou
owArva ouvdeong otnv BaABida mavong Kat oTn ouvéxela OpiETe To Pakop
HE Ta XEPLA Kal PETA PE SuvapOKAESo. Av emUNKUVOEi 0 CwARVaG, TIPEMEL Va
TiPOCTEDEl eMMAEOV TTOCOTNTA YUKTIKOU IEGOU YIa amo@uyH TIPOBARHATOS

BaABida Pakop Twhrvag

ouvdeong
Aerroupyiag ) amodoonc.
Mrikoc oot \ ] TwArvag vypou
Swhiva 000TNTA EMIAEOV PUKTIKOU SWAAVaC agpiov
5M Aev xperalet
CC12000Btu 20g/m
5-15M
CC18000Btu 30g/m

Znueiwon: o Tivakag givat pOvo eVOEIKTIKOG
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EFKATAZTAZH EZQTEPIKHX MONAAAX

Eykataotaon kaAwdiwo
v r] r] G Kéhuppa
1. XaAapwoTe TiG BiSeC Kal apatpEoTe Ta KOAUUATA TwV NAEKTPONOYIKWV nAekTpOAOYIK(V
L . ouvSéoewv

ouvdéoewv amd Tnv povada.

2. YuvS£oTe Ta KAAWSIA OTIG AVTIOTOIKEG UTTOSOXEG TOU TEPUATIKOU TTVAKA TNG
e€wTepIKAg povadag (BAéme Sidaypappa KOAWSIWoNE) Kal av UTIAPXOLV OAUATA
TT0U CLUVOEOVTAL LE TO BIOHA, XPNOILOTIOIEIOTE EVwon UE avTiBeon ENACHATWY.
3. Kahwdio yeiwong: Apaipéote Ty Bida yeiwong amd To nAEKTPIKO TAAICIO,
TUNETE TO OUSETEPO AKPO TOU KaAwSioU eMdvw oTnv Bida yeiwong kai Biéwote
TO OTNV O Yeiwong.

4. AoaNioTe To KOAWSIO e CUVSETHPEG (EM@AVELQ).

5. ZavaBAATe To KAAUUUA TwV NAEKTPONOYIKWY CUVEECEWY OTNnV B£0N Tou Kal
aA0PONoTE pe Bidec.

Aaypappa karwdiwong

otadepn TaxutnTa MetaBAnT tay.

LINTo] 4 (L lvals §<§|L|N|S|@|
(

( ) )
]

Mpog péupa Mpog ecwTePIK Hovada : ( ) :

Mpog E0WTEPIKN HovAada Mpog péupa

C[n[e], CvelsTaTs] ISINILOIL\Iﬁ@ e

( )

( ) )

Mpog péupa Mpog ecwtepIKr povada
Mpog ecwTePIKn povada MNpog péupa

= tth
I@:@I

Av umidpyxel KAépa, ouvd£oTe KateuBeiav

SHMEIQZH::
+ Tomapov eyxelpidio mepiéxel Ty péBoSo kahwdiwang yia Sia@opoug TUMoUE KAILATIOTIKWV. MiBavwg Kamola e§e1SIkeupéva

Saypdppata kahwdiwong Sev cupmephapBdvovtal.
To Sidypapa givat avotnpd evEEIKTIKO. Av N povada Slapépel, Seite To AemTopepEg Sldypapia KaAwSiwong mou umdpyet

€MAVw 0TNV HovAda TIou ayopAcaTte.
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Exkévwon (Aéplo R32)

Xpnotpormnolgiote amoKAEICTIKA avTAia YUKTIKOU pécou R32 yia tnv KEvwaon Tou YPUKTIKOL pécou R32.

Metpnrc

TieoNC

BaABida petpntr
TOAMANANG EICAYWYNG

Mpv TNV €pyacia 0To KAILATIOTIKO, AQAPECTE TO KAAUpa TNG BaABidag
mavong (BaABideg agpiou Kat uypov) kat BeBaiwdeite 6T TI Eavaoi§ate PeTd
TV oAoKArpwaon TG epyaciag (yia amoguyn moaviig Slapporg agpiou).

Metpntrig migong-
76cmHg

1. Ta v mpoAnYn Siapporig agpiou Kat uriepxeiliong, opi§Te OAa Ta Xeipohan Xopnio XﬁlPO)’\GBT'l
OUVSETIKA POKOP OAWV TWV EVKAUTTTWY CWAVWV. Charge hose YYnAo

2. 3uvdéote v BarBida mavong, Tov cwArjva miipwong, Tnv BaBida Twhivac
METPATH TTOANATTARG EI0AYWYNG Kall TNV AVTAia KEVOU. TARPWONG

3. Avoi€te teheiwg TNV XelpoAafr) xapnAol otn BaABidag ToMNaAmARG yia
TOUNGKIOTOV 15 Nemrtd Ka eNéyETe &L N évSel€n Tou PetpnTh Tieong tng
évwong eivat -0,1MPa(-76cmHg).

4. Meta v Snpioupyia kevou, avoiTe Teheiwg Ty BaABida mavong e
e€dywvo KAeldi.

5. BeBauwBeite 611 Sev uMApXOLV SIOPPOEC AEPIOL TTOUG ECWTEPIKOUG Kl
£EWTEPIKOUG OUVOETHOUG.

Ba)\lBiéu Ba)\lBiéa
E€aywyr| aépa (Aéplo R410a) Tove0) ot

Mé&B0d0¢ eKKEVWONG PUKTIKOU HEGOU EEWTEPIKIG povadag

Ao cuvdeBEei n TAGIV) CWAVA, TIPOXWPNROTE WG EEAG:

Turua = Q% — @ S = \ ==
agpiou Metd i @4 N W
: e | e g

X(])\aprT:E T0 Seut. YPryopa o =
Tpocwpva Taguadt
OPLypévo
ma§uddy, pon i i i .
oTPoPN H porny o*rpetpm; ™mg Avoite BeBawwbeite
gykardotaong givat TIARPWG TOUG ot dev
{61 yla v BarBida a&oveg Twv UTIGpyouV
] Q é’é QEPIOU KAl TNV BoaABidwv Slappoig
TH’]H? —> Q E0WTEPIKN Hovaa agpiou Kal Twv oTOoUg
vypou I 5 | Gy £0WTEPIKOUC K
Loosen the Hex 800 Akpwv. EE(A)TE’leOL')C
wrench by half ouvdéopouc.
turn.

MéBo8o¢AvtAnong Kevou (auth n péBodog mpémel va xpnotpomoinei yia tnv EKKEvwon YuKTikoL péoov R410A)

Metpnng
Mp1v TG EpYaOieC 0TO KANIATIOTIKO, AQAPEDTE TA TMOUATA TWV Metpntrig mieonc- Tiieong
BaABiSwv mavong (aspiou Kat uypPoY) Kal PPOVTIOTE va Ta 76cmHg BaABiSa petpn
avaoi€eTe PeTd (yia Tnv TpdAnyn mbavrig Slappong agpiou). . . ToMann¢ eloaywyng

€avaogi€ete Hetd (via Ty mpoAnYn N¢ Slapponic agpiov) Xetpohar Xapn\o XepoNaBh
1. Tia tnv mpdAnYn Stapponig agpiou Kat unepxeiMong, opi€te YPnho
. . L . . Charge hose
OAa Ta CUVEETIKA PAKOP OAWV TWV EVKAUTTTWY CWARVWV. WA

, . . R . M\Veld
2. 3uvSéote TV BaABida mavong, Tov owArva mpewong, Thv Apwonc

BaABida petpritr MOAAMARG El0aywynG Kat TV avtAia Kevou.
3. Avoi€Te TeNeiwg TV xelpoAaBn xapnAou otn BaABidag
TIOAATARC I TOUAAXIOTOV 15 AemTd Ko ENEYETE OTLN €vOeIen
TOU METPNTA TTiEoNG TG évwong givat -0,1MPa(-76cmHg).

4. Meta v Snuioupyia kevou, avoiTte Teheiwg v BarBida
mavong pe e€aywvo KAEISI.

5. BeBawwBeite 61 Sev umdpyouv Slappoég agpiou oToug

E0WTEPIKOUC KI EEWTEPIKOUC OUVSECHOUC, BaABida BaABida
mavong mavong
(uypo) (aépto)
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ECwTtepikr] amooTpdyylon CUMTTUKVWUATWY (UOvo TUTTOC BaABidag
Beppavong)

‘Otav n povada BeppaiveTal, T CUMITUKVWHOTA Kot TO VEPS amduéng
UITOPE( VQ QTTOXETEUTEL IE PUOT OTOV EEWTEPIKO XWPO.

Eykataotaon:

Eykataotiote Tov e§wTepiko Bpayiova amoxétevuong o pia o ®25 oto 2 T
AEKAVAKI AOOTPAYYIONG KOl CUVSEDTE TO AAOTIXO ATTOXETEUONG OTOV o .
Bpayiova woTe Ta Ajupata mou dnpoupyolvTal oTnv eEWTEPIKN povdda
va SIOXETEVOVTAL OTO KATAMNAO AEKQVAKL.

=< Jaoi
E€wtepikdg Bpayiovag
QTTOXETEVONG

EAEMXO2 META THN EIKATAZTAZH KAI AOKIMH
AEITOYPTIAX

EAeyX0C LETA TNV eyKaT&OTAON

'EAeyX0G NAEKTPIKNG asPANElag

1. Av n 140N PELHATOC €ival N CWOTH.

2. Av UTTAPXEL KATTOIO ENATTWHATIKA 1) AEiTEL KATTola oUvEeon oTa KaAWSIA TPoPoSoaiag, oriuaTog Kat yeiwong.

3. Av 10 KaAWSI10 YEIWONE TOU KANIHATIOTIKOU YEWWVETAL OWOTA.

EAeyxog ao@daleiag eyKaraotaong

1. Av n eykatdotaon gival a0ariG.

2. Av n amoyéteuon vepoU givat OHoAn.

3. Av n kKaAwSiwaon Kat ot CWANVWOEIS EVal CWOTA EYKATEOTNHEVEG.

4, BeBawwbeite 611 Sve umapyouv Eéva owpata i epyaleia péoa otny povada

5. BeBauwBeite 611 0 GWAVag YUKTIKOU PHECOU €ival KA TTIPOOTATEUUEVOG

‘EAeyxog S1appong PUKTIKOU pécou

Avdloya He TV péBodo eyKATAOTAONG, UITOPEITE VA XPNOILOTIOIOETE TIG aKOAOUBEC HEBOSOUE yia va eAéyEeTe uToia
S1apPOr|C O€ TIEPIOXEG OTIWG Ol TEGOEPIG OUVOEDEIG TNG EEWTEPIKIC LOVASAG KAl GTOUG TTUPKVEG TwV BalBiSwv amokommg kat
Twv BaABidwv Tag.

1. MéBodog oamouvovepou: KAAVYTE TNV UTIOTTTN TIEPLOXT] HE £VO OHOIOHOPPO OTPWA GATIOUVOVEQOU KAl TIAPATNPAROTE
TIPOCEKTIKA Y10t PUOONISEC.

2.MéBodog avixveuTr) Siappowv: ENéYETe yia S1appoEg KATEUBUVOVTAG TOV QVIXVEUTH OTIG UTTOTTTEC TIEQIOXEG CUUPWVA LE TIG
odnyieg.

Inpeiwon: BeBawbdeite 6T uMAPXEL EMOPKNG EEAEPIOUAC TIPIV TOV ENEYXO

AoKipaoTikr) Agitovpyla

Mpostopacia AokipaoTikig Astrovpyiag:

+  BeBaiwBeite dtt dAa Ta KaAADSIa Kat 0t CWANVWOELS ivat KaAA cuvdeSepéva
«  BePaiwBeite 6t o1 Bdveg agpiou Kat LYpPOU Eival EVTEAWG AVOIKTES

+  Juvdéote To Kahwdio Tpopodoaiag o€ pia aveEdptnTn mpida.

+  BdAte pmatapieg 0To TNAEKEIPIOTHPIO

Inpeiwon: Befawbeite 0TI UNGpXEL EMAPKNG EEOEPIOUOG TIPIV TOV ENEYXO.

MéBodog AokipacTikig Asttoupyiag:

1. Zuvdéote 010 pevpa kal MEOTE Tov Slakomtn ON/OFF GTo TNAEXEIPIOTHPIO YIa VO EVEPYOTTOIOETE TO KANIUATIOTIKO.

2. EmAé€te puBUion COOL, HEAT (Sev SiatiBetal og PovTéAa amoKAEIOTIKA yia PUEN), SWING kat ANeG puBioeIg Asttoupyiag pe
TO TNAEXEIPIOTHPIO Yia Va BeRawBeiTe 6TL N AeIToupyia givat KAVOVIKH.
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2HMEIC B > YNTHPH2H>

MNpocoxn:

Emkowwveiote pe ta e§ouciSotnpéva Kévtpa eEUTTNPETNONG yia cuvtrpnon i andppupn. H cuvtripnon and aveldikeuta
ATopa eVEXEL KIvEUVOUC. MANPWOTE To KNUOTIOTIKG PE YUKTIKG R32 Kal GUVTNPEITE TO KNPATIOTIKO auoTnPd CUUPWVA E TIG
TIPOSIAYPAPES TOU KATAOKELAOTH. To KEQANAIO ECTIAZETA KUPIWG OTIG EEEISIKEUPEVES AMTAITHOELG CUVTHPNOELG TIOU APOPOUV
TO YUKTIKO R32. ZnTrioTe amd Tov TeXVIKO va S1aBAoEl To TEXVIKO eyxelpidlo after-sales service yia avaluTIKEG TTANPOPOPIES.

AntaitoUpeveg Se€IOTNTEC TPOOWTTIKOU CLVTHPNONG

1. Amarteitat €181kr ekmaidevon emmAedV Twv cuvNBIoHEVWY SIASIKACIWV EMOKEUNG YUKTIKWV UNXAVIOUWY, YIa EEOTTAIOHO
TIOU XPNOIHOTIOLEE EDPAEKTA YUKTIKA LYPA. € TTOAMEG XWPEG N EKTTaISEVON TTAPEXETAL AT £BVIKOUG EKTTAISEUTIKOUG
0OPYQVIOHOUG TTOU gival TOTOTTOINEVOL OTNV SISACKAAIO TWV OXETKWY EBVIKWV Tpotumnwv dnwg kabopilovtal and tov
vopo. H oxeTIkn appodidtnta mpémel va BeBaVETaL LIE TIIOTOTOINTIKG.

N

H ouvTrpnon kat EMOoKeur Tou KAHOTIOTIKOU TIPETTEL VAl YIVETAL CUPPWVA HE TNV HEBOSO TIOU CUVIOTA O KATACKEVAOTHG.
AV XpEelaoTOUV GANOL ETTAYYEALATIEG YO TNV CUVTHPNON KAl ETTIOKEUT TOU EE0MAICHOU, QUTH OPEIAEL va YiVEL UTTO TV
emiBAePn atépwv o gival EKmadeupéva 0TnV EMOKEVH KNUOTIOTIKWV PE EVPAEKTA YUKTIKA HéoQ.

EmBewpnon Tou Xwpou

Mpémel va Sie€axBei EAeyx0G AOPANEING TOU XWPOU TIPIV TNV CUVTHPNON CUCKEUWV e YUKTIKO R32 yia Tnv EAaXIOTOTOINGCN TOU
KivEUVoU SwTIAC. BePaiwbeite 0TI UTAPKEL KAAOG EEAEPIOHOE Kat OTL O QVTIOTATIKOG KAt AVTITUPIKOG eE0TMNOUAG givat dPTIOC.
Katd tnv ouvtripnon tou cuotripaTtog YUENG, AABETE TIC aKOAOUBES TIPOPUAAEEIG TT PIV XEIPIOTEITE TO CUCTNHAL.

Aladikaoiec Xelplopou

1TevIKOG XWPOG epyaciag:

To mpoowmikd ouvTtripnong Kat oot SOUAEVOLV OTNV TIEPLOYKT TIPEMEL va yvwpi{ouv Tnv ¢UoN TG epyaociag mou Sie§ayetat.
Na amogevyBei n epyacia o€ KAEIOTOUG XwpPoue. H Tieploxr yupw armd Tov XWPo epyaciag mpEmel va gival SloXwpIopévn.
BeBaiwOeite 6TI 01 CUVONKEC EVTOG TNG IEPIOKIG EIVA AOPANEIG YA XEIPIOUO EVPAEKTWY UNIKWV.

2."EAeyx0G yla TTapousia PUKTIKOU:

Mpémel va yivel EAeyxXOC TOU XWPOU HE KATAMNAO QVIXVEUTH S1appowv YUKTIKOU TIPIV KAt KATA TV SIAPKELD TNG Epyaciog woTe
0 TEXVIKOG Vol avTAngBei mBavr) To&ikdtnTa 1) aotdBeia otnv atpdoatpa. BeBaiwbeite 6Tt 0 e§omAiopog avixveuong ivat
KATANNAOG yla Xprion HE OAa Ta XnKd mou xpeidlovrat.

3. MNapouoia mupoofBeotripa:

Av TIpOKEITaL VA Yivouv pyaoieg e OeppoTtnTta otov e€0mAIoHS PUENG 1) O cuvSeSeUEva LEPN, TIPETEL VA UTTAPXEL GUECN
mpooPaocn o€ MUPooReoTikO eE0MAIoHO. AlatnprioTe évav upooPeotripa CO2 1) Enpdg KOVewG Simha oTnV TIEPIOKT POPTIONG
4.AnayopelovTal Ol TINYEG avAPAEENG:

OmoloodmoTe eKTEAEL Epyaoieg o€ cUOTNHA YPUENG, Ol oTToIEG TTEPIAABAVOLY TNV YULVWON CWANVWOEWY OMaYOpEVETAL VA
XPNOIUOTIOIEl TINYEC AVAPAEENG HE TPOTTO TToVo Ba UmopoUcE va TIPOKOAEDEL KivEUVO QWTIAG 1 €éKpnENG. ONeG ot MBaVEG TINYEC
AVAPAEENC, CUMTTEPINAUBAVOUEVOU TOU KATTVIOHATOG, TIPETTEL VAL LEVOLV OE 0@ armdoTacn amd Tov Xwpeo £yKatdoTtaong,
ETOKEUNG, 0QAIPETNG KAl AOPPIPNG OO0 UTTAPXKEL TIEPITTTWON AMEAEUBEPWONG YUKTIKOU PECOU OTOV TTEPIBANOVTA XWPO.
Mpwv TNV pyacia, eMOEWPHOTE TOV XWPO YUPW Ao Tov EEOTAIOUO Yia EDPAEKTA UNIKA Kall KIVEUVOUG avaPAeENG.

Mpémel va umdpyouv MVakiSeg “amayopeVETaAL TO KATVIOUA”.

5.E€agpildpevn Meployn (avoi€te Tnv mépTa Kat To mapdbupo):

BeBaiwBeite 6TI0 XWPOG Eivat avolyTog 1 eMapKWG e§aept{OpeVog Tpiv avoi&ete To cuoTnua 1 Sie§ayeTe epyaoieg pe
BeppotnTa. AlotneroTe EMOPKN 6AEPIOUO OTOV XWPO KATA TV SIAPKEL TwV £pyactwv. O e§aepIopds opeilel va Slackopioel
mBavn Slappor YUKTIKOU PETOU Kat IBAVIKA va TNV SIOXETEVOEL 0TNV EEWTEPIKN ATHOCPAIPA.

6.ENeyxol OTOV YUKTIKO EEOTTAIOHO:

Ta nhextpika e€aptrpata Oa avtikabilotoutval Pe KATAMNAA QVTAANAKTIKA TwV 0woTwVv podiaypa@wv. Ot odnyieg
OLVTPNONG KAl OEPPIG TOU KATAOKELAOTH Bal akoAouBouvTal mMoTd. Av UTIAPXEL APIBONQ, CUHBOUAEUTEITE TO TEXVIKO TUAMA
TOU KaTaokeuaoTh yia BorBeta. Ot akdAouBol ENeyxot a@opolV EYKATAOTACELS TTOU

XPNOILOTTIOIOVV EVPAEKTA YUKTIKA péoa.

7.To péyeBog pOPTIoNG ival aVTIOTOIKO He TO PéyeDOG Tou SwaTiou GTO OToI0 EYKABICTWVTAL TA UEPN TTOUO TIEPIEXOUV UKTIKO
péoo. To ouoTnua e€agPIoOU Kal ol €E0801 AEIToUPYOUV EMAPKWG Kal gival ENeUBEPA. AV XPNOIUOTIOLETAL EUUECO KUKAWHA
WOENG, eENéyETe To SeuTepeov KUKAWHA PUENG YO TIAPOUTIA PUKTIKOU LECOU.
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O1 owArjveg Kat Ta e€apTtrpata PuENG eyKabIoTWVTAL O ONEIO TTPOOTATEVHEVO aTTo €KOEDT) O€ 0UTiE SIBPWTIKEG yia Ta
£€aPTAMATA TTOU TIEPIEXOLV PUKTIKO, EKTOG av ata e§apTripata gival amd uAikd oo ivat avBekTIkd otnv SiaBpwaon 1 gépel
KatdMnAn avtidlapwtikr mpootaocia.

‘EAeyXOl NAEKTPIKWY CUCKEVWV:

H emokeun kai ouvTrPNoN NAEKTIPKWV £0PTNHATWY CUUTTEPIAAUBAVEL apXIKA ENEYXOUG ao@aAeiag Kat SIadIkaoieg
£MBEWPNONG EEAPTNHATWV.AV UTTAPXEL SUCAEITOUPYIA TTOL AMOTEAET KivOUVO ao@aAEiag, Kavéva NAEKTPIKEOE apTnua Sev Ba
ouvSeDEi 0TO KUKAWHA £wG OTOU aVTIHE WMOTE {A. v To 6pAaAua dev Propei va amokataoTabei dpeoa ald xpeiaetat va
OUVEXIOTEL N EPYAOia, NXOPIUOTIOIEITTE EMAPKI TTPOCWPIVI AUCN KAl AVAPEPETE TO OTOV ISIOKTHTN TOU €OTTNIGHOU WOTE GAOL
va ivat evrijpepol. Ot apxikoi ENeyxol acpaleiag mepthapBdavouv:

« EKQOPTION TwV TUKVWTWV: SIEEAYETE e AOPAA TPOTIO TIPOG ATTOPUYH OTTIVOrpwV.

+ BeBauwBeite 61 Sev umdpyouv eKTeDeINEVA NAEKTPIKA £€APTAHATA 1 KAAWSIWOELG KATA TV OPTNON, AVAKTNON 1 KaBaplopd
TOU OUOTHHATOG.

« AlaTnproTe ouveyn yeiwon.

EmBewpnon kaAwbdiou

EAéy&te To Kahwdio yia pBopd, Siappwon , umep@opTIon, SGVNON, KABWG KAl av UTTAPXOLV AlXHNPEA AKEA Kat ANNEG SUOXEPEIG
ouvOrikeg oTov ePIBAANOV . Katd tov éNeyxo, AABETE umoYn TNV cuvexr) SGvNon TOU CUMITIECTH) KOl TOUE QUVIOTHPA.

EAeyxoc dlapporc PukTikou R32

Inpeiwon: Kavte Tov éleyxo Slappooric YukTikoL o€ mepIBEANov Tiou Sev unidpyel mBavr Tyr} avagAeEnc. Mnv
Xenotporoleite aleBnTtrpa ahoyovou (f GANO aviXVEUTH TTOU KAVEL XPHON YURVAG GAGYAC).

MéBo8oc avixveuang Siapponc:

la ouoTrApaTa pe YUKTIKG oo R32, umapyel NAeKTPovIKOG eEomNIoUAG avixveuong. H avixveuon Slappowv Sev mpémel va
yivetat o€ mepiBaMov pe YukTIko. BeBaiwBeite dti o avixveuTng Sev yivetal mbavr inyr) avagAeéng kai eival KatdAnAog
Y101 TO HETPOUEVO YUKTIKS péDO. O avixveuTrig Slappowv pubpieTal yia Tnv ENGXIOTN CUYKEVTPWON KAUGIHOU (TOcoaTo)
TOU YUKTIKOU péoou. BaBovoproTe kal puBpioTE T 0woTr CUYKEVTPWON depiou (X1 TIEPIOOOTEPO Ao 25%) UE TO
XPNOIHOTIOIOUMEVO PUKTIKO HECO.

To uypPO TIOU XPNOILOTIOIEITAL TNV AViXVEUOT SIapPowV givat KATAANAO YIa TA TTEPIOCOTEPA YUKTIKA. ANAA PNV
XPNOOTIOLEITE SIOAUTEG XAWPIOU Yol Va AmOTPEPETE TNV avTiGpaon HETAEY XAwPiou Kal PUKTIKWY pécwV Kat T Sidfpwon
Tou XaAkvou owArva. Av umoidleote 6Tt umidpyxel Slappor), AMOPAKPUVETE 1 OBAOTE TV GAGYa amod To onpeio. Eav n Béon
™G Slappon¢ XpelaleTat va GUYKOMNBEL, TOTE avaKTOTE OAC TO PUKTIKA LECA 1) EKKEVWOTE TA YUKTIKA péoa amd tn Béon
Sappor|g (xpnotpomowwvtag BaABida amokormc). Mptv kat Katd T SIApKELa TG CUYKOANoNG, xpnotpomoirote OFN yia va
kabapioete ONOKANPO To cUOTNHA.

Avaktnon kat AvtAnon Kevou

1.BeBaiwBdeite 6Tt Sev UTIAPXEL AVAUPEVN TINYR GWTIAG KOVTA 0TV £€080 TNG avTAiag kevou Kat OTt 0 e§agPIoUAE givat KANSG.
2.Empéyte tn Sie€aywyr) ouvTiPENoNG Kal ANV AEITOUPYIDV TOU KUKAWUATOG YUENG UMWV HE TN YeVIKH Sladikaoia, oMda
01 aKONOUBOEC BENTIOTEG TIPAKTIKEG OTIG OTTOiEG AAHBAVETAl UTTOWN N EVPAEKTOTNTA Eival TO KAEISI. AKOAOUBHOTE TIG TTAPOKATW
SladIkaoiec:

« Apaip£€oTe TO YUKTIKO PECO.

« ATOAUPAVTE ToV CwArva pe adpavi aépla.

- Ekkévwon.

« ATTOAUPAVTE TNV CWAVwOon TIAAL Ue adpavr| aépla.

+ KOyte 1 CUYKOMOTE Tov CwArjva.

3.EmMOoTpéPTe To YPUKTIKO 0NV KATAMNNAN Se€apievr) amobrikeuonc. AIOXeTEVOTE AJWTO Xwpig 0EUYOVO yia acPANELQ.
Emavaldfete 6oeg popég xpelaoTei. H epyacia autri Sev mpémel va eKTENEITAL LIE XPRON TIEMECUEVOU aépa 1) 0§uydvou.

4. Méow g peBddou guepuonong, To cuoTnua eopTileTat pe AlwTo Xwpig 0EUYOVO yia va GTAcEl oty Tieon epyaciag

O€ KATAOTAON KEVOU. XTN CUVEXELD TO AlWTO XWpi¢ 0§UYOVO EKTTIEUTTETAL OTNV ATUOCPAIPA KA EKKEVWVEL TO CUOTNHA.
EmavaldBete tn Sladikacia péxpt va avaktnBouv OAa Ta YUKTIKE Héca amod To oUOTNHA. META TNV TENIKH (pOPTION TOU
avagPOBIou aliTou, EKKEVWOTE TO 0EPIO OTNV aTHOOPAIPA KAl CUYKOAEIOTE To ouotna. H Siadikacia givat amapaitntn yia m
OUYKOANON Tou CWwARva.
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Aadikaoia MAfpwong Yuktikol Méoou

O1 akONoUBEG amaItoELG eival eMMAEoV TG yeviKig Sladikaoiag:

- BeBawwbeite 611 Sev umapyel Kapia avApe§n S1apopETIKWY YUKTIKWV HECWV OTaV XPNOILOTIOLEITE CUOKEUN TIAPWONG
YUKTIKOU pEGoU. O owArvag MARPwong Twv YUKTIKWY HECWV TIPETTEL VA Eival 0G0 TO SLVATOV KOVTUTEPOG Yid Val
€\AXIOTOTOIOUVTA TOl KATANELTA YUKTIKOU EVTOG TOU.

- O1 5e€apeveég amoBRKeLoNg TIPEMEL VA TTAPAEVOUV OE KABETN Béon.

- BeBawwbeite 611 n yeiwon ivat eEao@aNiopévn TPV To YUKTIKG cUOTNUA TTANPWOEL e PUKTIKA péoa.

- AQOU ONOKANPWOETE TNV MARPWan (1 TPV OAOKANPWOE(), TPOCBECTE TV ETIKETA 0TO CUCTNUA.

- MnVv unePIMANPWVETE TNV HOVASA PE YUKTIKO PECO.

Avaktnon kal Amoppupn

Anoppipn:

Mpwv amé tn S1ad1kacia, To TEXVIKO TTPOOWTIKO TPEMEL VAl YWwpilel og BAB0G Tov E0MMOO Kall T XOPOKTNPIOTIKE TOU Kalt va
TIPOPBEI 0TN CUVICTWHEVN TIPAKTIKH YIA TNV ACPOAr) AVAKTNON TOU YUKTIKOU ETOU. Ma TNV avakUKAWGON TOU YUKTIKOU Uypou,
Ba mpémel va avalvovtat Seiypata PukTikou kat Aadiov mptv Tn Siadikacia. Alao@aNOTE TV amartoVpevVn IOXU TIPWV oo TN
Sokipn.

1. E€okewwOeite pe Tov eomhiopd kai tn Stadikacia

2. AmoouvdEaTe TV Tapoxr} PEVHATOG.

3. Mpw amné tn Sie§aywyn) ¢ Stadikaoiag, BePaiwbdeite ot

+Edv eival amapaitnto va urootnpixBei pe punxavikd eEomiiopd f Aettoupyia tng Se§apevig YuKTIKoU.

+O TIPOOWTIKOG EEOTTAICOG TTPOOTAGIAG Eival KATAANAOG KAl UMTOPE( vat Xpnotpomoindei owoTd.

+H dadikaoia avaktnong mpémet va Siedyetat umd Ty kaBodriynon EI8IKEVEVOU TIPOCWTTIKOU.

*H avdktnon tou e€omAiopol Kat Tng Se€apevii amoBiKeVoNg TIPEMEL VA CUULOP@WVETAL HE TA OXETIKA EBVIKA TPOTUTTAL.

4. Edv gival S5uvatov, To PUKTIKO GUOTNHA TTPETTEL VA EKKEVWOEL Pe avTAia KevoU.

5. Av 8ev ivat Suvatr n ekkévwan, Ba Tpémel va €AYETE TO YUKTIKO amd KABE PéPOg Tou CUOTHUATOG Kat SIA@opa THAHATA.

6.Mptv and tnv évapén tng avaktnong, mpémet va BeBaiwdeite 6Tt n xwpenTikOTNTa TG de€apevric amobrikeuong eival EMapKNG.

7. ZEKIVAOTE KAl XPNOILOTIOIOTE ToV EE0MAIOHO AVAKTNONG CUMPWVA HE TIG O8NYIES TOU KATAOKEUAOTH.

8. Mn yepiCete n de€apevry oTnV MARPN XWENTIKOTNTA TNE (0 OYKOG £yXUoNG LYPOL Sev umepPaivel To 80% TG Evtaong TG
Se€apevic).

9. Ak6pa Kat av n Sidpkela givat pikpr, Sev mpémnet va unepBaivel Tn péylotn mieon Aettoupyiag tne Seapevig

10. Metd TV ohokApwon TG MRpwong tng Se§apevic kai o TEAog TG S1adikaciag, apaipéoTe ypriyopa TiG Se§apevE Kal
Tov e§omhiopd Kat BeBatwBeite ott OAeG ot BarBideg mavong Tou eE0MAIGHOU gival KAEIOTEG.

11. Ta avoKTNUEVA YUKTIKA PECQ eV EMTPETETAL VA EyXEOVTAL OE GANO CUCTNHA TPV KABAPIOTOUV KAl SOKIACTOUV.
Inpeiwon: H tautomoinon Ba mpémel va yivetal JETA TV amdppudn TNG CUCKEUNG KAl TV EKKEVWON TWV PUKTIKWY péowv. H
TauTomoinon MEEMeL va EPINapBAvEL Nuepopnvia kat Bebpnon. BeBawbeite 6Ti n évdel§n otn cuokeur Tautomolei Ta
EUPAEKTA PUKTIKA PHECT TIOU TIEPIEXOVTAL 0TI CUOKEUN.

Avaktnon:

1. H e€aywyn Twv YUKTIKWV HECWV TOU CUCTAPATOG CUCNKA EVaL AMAPAITNTN KATA TNV EMOKEUN 1 TNV anoppiyn Tng
OUOKEUNG. ZUVIOTATAL N TTARPNG AQAIPEST TOU YUKTIKOU UECOU.

2. Xpnotpornoleiote pévo e81kr Se§apievr) YuKTIkoL yia Tnv TAPpwon Tou YukTikouL otn Se§apevry amoBrikeuong. BeBaiwBeite
OTLN XWPENTIKOTNTA TNG Se€apEVAG Eivat KATAMNNAN I TNV TTOCOTNTA £yXUONG 08 OAOKANPO To cUoTnua. Ot Se€apevég

mou poopilovTal va xpnolpomoinfolv yia TNV AVAKTNON YUKTIKWY LECWV TTPETTEL VA PEPOLV EVSEIEN WUKTIKOU UEGOU

(Sn\. Se€apevr avaktnong YukTikov). Ot Se€apevég amobrikeuong Ba mpémet va eivat eEomAIopéVeG pe BalBideg ekTovwong
Tiieong kat BaBideg opapwv Kai o€ Kl katdotaon. Eav givat Suvatdy, ol kevég Se§apeveg mpémel va ekkevwBoUv Kat va
SlatnpnBouv oe Beppokpacia Swyatiov v amd T xprion.

3. 0 e€0MAIOHOG AVAKTNONG TIPETTEL VA SlaTnPEiTal 08 KA Katdotaon A&ltoupyiag Kat va givat epoSlacpévog Ue odnyieg
Aertoupyiag e€omAiopoU yia e0KoAn pdoRacn. O e§omNopdS PEMeL va eival KATAANAOG yIa TNV AVAKTNON YUKTIKWV HECWV
R32. NMpémet va undpxel pia KATAAANAN CUOKEUT OTABIONG TTOU UTOPE( VAl PN otomoinBei kavovikd. To AaoTixo mpémel

VO CUVOEETA UE ATTOOTIWEVO CUVEECHO OUVEEONG LE UNSEVIKN Slappor Kal va Slatnpeital og Kok katdotaon. Mpwv and
™ XPrion Tou e£0MAICHOU avAKTNONG, ENEYETE av gival O€ KaAr) KATAOTAON Kal €AV €xel TENEID ouvTrPNoN. EAéyéte av Ta
NAEKTPIKA e€apTripaTa gival oppaytopéva yia va amo@euxBei n Slappor} Tou YPUKTIKOU péCou Kat TIPOKANGN TTUPKAYIAE. a
oTolaSATIOTE EPWTNOT, CUUBOUAEUTEITE TOV KATAOKEUAOTH.

4.TO QVOKTWHEVO YUKTIKO €GO amoBnKeVETAL OTIG KATAANAEG Se§apievég amoBriKeLONG, LAPKAPETAL UE OBNYIEG LETAPOPAS
KQl EMOTPEPETAL OTOV KATAOKEVAOTH) TOU. MV avapiyVUETE YUKTIKO PECO O€ eE0TTAIOO avaKTnong, E101Ka Se€apevr)
anobrikevong.
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5.To YukTiko péoo R32 Sev yivetal va popTwOEi og KAEIOTO XWPO YL ATtV LETAPOPA. AABETE avTIOTATIKE HETPA KATA TN
UETAPOPA, €AV gival amapaitnto. Katd tn HETapopd, ¢OpTWoN Kal EKPOPTWON, AABETE T AMaPAiTNTA TTPOCTATEUTIKA METPA
yla ano@uyr @8opdg Tou KNUATIOTIKOU.

6.'0TaV 0QAIPEITE TOV CUMIEDTN 1} KaBapileTe To Aadt Tou cupmETTH, BeBaiwBEiTe OTI O CUUMETTHG AVTAETAL OE KATANNAO
enimedo kat Sev undpyouv umoAgippaTa YukTikoL TUMou R32 oto A&t Aimavong. H vtAnon Kevou mpémel va mpaypatonoinOei
TIPWV A6 TNV EMOTPOQH TOU CUMTTIESTH OTOV TTPOUNBOEUTH). BeBaiwBeite yia Tnv aogdeia Katd tnv ekkévwon Aadlol anod To
ovotnua.

OAHIEX XPH2H> THAEXEIPIZTHPIOY

+  AlaBAOTE TPOOEKTIKA QUTEG TIG “08NYIES” VI VOl UTTOPEITE VA XPNOIUOTIOIEICETE TO KAIUATIOTIKO GWOTA KAl UE ACQANELQL.
+ Oulagte Tic “odnyiec” yia peNovTIKr Xprion.

[poooxn
1. STPEYTE TO TNAEXEIPIOTHPIO TIPOC TOV GEKTN TOU KAIATIOTIKOU.
To TNAEXEIPIOTHPIO TIPETIEL VO AMEXEL WG 8m amd Tov GEKTN.
Agv TIPETTEL VA UTTAPKOLV EUTTOSIA HETAEL TNAEXEIPIOTNPIOU Kal SEKTN.
MnV PIMTETE Kall PNV TTIETATE TO TNAEXEIPIOTAPIO.
Mnv ekBETETE TO TNAEXEIPIOTHPIO OE APETO NAIAKO PWC, UNXAVIOUOUE BEpuavong Kat GAeG Tnyéc BeppoTnTac.
Xpnowomolgiote §U0 PMatapie #7, unv XPNOOTIOLETE NAEKTPIKEG UmaTapieg.

AQAIPEDTE TIG UITATAPIES ATTO TO TNAEXEIPIOTAPIO AV SEV TIPOKEITAL VA TO XPNOILOTIOIOETE Yla HeYAho S1doTtnpa.

© N o v~ w N

Av 8ev akoUyeTal 0 X0 HETAd0oNG TNG E0WTEPING povadag 1 dev avaBooprivel To cUpBoAo petadoong otnv 084vn, ot

umatapieg xpealovtal avtikatdotaon.
9. Av yivetal emavagopd Katd Ty Teon Twv MARKTPWY TOU TNAEXELPIOTNPIOU, N NAEKTPIKH EVEPYELX EiVAL AVETIAPKNAG KAl

XPeladovTal KavoUPIEG Umatapiec.
10. O1axPNOTEG PIOTAPIEG TIPETTEL VA ATTOPPITTTOVTAL KATAMNAQL

Inueiwon:

+  Heawdva givat oupPartikn €lkOVa TNAEXEIPIOTNPIOU KAl TIEPINAUBAVEL eSOV OAA TA TTARKTPA AEITOUPYIWV.

+  Mrmopei va SlapépeL amd TO TTPAYUATIKO TIPOIGV (AVANOYa TO LOVTENO).

+  'O\eg o1 mapamdvw eIKOVEG amelkovi{ouv TIG 0BOVEG PETA TNV ApXIKF) TOUG NAEKTPOSATNON 1) agoL EMavevepyoTolovvTal
HETA TNV amevepyoroinor Toug.

+ Ot povadeg Yugng Sev éxouv Aerroupyia B€ppavong 1 NAEKTPIKAG BEpavonc. Av EMAEYOUV AUTEG Ol AEITOUPYiEG
OTO TNAEXEIPIOTAPLO N HovASa SV IPOKEITAL VO AEITOUPYNOEL avTioTolKa. Mnv EMAEYETE AUTEG TIG AEITOUPYiES OTO
AexelpIoTHPIO.
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Meptypaer MARKTPWY

E€wTepIKo Tou ThAEXEIPIOTNPiOV

Mopmég orjpatog

@

SWING ¢

SWING

. MAriktpo ON/OFF button

MiéoTe QUTO TO MARKTPO IO VA EVEQYOTTOIOETE 1 Val
OTTEVEPYOTTIOICETE TNV MOVASA KAl YO VOl OKUPWOETE TIG
AerToupyieg xPOoVoSIaKOTTN 1) UTTVOU TNG TENEUTAIAG XPHONG.

. M\ijktpo SPEED

MiéoTe auTo To MARKTPO, N TaxUTNTA METABANETAL ETOL:

Low — Mid —  High —  Auto
al «nl I atl III —‘
3. Miktpo A/ V

« Migote 10 M KTPO /N, N emheypévn Beppiokpacia Ba avéPet
0,5°C. Miéote 1o V' Kat n emheypévn Beppokpacia Ba petwdei
05°C.

« H Beppokpaaia Ba aAE&el ypriyopa av MECETE T TTARKTPO
ouvexopeva. To elPoG PUBLIONG TG Beppokpaciag givat peTagy
16° Ckat32°C.

4. NMARktpo COOL

Méote To mMiriktpo COOL yia va petapeite og Aertoupyia YoENG.

5. MAnktpo HEAT

Méote 1o mAnktpo HEAT yia va petapeite o Aertoupyia
B¢ppavonc.
« Inueiwon: ot povadec Yuéng Sev £xouv Astrtoupyia BEppavonc.

6. MAfiktpo SWING (SWING i Kat SWING «)
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«Miéote auTS TO MARKTPO YIa VA EKKIVAOETE TNV AeToupyia
nepoidwv mavw/Katw (aplotepd/Sedia), EavaméaoTe To yia va
pubpioete TV B¢on Twv EPGISwv.

« H pUBion mavw/kdtw (aptotepd/Se€id) ivar StaBéotun
uévo og auth TNV Aertoupyia, Sev Ba emnpedoel Tnv Béon Twv
TEPOIdWV OTIC AANEG AETOUPYIEC.

« H Aerroupyia mepoidwv mévw/kdatw (Se€1é/aplotepd) £xel
SuvaTOTNTA PVAKNG Kat umopei va Statnpricel Ty Bacikr
pUBION dTav amevepyomoleital Kat evepyoroleital TaAL iy va
petaPaivel améd dMeg Aertoupyieg otnv Bacikr Asttoupyia.

Inueiwon: H elkéva avTioTolKEl 0Ta MARKTPA TOU
TNAEXEIPIOTNPIOU MOV OTAV TO KAANUUHA ival KAEIOTO.
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Eowtepiko TnAexepiotnpiov

Moumdg orjpatog

A

oY

1 ——— ONOFF  MODE  SPEED ——— 3

o

4 ——— TURBO HEALH ——7

5 ——— SILENCE SLEEP —— 8

6——1— TINER iFEEL ——— 9
10 —f— DISPLAYiCLEAN AntiF ———13 Avoi€te an6 aplotepd
P mpog Sl
12—— EHEH  ECO  $ife——14

L1 45

1. MARkTpo ON/OFF button
MiéoTe AUTO TO MAKTPO YIa VA EVEPYOTTOIOETE 1 VOl OTTEVEQYOTTOIOETE TNV HOVASA KAl YIA VO AKUPWOETE TIG AEITOUPYIEG
XPOVOSIAKOTTTN 1) UTIVOU TNG TEAEUTAIAG XP1ONG.
2. NMA\iktpo MODE
Méote auto To MAKTPO, N Aertoupyia Ba petaBAndei we e€n¢:
AUTO — COOL — DRY — HEAT — FAN
t ]
Inueiwon: n povada Yuéng Sev €xel Aertoupyia B€ppavong
3. MAniktpo SPEED
Méote auto To MAAKTPO, N TaxUTNTa Ba petaBAnBei we e§AG:
’—v Low — Mid  —  High — Auto “

4. NMARktpo TURBO

« EvepyomolrioTe Kal amevepyomoloTe TNV SUVANIKN A&ttoupyia (ot xapakTrpeg “turbo” Ba epgaviotouv kat Ba
e€apaviotouv) méCovTag auTo To TTARKTPO KaTtd TN Aertoupyia YuEng r Oéppavong.

« Katd v evepyomoinon tng Hovadag, n SUVApIK A&rtoupyia givat amevepyormolnpévn

« H Aerroupyia Sev pmopei va xpnotpomoinBei katd Ty autopatnAertoupyia, Tnv A&rtoupyia aguypavong i avepotripa
MAfiktpo SILENCE

« Evepyorolnote Kat amevepyormoloTe Tv abopuPn Asttoupyia (ot xapaktrpeg “silence” epgavifovtat i e§agavifovtal)
mé{ovTag autd TO MARKTPO.

« Kata v evepyomoinon tng povadag, n abopufn Aettoupyia givat amevepyomoinpévn.

gl

98



6.

N

ju—

MAktpo TIMER

+ Mg TV povada evepyomoinpévn, MESTE AUTO TO TMARKTPO Yia va pUBLICETE Tov Xpovodiakdrmn mavong. Me Ty povada
QITEVEPYOTTOINKEVI, TIEOTE QUTO TO TIAKTO YO VA PUBUICETE ToV XpovoSIakdmTn évapéne.

« Miéote auto To MARKTO pial popd kat ot Aé€elc “H on(off)” Ba avaBooBricouv. XTnv cuvéxela TECTE TO TARKTPO A/

WV yla va pUBUICETE TNV wpa (TMETE ypriyopa To TTANKTPO A/ V yla va aAAEeTe Ty évdelén tng nwpag). To e0pog
pUBIONG WPAg gival amoé 0,5 PEXPL 24 WPEG. MECTE AKAUN pia OPA TO TTARKTPO YIa va EMAEEETE TV WPA. TNV OUVEXEID
To TNAexelpIoTHpIo Ba oTeilel Apeoa orjpa kai n évdelgn “H on(off)” Ba otapatrioel va avaoofrivel

+ Av Sev méoete KAmolo MARKTPO vTog 10 SEUTEPOAETTTWV ATTO TNV OTIYHI| TTou avaBooBrivel n évoeign, SlakomTtetat n
Sladikacia pUBUIONG TOU XPOVOSIAKOTTN.

MAfiktpo HEALTH
Méote auTd TO MARKTPO YIO VA EVEPYOTIOICETE 1 VOl ATTEVEQYOTTOIOETE TNV UYIEWVI AETOoupYia.

MAnktpo SLEEP

« Miéote To MAfikTPO SLEEP, n pwtevry Auxvia Tng Aertoupyiag Umvou Ba avaBoofrioel 0T e0WTEPIKT povada.

+To KNIOTIOTIKO TIOPAUEVEL OE AETOUpYia UTTVOU yia 10 WPEG TTPLV EMOTPEWEL OTNV TTPONYOUEVN A&lToupyia.

+ H povada Ba amevepyomolnBei autopata av £xel pUBUIOTEL N AelToupyia xpovoSIaKoTT,.

Inpeiwon: méote o Mktpo MODE 1y SLEEP yia va aKupWGETe Thv Aeltoupyia Urvou.

MAfktpo iFEEL

« Méote autd To MAAKTPO Yia va eMAEEETE TNV Aertoupyia ailodntrpa. H 086vn LCD mpoBdMel v Beppokpacia
Swuatiou 6tav emAeyei aut n Aertoupyia kat v pubuiopévn Beppokpacia dtav amevepyomoindei autr n Aertoupyia.
+ H Aertoupyia autr Sev eivat Stabéotun otav éxel emAeyei n Aertoupyia avepoTtripa.

MArktpo DISPLAY

« Miéote autd To MAAKTPO pia Popd oe AerToupyia MPORBOARG YIa Va TNV IEVEPYOTIOINOETE, EavaméoTe kai n 08évn LCD
Ba mpoBaMel TV Beppokpacia mepIBEAMOVTOG Kat pUBIONG agol avaBooProel yia 5 SeutepOlenTa.

. MARktpo iCLEAN

« M€oTe TO TMANKTPO AUTO OTO TNAEXEIPIOTHPIO ATAV N HOVASA €IVl ATTEVEPYOTTNHEV VIO VO EVEPYOTIOIOETE TNV
Aertoupyia €€umvou kaBapiopoU.

+ O okomdG AUTHG TNG AEToUPYiag €ival va amopaKPUVEL TV OKOVN amé Tov EEATUIOTHPA, VA OTEYVWOEL TA EOWTEPIKA
VSata oTov EEATUIOTHPA YIa TV TTPOANYN OXNUATICUOU HOUXAAG AOYwW EMBECNG VEPOU Kal SUCAPETTWY OOUWV.

+ ApoU em\é€eTe Tnv Aertoupyia £§unvou kaBapiopou, méote To MARKTPo “iCLEAN" 1 To mArktpo “ON/OFF” yia va tnv
QTTEVEPYOTTIOINOETE.

. MA\fktpo ELE.H (pévo povtélo pe avrhia Ogppotnrac)

« Miéote autd To MANKTPO Ot AerToupyia BEpPAVONG yia va EVEPYOTTOINOETE TNV CUMMANPWUATIKNA AEITOUPYIa NAEKTPIKAG
Béppavongc.

. MARktpo Anti-FUNGUS

« O OKOTIOC AUTIAG TNG AEITOUPYIAG EiVal VO OTEYVWIVEL TO ECWTEPIKO TOU EEOTIOTH Yia TPOANYN HoUXAag Adyw TG
anoBeong vepoU pe OUVETEID SUCAPECTEC OOHEG.

+ H Aertoupyia ehéyxetal pe To TNAEXEIPIOTPIO Kal gival SI0BECIUN KATA TV QUTOMATN AEITOUpYia Kat KATd TIG AEToupyies
WOENG kat apuypavong. Ot opildvteg mepoideg SielBuvong aépa Bpiokovtal otn apxikr 6¢on YuENG. To KNIUATIOTIKO
Bpioketal o€ Aettoupyia Béppavong (ot povadeg YUENG UMmaivouy O AEITOLPYIa AVEUIOTHPA), O ECWTEPIKOS AVEUIOTHPAG
Aertoupyia yia 3 Aerrtd o€ rria évtaon TpLV OTOPATHOEL

+ H Aertoupyia autr Sev opiletal oTo gpyootdcto. ExeTe TV SuvatdtnTta va Tnv EMAEEETE I va TNV OKUPWOETE. H
HEB0S0G EMAOYNG Eivat: UE TO KANATIOTIKO KAl TO TNAEXEIPIOTIPLO QTTEVEPYOTIOINUEVA, OTOXEVEDTE TO TNAEXEIPIOTIPLO
TIPOG TNV povada Kal KpatroTe matnpévo To TARKTPO “Anti-FUNGUS”. ©a akoUoETE évTe urmir mou umoSeikviouy Ot

n Aerroupyia ivai £tolun. Av emheyei autr n Agrtoupyia yivetat n Tummkr A&rtoupyia Tou KAIUATIOTIKOU €KTOG av ival
anevepyoroinpévo 1y av akupwBei n Aertoupyia.

« Mo va aKupWOETe TNV Aettoupyiat: 1. Me To KMHOTIOTIKO Kall TO TNAEXEIPIOTAPLO ATTEVEQYOTTOINMEVD, OTOXEVOTE TO
TNAEXEIPIOTHPIO OTNV povada Kat KPATHOTE atnpévo To TARKTPO “Anti- FUNGUS'”. ©a akoUGOETE TIEVTE i TTou
akohouBouvTal amé TPIa AKOWIN UITIT Kal UTTOSEIKVUOUV TNV AKUPWONG TNG AETIOPLYIAG. 2. ATIEVEQYOTIOIOTE TNV HoVASa
TOU KNIPOTIOTIKOU.

+'Otav n A&ltoupyia auTr gival EVEPYOTIOINPEV, CUVIOTATEL VO LNV ETTAVEKKIVEITE TO KAILATIOTIKO TIPIV OTAATHOEL TENEIWC,
Y€ TEPITTTWON ATEVEPYOTIOINONG HE XPOVOSIOKATTN, SeV EKTENEITAI N CUYKEKPIEVN AelToupyia.

MAnktpo SPOT SWING

« MiéoTe auTd T TTANKTPO YIa TNV AUTOHATN TAAGVTEUON TwV 0pIlOVTIWY TEPGISWV SlEUBUVONG AéPa OTAV EXETE EVTOTTIOEL
v emBupnT kaBeTn SievBuvon aépa.

« Miéote o MAAKTPO Ka AN Kat ot opt{OvTieg mepoideg SielBuvong aépa Ba otapatrioouy oty BEon TG EMAOYNAG 0aG.

. M\iiktpo ECO

« Méote autd To MANKTPO o€ Aerroupyia YuEng kat n povada Ba petafei o€ oikovouikn Aerroupyia “ECO” pe Tnv HIKPOTEPN
Suvartr KatavaAwon peVUATOC,

+ Metd amo 8 wpeg, n povada Ba e€€pOet auTOUATA ATd TNV OIKOVOUIKK AEIToupyia.

+ Znueiwon: H povada Ba amevepyomoinbei autopata av €xel PUOUIOTEL O XPOVOSIOKOTTNG.
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Xpnon

TomoBétnon prarapiwv

1. 2 UPTE TO KANUMMA YIa vVa avoi&el 0TNV KateLBLVON TIoU UTTOSEIKVUEL TO BENOG.
2. TomoBetriote SU0 KavoUPLEG UIaTapie (7#), oTnv owoTth 840N CUPPWVA HE TOUG NAEKTPIKOUG TTONOUG (+ & -).
3. E mavatomoBetioTe To KAAuppa.
Autopatn Asrto
1. Méote 1o MArjktpo ON/OFF yia va VEPYOTIOICETE TO KAIUOTIOTIKO.
2. Miéote 1o mM\kTpo MODE Kat emMAEEETE TNV AUTOATN A&lToUpYia.

3. Miéote 1o MAfKTPO SPEED yia va emAEEETE TNV TaxUTNTA TOL avepoThpa. YTidpyet Suvatotnta emAoyn¢ petagr LOW
(xaunAMID (pétpia) HIGH (upnAr)) AUTO (autdpatn)

4. MiéoTe To MAKTPO TTANL YO VA ATTEVEPYOTTOINOETE TO KAIUATIOTIKO.
Nerroupyia YuEnc/Béppavonc (to povrélo Pugng dev éxet Aerroupyia Oéppavonc)
1. Méote 1o mktpo ON/OFF yia va EeKIVRoEL N AgrToupyia Tou KNPATIOTIKOU.
2. Miéote 1o miriktpo MODE kat emAéETe Aertoupyia YOEne 1y Oéppavonc.
3. Miéote 1o MAfikTPO” Arka V7 pubpiote tnv Beppokpacia. To elpog Aerroupyiag eivar petadv 16°-32° C.
4. Miéote 1o MAKTPO SPEED yia va eMAEEETE TNV TAXUTNTA TOU AVEUIOTHPA METAEY LOW (xapnAr), MID (uétpia), HIGH
(uPnAry), AUTO (autopatn).
5. MiéoTte T0 MARKTPO TIANL YA VOl OTAUATAOEL N AEITOUPYIa TOU KNIUATIOTIKOU.
Nerroupyia avepiotripa
1. Méote To miriktpo ON/OFF yia va Eekiviioel n Aeitoupyia Tou KANPATIOTIKOU.
2. Miéote 1o Mriktpo MODE kat emAéETe Aettoupyia WOENG 1y Oéppavonc.
3. Miéote 1o MAfKTPO SPEED yla va emMAEEETE TV TaxUTNTA TOU QVEUIOTHPA HETAEL LOW (xapnAn), MID (uétpia), HIGH
(upnAry), AUTO (autopatn).
4. MiéoTe To MARKTPO TTAN YO VA OTAPATHOEL N AEITOUPYia TOU KAIATIOTIKOU.
ZxO6A10: Katd Tnv Aertoupyia avakukAwong, n puBion g Beppokpaciag § ev givat Suvatr.

Aertoupyia apuypavong
. Miéote 1o mMiriktpo ON/OFF yia va EeKiviioel n AEToupyia Tou KMUOTIOTIKOU.

2. Méote To m\riktpo MODE kat emAéETe Aetoupyia agpuypavonge.

3. Miéote 1o MAfiKTPO” Arka V' pubpiote TV Beppokpacia. Mmopeite va emié€ete Beppokpaoia petall 16-32° C ava
1°C

4. Miéote 1o MAfiktpo SPEED yia va emMAEEETE TNV TAXUTNTA TOU AVEUIOTHPA HETAEL LOW (xapnAr), MID (uétpia), HIGH
(uPNnAn), AUTO (autdpatn).

v

Méate 10 MAKTPO TIAAL YIa VOl OTAUATAOEL N AEITOUPYIa TOU KANHOTIOTIKOU.

Inueiwon:

To mapdv eyxelpidlo mapouctdlel TG Aerroupyieg OAwV TwV TNAEXEIPIOTNPIWV. EQV TTECETE KATTOIO TIAKTPO XPIG
AMTOTENECHQ, TO KANIATIOTIKO TIOU
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EIXAFQIMH 2TIZ AXYPMATEZ (WI-FI) AEITOYPTIEX

To cvoTNUA KNPATIOTIKOU €ivat EEOTAIOHEVO HE TEXVOAOYia amopakpuopévou eléyxou. H acuppatn Sidtagn péoa oto
pNxavnpa ouvdéeTal pe Tnv 086vn eveifewv Kal HETAdISE TIC EVTONEG TTOU EKTEAEL TO KAIUATIOTIKO. TO GUOTN A TOU
KAIHOTIOTIKOU €ival o€ ouvexri cuvdeon e évav acUpuato Spopoloynth fi onueio mpooPacng ouvdedepévo oto Sladiktuo.
Ol OUOKEVEG KIVNTHG TNAEPVIAE, OTWE Ta €EUTva TNAEPWVA Kal Ot UTTOAOYIOTEG tablet TTou €xouv eyKaTEOTNHEVES

€I8IKEG EPAPUOYEC ENEYXOU Kal Ol ACUPHATES SIATAEELG TTOU €XOLV SIAUOPPWOET KATANNAA TOTTIKE, XPNOILOTIOIOUVTAL WG
TNAEXEIPIOTHPIA HOAIG oLVSEBOUV OTOo SladikTuo.

ARYN Kal €yKATA0TAON TOU AOYIOUIKOU EAEYXOU

Kavte AqPn Ki yKatdotacn Tou Aoylopikou eAéyxou we e§R¢:

1. Na KIvNTéG CUOKEVEG OTwG £§unva TNAépwva Kat tablet (Android 4.1 katiOS 6.0 1y mapandvw), avalnTtroTe Kat KateRdoTe
v epappoyn “Freedom AC” a6 To Google Play 1} App Store Kat €yKATAOTHOTE T 0TO CUCTNUA OAG.

2. XpnolUoTOLEIOTE TNV KIVNTr) 0ag ouokeur (Android 4.1 kat i0S 6.0 kat Tévw P6vo) yia va capwoeTe Tov “kwdika QR”

(BNéme Ek 1) pe éva epyaleio odpwong, To omoio Ba oag kateuBuvel autdpata oTny 006vn APNG TNG EQAPHOYNG
Freedom AC yia Ajgn Kai eykataotacn.

gikova 1 £IKova 2

MONIG EYKATAOTAOETE TNV EQAPLOYH, HETAREITE OTNV
“006vn Zapwong” (yia va ANaBete tnv Zehida Evapéng).
Ymapyouv SUo TUmol cUVEEDNG XPNOTN TNV ZeNida
‘Evapéng (BAéme €1k 2):

AcFreedom Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

scan 4—@
O

enter activation code activate 4—@

Nalos
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1. K&vte KNk oTnV “odpwon” Kal capwoTe Tov Kwdiko QR ota Se€id. (BAéme Ek. 3)

cancel scan

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

&iKéva 3

2. Eloayovtag tov kwdiko evepyoroinong (Tesla) iotnv meploxri mou avaypdgetal “eloaywyri Kwdikou evepyormoinong”(BAéme
£IK. 4)

AcFreedom Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

( )

XXX activate

£IKova 4
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Emavagopd tng acupuatng SIATaéng Tou KAIMATIOTIKOU

Katd tnv apxikn Slapopewaon 1) HETd amé aAlayr) Tou cuvdeSepévou acuppatou SpopoloynTH, Xpetaletat va
TIPAYMOTOTIOIOETE EMVAPOPA TNG ACUPHATNG SIATAENE OTO ECWTEPIKO TOU KANIATIOTIKOU.

Na va emava@épete Ty Siaragn:
Matrote 1o mMfiktpo “HEALTH” oto TNAeXeIpLoTrplo 8 popég (BAEME EIK. 5) evTdg 5 SEUTEPONETTWV OO TNV EVEPYOTTOINGN TOU
KAATIOTIKOU. H emavagopd éxel mpaypatormoindei LOAIC akoVoeTe SUO i,

Inpeiwon:

To TNAEXEIPIOTAPLO TTOU PAVETAL OTNV EIKOVA Eival va armd TTOMA HOVTENA Kal Eival HOVO eVSEIKTIKO. BAOIOTEITE 0TO HOVTENO
TIOU AYOPACATE, Ol AEITOUPYIEG EivVal KOIVEG YA OAA TO LOVTENQ.

T

=

ON/OFF ~ MODE SPEED

@

SILENCE SLEEP

DISPLAY  iCLEAN  Anti-F

Méote 1o AfjKTpo
“HEALTH” 8 @opég

TURBO

TIMER iFEEL

BEH  ECO  &nie

N/

€IKOVA 5

> 0uvbeon smartphone, uTOAOYIOTWV tablet kat GAwV KivnTwv
TEPUATIKWY O€ aoVppato SikTuo 1 onueio mpdoBaong
Evepyomoljote Tnv acUppatn Aeltoupyia TG KIVNTIG CUCKEVONG Kal GUVSEDTE TNV e acUppato Spopoloynti iy

onueio npocBaong.

Inpeiwon:
O aocVpPaATo SPOUONOYNTAG Eival AmapaiTNTOG yia TV Agltoupyia TnG acUppatng Asttoupyiac. MpopnBeuteite évav av Sev
€xETE NON.
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AlaUOPPWaON 2UCKEUWVY

MeTd TV Ajn Kall EYKATAoTAoN TOU AOYIOHIKOU EAEYXOU OTNV KIVNTH CUCKEUH, SIAHOPPWOTE TIG CUOKEVEG KAIATIOHOU
OUPQWVA PE TIG AKONOUBOEC EIKOVEG,

£1KOVa 6

< Device List < Add device Device List

Air- onditioner >

Add a new device to the WIFI net work

WIFI name: [ XXXXX

passward:

password

<<Config failed check items>>

Evepyomoliote To Aoylopkd H ovopaoia Tou acuppatou ApoU oAokAnpwbein
€NEYXOU Kal KAVTE KAIK OTO Siktuou Ba eppavioTel auTdpaTa Slapopewon, n Siemagn
“MpPoacBrKn CUOKEVNG evTog 30” ot10 “Ovopacia Siktvou”. Eloayete “Katdhoyog Zuokevwv” Ba
anoé TNV ENavVaPopda TG ToV KwSIKO TOU aoUPHATOU evnuepwOei autopata
aoUppatng Sataéne. SIKTUOU KAl KAVTE KAIK TNV Kkat Ba @aivetal To pubpIopéVo
“Evapén Siapépewonc” KAUOTIOTIKO.
Inueiwon:

1. Katd v apxikr Siapopewaon 1 LETd amd alayr Tou cuvSeSepEVOU OUPHATOU POUTEP 1) OnpEiou pdoBaong,
BePawdeite 61 N KvNTr CUCKELN givat 1O cuvdESePEVN OTOV ACUPHATO SPOHOAOYNTH 1} ONUEI0 TPACBAOTC WOTE Va
mpaypatornoindei n (evén pe Tnv acLppatn Sidtagn.

2. Av amoTUxeL N SIapop@Wan, TMEOTE "AlapOPPWON ATTETUXE EAEYXOG OTOIXEIWV” 1ol ENEYXO TWV SESOUEVWV OXETIKA LE TV
amoTuYia, TIPIV avaSIOUOPPWOETE TO KNUATIOTIKO.

A@oU n Siapdppwon payparononOei pe emruyia, Kavre KAIK 0T0 avTioTol o KAIHATIGTIKO yid va 10€pOgTe otV
000vn NéyXOU Kal Va OTTOKTI|CETE TPOGPACT) O TIEPIOCOTEPEG AEITOUPYIEG.
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Alaxeiplon 2U0KeLWV

1. Tpomomoinon Kat KAEiSwpa CUCKELVWV

+ XtV 0B6vn “AioTa ZUCKELWV', TIIECTE TTOPATETAUEVA Yia TTAvw a6 0,5” (yia cuotripata Android) iy méote (yia ouoTtipata
i0S) To €1KoOViSI0 TNG UMTAPXOUCAG CUCKEUNG YO VO EVEPYOTTOINTETE TNV 006V “Tpormoinon ovopaoiag”

+ Mmopeite va aMAEETE TNV OVOpasia Tou IKoVISIOU, Yia va EexwPIlETE TIC SIAPOPETIKEC CUOKEVEG KANUATIOHOU.

+  Ta va KAeISWOETE pia cuokeun, ayyi&Te To elkovidio “"KAeibwpa Zuokeunc”. Av pia cuokeur| KAeISwOEi, ot GANoL xprioTeg Sev
UITopoUV va T avalnTrioouV Kat 1oL TPOAAMBAVETAL O KAKOBOUAOG EAeYXOG. META TNV SIaOP@WON TWV OVOUACIWY TWV
OUOKEUWV KAILOTIOHOU, TWV EIKOVISIWV KAl TNV OAOKApwon Tou KAEISWHATOG, ayyiEte To “AmoBrikeuon” yia amobrikeuon
Kal EMKVPWON.

Add device

< Modify the name  sav

Air-conditioner
Photo
Name: A:;ffnditioner >

Locking Device 3 # >

Firmware Upgrade R/4 Z >

5

)

2

Add device

Delete Device

€Kova 7

2. Alaypa@n KApatioTikou and Tov KatdAoyo eAéyxou

la Android: Kavte KAk oTo Koupmi“Alaypagr) ZUoKeURS” Katw amd Ty “Tpomonoinon Ovopaciag” otny Ek. 7

Ma 10S: ZUpeTe MPOG APIOTEPA EMAVW OTO OVOUA TOU KAIATIOTIKOU KATW armd Tov “Katdhoyo ZuokKeuwv” kat KAvTe KAK otn
“Maypapn”

3.AnopaKPUGHEVOG EAEYXOG UE AGUPHATO POUTEP

A@poU o dpoporoyntric cuvdebei oTo SladikTuo, n evepyoroinon Tou GPRS ot kivntr) cuokeur Ba Kavel Suvatdv Tov
QTTOUOKPUOUEVO ENEYXO TWV GUOKEUWV.
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ANolrma

1. To Moylopkéd Siabétel Aerroupyia BorBelag péow TG ommoiag ot XProTe UMopoUv va avalnTrioowy TIG 08nyieg XEIPIGHOU
TOU AOYIOUIKOU Ki ANNEG TTANPOQOPIEG.

2. Mepartépw, KABWG N Slemagry EAéyxou Kat N AEIToupyia Tou AoyIopIKoU BeNTIvETaL SI0PKWG, Ba 060G KPATOUUE
EVIUEPOUE VLA LENOVTIKEG EVNHEPWOELS YA TNV avaBdbuior oag.

3. KaBw¢ n Siemagr} eAéyxou evdéxetat va oMAEEL EEQITIAC TWV OUVEXWV EVNEPWOEWV TNG €KS00NG, OL EIKOVEC OTO TIAPOV
EYXEIPIBIO0 €ival EVOEIKTIKES, avapepBEiTe oTNV TPaAyUATIKR 086vN eEAéyxou.

MNapdaptnua A: <<Config faild check items>>

. ENéy&te o €lkoviblo acuppatou SIKTUOU 0TO TAQIOLO TOU KAILATIOTIKOU. Av SeV (aIVETAL TO EIKOVIBIO, EMMKOIVWVNOTE UE
NV €EUTTNPETNON TIEAATWV.

N

BeBawbeite 611 10 SikTUO KIVNTAG TNAEPWVIag Sev mapepBANETAL 0TO TTEPIBANOV TOU ACUPHATOU SPOHOAOYNTH:
amevepyornoinoTe TNV oUvdeon Sedopévwy 3G/4G Tou KIVNTOU TNAEPWVOU WOTE va ouvSeBeite oTov SpopoloynTn yia
v {evén.

EAéy€re av n emavagopd tng acuppatng Sidtagng rtav emruxric: Miéote o miriktpo “HEALTH” oto ThAexelplotriplo 8
(POPEG Y10 TNV EMAVAPOP, £va SITAGG XOG UTTOSEIKVUEL TNV EMITUXIA TNG EMAVAPOPAG.

w

4. ENéy&te TV ovopacia Tou SpopoloynTr} 0To acUpHaTo SikTtuo. ATOQUYETE TA KEVA KAl TIPOTIMAOTE XOPAKTHPES
YPAUUATWY KAl OPIOUWV.

v

EAéy€Te Tov KwSIKO aoUppaTou SIKTUOU Tou SpopoAoyNTH, Sev EMTPEMOVTAL TIEPIOOOTEPA A6 32bits. ATIOQUYETE Ta
KEVA Kall TOUG EEEIBIKEUPEVOUG XAPAKTIPEG.

6. BeBaiwbeite 0TI 0 KWSIKOG AOUPUATOU SIKTUOU TTOU EXETE KATAXWPNOEL Eival CWOTAG KATA TV SIAUOPPWoN TG
Epappoync: emAEETe TNV TPoBoAr) Tou KwSIKoL yia va €i0Te Glyoupol KATA TNV El0aYwYH TOU KwSIKOU TOU aCUPHATOU
SiktOou.
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A COMTRADE COMPANY

Spinnaker Distribution Hellas E.N.E.
S PI MAK E R >o@iac Bépmo 21 &ldowvoc 1,

DISTRIBUTION 16561, Nueada, EMada

TuUmog mpoidévtog / Product Type:

Telplakog aptBuoc / Serial No:

Huepounvia Ayopdg / Purchase Date:

Stoixeia Katavaiwtr / Customer:

TnAépwvo KatavaAwtr / Customer’s Phone No.:

Aevbuvon Katavaiwtry/ Customer’s Address:

OPOIEIMYH2H> KAIMATIZTIKON TESLA

1. 1. H EyyUnon KatavaAwtwv t¢ TESLA 1oxVet yia Ty epiodo U0 (5) £Twv yia Ta KNIUATIOTIKE, Ao TNV NUEPOUNVIA TNG TIPWTNG
ayopdc. H eyyunon 1oxUel yla ipoidvta mou ayopdotnkav eviog Eupwaikrig Evwong.

N

. XNV TEPITTTWON TToU TO TIPOIOV Sev Aermoupyei owoTd Katd Ty mepiodo eyyunong, To E¢ouotiodotnpévo ZépRig tng TESLA Ba to
ETIOKEVAOEL, EVTOG EVAOYOU XPOVOU, LE OKOTIO TN XPHON YIa TNV OTToial KATAOKEUAOTNKE, XWPIG va UMTAPEEL XPEWON YIa AQVTOANAKTIKA
1) TNV €PYACIQ, ATMOKAEIOPEVWV OTTOIOVOATIOTE TTEPAITEPW ASIIOEWV.

w

. H eyyunon ox0el Hévo av To Tpoidv cUVOSEVETAL OO TO TTIPWTOTUTTO TILOAGYIO 1 TNV amoSeI§n ayopdg, e EvOeiEn nuepopnviag
ayopdG TOU TIPOIOVTOG, HOVTEAOU TOU TIPOIOVTOG KAl EMWVULICG TOU EUMTOPOU.

b

Agv KONUTTTOVTOL AT TNV £yYUNON Ot XPEWGELS KAt Ot KivEUVOL TTOU OXETI{OVTAL E T ETAPOPE TOU TIPOIGVTOG TIPOG ETTIOKEUN OTOV
HETAMWANTI 1} OTO EMOKEVACTIKO KEVTPO, KABWG EMIONG KAt E TNV EYKATACTAON TOU TTPOIOVTOE Kal Orrola AAAa £€08a épupeca iy
ApPECO OXETICOVTAL PE TNV ETTIOKEUN TOU.

w

. 'ONEG OL ETTIOKEVEG TNG EYYUNONG TIPETTEL VA YIVOUV ATTO TO EMIOKEVACTIKO KEVTPO.

o

. H eyyunon ev KaAUTTTEL Kavéva TIPOIOV TTOU XPNOIOTIOLEITAL TEEPAV TWV TIPOSIAYPAPWY YIa TI OTTOIEG KATAOKEVAOTNKE (T1X.
ETOAYYENUATIKY XPrion).

. H eyyounon &ev KaAUTTTEL: » AvaADOIa UNKA. « MepLodikoUg EAéyxoug KNG AEIToupyiag, cuvTripnon Kat EMOKEVEG 1 alayn
QAVTANOKTIKWV TTOU OQEINOVTAL GE PUOIONOYIKT) POOPA. « ETIIOKEVEG, LETATPOTTIEG ) KABAPIOHOUG TTOU EAaav XWPA OE KEVTPO
service pn eovatodotnuévo amnd tnv TESLA rj Tov avtimpdowo. « AdBog xprion, Kakr xprion, apélela, umepBolikn Xprion, XEIPIopd
1} AEITOUPYia TOU TTIPOIBVTOGC KATA TPOTIO U CUHPWVO IE TIG 0ONYIEC TTOU TIEPIEXOVTAI OTA EYXELPISIA XPrioNG KAUT) OTA OXETIKA
£yypa@a Xpriong, CUUIEPIAABAVOLEVWY XWPIG TTEPIOPIOUS, TTANUMUEAOUG GUAAENG, TITWONG, UEPBOAIKWY Sovroewv. « Mpoidvta
pe SuoavayvwaoTo aplBpo CeIPAG. « ZUVEEOC TOU TIPOIOVTOG PE EEOTTAIOHO TTOU Sev gival oUUPBATOC 1 EYKEKPIEVOG amod Tnv TESLA.
+ ZnuiéG Tou TIPOKAAOUVTAL EVEEIKTIKA OO AOTPATTEG, VEPO 1) UYPAsia, wTId, TTOAEHO, SnudoieC avatapayés, AaBog TAOEIG Tou
SikTVoL TIapPoXriG PEVHATOG (TPOBARHATA TOU SIKTUOU NAEKTPOSATNONG KATT), A\ABOG KANIATIopS 1 oroloSrAmoTe AGyo Tou givat
miépav amnd Tov EAeyXo Tou AVTITTPOOWITOU.

~N

107



8. H eyyunon mpoo@épeTal o€ OTTOIOSHTIOTE ATOMO KATEXEL VOUILA TO TIPOIOV HECA OTO XPOVO SIGPKEIAG TNG.
9. H eyyunon amotelei tnv mArpn anolnuiwon tou ayopaotr). H TESLA kat o Avtimpéowrog tng Sev eubuvovTal yia omoladimote
AN (NG EKTOC aTTd TNV EMOKEUN 1) QVTIKATACTAON KATE Ta ¢ AVw, TTOU Va OXETICeTal dueoa r éUpeca pe Tn SuoAeltoupyia Tou

TIPOIOVTOG,.

EMIZKEYAXTIKO KENTPO

TS Solutions S.A.:

New@. Knoioov 38-38 A, 10442, ABriva
TnAepwvIKS kévTpo: 210-5197500
email: info@tssolutions.gr
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UPOZORENJE

Upozorenje: Ovaj klima uredaj koristi R32 zapaljivo rashladno sredstvo.

Napomene: Klima uredaj sa R32 rashladnim sredstvom, ako se ne tretira na profesionalan naéin, moze
prouzrokovati ozbiljno ostecenje ljudskog tijela ili okolnih stvari.

e Prostor za ugradnju, upotrebu, popravku i skladistenje ovog klima uredaja treba biti veéi od 5m2.

¢ Klima uredaj se rashladnim sredstvom moze puniti najvise do 1.7 kg.

¢ Ne koristite nikakve metode za ubrzavanje odledivanja ili za ¢iséenje zamrznutih djelova, osim onih koje
preporucuje proizvodac.

¢ Nemoijte busiti ili plamenom zagrijavati klima uredaj ili provjeravati da i je cjevovod rashladnog sredstva
ostecen.

e Klima uredaj treba pohraniti u prostoriji bez izvora vatre, kao $to su, na primjer, otvoreni plamen, plinski uredaj,
radni elektriéni grija¢ i tako dalje.

¢ |majte na umu da rashladno sredstvo moze biti bez ukusa.

e Klima uredaj treba skladistiti na nacin koji ¢e sprjeciti nastajanje mehanickih ostecenja usljed nezgode.

e Odrzavanje ili popravak klima uredaja koji koriste R32 rashladno sredstvo moraju se izvrsiti nakon sigurnosne
provjere, kako bi se smanjio rizik od nezgode.

e Klima uredaj mora biti instaliran sa poklopcem ventila.

¢ Molimo vas da pazljivo pro¢itate uputstvo prije instaliranja, koristenja i odrzavanja.

Simbol Bijleska Objasnjenje

Simbol pokazuje da ovaj uredaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo.
UPOZORENJE | Ako je rashladno sredstvo iscurilo i izlozeno vanjskom izvoru
paljenja, postoji opasnost od pozara.

OPREZ Ovaj simbol pokazuje da uputstvo za koristenje treba pazljivo
procitati.

OPREZ Ovaj simbol pokazuje da osoblje servisa treba da rukuje ovom
opremom u skladu sa uputstvom za instalaciju.

OPREZ Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao $to su, na
primjer, uputstvo za koristenje ili uputstvo za instalaciju.

SIGURNOSNE MJERE

Nepravilna instalacija ili rad koji ne prati ova uputstava moze prouzrokovati stetu ili povrijediti ljude,
imovinu itd. Ozbiljnost je klasifikovana prema sljedeé¢im indikacijama:

& UPOZORENJE!  Ovaj simbol oznacava mogucnost smrti ili ozbiljne povrede.

@ OPREZ! Ovaj simbol oznacava mogucnost povrede ili oste¢enja imovine.
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/\\ uPOZORENJE!

Ovaj uredaj mogu koristiti djeca uzrasta od 8 i vise godina i osobe sa smanjenim fizickim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili na osnovu instrukcija
za upotrebu aparata na bezbjedan nacin i ako razumiju eventualne opasnosti. Djeca ne smiju da se igraju sa
uredajem. Cis¢enje i odrzavanje ne smiju vrsiti djeca bez nadzora.
(Samo za AC sa CE-znakom)
Ovaj uredaj ne treba da koriste osobe (ukljucujuci djecu) sa smanjenim fizickim, ¢ulnim ili mentalnim
sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi
uredaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca treba da budu pod nadzorom, kako se
ne bi igrala sa uredajem.
(Osim za AC sa CE-znakom)

Klima uredaj mora biti uzemljen. Nepotpuno uzemljenje moze dovesti do strujnih udara. Ne

spajajte Zicu za uzemljenje na plinovod, vodovod, gromobran ili telefonsku Zicu.
Uvijek iskljucite uredaj i prekinite napajanje kada uredaj nije u upotrebi duze vrijeme, kako bi se osigurala
sigurnost.
Vodite ra¢una da se daljinski upravlja¢ i unutrasnja jedinica ne budu u doticaju sa vodom ili da budu previse
vlazni. U suprotnom, moze dodi do kratkog spoja.
Ako je kabel za napajanje osteéen, mora ga zamijeniti proizvodac ili serviser ili osoba ovlastena za obavljanje
posla.
Ne iskljucujte glavni prekidac za napajanje tokom rada vlaznim rukama. To moZze izazvati strujni udar.
Nemojte koristiti uti¢nicu i za druge elektri¢ne aparate. U suprotnom, moze izazvati strujni udar, ¢ak i pozari
eksploziju.
Uvijek iskljucite uredaj i prekinite napajanje prije nego sto izvrsite bilo kakvo odrzavanije ili ¢iséenje. U
suprotnom, moze doci do strujnog udara ili ostecenija.
Ne vucite kabel za napajanje kada izvlacite utika¢ iz uti¢nice. Osteéenje kabela za napajanje izaziva ozbiljan
strujni udar.
Upozorenje da cijevi povezane sa uredajem ne smiju da sadrze izvor plamena.
Ne postavljajte klima uredaj na mjesto gdje ima zapaljivog plina ili teku¢ina. Udaljenost izmedu njih treba da
bude vise od 1m. To moZe izazvati pozar, pa ¢ak i eksploziju.
Nemojte koristiti tekuce ili korozivno sredstvo za &is¢enje, obriite klima uredaj vodom ili drugom tekucinom. To
moze izazvati strujni udar ili ostecenje uredaja.
Ne pokusavajte sami da popravite klima uredaj. Nepravilni popravci mogu izazvati pozar ili eksploziju. Obratite
se kvalificiranom serviseru za sve uvjete servisiranja.
Ne koristite klima uredaj za vrijeme oluje. Da bi se sprijecila opasnost, potrebno je na vrijeme prekinuti
napajanje.
Ne stavljajte ruke ili predmete u dovode ili odvode zraka. To moze izazvati povrede ili odtecenje uredaja.
Provjerite da li je instalirani nosa¢ ¢vrsto postavljen. Ako je osteéen, to moze dovesti do pada uredaja i uzrokovati
povredu.
Ne blokirajte dovod ili odvod zraka. U suprotnom, kapacitet hladenja ili grijanja ¢e oslabiti, ¢ak i uzrokovati
prestanak rada.
Ne dozvolite da klima uredaj puse u pravcu grijaca. U suprotnom to ¢e dovesti do nepotpunog izgaranja, $to ¢e
izazvati trovanje.
Uredaj se instalira u skladu sa drzavnim propisima o elektri¢nim instalacijama.
Sigurnosni ventil protiv curenja plina mora biti instaliran kako bi se izbjegli mogucdi elektri¢ni udari.
Ovaj proizvod sadrzi fluorirane staklene plinove.
Curenije rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promjenama.
Rashladno sredstvo s nizim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi doprinjelo globalnom
zagrijavanju od rashladnog sredstva s visim GWP-om, ako bi iscurilo u atmosferu. Ovaj uredaj sadrzi rashladnu
tekucinu sa GWP-om koj je jednak [675]. To znadi da ukoliko bi 1 kg tekuéine za hladenje iscurilo u atmosferu,
utjecaj na globalno zagrijavanje bio bi [675] puta veci od 1 kg CO2, u periodu od 100 godina. Nikada ne
pokuSavajte sami utjecati na rad rashladnog uredaja ili da ga sami rastavite i uvijek potrazite pomoc¢ struénog
osobe.
Budite sigurni da ispod unutrasnje jedinice nema sljedecih objekata:
1. Mikrovalne pecnice, pedii drugih vrucih predmeta.
2. racunala i drugi visoki elektrostaticki uredaji.
3. uti¢nice koje se Cesto koriste.
Spojevi izmedu unutradnje i vanjske jedinice se ne smiju ponovo koristiti, osim ako se ne koristi nova cijev.
Specifikacija osiguraca se tiska na plocici, kao sto je: 3.15A/ 250V AC, itd.
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Upozorenje o odlaganju elektricnog otpada

Znacenje simbola precrtane kante za smece: Ne odlazite elektriéne uredaje kao neobradeni

komunalni otpad, koristite odvojena postrojenja za skupljanje. Obratite se lokalnoj sluzbenoj

instituciji za informacije o dosupnim sustavima prikupljanja otpada.Ako se elektronicki uredaji

odlazu na deponije,opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode, §to e Stetno utjecati na

vase zdravlje. Kada zamjenjujete stare uredaje novim, prodavac je prema zakonu obvezan da .
preuzme vas stari uredaj kako bi ga besplatno odloZio.

Q@ oerez:

Ne otvarajte prozore i vrata na dugo dok klima uredaj radi. U suprotnom, kapacitet hladenja ili grijanja ée biti
oslabljen.

Nemojte stajati na vrhu vanjske jedinice ili stavljati teske stvari na nju. To moze izazvati tjelesne povrede ili otetiti
uredaj.

Ne koristite klima uredaj u druge svrhe, kao $to su susenje odece, Euvanje hrane itd.

Ne dozvolite da hladan zrak puse u vasem pravcu duze vrijeme. To e pogorsati vase fizicko stanje i izazvati
zdravstvene probleme.

Podesite odgovarajucu temperaturu. Preporucuje se da razlika u temperaturi izmedu unutrasnje i vanjske
temperature ne bude prevelika. Odgovarajuce podesavanje temperature moze sprijeciti trosenje elektri¢ne
energije.

Ako vas klima uredaj nije opremljen kabelom za napajanje i utikacem, u fiksnom elektriénom vodu se mora
instalirati protiveksplozivni prekida¢, a razmak izmedu kontakata ne smije biti manji od 3,0 mm.

Ako je vas klima uredaj trajno spojen na fiksne Zi¢ane spojeve,u fiksnim Zi¢anim spojevima treba instalirati uredaj
za zastitu od eksplozije (RCD) koji ima nominalnu radnu struju koja ne prelazi 30 mA.

Krug napajanja treba imati zastitnik za propustanje i prekidac za zrak ciji kapacitet treba da bude visi od 1,5 puta
od maksimalne struje.

Sto se ti¢e ugradnje klima uedaja, molimo vas da pogledate dolje navedene stavke u ovom priruéniku.

SMJERNICE ZA UPORABU

Uvjeti u kojima jedinica ne moze normalno funkcionirati

Unutar temperaturnog raspona navedenog u sliedecoj tablici, klima uredaj moze prestati s radom i mogu se
pojaviti druge nepravilnosti.

. >43°C (primjenitina T1) . >24°C

Vani o Lo Vani o
Hladenje >52°C (primjeniti na T3) Grijanje <-7°C
Unutra <18°C Unutra >27°C

Kada je temperatura previsoka, klima uredaj moze aktivirati uredaj za automatsku zastitu, tako da se klima uredaj
moze iskljuditi.

Kada je temperatura preniska, izmjenjiva¢ topline klima uredaja moze se smrznuti, $to dovodi do kapanja vode
ili drugog kvara.

Kod dugotrajnog hladenja ili odvlazivanja sa relativnom vlaznos$¢u iznad 80% (vrata i prozori su otvoreni), moze
dodi do kondenzacije vode ili kapanja u blizini izlaza za zrak.

T1iT3 se odnose na ISO 5151.
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Napomene za grijanje

e Ventilator unutrasnje jedinice nece poceti sa radom odmah nakon pokretanja grijanja kako bi se izbjeglo
ispustanje hladnog zraka.

¢ Kada je vani hladno i mokro, vanjska jedinica ¢e stvoriti mraz preko izmjenjivaéa topline koji ée povedati
kapacitet grijanja. Zatim ¢e klima uredaj poceti sa funkcijom odmrzavanja.

e Tijekom odmrzavanja, klima uredaj ¢e prestati sa grijanjem na oko 5-12 minuta.

¢ Tijekom odmrzavanja moze se pojaviti para koja izlazi iz vanjske jedinice. To nije kvar, vec rezultat brzog
odmrzavanja.

* Grijanje ¢e se nastaviti nakon $to se odmrzavanje zavrsi.

Napomene za iskljucivanje

¢ Kada je klima uredaj isklju¢en, glavni regulator automatski odluéuje hoée li se odmah zaustaviti ili nakon
nekoliko desetaka sekundi s manjom frekvencijom | nizom brzinom protoka zraka.

Rukovanje u slucaju nuzde

o Ako se daljinski upravlja¢ izgubi ili slomi, upotrijebite reset
tipku u sluéaju nuzde za rukovanjem klima uredajem.

e Ako se ova tipka pritisne sa iskljuéenom jedinicom, klima
uredaj ée raditi u Auto rezimu.

o Ako se ova tipka pritisne sa uklju¢enom jedinicom, klima
uredaj ¢e Prijestati raditi.

Reset tipka

Podesavanje smjera protoka zraka

1. Koristite swing tipku na daljinskom upravljacu da biste podesili
smjer protoka zraka gore-dolje i lijevo-desno. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu daljinskog upravljaca.

2.Za modele bez lijevo-desno swing funkcije, peraja se moraju
ru¢no pomicati.

Napomena: Namjestite peraja prije nego §to jedinica po¢ne

raditi, u protivnom cete povrijediti prste. Nikada ne stavljajte ruku

u dovod ili izlaz zraka kada klima uredaj radi.

Posebni oprez Konektor
1. Otvorite prednji panel unutrasnje jedinice. Kabl 1
2. Konektor (kao na slici) ne moze dodirnuti Kabl 2
prikljuénu ploéu i pozicioniran je kao $to je prikazano &l Prikljuéna ploca
na slici.

|
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NAZIVI SVAKOG POJEDINACNOG DIJELA

Unutrasnja jedinica

-~

Dovod zraka

Resetka dovoda Y R ok
sraka ; |eset tipka

Panel 1

Filter za
zrak

Prsten za
ﬁ%%\ zastitu
A N

] cijevi
-2
Otvorzazrak — —J \
S Izlaz zraka
Ventilacioni otvor

Daljinski upravlja¢

HR

Vanjska jedinica

’ Kabl za napajanje

N
P = - N N
7 TRy N
A
N
. . LI
Redetka izlaza SRSl i N
zraka I 1l
tH I /2 Cijev za
povezivanje
f—— Odvodna cijev
5
@ e o)
::: = = m/ J
1= =

Izlaz zraka
N —

/

Napomena: Sve slike u ovom priru¢niku su samo shematski dijagrami, fizicki proizvod je standard. Utika¢, WIFI
funkcija, funkcija negativnog iona, i vertikalna i horizontalna funkcija zakretanja su opcionalne, ovisno o modelu.
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CISCENJE | ODRZAVANJE

)\ UPOZORENJE!

Prije ci$¢enija, klima uredaj se mora iskljuciti kao i struja na duze od 5 minuta, inac¢e moze dodi do opasnosti od
strujnog udara.

Ne vlazite klima uredaj, jer to moze prouzrokovati strujni udar. Pazite da klima uredaj ne ispirete vodom ni pod
kojim okolnostima.

Hlapljive tekucine poput razrjedivaca ili benzina mogu ostetiti kuciste klima uredaja, stoga molimo ocistite
kuéiste klima uredaja samo mekom suhom krpom ili vlaznom krpom i neutralnim deterdzentom.

¢ Prilikom upotrebe vodite ra¢una o tome da redovno ¢istite filter, kako biste sprijecili da nakupljena prasina
utjece na rad.

Ciséenje panela

Kada je panel unutradnje jedinice prljav, njezno ga odistite vlaznom krpom i mlakom vodom ne toplijom 40° C i ne
uklanjajte panel dok ga distite.

Ciscenje filtera za zrak

Uklonite filter za zrak

e (—g

1. Koristite obje ruke da biste otvorili panel bo¢no sa obe strane u pravcu koji pokazuje strelica.
2. Oslobodite filter za zrak i uklonite ga.

Ocistite filter za zrak

Koristite usisiva¢ ili vodu za ispiranje filtera, a ako je filter jako prljav (npr. masna prljavstina), odistite ga toplom
vodom (ispod 45°C) sa blagim rastvorom deterdzenta, a zatim ostavite filter da se osusi na zraku.

Postavite filter

1. Vratite osuseni filter obrnutim redosljedom od uklanjanja, zatim zatvorite panel.

=l el

Provjerite prije upotrebe

1. Provjerite da li su svi otvori za dovod i odvod zraka blokirani.

2. Provjerite da li postoji zacepljenje na izlazu za vodu odvodne cijevi i odmah ga odistite ukoliko ga ima.

3. Provjerite da li je uzemljenje dobro postavljeno.

4. Provjerite da li su baterije daljinskog upravljaca instalirane i da li je napajanje adekvatno.

5. Provjerite da i je doslo do osteéenja na nosacu za montazu vanjske jedinice, a ako ih ima, molimo kontaktirajte
nas lokalni servisni centar.
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Odrzavanje nakon upotrebe

1. Iskljucite izvor napajanja klima uredaja, iskljucite glavni prekida¢ napajanja i izvadite baterije iz daljinskog

upravljaca.

2. Ocistite filter i tijelo jedinice.

3. Uklonite prasinu i prljavstinu sa vanjske jedinice.
4. Provjerite da li je do$lo do ostecenja u nosacu za montazu vanjske jedinice, i ako ih ima, molimo kontaktirajte nas

lokalni servisni centar.

Q@ orrez:

Nemojte sami popravljati klima uredaj, jer pogresno odrzavanje moze prouzrokovati strujni udar ili pozar ili
eksploziju. Molimo vas da se obratite ovlastenom servisnom centru i dopustite stru¢nim osoba da provedu
odrzavanje, a provjera sljedecih stavki prije kontaktiranja radi odrzavanja moze ustediti vase vrijeme i novac.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Pojava

Otklanjanje problema

Klima uredaj ne radi.

Mozda postoji prijekid napajanja. - Pri¢ekajte da se napajanje povrati

Mozda utika¢ za napajanje nije ¢vrsto postavljen u utiénici. = Provjerite i ¢vrsto
ga postavite.

Osigurac za napajanje neispravan. = Zamjenite osigurac.

Jos uvijek nije vrijeme aktiviranja. = Pri¢ekajte ili otkaZzite tajmer.

Klima uredaj ne radi
odmah po gasenju.

Ako se klima uredaj uklju¢i odmah nakon iskljucivanja zastitni prekidac ce
odloZiti rad na 3 do 5 minuta.

Klima uredaj prestaje
da radi ubrzo posto se
ukljuéi.

Mozda je dostigao podesenu temepraturu, $to je éesta pojava.

Mozda je u stanju odmrzavanja. = Automatski ¢e se pokrenuti posle procesa
odmrzavanja.

Mozda je podesen tajmer za gadenje. - Podestite tajmer.

lzduvava zrak ali ne grije/
hladi.

Prekomjerno nakupljanje prasine na filteru, blokira ulaz i izlaz zraka, i izuzetno mali
ugao lopatica ¢e uticati na efekat hladenja i zagrijavanja. - Molimo odistite filter,
uklonite prepreke na ulazu i izlazu zraka i regulisite ugao lopatica.

Slab ucinak hladenja i grijanja uzrokovan je otvaranjem vrata i prozora. =
Molimo vas zatvorite vrata, prozore, ventilacijske otvore, itd.

Funkcija pomoénog grijanja nije uklju¢ena, $to moze dovesti do loseg toplotnog
efekta. & Ukljucite pomoénu funkeiju grijanja. (samo za modele sa funkcijom
pomocnog grijanja )

Postavka rezima nije ispravna, a postavke temperature i brzine izduvavanje

nisu prikladne. & Molimo ponovo izaberite rezim i podesite odgovarajucu
temperaturu i brzinu ispuhivanja.

Osjecaju se neugodni
mirisi u unutrasnjoj
jedinici.

Sam klima uredaj nema nepozeljan miris. Ako ima mirisa, to moze biti zbog
nakupljanja mirisa u okolini. - Ocistite filter za zrak ili aktivirajte funkciju ¢is¢enja.

Javlja se zvuk vode koja
tede tokom rada klima
uredaja.

Kada se klima uredaj pokrene ili zaustavi, ili kada se kompresor pokrene
ponekada se ¢uje zvuk kao da te¢e voda. = To je zvuk rashladnog sredstva, a
ne kvar.

“Klik"zvuk se ¢uje
tokom ukljucivanja i
iskljucivanja.

Zbog promjene temperature, panel i ostali djelovi nateknu $to stvara ovaj zvuk.
- To je normalno, nije kvar.
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Pojava

Otklanjanje problema

Unutrasnja jedinica
proizvodi ¢udne
zvukove.

Zvuk ventilatora kompresora se ukljucuje ili iskljucuje.

Kada se odmrzavanje pokrene ili prijestane da radi, ¢uje se zvuk. = To je zbog
toga $to je rashladno sredstvo proticalo u obrnutom smjeru. To nije kvar.

Previse nakupljanje prasine u filteru za zrak unutrasnje jedinice moze dovesti do
stvaranja zvuka. = Na vrijeme oistite filtere za zrak.

Previse buke kada je uklju¢en “Strong wind”. = Ovo je normalno, ako se osecate
nelagodno, molimo Vas da deaktivirate funkciju “Strong wind".

Ima kapi vode svuda
po povrsini unutrasnje
jedinice.

Kada je vlaznost okoline visoka, kapi vode ce se nakupiti oko izlaza zraka ili
panela, itd. - Ovo je uobicajena pojava.

Produzeno hladenje u otvorenom prostoru proizvodi kapi vode. - Zatvorite vrata
i prozore.

Premali ugao otvaranja peraja moze rezultirati kapima vode na ulazu za zrak. >
Povecajte ugao lopatica.

Tokom hladenja
unutrasnja jedinica se
ponekada zamagli.

Dogada se ponekad kada su temperatura i vlaznost visoki. = To je zato §to se
unutrasnji zrak brzo hladi. Nakon $to prode neko vrijeme, unutrasnja temperatura
i vlaznost ¢e se smanijiti i magla ¢e nestati.

& U sljedecim situacijama odmah prekinite sve operacije i napajanje i kontaktirajte nas servisni

centar.

e Cujete ostar zvuk ili osjecate neugodan miris tokom rada.

¢ Doslo je do neuobicajenog zagrijavanja kabla za napajanje i utikacéa.
e Jedinica ili daljinski upravlja¢ nisu Cisti ili sadrze vodu.

o Prekidac za zrak ili prekida¢ za zastitu od curenja Cesto su iskljuéeni.

INSTRUKCIJE ZA INSTALACIJU

@ vAZNE OBAVISESTH

¢ Prije instaliranja, molimo kontaktirajte s lokalnim ovlastenim centrom za odrzavanje, a ukoliko jedinicu nije
instalirao ovlasteni centar za odrzavanje, kvar mozda nece biti rijeSen uslijed neadekvatnog rukovanja.

o Klima uredaj mora biti instaliran od strane profesionalaca u skladu sa drzavnim pravilima o elektri¢nim
instalacijama i ovim uputstvom.

¢ Nakon postavljanja mora se izvrsiti testiranje curenja rashladnog sredstva.

¢ Da biste Prijemjestili i instalirali klima uredaj na drugo mjesto, kontaktirajte nas lokalni servisni centar.

Provjera prilikom raspakiravanja

e Otvorite kutiju i provjerite klima uredaj u prostoru sa dobrom ventilacijom (otvorite vrata i prozor) i bez izvora

plamena.

Napomena: Operateri moraju nositi antistaticke uredaje.

¢ Neophodno je da stru¢no osoba provjeri da li negdje curi rashladno sredstvo prije otvaranja kutije vanjske
masine; ukoliko postoji curenje, zaustavite proces otvaranja.

e Oprema za zastitu od pozara i antistati¢ke mjere opreza moraju biti dobro pripremljenje prije provjere. Nakon
toga provjerite cjevovod rashladnog sredstva da biste vidieli ima li tragova udara i da li je izgled zadovoljavajudéi.
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Principi sigurnosti za ugradnju klima uredaja

® Aparat za gaSenje pozara mora biti pripremljen prije ugradnje.

Provjeriti da li je instalacija provjetrena (otvorite vrata i prozor)

Izvori paljenja, pusenje i pozivanje nisu dozvoljeni na podruéju sa R32 rashladnim sredstvom.

Antistati¢ke mjere Prijedostroznosti potrebne za ugradnju klima uredaja, npr. nosite &istu pamuénu odjecu i

rukavice.

¢ Neka detektor curenja bude u radnom stanju tokom instalacije.

e Ako dode do curenja rashladnog sredstva R32 tokom instalacije, odmah ¢ete detektirati koncentraciju u

zatvorenom okruzenju dok ne dostigne siguran nivo. Ako curenje rashladnog sredstva uti¢e na rad klima

uredaja, molimo vas da odmah prekinete rad, a klima uredaj se mora prvo usisati a potom vratiti u stanicu za
odrzavanje.

Drzite elektri¢ni aparat, prekidac za napajanje, utika¢, uti¢nicu, visokotemperaturni izvor topline i visoku

stati¢nost daleko od podrudja ispod boéne strane unutrasnje jedinice.

e Klima uredaj treba postaviti na pristupa¢nom mjestu za instalaciju i odrzavanje, bez prepreka koje mogu
blokirati dovod ili izlaz zraka unutrasnjih / vanjskih jedinica, a mora se drzati i dalje od zapaljivih ili eksplozivnih
izvora topline.

e Ako prilikom ugradnije ili popravka klima uredaja priklju¢ni vod nije dovoljno dugacak, priklju¢ni vod se mora
zamijeniti prikljuénim vodom originalne specifikacije; produzenje voda nije dozvoljeno.

e Upotrebite novu priklju¢nu cijev, osim ako niste nastavili.

Zahtjevi za polozaj montaze

Izbjegavajte mjesta zapaljivog ili eksplozivnog curenja plina ili tamo gdje ima jako agresivnih plinova.
Izbjegavajte mjesta koja su izloZzena jakim elektri¢nim / magnetnim poljima.

¢ |zbjegavajte mjesta koja su izlozena buci i rezonanciji.

Izbjegavajte teske prirodne uvjete (npr.jak pjescani vjetar, direktna sunceva svjetlost ili izvori topline visoke
temperature).

® Izbjegavajte mjesta koja su na dohvatu djece.

e Skratite vezu izmedu unutradnje i vanjske jedinice.

Izaberite mjesto koje je lako izvrsiti servis i druge popravke i gdje je ventilacija dobra.

Vanjska jedinica se ne smije postaviti na mjestu koje bi moglo da zauzme prolaz, izlaz, pozarni izlaz, modnu pistu
ili bilo koji drugi javni prostor.

Unutrasnja jedinica mora biti postavljena $to je dalje moguce od vrata i prozora susjeda, kao i $to dalje od
biljaka i cvijeca.

Prijegled instalacijskog okruzenja

® Provjerite plo¢icu sa natpisom vanjske jedinice da biste se uverili da je rashladno sredstvo R32.

® Provjerite povrsinu prostorije. Prostor ne sme biti manji od korisnog prostora (5m2) koji je naveden u
specifikaciji. Spoljasna jedinica mora biti postavljena na dobro osvetljenom mestu.

¢ Provjerite instalaciono okruzenje: R32 nede biti instaliran u zatvorenom prostoru zgrade.

e Kada koristite elektri¢nu busilicu kako biste napravili rupe u zidu, prvo provjeriteda li postoji prethodno ukopan
cjevovod za vodu, struju i plin. PredlaZe se upotreba rezervisanog otvora na krovu zida.

Zahtjevi za montaznu strukturu

e Montazni stalak mora da zadovolji relevantne drzavne ili industrijske standarde u pogledu ¢vrstoce sa
nerdajuéim povrsinama za zavarivanje i povezivanje.

* Montazni stalak i njegova nosiva povrsina moraju biti sposobni da izdrze minimum cetvorostruku tezinu jedinice,
ili 200 kg.

* Montazni stalak vanjske jedinice mora biti pricvrséen pomoéu ekspanzionog vijka.

¢ Osigurajte sigurnu instalaciju, bez obzira na vrstu zida na koji se jedinica instalira, kako biste sprijecili potencijalni
pad koji bi mogao nauditi prolaznicima.
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Sigurnosni zahtjevi za elekrti¢ne instalacije

e Budite sigurni da za klima uredaj koristite adekvatan napon i uti¢nicu za napajanje, a Prije¢nik kabla za napajanje

mora biti u skladu sa drzavnim propisima.

¢ Kada je maksimalna struja klima uredaja =16A, mora se koristiti prekidac za zrak ili prekida¢ za zastitu od curenja

opremljen zastitnim uredajima.

® Radni opseg je 0% -110% lokalnog nazivnog napona. Ali bez kvara u napajanju, elektriénog udara ili pozara.

Ako je napon nestabilan, preporucuje se povecéanje regulatora napona.

¢ Minimalni razmak izmedu klima uredaja i zapaljivih predmeta je 1,5 m.
e Kabel za povezivanje povezuje unutrasnje i vanjske jedinice. Prvo morate odabrati pravu veli¢inu kabla prije

pripreme za povezivanje.

¢ Tipovi kablova: vanjski kabl za napajanje: HO7RN-F ili HO5RN-F; interkonekcijski kabl: HO7RN-F ili HOSRN-F;
e Minimalna povrsina Prijesjeka kabla za napajanje i kabla za povezivanje.

Sjeverna Amerika Ostali regioni

Uredaj AWG Nominalna struja Povrsina nominalnog
Ampera (A) uredaja (A) presjeka (mm?)
10 18 >3i<6 0.75
13 16 >6i<10 1
18 14 >10i<16 15
25 12 >10i<16 25
30 10 >10i<16 4
40 8 >10i<16 6

Potrebna veli¢ina kabla za povezivanje, kabla za napajanje, osiguraca i prekidaca je odredena maksimalnom
strujom uredaja. Maksimalna struja je naznac¢ena na plocici koja se nalazi na bo¢noj plo¢i jedinice. Pogledajte
ovu plocicu da biste izabrali odgovarajudi kabel, osigurac ili prekidaé.

¢ Napomena: Broj jezgra kabla se odnosi na detaljni dijagram oZi¢enja na jedinici koju ste kupili.

Zahtjevi za rad visini

¢ Prilikom izvodenja instalacije na 2m ili vi$e iznad osnovnog nivoa, sigurnosni pojasevi se moraju nositi kao i
konopci dovoljne évrstoce moraju biti sigurno priévriceni na vanjsku jedinicu, kako bi se sprijecio pad koje bi
mogao prouzrokovati povrede ili smrt, kao i gubitak imovine.

Zahtjevi za uzemljenje

o Klima uredaj je elektriéni uredaj | klase i mora se osigurati pouzdano uzemljenje.

¢ Ne povezujte Zicu za uzemljenje na cijev za plin, vodovod, gromobran, telefonsku liniju

e Zicaza uzemljenje je posebno projektirana i ne smije se koristiti u druge svrhe, niti se pri¢vrécuje uobicajenim
Sarafom.

e Prije¢nik kabla za povezivanje treba preporuciti prema uputstvu za koristenje, kao i terminalni tipa O koji
zadovoljava lokalne standarde (unutrasnji Prije¢nik terminala tipa O treba da odgovara veli¢ini $erafa jedinice, ne
vise od 4,2 mm). Nakon ugradnje, provjerite da li su Serafi dobro pri¢vri¢eni i da nema opasnosti od otpustanja.
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Ostalo

¢ Nacin povezivanja klima uredaja i kabla za napajanje i metoda medusobnog povezivanja svakog nezavisnog

elementa podljezu shemi povezivanja postavljenog na uredaju.

Model i nazivna vrijednost osiguraca moraju biti napisani sitotiskom na odgovaraju¢em kontroleru ili ulosku
osiguraca.

Sadrzaj pakiranja

SadrZaj pakiranja za unutrasnju jedinicu Sadrzaj pakiranja za vanjsku jedinicu
Naziv Koli¢ina Jed. Naziv Koli¢ina Jed.
Ununtradnja jedinica 1 set Vanjska jedinica 1 set
Daljinski upravlja¢ 1 kom Cijev za povezivanje 2 kom
. (opciono)

Baterije (7#) 2 kom
Plasti¢na traka 1 rolna

Uputstvo 1 set
Prsten za zastitu cijevi 1 kom

Odvodna cijev 1 kom
Cement (kit) (opciono) 1 paket

NAPOMENA: Sva dodatna oprema trebalo bi da odgovara pakiranju pakiranju i ako postoji razlika, molimo vas za
razumijevanje.

INSTALACIJA UNUTRASNJE JEDINICE

Crtez dimenzija instalacije unutrasnje jedinice

Prostor do plafona

15cm izmad

-

Prostor do zida Prostor do zida

20cm iznad 20cm iznad

200-260cm

Prostor do poda
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Montazna ploca

1.Zid za ugradnju unutrasnje jedinice mora biti tvrd i évrst,
kako bi se sprijecile vibracije.

2. Koristite Saraf tipa "+" da pricvrstite plo¢u za zid,
horizontalno montirajte plocu za instaliranje, i osigurajte
bocnu horizontalu i uzduznu vertikalu.

3. Nakon instalacije rukom povucite plo¢u za instaliranje, kako
biste provjerili da li je ¢vrsta.

Zidni otvor

1. Napravite otvor elektriénim &ekic¢em ili vodenom busilicom
na unaprijed odredenom polozaju na zidu za cjevovode,
koji ¢e nagnuti prema van za 5°-10°.

2. Da bi se cjevovodi i kablovi koji prolaze kroz zid zastitili od
ostecenja, kao i od stetocina koji se mogu naseliti u Supljem
zidu, ugradit e se zaétitni prsten za cijev i zapedatiti
cementom.

Napomena: Obiéno zidni otvor je @> 60mm ~ &> 80mm.

Izbjegavajte ranije postavljene elektri¢nu zicu i tvrdi zid

prilikom izrade otvora.

Put cjevovoda

B -

Pipe protection
ring

e

Putty

1. U zavisnosti od polozaja jedinice, cjevovodi mogu biti postavljeni postrance sa lijeve ili desne strane (slika 1), ili
okomito sa straznje strane (slika 2) (zavisno od duzine cijevi unutrasnje jedinice). U slu¢aju bo¢nog postavljanja,

odsjeci reznu plo¢u na suprotnoj strani.

slika 1

Cijev za povezivanje

Odvodna cijev i
kablovi

Priprema materijala
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Cijev za povezivanje
Odvodno crijevo
i kablovi



Priklju¢ak odvodne cijevi

1. Uklonite fiksni dio da biste izvukli cijev unutrasnje jedinice iz kucista. Zavrnite rukom Sestougaonu maticu sa lijeve
strane jedinice.

2. Spojite prikljuénu cijev na unutarasnju jedinicu:
Usmijerite je ka centru cijevi, zategnite konusnu maticu prstima, a zatim zategnite konusnu maticu moment
klju¢em, pravac je prikazan na dijagramu desno. Moment klju¢ je prikazan u tabeli.
Napomena: Prije instalacije pazljivo provjerite da li postoji bilo kakvo ostecenje spojeva. Spojevi se ne mogu
ponovo upotrebljavati, osim nakon ponovnog spajanja cijevi.

Tabela stezanja obrtnog momenta

Veli¢ina cijevi (mm) Obrni moment (Nm)
d6/ $6.35 15~ 88
39/ $9.52 35~ 40 Cijevunutradnje  Konusni  Cijevza
jedinice zavrtanj  povezivanje
612/ 912.7 45 ~ 60 f

$15.88 73~78 @@

$19.05 75~80 Klju¢ za matice %@‘v Moment klju¢

Zategnite cijev

N

. Koristite izolacijsku ¢ahuru za omotavanje spojnog dijela
unutrasnje jedinice i priklju¢ne cijevi, a zatim koristite
izolacijski materijal za omatanje i brtvljenje odvodnog

Prikljuéna cijev
odvodno crijevo

crijeva kako bi se sprijecilo stvaranje kondenzata vode na tkablovi
mjestu spoja.
2. Povezite odvod za vodu sa odvodnim cijevima i ispravite
prikljuénu cijev, kablove i crijevo za odvod. Plasticna
3. Koristite plasti¢ne vezice za kablove da biste omotali spojne traka

cijevi, kablove i cijevi za odvodnju. Nagnite cijev nadolje.

Fiksiranje unutrasnje jedinice

1. Gurnite unutarnju jedinicu na montaznu plo¢u i pomaknite
jedinicu s lijeve strane na desnu stranu kako biste bili
sigurni da je kuka pravilno postavljena na montaznu plocu.

2. Gurnite prema dolje lijevo i gornje desno na jedinici prema
montaznoj ploci, dok kuka ne padne u utor i ¢uje se "klik".
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Dijagram el. instalacija

e Ako je vas klima uredaj opremljen kablom za povezivanje, kablovi unutrasnje jedinice su tvorni¢ki povezani, nema
potrebe za povezivanjem.
o Ako kabel za povezivanje nije osiguran, potrebno je povezivanje

Nakon instalacije, provjerite:

1. da li su vijci dobro pri¢vriceni, i nema opasnosti od otpustanja.

2. prikljuc¢ak ploée za prikazivanje bez obzira da li je postavljen na pravo mjesto i ne dodiruje plo¢u terminala.
3. dali je poklopac kontrolne kutije dobro zatvoren

Konstantna brzina Promenljiva brzina Konektor
[s[afs[ol2n[t0] [L[N][O] 5] 4 L Fh

( - Eisfeoe)

( ) Ako postoji konektor,
Spoljasna jedinica povezite direktno.
Spoljasna jedinica

[514[3]O[2m[10)] L[N ][O 5]
( )

Spoljasna jedinica ( )

Spoljasna jedinica

NAPOMENA:

Ovaj priru¢nik obi¢no ukljucuje rezim instalacija za razlicite vrste klima uredaja. Ne mozemo iskljuciti moguénost da
neki posebni tipovi dijagrama instalacija nisu ukljuceni.

Dijagram je samo referenca. Ako se proizvod razlikuje od ove sheme instalacija, pogledajte detaljnu shemu
elektri¢nih instalacija na uredaju koji ste kupili.
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POSTAVLJANJE VANJSKE JEDINICE GAS R32

Dimenzioni crtez instalacije vanjske jedinice

Strana sa koje zrak izlazi
Prostor prije prve prepreke

Prostor prije prve prepreke

Strana sa koje zrak
izlazi

Zavrtanj vanjske instalacione jedinice

orrtieirice | aom | s

= 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290

] 660(710)x500x240 500 260

| 700(745)x500x255 460 260

730(780)x545x285 540 280

Lijeva instalacijska Desna instalacijska 760(810)x545x285 540 280
strana strana 790(840)x550x290 545 300
—\':°"°d zraka 800(860)x545x315 545 315
— = 800(850)x590(690)x310 540 325

: 825(880)x655x310 540 335

N C ] 900(950)x700x350 630 350
s T 900(950)x795x330 535 350

\zlaz zraka 970(1044)x803x395 675 409

Ugradite spojno crijevo

<=
PoveZite vanjsku jedinicu sa prikljuénom cijevi: Usmjerite suprotnu- @mw

navoj cijevi spojke na zaporni ventil i pritegnite konusnu maticu
prstima. Zatim zategnite konusnu maticu moment kljuéem. Zaporni Konus. Priklju¢na
Kada se cjevovod produzava, potrebno je dodati dodatnu koli¢inu ventil navrtanj cijev

rashladnog sredstva, tako da se ne ugrozi rad klima uredaja.

DuZina Koli¢ina rashladnog sredstva koje - Hiad Cijev za tekucinu
cjevovoda se dodaje Kolicina ras racnog Cijev za gas
" sredstva po jedinici
5M Nije potrebno
. CC12000Btu 16g/m Tkg o _
CC18000Btu 24g/m 2kg Klju¢ za matice

Napomena: 1. Ova tabela je samo referenca.
2. spojevi se nece ponovo koristiti ukoliko se ne zavare. Poklopac
3. poslje instalacije, provjerite da li je poklopac zapornog ventila dobro fiksiran. zapornog ventila
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POSTAVLJANJE VANJSKE JEDINICE GAS R410a

Dimenzioni crtez instalacije vanjske jedinice

Strana sa koje zrak izlazi
Prostor prije prve prepreke

d
I Il i Prostor prije prve prepreke

I

I

Prostor prije prve prepreke

Strana sa koje zrak

izlazi
Zavrtanj vanjske instalacione jedinice

oietiesance | awm | o)
= 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290
i 660(710)x500x240 500 260
W2 700(745)x500%255 460 260
730(780)x545x285 540 280
Lijeva instalacijska Desna instalacijska 760(810)x545x285 540 280
strana strana 790(840)x550x290 545 300
—\°°"°d zraka 790(840)x550x290 545 315
SEEELES 800(850)x590(690)x310 545 325
! 825(880)x655x310 540 335
N L 900(950)x700x350 630 350
B 970(1044)x803x395 675 409

Izlaz zraka

Instalirajte prikljucnu cijev <
PoveZite vanjsku jedinicu sa prikljuénom cijevi: Usmijerite suprotnu- QEMW

navoj cijevi spojke na zaporni ventil i pritegnite konusnu maticu

prstima. Zatim zategnite konusnu maticu moment klju¢em. Zaporni Konusni  Prikljucna

Kada se cjevovod produzava, potrebno je dodati dodatnu kolic¢inu
rashladnog sredstva, tako da se ne ugrozi rad klima uredaja.

Duzina Koli¢ina rashladnog sredstva koje
cjevovoda se dodaje Poklopac
= sigurnosnog
5M Nije potrebno ventila
CC12000Btu 20g/m
5-15M
CC18000Btu 30g/m
Klju¢ za
Napomena: Ova tabela je samo referenca. matice
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ventil navrtanj  cijev

Cijev za tekucinu




Postavljanje vanjske jedinice

Instalacija

E - djelovi pok!
1. Otklonite vijke i uklonite poklopac E- komada iz jedinice Jelo: poxiopea

2. Spojite kablove, odnosno odgovarajuée unutrasnje dijelove priklju¢ne
ploce vanjske jedinice, (pogledajte shemu instalacije) i ako ima signala
iz uti¢nice, samo izvedite spojnicu.

3. Zica za uzemljenje: izvadite vijak za uzemljenje iz elektriénog nosaca,
povezite kraj zice za uzemljenje na vijak za uzemljenje i zavijte ga u
otvor za uzemljenje.

Dijagram instalacije
Konstantna brzna Promenljiva brzina

oI s [He) o [T s T
( | \

( )

Ka napajanju Ka unutrasnjoj : ( ) (
jedinici

]

|

[

Ka unutrasnjoj Ka napajanju
jedinici

I AN NS g N DT N R N |s|N|Lo|L\|T@ e

( )

( )

( ) )

Ka napajanju Ka unutrasnjoj
jedinici Ka unutradnjoj Ka napajanju
jedinici

Konektor

© 6 BOo

Ako postoji konektor, povezite ga direktno.

©)

NAPOMENA:

e Ovaj priruénik obi¢no sadrzi nacin oZi¢enja za razli¢ite klimatizacijske uredaje. Ne mozemo iskljuéiti mogucénost
da neke posebne vrste dijagrama instalacije nisu prikazane.

e Ovaj dijagram je samo referenca. Ako postoje razlike u dijagramima, molimo vas da pratite detaljni dijagram koji
ste dobili sa jedinicom koju ste kupili.
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Vakumiranje (Gas R32)

Ekskluzivna R32 pumpa za rashladno sredstvo mora se koristiti za izradu vakuuma shladnog
sredstva R32.

Prije nego $to po¢nete sa radom na klima uredaju, uklonite poklopac

zapornog ventila (ventila za plin i teku¢inu) i nakon toga ga ponovo Mierac jedinjenja

) ! az N ‘ -76cmHg Razvodni
zategnite (da biste sprijecilo potencijalno curenje zraka) . ventil
1. Da biste sprijecilo curenje zraka i prolivanje, zategnite sve Lo rucka Hirucka
spojne matice svih cijevi. Crijevo za
2. Spojite zaporni ventil, crijevo za punjenje, razvodni ventil i punjenje Crijevo za
vakuumsku pumpu. punjenje
3. Potpuno otvorite ru¢ku Lo na razvodnom ventilu i primjenite
vakuum najmanje 15 minuta i provjerite da li je vakuumska
masa ocitana -0.1 MPa (-76cmHg). Vak K
'akuumska

4. Nakon primjene vakuuma, potpuno otvorite zaporni ventil
Sestougaonim kljuc¢em.

5. provjerite da li zrak ne curi iz unutradnjih i vanjskih
priklju¢aka.

pumpa

Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil
(ventil za te¢nost) (ventil za gas)

Izbacivanje zraka (Gas R410a)

Metoda ispustanja rashladnog sredstva iz vanjske jedinice

Posto se priveze cijev, nastavite dalje u skladu sa daljim uputstvom.

Dlii(r)wsz:n = : Sacekajte | Brzo stegnite ) @% M % @ 4
P 8 sekundi zavrtani. & R Ef,,;
Otpustite =

zavrtan;j tako §to
Cete ga okrenuti

do pola. Obrtni momenat Potpuno Provjerite da
ugradnje je isti otvorite li zrak ne curi
kao kod kraja plina krajeve iz unutradnjih
' %X unutraénje jedinice. | tekucine i i vanjskih
Df o2 = druga dva priklju¢aka
t .
crcnem Otpustite Hek | T > | kraja

klju¢ tako $to
éete ga okrenuti
do pola.

Metoda vakuumskog pumpanja (R410A izbacivanje rashladnog sredstva se mora sprovesti metodom

vakuumskog pumpanja). Mijera&
Prije nego $to poénete sa radom na klima uredaiju, uklonite poklopac Mjerac jedinjenja pritiska
zapornog ventila (ventila za plin i tekucinu) i nakon toga ga ponovo -76cmHg Razvi>dn|
zategnite (da biste sprijecili potencijalno curenje zraka). Lo ru¢ka I\{ieir:ﬂéka
1. Da biste sprijecili curenje zraka i prolivanje, zategnite Crijevo za

sve spojne matice svih cijevi. punjenje Crijevo za

2. Spojite zaporni ventil, crijevo za punjenje, razvodni
ventil i vakuumsku pumpu.

3. Potpuno otvorite ru¢ku Lo na razvodnom ventilu i
primjenite vakuum najmanje 15 minuta i provjerite da i
je vakuumska masa o¢itana -0.1 MPa (-76cmHg).

4. Nakon primjene vakuuma, potpuno otvorite zaporni
ventil $estougaonim kljuéem.

5. Provjerite da li ne curi iz unutrasnjih i vanjskih
prikljuéaka.

punjenje

Vakuumska
pumpa

Zaporni ventil Zaporni ventil
(ventil za tekucine)  (ventil za plin)
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Kondenzaciona drenaza na otvorenom (samo za toplinsku pumpu)

Kada se uredaj zagirava, voda za kondenzaciju i voda za
odmrzavanje mogu biti pouzdano propustene kroz odvodno
kudiste.

Instalacija:

Ugradite vanjsko odvodno koljeno u @ 25 otvor na osnovnoj plodi,
i spojte crijevo za odvod na koljeno, tako da se otpadna voda koja
se formira u vanjskoj jedinici moZe ispustiti do odgovarajuce ploce.

-+ Chassis
||||| Outdoor drain elbow

PROVJERA NAKON INSTALACIJE | PROBNI RAD

Provjera poslje instalacije

Provjera elektri¢ne sigurnosti

1. Da li je napon napajanja odgovarajudéi.

2. Da li postoji bilo kakva neispravna ili propustena veza u svakoj od Zica za napajanje, signal i uzemljenje.

3. Da li je Zica za uzemljenje klima uredaja ¢vrsto uzemljena.

Provjera instalacione sigurnosti

1. Da lije instalacija sigurna.

2.Dali je odvod vode neometan.

3. Da li su ozicenje i cjevovodi pravilno instalirani.

4. Provjerite da u uredaju nije ostalo neko strano tijelo ili alat.

5. Provjerite da li je cjevovod rashladnog sredstva dobro zasticen.

Ispitivanje curenja rashladnog sredstva

U zavisnosti od nacina instalacije, sliede¢e metodr se mogu koristiti za provjeru sumnjivog curenja, na podrucjima

kao §to su Cetiri spoja vanjskejedinice i jezgra zapornih ventila i t-ventila:

1. Metoda mjehuri¢a: Nanesite s referencom ravnomerni sloj sapunice na potencijalnu to¢ku curenja i pazljivo
promatrajte mehurice.

2. Instrumentna metoda: Provjeriti curenje tako $to ¢ete usmieriti sondu detektora curenja Prijema uputstvu za
potencijalne toc¢ke curenja.

Napomena: Prije provjere curenja provjerite da li je ventilacija dobra.

Test rada

Priprema testa rada:

¢ Provjerite da li su svi cjevovodni i prikljuéni kablovi dobro povezani.
¢ Potvrdite da su vrijednosti plina na strani teku¢ine potpuno otvorene.
e Povezite kabel za napajanje sa nezavisnom mreznom uti¢nicom.

e Stavite baterije u daljinski upravljac.

Napomena: Prije testiranja provjerite da li je ventilacija dobra.

Metoda testa rada:

1. Ukljucite napajanje i pritisnite tipku ON / OFF na daljinskom upravlja¢u da biste pokrenuli klima uredaj.

2. Daljinskim upravljaéem izaberite COOL, HEAT (nije dostupan na modelima samo za hladenje), SWING i druge
nacine rada i pogledajte da li je rad dobar.
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NAPOMENE O ODRZAVANJU

Paznja: Za odrzavanije ili odlaganje, molimo kontaktirajte ovlastene servisne centre. Odrzavanje od strane
nekvalificiranih osoba moze dovesti do opasnosti.

Napunite klima uredaj rashladnim sredstvom R32 i odrzavajte klima uredaj u skladu sa zahtjevima proizvodaca.
Ovo poglavlje se uglavnom fokusira na posebne zahtjeve odrzavanja za uredaj sa R32 rashladnim sredstvom.
Zatrazite od servisera da prodita priruénik za tehnicke usluge nakon prodaje za detaljne informacije.

Neophodne kvalifikacije servisera

1. Potrebna je posebna obuka uz uobi¢ajene procedure za popravku rashladne uredaja kada je u pitanju
oprema sa zapaljivim rashladnim sredstvima. U mnogim zemljama, ovu obuku provode drzavni centri
za obuku koji su specijalizirani za obuku servisera o relevantnim drzavnim standardima struénosti koji su
vjerovatno sadrzani u zakonu. Postignute kvalifikacije trebaju biti dokumentirane odgovarajucim certifikatom.

2. Odrzavanje i popravci klima uredaja moraju se vrsiti prijemnom metodom koju je preporuéio proizvodac.
Ukoliko su potrebni drugi stru¢njaci za pomo¢ u odrzavanju i popravci to treba obaviti pod nadzorom osoba
koje imaju kvalifikaciju za popravku klima uredaja opremljenog zapaljivim rashladnim sredstvom.

Kontrola na licu mesta

Sigurnosna kontrola se mora provesti prije odrzavanja opreme sa R32 rashladnim sredstvom kako bi se osiguralo
da je rizik od pozara sveden na minimum. Provjerite da li je mjesto dobro provjetreno, da li je antistaticka i
protupozarna oprema u savr$enom stanju. Prilikom odrzavanja rashladnog sistema, pridrzavajte se sljedecih mjera
predostroznosti prije rada sa sredstvom.

Procedure rada

1.Radna povrsina:
Sluzbenici i druge osobe koje rade u lokalnom podrudju trebaju dobiti upute o prirodi posla koji se obavljaju.
Treba izbjegavati rad u zatvorenim prostorima. Podruéje oko radnog prostora treba biti odvojeno. Kontrolirajte
zapaljivi materijal kako biste osigurali da su uvjeti unutar podrudja sigurni.
2. Provjera prisustva rashladnog sredstva:
Podru¢je se mora provijeriti odgovarajué¢im detektorom rashladnog sredstva Prije i za vrijeme rada, kako bi se
osiguralo da serviser bude svjestan potencijalno toksi¢nih ili zapaljivih atmosfera. Uverite se da je oprema za
detekciju curenja koja se koristi pogodna za upotrebu sa svim primenljivim rashladnim sredstvima, tj. ne stvara
iskre, adekvatno zapedadena ili sigurna.
3. Prisustvo aparata za gasenje pozara:
Ako se bilo koji rad na vruéini mora obaviti na rashladnoj opremi ili bilo kojem dijelu, na raspolaganju je
odgovarajuéa oprema za gasenje pozara. Uvijek drzite suhi prah ili CO2 aparat za gadenje poZzara u blizini zone
punjenja.
4.Nema izvora paljenja:
Ovlastene osobe koje obavljaju radove u vezi sa rashladnim sistemom koji uklju¢uje popravku cjevovoda ne
smije koristiti bilo kakve izvore paljenja na takav nacin koji moze dovesti do opasnosti od pozara ili eksplozije.
Svi mogudi izvori paljenja, ukljuéujuéi pusenje cigareta, treba da budu dovoljno udaljeni od mjesta instalacije,
popravke, uklanjanja i odlaganja, tokom kojih rashladno sredstvo moze biti ispusteno u okolni prostor. Prije nego
$to se pocne sa radom, podrucje oko opreme treba pregledati kako bi se osiguralo da nema zapaljivih opasnosti
ili rizika paljenja. Znak "Zabranjeno pusenje’ treba da biti postavljen.
Provjetren prostor (otvorite vrata i prozor):
Uvjerite se da je prostor na otvorenom ili da li je adekvatno provjetren prije nego $to se izvedu bilo kakvi radovi
sa visokom temperaturom. Provjetravajte prostor tokom cijelog perioda rada. Ventilacija bi trebala sigurno
raspriiti ispusteno rashladno sredstvo i baciti ga u atmosferu..
. Provjera opreme za hladenje:
Ukoliko se mijenjaju elektriéne komponente, one moraju biti u skladu sa namjenom i sa ispravnom
specifikacijom. U svakom trenutku se moraju postovati uputstva proizvodaca o odrzavanju i servisiranju. Ako ste
u nedoumici, konzultirajte tehni¢ku sluzbu proizvodaca. Sljedece provjere se primenjuju na postrojenjima koja
koriste zapaljive rashladne tekuéine:

o1

o~
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e Koli¢ina punjenja je u skladu sa veli¢inom prostorije unutar koje su postavljeni dijelovi rashladnog sredstva.

* Masine i ispusti za ventilaciju rade adekvatno i ne ometaju se.

o Ako se koristi indirektni rashladni krug, sekundarni krug se provjerava na prisustvo rashladnog sredstva.

® Rashladne cijevi ili komponente se instaliraju na mjestu gde je malo vjerovatno da ce biti izloZzene bilo kojoj
supstanci koja moze da korodira komponente koje sadrze rashladno sredstvo, osim ako su komponente
konstruirane od materijala koji su inherentno otporni na korodiranje ili su na odgovarajuci nacin zasti¢eni od
korozije.

Provjera elektri¢nih uredaja:

Popravke i odrzavanje elektriénih komponenti uklju¢uju sigurnosne provjere i procedure provjere komponenti.
Ako postoji greska koja bi mogla ugroziti sigurnost, onda se na strujni krug ne prikljucuje elektriéni napon dok
se greska ne rije$i na zadovoljavajuci nacin. Ako se greska ne moze odmah ispraviti, ali je potrebno nastaviti sa
radom, mora se koristiti odgovarajuée privremeno rjesenje. Sve ce biti prijavljeno vlasniku opreme, tako da sve
strane budu o svemu obavijestene.

Pocetne provjere sigurnosti obuhvacaju:

o Kondenzatori su ispraznjeni: to se mora obaviti na siguran nacin kako bi se izbjegla moguénost iskrenja.

o Prilikom punjenja, obnavljanja ili ¢is¢enja sistema ne treba izlagati elektri¢ne komponente i instalacije.

e Odrzavajte kontinuitet uzemljenja.

~

Pregled kabla

Provjerite da li se kabel istrosio, ima li koroziju, previsok napon, vibracije i provjerite da li postoje ostri rubovi i drugi
Stetni efekti u okruzenju. Prilikom pregleda, treba uzeti u obzir uticaj starenja ili kontinuirane vibracije kompresora i
ventilatora.

Provjera curenja rashladnog sredstva R32

Napomena: Provjerite curenje rashladnog sredstva u okruzenju gdje nema potencijalnih izvora paljenja. Nije
potrebna halogena sonda (ili bilo koji drugi detektor koji koristi za otvoreni plamen).

Metoda detekcije curenja:

Za sisteme sa rashladnim sredstvom R32, na raspolaganju je elektronski instrument za otkrivanje curenja i detekciju
curenja ne bi trebalo vrsiti u okolini sa rashladnim sredstvom. Pobrinite se da detektor curenja ne postane
potencijalni izvor paljenja i da je primjenjiv na izmjerenu rashladnu to¢nost. Detektor curenja mora biti podesen
na minimalnu koncentraciju zapaljivog goriva (postotak) rashladnog sredstva. Kalibrirajte i podesite odgovarajucu
koncentraciju plina (ne vise od 25%) sa upotrebljenim rashladnim sredstvom.

Toénost koja se koristi za detekciju curenja je primenljiva na veéinu rashladnih sredstava. Ali ne koristite kloridna
otapala da biste sprijecili reakciju izmedu klora i rashladnih sredstava i korozije bakarnih cijevi.

Ako sumnjate na curenje, uklonite svu vatru sa mjesta dogadaja ili ugasite vatru. Ako je mjesto curenja potrebno
zavariti, onda sve rashladne materijale treba vratiti, ili izolirati sve rashladne tekucine dalje od mjesta curenja
(koristeci zaporni ventil). Prije i tokom zavarivanja, koristite OFN za proci¢avanje cijelog sustava.

Uklanjanje i vakuumsko pumpanje

1. Pobrinite se da nema izvora paljenja blizu izlaza vakuumske pumpe i da je ventilacija dobra.

2. Odrzavanje i druge operacije rashladnog kruga obavljaju se u skladu sa opcom procedurom, ali kljuéne su
sliedece najbolje operacije koje su ved uzele u obzir zapaljivost. Pratite sljedece procedure:

o Uklonite rashladno sredstvo.

¢ O¢istiti cjevovod inertnim plinom.

® Evakuacija.

® Ponovo dekontaminirati cjevovod inertnim plinovima.
o |zrezite ili zavarite cjevovod

3. Rashladno sredstvo treba vratiti u odgovarajuéi rezervoar za skladistenje. Sustav treba o¢istiti dusikom kako bi
se osigurala sigurnost. Postupak se mora ponoviti nekoliko puta. Ovaj postupak se ne smije izvoditi s tlaéenim
zrakom ili kisikom.

4. Procesom puhanija, sustav se puni u anaerobni dusik kako bi se postigao radni tlak pod vakuumskim stanjem,
zatim se dusik ispusta u atmosferu bez kisika i na kraju vakuumira sustav. Ponovite ovaj postupak dok se ne
odiste sve rashladne tekuéine u sustavu. Nakon zavrietka anaerobnog dusika, plin se oslobodi atmosferskog
tlaka i tada se sustav moze zavariti. Ova operacija je potrebna za zavarivanje cjevovoda.
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Procedure za punjenje rashladnih sredstava

Kao dodatak opéoj proceduri, potrebno je ispostovati sliedece zahtjeve:

- Uvjerite se da nema kontaminacije izmedu razlicitih rashladnih sredstava kada koristite uredaj za punjenje
rashladnog sredstva. Cjevovod za punjenje rashladnih tekucina treba da bude $to kraci da bi se smanjio zaostatak
rashladnog sredstva u njemu.

- Rezervoari za skladistenje treba da ostanu vertikalni.

- Uvjerite se da su rjesenja za uzemljenje veé preuzeta prije nego $to se rashladni sistem napuni rashladnim
sredstvima.

- Nakon zavrsetka punjenja (ili kada jos nije zavrSeno), obiljeZite znak na sistemu.

- Pazite da ne prepunite rashladno sredstvo.

Odlaganje i oporavak

Odlaganje
Prije ove procedure, tehni¢ko osoblje mora biti detaljno upoznato sa opremom i svim njenim karakteristikama,
i provesti preporucenu praksu za sigurno sklapanje rashladnog sredstva. Za recikliranje rashladnog sredstva,
analizirati rashladno sredstvo i uzorke ulja prije rada. Osigurajte potrebnu snagu prije testiranja.
1. Upoznajte opremu i rad.
2. Iskljucite napajanje.
3. Prije nego $to provedete ovaj proces, morate biti sigurni:
¢ Ako je potrebno, rad mehanicke opreme treba da olaksa rad rezervoara za rashladno sredstvo.
e Sva osobna zastitna oprema je efikasna i mora se pravilno koristiti.
e Cjelokupan proces popravke treba se provesti pod rukovodstvom kvalificiranog osoblja.
¢ Popravka opreme i rezervoara treba da bude u skladu sa relevantnim drzavnim standardima.
4. Ako je moguce, sistem za hladenje treba usisati.
5. Ako se stanje vakuuma ne moze postici, trebalo bi da uklonite rashladno sredstvo iz svakog djela sistema.
6. Prije pocetka popravka, trebalo bi da se uvjerite da je kapacitet rezervoara dovoljan.
7. Pokrenite proces i koristite opremu za oporavak prema uputstvima proizvodaca.
8. Nemojte puniti rezervoar do punog kapaciteta (zapremnina ubrizgavanja tekucina ne prelazi 80% zapremnine
rezervoara).
9. Cak i ako je trajanje kratko, ne smije da prede maksimalni radni pritisak rezervoara.
10. Nakon zavrietka punjenja rezervoara i zavrietka procesa rada, morate se pobrinuti da se rezervoar i oprema
brzo uklone i da se zatvore svi ventili.
11. Nije dozvoljeno da se vraéena rashladna sredstva ubrizgavaju u drugi sistem prije nego $to se prociste i
testiraju.
Napomena: |dentifikacija se mora izvrsiti nakon $to se uredaj ukloni i rashladna sredstva evakuiraju. Identifikacija
treba sadrzavat datum i odobrenje. Obratite paznju na ¢injenicu da identifikacija na uredaju moze sadrazati
zapaljive supstance.

Oporavak:

1. Ciscenje rashladnog sredstva u sistemu je potrebno prilikom popravljanja il odlaganja uredaja. Preporucuje se
potpuno uklanjanje rashladnog sredstva.

2. Prilikom punjenja rashladnog sredstva u rezervoar mozete koristiti samo poseban rezervoar za rashladno
sredstvo. Provjerite da |i kapacitet rezervoara odgovara koli¢ini ubrizgavanija rashladnog sredstva u cijelom
sistemu. Svi rezervoari koji se koriste za oporavak rashladnih sredstava moraju imati identifikaciju rashladnog
sredstva (tj. rezervoar za hladenje). Rezervoari za skladitenje moraju biti opremljeni ventilima za smanjenje
pritiska i kuglastim ventilima i moraju biti u dobrom stanju. Ako je mogudée, prazne rezervoare treba ukloniti i
drzati na sobnoj temperaturi prije upotrebe.

3. Opremu za oporavak treba odrzavati u dobrom radnom stanju i upoznati se sa uputstvima za rukovanje
opremom za lak pristup. Oprema bi trebala da bude pogodna za oporavak R32 rashladnih sredstava. Pored
toga, trebalo bi da postoji kvalificiran uredaj za vaganje koji se moze koristiti. Crijevo treba da bude povezano
sa odvojivim spojnim prikljuckom i treba ga odrzavati. Prije upotrebe opreme za oporavak provjerite da li
je u dobrom stanju i da li moZete njome sprovesti savr$eno odrzavanje. Provjerite da li su elektri¢ni djelovi
zabrtvljeni, kako bi se sprijecilo curenje rashladnog sredstva i izbjegao pozar. Ako imate bilo kakvo pitanje,
molimo da se obratite proizvodacu.
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4. Oporavljeno rashladno sredstvo mora biti skladisteno u odgovarajuce kontejnere i sa prilozenom uputstvom
za transport vraceno proizvodacu rashladnog sredstva. Ne mjesajte rashladno sredstvo u opremi za oporavak,
posebno ne u rezervoaru.

5. Prostor koji se koristi za transport R32 rashladnog sredstva ne moze biti zatvoren u procesu transporta. Ako je
potrebno, poduzmite antielektrostaticke mjere u procesu transporta. U procesu transporta, utovara i istovara
potrebno je poduzeti neophodne zastitne mere kako bi se zastitio klima uredaj.

6. Prilikom uklanjanja kompresora ili ¢is¢enja ulja kompresora, vodite ra¢una o tome da je kompresor
napumpan do odgovarajuceg nivoa, kako bi se osiguralo da nema ostataka R32 rashladnih sredstava u ulju
za podmazivanje. Vakuumsko pumpanje treba izvrsiti Prije nego $to se kompresor vrati dobavljacu. Osigurajte
sigurnost prilikom ispustanja ulja iz sistema.

INSTRUKCIJE ZA DALJINSKI UPRAVLIAC

e procitajte ova uputstva pazljivo tako da mozete sigurno i ispravno koristiti klima-uredaj
e Cuvajte ove instrukcije tako da ih mozete koristiti u bilo koje vrijeme

PAZNJA

. Usmjerite daljinski upravlja¢ Prijema prijamniku na klima uredaju
. Daljinski upravlja¢ bi trebalo da bude do 8m udaljen od prijamnika
. Ne bi smjelo biti prepreka izmedu daljinskog upravlja¢a i prijamnika

. Ne bacajte daljinski upravljac.

abr W N -

. Ne izlazite daljinski upravlja¢ sunéevim zrakama, ne stavljajte daljinski upravlja¢ na grijana tijela ili na druge
izvore topline.

. Koristite 2 baterije broj 7, ne koristite elektri¢ne baterije

~N o

. lzvadite baterije iz daljinskog upravljaca Prije nego $to prestanete da ga koriste na duze vrijeme.

8. Kada se ne ¢uje da se signal prenosi na unutrasnju jedinicu ili se simbol prijenosa signala prikaze na ekranu,
treba zamjeniti bateriju.

9. Ako se reset javlja pritiskanjem tipke daljinskog upravljaca, to zna¢i da nema dovoljno napajanja i treba
zamijeniti baterije
10. IstroSene baterije treba pazljivo odloZiti

NAPOMENE:

e Slika daljinskog upravljaca sadrzi skoro sve funkcionalne tipke. Oni se mogu malo razlikovati od originala (u
zavisnosti od modela)

e Sveslike iznad prikazuju daljinske upravljace posto su po prvi put upaljeni ili ponovno upaljeni. Tokom rada
ekran daljinskog upravljaca prikazuje samo odredene stavke.

¢ Podrazumijeva se da jedinice koje se samo ohladuju nemaju nikakvu funkciju grijanja. Kada se pritisne tipka

na daljinskom upravljacu, uredaj nece imati nikakvog ucinka. Nemojte koristiti tipke ove vrste na daljinskom
upravljaéu
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Opis tipki
Daljinski upravlja¢ na otvorenom

Pretvarac signala

@

SWING ¢ SWING«

—

. ON/OFF tipke

Pritisnite ovu tipku i jedinica ¢e poceti ili prestati sa radom,
$to ¢e takodre otkazati funkciju tajmera ili spavanja.

. SPEED tipke

Pritiskom na navedenu tipku, brzina ée se promjeniti, kao
$to je i prikazano na slici ispod

Sporo — Srednje — Brzo — Auto
’—' al -lll -lllll —|
. A/ V tipkei

(%2}

* Kada pritisnete /A tipku, podesena temperatura ¢e
porasti za 0.5°C, a kada pritisnete W tipke, podesena
temperatura ée pasti za 0.5°C.

e temperatura ¢e se brzo promijeniti konstantnim
pritiskom na tipke, a temperaturni opseg koji se moze
podesiti je od 16°C do 32°C.

COOL tipke
pririskom na navedenu tipku rezim rada se prebacuje na
hladenje.

. HEAT tipke

pririskom na navedenu tipke rezim rada se prebacuje na
grijanje.

Napomena: jedinica koja ima samo hladenje nema
funkciju grijanja

. SWING tipke (SWING } and SWING «>)

e Pritisnite ovo tipku da biste otvorili gore/dolje (lijevu/
desnu) swing funkeiju, pritisnite ponovo, fiksirajte polozaj
peraja.

Podesavanje gore/dolje (lijevo/desno) je validno samo u
ovom rezimu i nede utjecati na poziciju peraja u drugim
rezimima.

gore/dolje (lijevo/desno) swing ima funkciju memorije

i moze ¢uvati osnovna podesavanja. Moze pohraniti
primarna podesavanja kada se isklju¢uje i ponovo
ukljucuje ili kada se prebaci iz jednog rezima u drugi.

Napomena: Vanjske tipke su u funkciji samo kada je
poklopac sasvim zatvoren.
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Daljinski upravlja¢ unutra

-

N

w

Pretvara¢ signala

S

o

41— — OWOFF WODE  SPED ——— 3

ol

4—— Tureo WA ——— 7 .

=

5——— siLme sLEEp ——— 8 =

6——t— TINER FEL——— 9
10— DI CLEMN AntiF ——13 Otvorite s lijeva na
P desno
12— EEH ECO  Sie——14

L I 15

. ON/OFF tipke

Pritisnite ovu tipku i jedinica ¢e poceti ili prestati sa radom, sto moze takode otkazati funkciju tajmera ili
spavanja.

. MODE tipke
Pritisnite navedenu tipku i jedinica ¢e poceti ili prestati sa radom, §to moze takoder otkazati funkciju tajmera ili

spavanja
AUTO — COOL — DRY — HEAT — FAN

t ]

Napomena: Jedinica koja ima samo hladenje nema funkciju grijanja.

. SPEED tipke

Pritiskom na tipke, mijenja se brzina.
|—> sporo — srednje — brzo — auto -|

. TURBO tipke

¢ Podesite tipke on ili off (pojavit ¢e se ili nestati oznaka Turbo) tako $to Cete pritisnuti ovu tipku u rezimu
hladenja ili grijanja.

Kada se podesi, smatrace se da je funkcija ,Turbo” isklju¢ena.

Ova funkcija se ne moze podesiti da bude u rezimu Auto, Dry ili Fan, i znak za turbo se nece pojaviti.

. NECUJNO tipke

e Podesite funkciju pritiskajuci navedenu tipku ( znak za “Necéujno” ce se pojaviti ili ¢e nestati)
¢ Kada se podesi, smatrace se da je funkcija ,Necujno” isklju¢ena
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TIMER tipke

¢ Kada je jedinica uklju¢ena pritisnite ovaj tipke da iskljuéite tajmer. Kada je jedinica isklju¢ena, pritisnite ovaj
tipke da biste ukljudili tajmer.

® Pritisnite jednom ovo dugme, re¢i On/Off ¢e se pojaviti i trepereti. Pritisnite A/ da podesite vrijeme
(pritisnite A /W tipke da brzo promijenite vrijednosti tajminga) opseg podesavanja vrijemena je od 05 do
24 sata. Pritisnite navedenu tipku jednom da biste podesili vrijeme, tada ¢e daljinski upravlja¢ postati signal
direktno i H on/off ée prestati da treperi.

o Ukoliko ne pritisnete tipka koji treperi u roku od 10 sekundi, podesavanje tajmera ée se otkazati.

o Ako je tajmer podesen, pritisnite tipke jos jednom da bi ste ga otkazali.

. Health tipke

. SLEEP tipke

o pritiskom na navedenu tipku Sleep, svjetlo indikatora Sleep tipkea ce trepereti.

o klima uredaj radi u reZzimu spavanja u 10 sati a zatim prekida taj rezim i vraca se na prethodni rezim
¢ jedinica ¢e se automatski iskljuciti ako je tajming rezimu isteklo vrijeme.

Napomena: pritiskom na Rezim ili off/on tipke daljinski upravlja¢ otkazuje rezim spavanjaa

. iFEEL tipke

o pritiskom navedene tipke moze se podesiti iFEEL funkcija. LCD pokazuje temperaturu u sobi kada je funkcija
podesena i pokazuje podesenu temperaturu kada je funkcija otkazana.
e ova funkcija je nevazecéa kada je uredaj u rezimu provjetravanja

. DISPLEJ tipke

U rezimu displeja pritisnite tipku jednom, zatvorite displej, pritisnite ponovo, LCD ¢ée pokazati temperaturu
ambijenta i podesavanje temperature posto treperi pet sekundi. Lak je za upotrebu za korisnike i lak je za
provjeru temperature ambijenta i podeSavanje temperature u bilo koje vrijeme.

. iCLEAN tipke

¢ Kada je daljinski upravlja¢ isklju¢en pritisnite iCLEAN tipke i jedinica ¢e raditi u iCLEAN funkciji.

e Svrha ove funkcije je je da odisti prasinu iz isparivaca i osusi vodu iz isparavaca i sprije¢i da se isparivac¢
zaglavi zbog naslaga vode kao i da sprijei pojavu neugodnih mirisa

® Poslje podesavanja iCLEAN funkcije, pritisnite iCLEAN tipke ili ON/OFF tipke da otkaZete funkciju.

¢ Funkcija ¢iséenja ce se zaustaviti nakon oko 30 minuta rada ukoliko se ne poduzmu druge akcije.

. ELE.H tipke ( samo uz modele sa toplotnom pumpom)

U rezimu grijanja pritisnite ovu tipku rezim rada se prebacuje na dodatno elektri¢no grijanje

. Tipke "ANTI-FUNGUS"

e svrha ove funkcije da osusi unutra$njost isparivaca i da sprije¢i da se ispariva¢ dode u doticaj sa vodom &ime
se sprijecava nastanak neugodnih mirisa.

¢ Ova funkcija kontrolira daljinski upravljac za hladenje, susenje ili automatske rezime (hladenje i susenje),
horizontalne peraje su u pocetnom polozaju hladenja klima uredaj radi u nacinu grijanja (hladenje u nacinu
ventilacije), pocetna ventilacija traje tri minute s niskim ispusnim zrakom prije nego §to se zaustavi.

¢ Ova funkcija nije tvorni¢ki zadana. Ovu znacajku mozete slobodno postaviti ili ponistiti. Nacin postavljanja je:
u isklju¢enom stanju klima uredaja i iskljuéen je status daljinskog upravljaca, koristite daljinski upravljac. Prijem
klima uredaja i stalno pritisnite gumb “Anti Fungus”, zatim zvuéni signal oglasava se pet puta i Zvuk ¢e se
oglasiti pet puta, $to znadi da je funkcija Primarna. U slu¢aju da je funkcija postavljena, ako klima nije isklju¢ena
ili je funkcija ruéno otkazana, klima uredaj ¢e ovu funkciju postaviti kao zadanu.

¢ Da otkazete funkciju: 1. u statusu off klima uredaja i off statusu daljinskog upravljaca uperite daljinski
upravlja¢ prema klima uredaju i konstantno pritiskajte “PROTIV GLJIVICA"tipke i zvucni signal ¢e se oglasiti tri
puta posto pet puta ujete zvuk, Sto pokazuje da je funkcija otkazana. 2. Iskljuéite klima uredaj.

¢ Kada je funkcija uklju¢ena ne bi trebalo resetirati klima uredaj prije nego $to se potpuno zaustavi.

e ova funkcija necée raditi u slu¢aju da se vrijeme zaustavi.

. SPOT SWING tipke

e pritiskom na ovaj tipke horizontalni pravac peraja ée se promjeniti automatski kada dobijete Zeljeni vertikalni
pravac.
® pritisnite ga ponovo i horizontalni pravac i peraja ¢e se zaustaviti u polozaju po vasem izboru.

. ECO tipke

e u rezimu hladenja pritisnite navedenu tipku i uredaj ¢e raditi u ECO ekonomi¢nom rezimu koji trosi manje
energije.

® poslje rada od 8 sati rad ¢e se automatski zaustaviti ili, ako Zelite, pritisnite istu tipku ponovo da biste ga
otkazali.

Napomena: Uredaj ¢e se automatski iskljuciti ako je tajming rezimu isteklo vrijeme.
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Upotreba

Umetnite baterije

1.
2.
3.

Kliznim pokretom otvorite poklopac u pravcu koji pokazuje strelica
Stavite dvije nove baterije (7#), pozicionirajuci baterije na odgovarajuée elektri¢ne polove (+&-).

Vratite poklopac.

Automatski rezim rada

1.
2.
3.

4.

Pritisnite on off tipke. Klima uredaj ¢e poceti radit
Pritisnite rezim tipke, izaberite automatski rezim rada

Pritisnite tipke brzina, mozete izabrati brzinu provjetravanja. Mozete birati brzinu provjetravanja izmedu slabe,
srednje, brze ili automatske.

Pritisnite tipke ponovo, klima uredaj ¢e prestati sa radom

Rezim hladenja/grijanja (tip klima uredaja samo sa hladenjem nema funkciju grijanja)

1.
2.
3.

5.

Pritisnite on/off tipke, klima uredaj ¢e poceti da radi
Pritisnite tipku rezim, izaberite rezim hladenja ili grijanja.

Pritisnite tipku * A\ili*\V " da biste podesili temperaturu. Temperatura se moze podesiti sa razlikom od 1°C
uopsegu od 16°C do 32°C.

. Ppritisnite tipke Speed, moZete izabereti brzinu provjetravanja. MoZete birati brzinu provjetravanja izmedu

slabe, srednje, brze ili automatske.

Pritisnite tipke ponovo i klima uredaj ée prestati sa radom.

ReZim provjetravanja

1.
2.
3.

Pritisnite on/off tipke, klima uredaj ¢e poceti radit
Pritisnite tipke rezim, izaberite rezim hladenja ili grijanja.

Pritisnite tipke speed, mozete da izaberete brzinu provjetravanja. Mozete izabrati brzinu provjetravanja izmedu
slabe, srednje, brze ili automatske.

. Pritisnite tipku ponovo, klima uredaj prestaje sa radom

napomena: u rezimu cirkulacije, podesavanje temperature nema efekta.

Drying operation mode

1

. Pritisnite on/off tipku, klima uredaj ¢e poceti da radi.
2.
3.

Pritisnite tipku mode, izaberite rezim rezim susenja zraka.

Pritisnite tipku * Aili*N " da podesite temperaturu. Temperatura se moze podesiti sa razlikom od 1°C u
opsegu od 16°C do 32°C.

. Pritisnite tipku speed, mozete da izaberete brzinu provjetravanja. Mozete da birate brzinu provjetravanja

izmedu slabe, srednje, brze ili automatske.

. Pritisnite tipku ponovo i klima uredaj prestaje sa radom

Napomena: ovo uputstvo prikazuje sve funkcije daljinskog upravljaca. Moze se dogoditi da pritisnete neku
tipku i da reakcija izostane, $to znadi da klima uredaj koji ste kupili nema ovu funkciju.
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UVOD U WI-FI FUNKCIJE

Ovaj klima uredaj je opremljen tehnologijom daljinskog upravljanja, sa WI-FI modulom unutar uredaja koji je
povezan sa displejom i komandom za pokretanje klima uredaja. Sistem klima uredaja je u stalnoj vezi sa bezi¢nim
ruterom ili pristupnom to¢kom priklju¢enom na Internet. Mobilni terminali, kao $to su pametni telefoni i tablet
racunari, na kojima je instaliran poseban softver za kontrolu i WI-FI moduli koji su uspje$no lokalno konfigurirani
mogu se koristiti kao daljinski upravljaci kada se povezu na Internet.

Preuzmite i instalirajte softver za kontrolu

Kontrolni softver se moZe preuzeti i instalirati na sljedeci naéin.

1. Za mobilne terminale kao $to su pametni telefoni i tableti (samo za Android 4.1 1iOS 6.0 ili noviji), pretrazite i
preuzmite "AC Freedom” iz usluge Google Play ili App Store i instalirajte ga na vas sistem.
2. Takode, mozete koristiti svoj mobilni telefon (samo Android 4.1 1iOS 6.0 ili noviji) za skeniranje “QR koda" (vidi

sliku 1) pomocu alata za skeniranje trece strane, koji ¢e vas automatski uputiti na sucelje za preuzimanje AC
Freedom kako biste ga preuzeli i instalirali.

Slika 1 Slika 2

Kada je softver za upravljanje instaliran, unesite
“Scanning Interface” (za preuzimanje pocetne
strane). Postoje dvije vrste pristupa u suéelju za
skeniranje (pogledajte sl. 2):

AcFreedom Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

scan <_®
O

enter activation code activate ‘—@
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1. Tako §to ete kliknuti na “skeniraj” i skenirajte QR kod na desnoj strani (vidi sl.3)

cancel scan

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

Slika 3

2. Unesite aktivacioni kod (Tesla) u polje”unesite aktivacioni kod” (vidi sl.4)

AcFreedom Skip

Scanthe t ion code in ification
to activate APP

( scan

—/

XXX activate

Slika 4
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Reset WI-FI modula klime

U sluéaju prve konfiguracije ili nakon promjene priklju¢enog bezi¢nog rutera, WI-FI modul unutar klima uredaja se
mora resetirati.

Za resetovanje modula:

Pritisnite tipku "HEALTH" na daljinskom upravljacu 8 puta (pogledajte sl.5) u roku od 5 sekundi nakon ukljucivanja
klima uredaja. reset se ne vrsi dok ne ¢ujete dva zvuéna signala.

Napomena:

Daljinski upravlja¢ koji je prikazan na ovoj slici samo je jedan od mnogih modela koji je uzet kao referenca. Molimo
vas da se oslonite na model koji ste kupili, iako su operacije iste za sve modele.

T

=

Pritisnite tipku
"HEALTH" 8 puta

ON/OFF MODE SPEED

TURBO @

SILENCE SLEEP

TIMER iFEEL

DISPLAY  {CLEAN  Anti-F

EEH  ECO  &ffe
Slika 5

Smartphone, Ipad ili drugi mobilni uredaji povezuju se WIFI ili
hotspot-om

Aktivirajte WI-FI funkciju mobilnog terminala i povezite ga sa beZiénim ruterom ili pristupnom taé¢kom
(hotspot).

Napomena:
Za rad Wi-Fi funkcije potreban je bezi¢ni ruter. Kupite ga ako ga ve¢ nemate.
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Konfiguracija uredaja

Nakon preuzimanja i instaliranja softvera za kontrolu na mobilnom uredaju, konfigurirajte klima uredaje prema

sljedecoj slici.

Slika 6

< Device List

< Add device

Device List

Add device

Add a new device to the WIFI net work

WIFI name: | XXXXX

passward:

password

<<Config failed check items>>

Start the configuration

Air» onditioner =

Add device

Aktivirajte softver za kontrolu
i kliknite na “Dodaj uredaj”

u roku od 30 minuta nakon
resetiranja WIFI modula.

Napomena:

&
Naziv WI-Fl-ja ée se automatski
pojaviti u “Wi-Fi ime”. Unesite
lozinku za Wi-Fi i kliknite na
“Pokrenite konfiguraciju”.

Kada se konfiguracija zavrsi,
sucelje “Lista uredaja”

e se automatski vratiti i
konfigurirani klima uredaj ¢e
se pojaviti.

1. U slu¢aju prve konfiguracije ili nakon promjene bezi¢nog rutera ili pristupne to¢ke, uvjerite se da je mobilni
uredaj ve¢ povezan sa bezi¢nim ruterom ili pristupnom toc¢kom koja ce biti uparena sa WI-FI modulom.

2. Ako konfiguracija nije uspjela, pritisnite “Konfiguracija nije uspjela, provjerite stavke” da biste provjerili
napomene o gredci Prije rekonfiguracije klima uredaja.

Nakon uspjesne konfiguracije, kliknite na odgovarajuce ime za klima uredaj da biste usli u kontrolno

sucelje radi daljnjeg rada.
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Upravljajte uredajima

1. Izmjenite i zakljucajte uredaje

e Usucelju Lista uredaja” pritisnite i drzite duze od 0.5 sekunde (za Android sistem) ili pritisnite (za 10S sistem)
ikonu postojeéeg uredaja da biste aktivirali su¢elje ,lzmjenite ime”.

* Mozete promjeniti ime ili ikonu da biste identificirali razli¢ite klima uredaje.

¢ Da biste zakljucali uredaj, jednostavno dodirnite ikonu ,Zaklju¢avanje uredaja”. Kada je uredaj zaklju¢an, drugi
korisnici ne¢e modi koristiti ga, $to e sprijeciti zZloupotrebu. Nakon $to se zavre konfiguracije imena uredaja,
ikona i statusa zaklju¢avanja, dodirom na “Spremi” spremit i potvrditi stavke.

Add device

< Modify the name  sav

Air-conditioner 9
Photo

Name: Ai;ﬁ)nditioner >
Locking Device \g # >

Firmware Upgrade R/4 / >

5

)

2

Add device

Delete Device

Slika 7

2. Otkazite klima uredaj pod kontrolom
Za Android: Kliknite na "Otkazi uredaj” tipku pod “Izmjeni ime” na slici 7. Za 10S: Povucite preko imena klima
uredaja uljevo u “Listi uredaja” i kliknite na “Otkazi".

3. Daljinsko upravljanje sa beZi¢nim ruterom

Kada je bezi¢ni ruter povezan sa Internetom, aktiviranje GPRS-a na mobilnom uredaju ¢e omoguditi daljinsko
upravljanje uredajima.
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Dodatne informacije

1. Pomodu softvera korisnici mogu provjeriti uputstva za rad softvera i druge informacije.

2. Osim toga, kako se sucelje rada i funkcija softvera stalno azuriraju, informirati éemo vas o naknadnim
nadogradnjama.

3. Posto se sucelje rada moze promijeniti zbog konstantne nadogradnje verzije, brojke u ovom prirué¢niku su
samo za referencu, pa se oslonite na stvarno sucelje rada.

Dodatak A: << Konfiguracija nije uspjela, provjerite postavke>>

1. ProvjeriteWi-Fi ikonu na panelu klima uredaja, ako se ikona ne prikaze, kontaktirajte korisni¢ku sluzbu.

2. Provjerite da li je mreza mobilne telefonije unutar rada trenutnog WI-Fl rutera: Zatvorite 3G / 4G vezu mobilnih
podataka mobilnog telefona, da biste se povezali na WI-FI.

3. Molimo provijerite da li je modul uspesno resetiran: Pritisnite tipku na daljinskom upravljacu 8 puta da biste ga
resetirali, a ,drip drip” zvuk ¢e potvrditi uspjesno resetiranje.

4. ProvjeriteWi-Fi ime rutera, preporucuje se da ne sadrzi razmake i druge ne-alfanumericke karaktere.

5. ProvjeriteWi-Fi lozinku rutera, nije dozvoljeno vie od 32 bita, preporuéuje se da ne sadrzi razmake i specijalne
simbole pored slova i brojeva.

6. Provjerite da li je unos Wi-Fi lozinke ispravan tokom konfiguracije APP-a: mozete proveriti prikazivanje lozinke
da biste potvrdili unos WI-Fl lozinke.
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HRVATSKA

JAMSTVENI LIST

Ispunjava prodavac na mjestu prodaje:

Model

Serijski broj

Datum kupovine

Naziv prodavaca

mjesto pecata (MP) prodavaca

Potpis prodavaca

Ispunjava autorizirani instalater

Ime kupca

Mjesto

Adresa

Datum montaze

Naziv montazera

MP (mjesto pecata)

Potpis montazera

Ovjera jamstva 2 godine

Ovjera jamstva 3 godine

Ovjera jamstva 4 godine

Ovjera jamstva 5 godina

Datum

MP

Potpis

Datum

MP

Potpis

Datum

MP

Potpis

Datum

MP

Potpis
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Izjava i uvjeti jamstva

Jamstveni rok je 24 mjeseca od datuma isporuke robe do kupca. Za jamstvene uvjete za gore navedenu
robu na podruc¢ju Republike Hrvatske zaduzen je uvoznik Spinnaker distribucija d.o.o., Slavonska avenija
24/6, 10000 Zagreb, Hrvatska. Spinnaker distribucija mozete kontaktirati putem e-maila servis.HR@
comtrade.com.

Mogucnosti produljenja jamstva za dodatnih 36 mjeseci (ukupno 60 mjeseci) od dana prodaje vrijedi
pod uvjetom da je ugradnju uredaja odradila od nas ovlastena tvrtka ili da je pustanje uredaja u rad
obavljeno uz prisutnost ovlastenog servisa, tj. da se nakon ugradnje klima uredaj redovno odrzava
svakih 12 mjeseci.

Prava koja potro$acu pripadaju na osnovi ovog jamstva, ne utjeu na prava koja potro$acu pripadaju na
osnovi materijalnog nedostatka na stvari. Jamstvo za ispravno funkcioniranje robe tijekom jamstvenog
roka vrijedi ako se roba sastavlja i instalira na profesionalan naéin i u skladu s uputama proizvodaca
za montazu ili ugradnju i ako ga kupac koristi u skladu s njegovom svrhom i uputama za uporabu i
odrzavanje koje su bile isporué¢ene s robom.

Servis na mjestu uporabe robe ili, ako je potrebno, na radionici obavlja isklju¢ivo ovlasteni servis Tesla
klima uredaj. Svi nedostaci u jamstvenom roku ce biti otklonjeni najkasnije 45 dana od dana primitka
zahtjeva za ispravak pogreske. Rezervni dijelovi i servis osigurani nakon isteka jamstvenog roka u skladu
sa zakonom.

Jamstvo prestaje ili se ne primjenjuje zbog nepridrzavanja uputa za montazu, uporabu i odrzavanje, u
slu¢aju neovlastene osobe koja ometa proizvod, u slucaju ugradnje neautenti¢nih rezervnih dijelova, u
slu¢aju nepaznje rukovanja robom kupca, s uputama proizvodaca, u slu¢aju ostecenja uzrokovanih viSom
silom i mehanickim utjecajima uzrokovanih kvarom kupca ili trece strane, u slucaju osteéenja plasti¢nih,
staklenih ili gumenih dijelova podloznih brzom tro$enju, ostecenja nastala uslijed instalacije, uporabe ili
odrzavanja proizvoda od neovlastene osobe.

Jamstvom nije obuhvaéen materijal koristen pri ugradnji uredaja (cijevi, nosaci i ostalo), neispravno
spajanje na elektronapajanje, kao i spoj na napajanje s neispravnim naponom ili frekvencijom. Osteéenja
cijevi kondenzatora, oStecenja isparivaca i ostala oStecenja koja su uzrokovana korozijom zbog
atmosferskih utjecaja takoder nisu predmet ovog jamstva. Davanjem uredaja na popravak neovlastenim
radionicama ili osobama (ugradnja neoriginalnih dijelova), kupac gubi pravo na jamstvo.

Prilikom pozivanja na jamstvo, pored jamstvenog lista, potrebno je priloZiti racun za uredaj i racun za
montazu. Popravku u jamstvenom roku duZan je obaviti ovlasteni servis koji je izvrsio ugradnju. Popravak
van jamstvenog roka prvenstveno obavlja ovlasteni servis koji je izvrsio ugradnju.

Uvoznik zadrzava pravo mijenjanja servisne mreze s ciliem pobolj$anja usluge ugradnje i servisa za Tesla
klima uredaje.
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POPIS OVLASTENIH SERVISERA HRVATSKA

Bjelovar, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Brag, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Cres, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Crikvenica, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Cakovec, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Dugi Otok, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Hvar, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Karlovac, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Knin, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Koprivnica, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Koréula, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Krk, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Losinj, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Makarska, Obrt Luxor, Meri Suta, +38598 908 4361, +38521679880, Zvonko.s@gmail.com
Metkovié, Barovié¢ Best d.o.o, +385913561913, barovic.servis@email.htnet.hr

Metkovi¢, Radan Elektronik Centar, +385913215500, radanelektronikcentar@gmail.com

Osijek, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Otocac, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Pasman, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Peljesac, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Pore¢, KLIMONT obrt za trgovinu, +385912515952, klimont.sasa@gmail.com

Pozega, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Pula, KLIMONT obrt za trgovinu, +385912515952, klimont.sasa@gmail.com

Rab, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Rijeka, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Sisak, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Slavonski brod, Klimatronic, +385989020763, robert.baric@gmail.com

Split, Peris- servis kucanskih aparata, rashladnih uredaja | trgovina, +38598707707, klimaperis@klimaperis.hr
Sibenik, Peris- servis ku¢anskih aparata, rashladnih uredaja | trgovina, +38598707707, klimaperis@klimaperis.hr
Ugljan, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Umag, KLIMONT obrt za trgovinu, +385912515952, klimont.sasa@gmail.com

Ugljan, Pasman, Elektrooprema, Rogi¢ Neven, +38598543547, +38523286378, nevenrogic3@gmail.com
Varazdin, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Vinkovci, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Vinkovci, Obrt za popravak kucanskih aparata, Mirko Bozanovi¢, +38598779605, mirkobozanovicvk@gmail.com
Vodice, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Vukovar, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Zadar, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Zadar, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Zadar, Vedran Company, +385951230000, info@vedran-company.hr

Zagreb, Solo Servis, +385951230000, miro@soloservis.hr

Zagreb, Vedran Company, +385915485899, info@vedran-company.hr, info@vedran-company.hr
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FIGYELEM

Figyelem: Ez a légkondicional6 R32 gyulékony hiit6kézeget hasznal.

Megjegyzések: Az R32 hiitékézeggel felszerelt Iégkondicionalé, ha durvan kezelik, komoly veszélyt
okozhat az emberi testet vagy a kérnyezé dolgokat tekintve.

e Aszoba teriletének a légkondicionalé telepitéséhez, hasznélatéhoz, javitdsahoz és tarolasdhoz nagyobbnak kell
lennie, mint5m2.

o Alégkondicionalé hiitékézeg nem télthets fel tébb mint 1,7 kg-mal.

¢ Ne hasznaljon semmilyen médszert a leolvasztas felgyorsitasara vagy a fagyos részek tisztitasara, kivéve azt, ami
a gyarto altal ajanlott.

¢ Ne szlrja meg vagy égesse meg a légkondicionaldt, és ellendrizze, hogy a hiitékézeg-vezeték nem sériilt-e.

¢ Alégkondicionalét tartds tiizforras nélkili helyiségben kell tarolni, példaul nyilt 1ang, ég6 géazkészilék,
elektromos flités stb.

e \Vegye figyelembe, hogy a h(itékézeg lehet iztelen.

¢ Alégkondicionalé tarolasanak meg kell akadalyoznia a véletlen mechanikai sériiléseket.

e Az R32 hiit6kézeget hasznalé klimaberendezések karbantartasét vagy javitasat végre kell hajtani biztonsagi
ellenérzés utan, az incidensek kockézatanak minimalizélasa érdekében.

e Aklimaberendezést ledllito szeleppel kell felszerelni.

e Kérjik, gondosan olvassa el az utasitasokat, miel6tt telepiti, hasznélja és karbantartja.

Szimbélum Megjegyzés Magyarazat

Ez a szimbdlum azt mutatja, hogy a késziilék gydlékony hiitékozeget
FIGYELEM hasznél. Ha a h(it6kozeg szivarog és egy kiilsé gyujtdforrasnak van
kitéve, tlizveszély all fenn.

Ez a szimbdlum azt mutatja, hogy a kezelési itmutatét gondosan el
kell olvasni.

] VIGYAZAT

@ VIGYAZAT Ez a szimbdlum azt mutatja, hogy egy szervizszolgélatnak kell kezelni

az eszkozt, a telepitési Gtmutaténak megfelel&en.

‘ Ez a szimbdlum azt mutatja, hogy az informécio rendelkezésre all a
VIGYAZAT L . PR
kezelési utmutatoban vagy a telepitési kézikdnyvben.

BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

Helytelen telepités vagy miikdés esetén, amikor nem kévetik ezeket az utasitasokat, kart vagy sériilést
okozhatnak az embereknek, ingatlanoknak stb. A siilyossagot az alabbi jelzések szerint osztalyozzak:

& FIGYELEM! Ez a szimbdlum jelzi a haldl vagy sulyos sériilés lehetSségét.

@ VIGYAZAT! Ez a szimbdlum jelzi a sériilés vagy anyagi kar lehetéségét.
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O\ FiGYELEM!

A késziiléket csak minimum 8 éves vagy annal idésebb gyermekek hasznalhatjak, és olyan személyek is
(beleértve a gyermekeket is) akik csdkkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességtiek, vagy akiknek nincs kells
tapasztalatuk és tudasuk hozza, de csak akkor, ha egy hozzaérté személy aki ismeri a készllékre vonatkozd
utasitasokat, azokat ismertette nekik illetve felhivta a figyelmet a lehetséges veszélyekre. A gyermekek nem
jatszhatnak a késziilékkel. A tisztitast és a karbantartast nem végezheti el gyermek feltigyelet nélkil. (Csak a CE-
jeloléssel rendelkezd AC-nél).
A késziiléket nem hasznélhatjék olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csékkent fizikai, értelmi vagy
szellemi képességliek, vagy akiknek nincs kellé tapasztalatuk és tudasuk hozza, kivéve akkor, ha egy hozzaérté
személy aki ismeri a késztilékre vonatkozé utasitasokat, garantélni tudja a biztonsagukat. Biztositani kell, hogy a
gyermekek ne jatsszanak a készllékkel. (Kivéve a CE-jel6léssel rendelkezd AC-nél)
A légkondicionalét le kell féldelni. Hianyos foldelés aramiitést eredményezhet. Ne csatlakoztassa a
foldvezetéket a gazvezetékhez, vizcsvezetékhez, villamharitdhoz, vagy telefon foldels vezetékhez.
Mindig kapcsolja ki a készliléket és vagja el az dramellatastdl, ha az egység nincs hosszd ideig hasznélatban,
biztonsaga érdekében.
Vigyazzon arra, hogy a taviranyité vagy a benti egység ne legyen vizes vagy nedves. Ez révidzarlatot okozhat.
Ha a tapkabel sériilt, a gyartd vagy az & szerel8je vagy egy ugyanilyen mindsités(i személy cserélheti ki.
Ne kapcsolja le a f6kapcsolét mikddés kézben vagy a nedves kézzel. Ez révidzarlatot okozhat.
Ne ossza meg a konnektort més elektromos készllékkel. Ez dramlitést vagy tiizet illetve robbanast okozhat.
Mindig kapcsolja ki és huizza ki az dramforrasbél az eszkozt, barmilyen karbantartas vagy tisztitas elétt. Ellenkezd
esetben dramités vagy kar lehetséges.
Ne csak a tapkabelt huzza, amikor kihtizza az dramforrasbdl a dugét. A kabel kdrosodasa komoly dramitést
okozhat.
Ez egy figyelmeztetés, hogy egy késziilékhez csatlakoztatott csatornak nem tartalmazhatnak gyujtéforrast.
Ne telepitse a légkondicionaldt olyan helyre, ahol gyulékony géz vagy folyadék van. A tavolsag kozottik
minimum 1 méter legyen. Ez tlizet vagy robbanast is okozhat.
Ne hasznéljon folyadékot vagy maré anyagokat a tisztitdshoz és ne is spriccelje vizzel vagy mas folyadékkal. Ez
aramitést vagy az egység karosodasat okozhatja.
Ne prébélja meg sajat maga megjavitani a légkondicionalét. Hibas javitasok tlizet vagy robbanést okozhatnak.
Vegye fel a kapcsolatot egy kvalifikalt szerviztechnikussal mindenféle szerviz igény esetén.
Ne hasznélja a légkondicionalét viharos, villamokkal teli id&jarasban. Kapcesolja le idében a f6kapcsolst, hogy
megel&zze a veszélyt.
Ne dugja a kezét vagy mas targyat a készllék be-, illetve kimenetébe. Ez személyi sériiléshez vagy az egység
kérosodésahoz vezethet.
Ellendrizze, hogy az allvany, amire az egységet szerelik, elég stabil-e. Ha sérlilt, az egység leeshet, ami sériilést
okozhat.
Ne torlaszolja el a levegé be-, vagy kimenetét. Egyébként a h(itési vagy flitési kapacitas csékkenhet, és a
rendszer ledllasat is okozhatja.
Ne tgy éllitsa be a légkondicionalét, hogy flitékészilék felé fujja a levegét. Ez hidnyos égéshez vezethet, ami
pedig mérgezést okozhat.
A késziiléket a nemzeti kdbelezési eléirdsoknak megfelelen kell telepiteni.
Gondoskodjon névleges kapacitast féldzarlati megszakité telepitésérdl, hogy elkerilje az dramitést.
Ez a termék fluorozott tiveghéazhatasu gazokat tartalmaz.
Ah(itékozeg szivargasa hozzéjarul az éghajlatvaltozashoz.
Az alacsonyabb globalis felmelegedési potenciallal rendelkezd hiitékozeg (GWP) kevésbé jarul hozza a globalis
felmelegedéshez, mint egy nagyobb GWP-vel rendelkezd hiitékozeg, ha a légkdrbe szivarog. Ez a késziilék
olyan h(it8kozeget tartalmaz, amelynek GWP értéke [675]. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg htitékdzeg folyadék
szivarogna a légkorbe, a globalis felmelegedésre gyakorolt hatasa 675-sz6r nagyobb lenne, mint 1 kg CO2
hatésa, 100 év alatt. Soha ne nyuljon hozza a hiitékézeg dramkorhdz vagy probélja sajat maga szétszerelni,
mindig kérdezzen meg egy szakértét.
Gy6z8djon meg réla, hogy a beltéri egység alatt nincsenek a kovetkezd targyak:
1. mikrohullamu stték, stiték és egyéb forrd targyak.
2. szamitégépek és mas nagy elektrosztatikus készilékek.
3. gyakran csatlakoztatott konnektorok.
A beltéri és a kiiltéri egység kozotti csatlakozésok nem lehetnek tjrahasznositva, kivéve a csé Gjboli
megterhelése utan.
A biztositék specifikacidja az dramkori sdvra van nyomtatva, példaul: 3.15A /7 250V AC stb.
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WEEE figyelmeztetés

A keresztezett szeméttarolé jelentése: Ne dobja az elektromos berendezéseket kommunalis

hulladék kézé, hanem hasznéljon specilis hulladékgydjtési pontokat az elektromos

hulladékok szaméra. Kérjlik, forduljon informéacidért a helyi hatésaghoz az elektronikus

hulladék megsemmisitésére rendelkezésre all6 rendszerekrdl. A hulladéklerakdkban torténd

artalmatlanités esetén a veszélyes anyagok a felszin alatti vizekbe kertilhetnek, és ez altal .
az élelmiszerlancba, amely hatranyosan befolyasolja az egészségét és a kornyezetet. Ha (j

készlléket vasarol a régi helyett, a kereskedd koteles visszavenni és igy artalmatlanitani a régi

késziiléket teljesen téritésmentesen.

E

@ viGvazam

Ne nyissa ki az ablakokat és az ajtokat hosszu ideig, amikor a légkondicionalé miikodik. Ellenkezd esetben a
hités vagy a fltéskapacitas gyengil.

Ne éalljon fel és ne helyezzen nehéz targyakat a kiiltéri egységre. Ez a tdmeg személyi sériilést vagy az egység
kérosodasat okozhatja.

Ne hasznélja a légkondicionalét mas célokra, mint példaul ruhak széritasa vagy élelmiszerek megdrzése, stb.
Ne éalljon a hideg levegé elé hosszu ideig. Ettél romolhat a fizikai kondiciéja és egészségligyi problémakat is
okozhat.

Allitsa be a megfelels hémérsékletet. Ajanlott, hogy a hémérséklet killénbség a beltéri és a kiiltéri hémérséklet
kozétt ne legyen tal nagy. A j6l a bedllitott hmérséklet megakadalyozhatja az energiapazarlast.

Ha a légkondicionald nincs ellatva tapkabellel és dugéval, egy robbanés-megel8z8 tobbpdlust kapcsoldt kell
telepiteni a fix vezetékekhez, és a tavolsagnak minimum 3 mm-nek kell lennie.

Ha a légkondicionaldja dllanddan csatlakozik a rogzitett kabelezéshez, robbanasgétlé maradékaram-eszkozt
(RCD), aminek a névleges maradék tizemi drama nem haladhatja meg a 30 mA-, kell telepiteni a régzitett
vezetékekbe.

Atépegység dramkorének rendelkeznie kell szivargasvéddvel és levegSkapcesoldval, amelynek a kapacitésa
tdbb, mint a maximalis aram 1,5-szerese.

Aklimaberendezések telepitését illetSen kérjiik, olvassa el a kézikonyv aldbbi bekezdéseit.

HASZNALATI FIGYELMEZTETESEK

Az egység mikodésének feltételei

A kovetkezd tablazatban megadott hEmérsékleti tartomanyon belil a Iégkondicionald lehet, hogy abbahagyja
a mikodést, és mas rendellenességek is eléfordulhatnak.

Szabaditéri >43°C (Alkalmazva T1-re) Szabaditéri >24°C
Lehiilés >52°C (Alkalmazva T3-ra) Fiités <-7°C
Beltéri <18°C Beltéri >27°C

Ha a hémérséklet til magas, a légkondicionalé aktivalhatja az automatikus védéberendezési tizemmaddot, tehat
a légkondicionald ledllhat.

Ha a hémérséklet tul alacsony, a légkondicionald hécseréldje fagyhat, ami a viz csopogéséhez vagy egyéb
meghibasodashoz vezet.

80% feletti relativ paratartalmu hosszu tava hiités vagy szaritas esetén (ajtok és az ablakok nyitva vannak) lehet,
hogy a viz lecsapddik vagy csopdg a levegdnyilas kozelében.

T1ésT3 azISO 5151 szabvanyra vonatkozik.
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Megjegyzések a flitéshez

o Abeltéri egység ventildtora nem indul el azonnal a f(itési szakasz utan, hogy elkerllje, hogy hivés levegét fujjon ki.

® Ha hideg és nedves a kiils levegé, a kiiltéri egység jeget alakit ki a hécserélé felett, amely megnéveli a fiitési
kapacitast. Ezutan a légkondicionalé elinditja a leolvasztasi funkciét.

o Aleolvasztas soran a légkondicionalé kb. 5-12 percig ledllitja a fltést.

o Aleolvasztas soran a kiilsé egységbdl g6z csapddhat ki. Ez nem hiba, hanem a gyors leolvasztas eredménye.

o Aflités a leolvasztas befejezése utan folytatodik.

Megjegyzések a kikapcsolashoz

¢ Ha alégkondicionald ki van kapcsolva, a f6 vezérl8 automatikusan donti el, hogy azonnal leéllitja, vagy tobb
masodpercig még fut, alacsonyabb frekvencia és alacsonyabb légsebesség mellett.

Vészhelyzeti mikodés

® Ha ataviranyité elveszett vagy torétt, hasznalja
a kényszerkapcsolé gombot a légkondicionald
mukodtetéséhez.
¢ Ha ezt a gombot akkor nyomja meg, amikor a készilék Kényszerkapcsold
OFF éllasban van, a légkondicionalé automatikus
Uzemmédban indul el.
® Ha ezt a gombot akkor nyomja meg, amikor a késziilék
ON éllasban van, a légkondicionald leall.

Légéaramlas irany bedllitasa

1. Hasznélja a felfelé-lefelé iranyuld és a bal oldali-jobb oldali
lengés gombokat a taviranyiton, hogy véltoztassa a légaramlas
irdnyat. Lasd a miiveletet a tavvezérld kézikonyvében.

2. Bal oldali-jobb oldali lengési funkciéji modellek esetén: a
bordékat manudlisan kell mozgatni.

Megjegyzés: AzelStt mozgassa a bordékat, miel6tt az

egység lzemel, vagy az ujja megsériilhet. Soha ne tegye a

kezét a levegSbemenetbe vagy a levegdkifijoba amikor a

légkondicionalé tzemel.

Kulénleges dvatossag Konnektor
1. Nyissa ki a beltéri el8lapot. Kabel 1
2. A csatlakozé (lasd dbra) nem érhet a Kébel 2
terminélkartydhoz, ahogy az dbran is lathato. @% Terminalkértya
- 7
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AZ EGYES RESZEK MEGNEVEZESE

Beltéri egység

-~

Levegs bemenet

Légbevezetd racs —l ; I|<ényszerkapcso|o’

Panel 1

Légsziiré

Cs6
%%\ védsgytrt

Légrdes —
Légtelenité

Taviranyité

Kaltéri egység

' Tapkabel
e

A h

Y
T
7
]
T
i
I
—

Légkivezetd racs N

1
(|
—

L Csatlakozdcsé

Dréncsé

=-~ [T Y,

|==1I =

k /Levegé’ kimenet j

Megjegyzés: A kézikonyvben taldlhatd 6sszes kép csak vézlatos dbra, az aktudlis a szabvany.
Plug, WIFI funkcid, Negativ ion funkcid, fliggdleges és vizszintes légaramlas funkcié mind csak opcionalisak, mindig
az aktudlis leirds az érvényes.
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TISZTITAS ES TORODES

/\ FiGYELEM!

o Aklimaberendezést tisztitas el6tt le kell dllitani és az dramforrastdl tobb mint 5 percre le kell venni, kilénben
eléfordulhat az dramiités veszélye.

¢ Ne nedvesitse a légkondicionalét, ami dramiitést okozhat. Semmilyen korllmények kézott ne blitse le a
légkondicionalét vizzel.

o Azillékony folyadékok, példaul higité vagy benzin kérosithatjék a légkondicionéldt, ezért tisztitsa meg a
légkondicionalé hazat mindig csak puha szaraz ruhédval vagy nedves ruhéval, semleges tisztitdszerrel.

e Ahasznélat soran tgyeljen a sz(ré rendszeres tisztitdsara, hogy megakadalyozza a porosodésat, amely hatéssal
lehet a miikodésére. Ha a klimaberendezés kdrmnyezete poros, ennek megfeleléen novelje a tisztitasi alkalmak
szamat. A szlr6 eltdvolitdsa utdn ne érintse meg a beltéri egység puha részét az ujjaval, illetve vigyazzon, nehogy
a hiitékézeg csévezetéke karosodjon.

Tisztitsa meg a panelt

Ha a beltéri egység panelje szennyezett, tisztitsa meg évatosan egy sszehajtott toriilkozével, hideg vizzel (40 ° C
alatt), és ne tavolitsa el a panelt tisztitas kozben.

Tisztitsa meg a légszlrét

Tavolitsa el a légsziirét

R S—g

1. Mindkét kezével nyissa ki a panelt a panel mindkét végénél, ugyanabban a szégben, a nyil irdnyanak
megfelelen.
2. Lazitsa ki a |égszUirét a nyilasbdl és vegye ki.

Tisztitsa meg a légsziirét

Hasznaljon porszivét vagy vizet a sziird &blitéséhez, és ha a szliré nagyon piszkos (példaul zsiros szennyez&déssel),
enyhe mososzeres meleg vizzel (45° C alatt) tisztitsa meg, majd helyezze a sz(irét az arnyékba, hogy a levegén
széradjon meg.

Szerelje be a sziirét

1. Szerelje vissza a megszaritott sz(ir6t az eltavolitas forditott sorrendjében, majd fedje le és zérja le a panelt.

i T ——

Hasznalat el&tt ellendrizze

1. Ellendrizze, hogy az dsszes levegébemeneti nyilas és kioml&nyilas ki van-e nyitva.

2. Ellendrizze, hogy nincs-e eltdmdédés a leeresztécsé vizkivezetésében, és azonnal tisztitsa meg, ha van.

3. Ellendrizze, hogy a foldelSvezeték megbizhatdan foldelt-e.

4. Ellen8rizze, hogy a taviranyité elemei telepitve vannak-e, és hogy a tapellatas elegendd.

5. Ellendrizze, hogy nincs-e sériilés a kiltéri egység tartdszerkezetében, és ha van ilyen, kérjiik, forduljon a helyi
szervizkbzponthoz.
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Hasznalat utani karbantartas

1. Tavolitsa el a légkondicionalé dramforrasat, kapcsolja ki a fékapcsoldt és tavolitsa el az elemeket a taviranyitébol.
2. Tisztitsa meg a sz(irét és az egység testét.

3. Tavolitsa el a port és a tormeléket a kiiltéri egységbdl.

4. Ellendrizze, hogy nincs-e sérlilés a kiltéri egység tartoszerkezetében, és ha van ilyen, kérjik, forduljon a helyi

szervizkdzponthoz.

@ VIGYAZAT!

Ne javitsa a klimaberendezést sajat maga, mert a helytelen karbantartés elektromos dramutést, tizet, vagy akar
robbanést is okozhat, kérjuk, forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz, és hagyja, hogy a szakemberek végezzék el a
karbantartast illetve az elemek kételezd ellendrzését, ezéltal id6t és pénzt takarithat meg.

HIBAELHARITAS

E

Jelenség

Megoldas

Nem miikodik a
légkondicionalé.

Lehet, hogy dramsziinet van. = Véarjuk meg, amig visszajon az aram.
Kilazult a kébel a konnektorbdl. - Szorosan csatlakoztassa bele.
Megrepedt a tdpkapcsold biztositéka. - Cserélje ki.

Az id8zités inditasanak ideje még nem érkezett el. - Varjon vagy tordlje a
bedllitast.

Alégkondicionalé nem
indul el Ujra, kdzvetlendl
azutan, hogy ledllitottuk.

Ha a légkondicionalét régtén azutan bekapcesoljuk djra, hogy kikapcsoltuk, a
védelmi késleltets kapcsold késlelteti az azonnali izembehelyezést 3-5 percig.

Alégkondicionalé leéll
nem sokkal azutan, hogy
elinditottuk.

Lehet, hogy elérte a kivant hémérsékletet. & Ez normalis jelenség.

Lehet, hogy leolvasztési llapotban van. - Automatikusan visszaéll majd és
elindul a leolvasztas utan.

A kikapcsolas idézitSje be van éllitva. = Ha szeretné tovabb hasznalni, kapcsolja
be Ujra.

Alevegét kifujja,
de a hitési/f(itési
hatékonysadga nem jé.

A por tulzott felhalmozodasa a sziirén, a levegs bedmlényilasanal és a kivezets
nyilasnal, valamint a zsalu tdlsdgosan kicsi szoge a bordaknal, mind befolyasoljak
a hités és a flités hatasat. - Tisztitsa meg a sz(irdt, tavolitsa el az akadalyokat a
levegd be- és kimeneténél, és szabalyozza a lapatok szogét.

Az ajtok és az ablakok nyitdsa okozta gyenge hitési és f(itési hatas és nyitott
ventildtor. = Kérjuk, zérja be az ajtokat, az ablakokat, az elszivé ventilatort, stb.
A kiegészits fités funkcié nem kapcsol be fités kozben, ami gyenge f(itési
hatashoz vezethet. - Kapcsolja be a kiegészité fiitési funkciot. (csak kiegészits
flitési funkcioju modellek esetén)

Amdd beéllitdsa nem megfeleld, illetve a hémérséklet és a fljasi sebesség
beadllitasai sem megfeleléek. - Valassza ki Ujra az izemmddot, és éllitsa be a
megfelel6 hémérsékletet és szélsebességet.

A beltéri egységbd|
kiaramlé levegének
szaga van.

Maganak a késziiléknek nincs nem kivanatos szaga. Ha mégis érziink valamit,
azok a kérnyezetben 1évé szagok lehetnek. - Tisztitsa meg a légsz(irét vagy
aktivalja a tisztitasi funkciot.

Kifolyé viz hangja
hallhato, amikor miikodik
a légkondicionalo.

Amikor a légkondicionalé elindul vagy leéll, a kompresszor is mikadik a futasi
idé alatt, ezaltal tigy lehet hallani, mintha viz csépodgne. = Ez a hang a htitékézeg
hangja, nem meghibasodas.

Halk “klikk”

hang hallhaté a
bekapcsolaskor és a
lekapcsolaskor.

Ahdmérséklet véaltozésa miatt, a panel és mas részek megduzzadhatnak és
strlédhatnak. = Ez normalis, nem meghibasodas.
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Jelenség Megoldas

e Aventildtor vagy a kompresszor relé be-, vagy kikapcsolva maradt.

e Mikor a leolvasztas kezd&dik vagy leéll, az hangot ad ki. = A h(itékozeg
ellentétes iranyba folyik, de ez nem meghibasodas.

e Tul sok por felhalmozédasa a beltéri szliréegységen szintén a hang
ingadozésahoz vezethet. - Mindig idSben tisztitsa ki a légsz(irét.

o Tul sok légzaj, ha az "Erds szél” funkcié van bekapcsolva. & Ez normélis, ha
zavarja, kapcsolja ki az "Erds szél” funkciot.

Abeltéri egységnek
rendellenes hangja van.

o Mikor a belsg kornyezeti paratartalom magas, vizcseppek gytilhetnek a levegé
kivezetés vagy a panel felliletére, stb. - Ez egy normalis fizikai jelenség.

® Hosszantarté mikodtetés a nyilt térben vizcseppek megjelenését okozhatja. =
Csukja be az ajtét és az ablakokat.

Vizcseppek jelennek
meg a beltéri egység

feldletén. o Tul kicsi nyilasi sz6g a bordak kozétt szintén okozhatja vizcseppek megjelenését a
légbevezeténél. & Novelje meg a nyilasi szoget.

A hitési szakaszban, ® Haabelsé hémérséklet és paratartalom magas, ez néha el6fordulhat. - Azért

a beltéri egység néha lehetséges, mert a belsé levegs gyorsan hiilt le. Ha egy ideig mikadik, a belsd

kodfelhét ereszt ki. h&mérséklet és a paratartalom csékken és a kodfelhd eltlinik.

A kovetkezé helyzetekben az 6sszes miiveletet azonnal le kell allitani, kihuzni az aramkérbél és
értesiteni a szervizk6zpontot.

® Ha durva hangokat vagy kellemetlen szagot észlel miikodés kozben.

* Ha atapkabel és a dugé rendellenes felmelegedése eléfordul.

® Ha az egység vagy a taviranyité barmilyen szennyez&dést vagy vizet tartalmaz.
¢ Ha alégkapcsold vagy a szivargasvédelmi kapcsold gyakran lekapcsoléddik.

MEGJEGYZESEK A TELEPITESHEZ

@ FONTOS MEGJEGYZESEK!

o Telepités el6tt [épjen kapcsolatba a helyi engedéllyel rendelkezé karbantartasi kozponttal, ha az egységet nem a
meghatalmazott szervizkdzpont telepiti, meghibasodas esetén a gyarté semmilyen felelésséget nem vallal.

o Alégkondicionalét szakembereknek kell telepitenitik a nemzeti kdbelezési szabalyoknak és a kézikdnyvnek
megfelelGen.

o Ah(itékdzeg szivargasi tesztet a telepités utan el kell végezni.

o Aklimaberendezés egy masik helyre térténé mozgatasahoz és telepitéséhez kérjiik, Iépjen kapcsolatba a helyi
specidlis szervizkdzponttal.

Ellenérzés a kicsomagoléskor

o Nyissa ki a dobozt és ellendrizze a légkondicionalot megfeleld szell6zés(i helyen (nyissa ki az ajtét és az ablakot)
illetve gyujtoforras nélkili terileten.
Megjegyzés: Az izemeltetSknek antisztatikus eszkdzoket kell viselnitk.

o Szakembernek ellendriznie kell, hogy van-e hiitékézeg szivargas a kiiltéri gép dobozanak kinyitasa elétt; éllitsa
le a telepitést ha szivargas észlelhetd.

o Ellendrizze, hogy a tlizvédelmi eszkdzok és az antisztatikus dvintézkedések eld vannak-e készitve az ellendrzés
elétt. Ellendrizze a hiit6kozeg-vezetéket, nézze meg, hogy vannak-e Utkdzési nyomok, és hogy a kinézete
megfelel&-e.
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Biztonsagi alapelvek a |égkondicionald telepitéséhez

o Atelepités eltt tlizvédelmi eszkdzot kell el6késziteni.

e Ahelyet szell&ztetni kell (nyissa ki az ajtét és az ablakot)

o Héforras, a dohanyzas és a telefonhivas nem engedélyezett a teriileten, ahol R32 hiit6kézeg helyezkedik el.

¢ Alégkondicionald felszereléséhez sziikséges antisztatikus eszkdzoket, pl. tiszta pamut ruhat és keszty(it viseljen.

o Atelepités soran tartsa a szivargasérzékelSt miikodé allapotban.

e Ha az R32 hiitékozeg-szivargas a beszabalyozés soran torténik, akkor meg kell mérnie a koncentraciot, és
folyamatosan ellendrizni a beltéri kornyezetben, amig el nem ér egy biztonsagos szintet. Ha a hiitékézeg
szivargasa befolyasolja a teljesitményt, kérjuk, azonnal &llitsa le a miiveletet, és a légkondicionalét el&szor
porszivozni kell, majd vissza kell dllitania karbantartasi alloméasra tovabbi feldolgozasra.

o Tartsa tavol az elektromos késziiléket, a f6kapcsoldt, a dugdt, az aljzatot, héforrasokat és magas statikussagu
eszkdzoket, a beltéri egység also részétdl.

e Aklimaberendezést egy hozzaférhetd helyen kell elhelyezni, nem akadalyozva a telepitést és karbantartast,

a beltéri / kiltéri egységek levegébemenetei vagy kimenetei szabad leveg8aramlasat, és tavol kell tartaniuk
héforrasoktdl, gydlékony vagy robbanasveszélyes korilményektdl.

¢ Ha alégkondicionalé telepitésekor vagy javitdsakor az dsszekots kabel nem elég hosszy, az egész 6sszekdtd
kébelt helyettesiteni kell az eredeti csatlakozévezetékre vonatkozd mérettel; a hosszabbitds nem megengedett.

e Hasznaljon mindig U] csatlakozécsovet.

A telepitési pozicid kdvetelményei

o Kertilje a gyulékony vagy robbanasveszélyes gazszivargast, vagy ahol erésen agressziv gazok vannak.

e Keriilje az er6s mesterséges elektromos / magneses mezdket.

o Kerlilje a zaj és a rezonancia hatasat.

e Kertilje a stlyos természeti korilményeket (pl. stirl korom, erés homokos szél, kdzvetlen napsiités vagy magas
hémérséklet héforrasok).

o Kerlilje a gyerekek szamara elérhets helyeket.

e Roviditse a beltéri és kiiltéri egységek kozétti kapcsolatot.

o Vélassza ki, ahol kdnnyen elvégezhet§ a szerviz és javitas és ahol a szell6zés is j6.

o Akiltéri egység nem telepitheté semmilyen médon Ggy, hogy barmilyen médon elfoglalhatja a folyosd, a
lépcséhaz, a kijarat, a tliz menekdlési Utvonal, a kifutd vagy barmely mas kozterllet egy részét.

o Akiltéri egységet a lehetd legtavolabbra kell felszerelni a szomszédok ajtéi és ablakaitdl, valamint a zéld
névényektdl.

Telepitési kornyezetvizsgalat

e Ellendrizze a kiiltéri egység adattablajat, hogy megbizonyosodjon arrdl, hogy a h(it6kézeg R32.

¢ Ellendrizze a helyiség alapteruletét. A hely nem lehet kisebb mint a specifikacioban jelzett hasznalhatd terilet (5
m2). A kiltéri egységet jol szell5z8 helyen kell felszerelni.

e Ellendrizze a telepitési hely kdrnyezetét: R32 nem telepithetd az épiilet zart terébe.

¢ Ha elektromos furégépet hasznal, hogy lyukakat készitsen a falba, ellendrizze el&szor hogy van-e elére telepitett
viz-, villamosenergia- és gazvezeték. Javasolt a fenntartott lyuk hasznalata a fal tetején.

A szerelési szerkezet kbvetelményei

o Aszerel@éllvanynak meg kell felelnie a vonatkozd nemzeti vagy ipari kdvetelményeknek, a hegesztéssel és a
csatlakozassal kapcsolatos szilardsagi szabvanyoknak a rozsdamentes feliletekre vonatkozéan.

o Aszerel@éllvanynak és a teherhordo fellletnek képesnek kell lennie, hogy megtartsa az egység sulyanak
4-szeresét vagy 200 kg-ot, attdl figgben, melyik a nehezebb.

o Akiltéri egység szerelSéllvanyat bévitdcesavarral régziteni kell.

¢ Biztositsa a biztonsagos telepitést, fliggetlendl attdl, hogy milyen tipusu a fal, amelyen a telepités megtortént,
hogy megakadalyozzék a potenciélis leomlast, ami megsebezheti az embereket.
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Elektromos biztonsagi kovetelmények

o Ugyeljen arra, hogy a dedikalt névleges fesziiltséget és a légkondicionald tapellataséhoz megfeleld dramkort

hasznélja és a tapkabel atmérdje megfeleljen a hazai kdvetelményeknek.

Ha a légkondicionalé maximalis drama =16A, hasznalni kell a Iégkapcsoldt vagy a védelmi eszkozokkel elldtott

szivargas elleni védelem kapcsoléjat.

* A m(ikédési tartomany a helyi névleges aram 90% -110% -a. Elégtelen tapellatds meghibasodast, aramiitést
vagy razkédast okozhat. Ha a fesziiltség instabilitasa fordul eld, a fesziiltségszabalyozd névelése javasolt.

e A minimalis tdvolsag a légkondicionald és az éghets anyagok kozott 1,5 m.

A csatlakozdévezeték csatlakoztatja a beltéri és kiltéri egységeket. El@szér ki kell véalasztania a megfeleld

kabelméretet, hogy 6sszekapcsolja Sket.

Kébel tipusok: kiiltéri tapkabel: HO7RN-F vagy HOSRN-F;

Osszekatd vezeték: HO7RN-F vagy HOSRN-F;

Atapkabel és a csatlakozas minimalis keresztmetszeti terilete:

Eszak-Amerika Egyéb régiok
Alkalmazott AWG A készulék Névleges keresztmetszeti
Amper aramfelvétele (A) tertilet (mm?)

10 18 >3és<6 0.75

13 16 >6és<10 1

18 14 >10és<16 1.5

25 12 >10és<16 25

30 10 >10és<16 4

40 8 >10és<16 6

o Az Osszekotd kabel, a tépkabel, a biztositék és a sziikséges kapcsold mérete az egység maximalis drama
hatarozza meg. A maximalis dram az adattablan talélhaté az egység oldalsé paneljén. A névtablan lathaté adatok
alapjan vélassza ki a megfeleld kabelt, biztositékot vagy kapcsolét.

¢ Megjegyzés: A kabel f§ szama a részletes bek&tési rajzon taldlhatd, ami hozzétartozik a megvasarolt egységhez.

A megemelt magassagu muveletekre vonatkozd kovetelmények

o Amikor kivitelezi a telepitést 2 méternél magasabban a fold felett, sziikséges biztonsagi dvet viselni, illetve a
koteleknek kell6en erdsnek kell lennitik, hogy biztonsdgosan régzitsék a kiiltéri egységet, hogy megakadalyozza
a leesését, ami személyi sériilést, halalt vagy tulajdonban keletkezé kart okozhat.

Foldelési kovetelmények

o Alégkondicionalé az |. osztalyu elektromos készllékek kozé tartozik és kételezé megbizhaté foldelést biztositani
hozza.

¢ Ne csatlakoztassa a foldel& vezetéket gazvezetékhez, vizes6hoz, villamharitdhoz, telefonvonalhoz vagy rosszul
foldelt aramkorhoz.

o Afoldels vezetéket kifejezetten Uigy tervezték, hogy ne hasznalhassa mas célra, és nem egy éatlagos csavarral kell
rogziteni.

o A csatlakozévezeték ajanlott atmérdjét hasznalati utasités tartalmazza, valamint az O tipusu terminal, amely
megfelel a helyi szabvanyoknak (az O tipusu terminal belss atmérdjének meg kell egyeznie a csavar méretével,
legfeljebb 4,2 mm). Telepités utan ellendrizze a csavarokat, hogy hatékonyan rogzitették-e, és nincs veszélye a
lazulasnak.
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Egyebek

o Alégkondicionalé és a tapkabel csatlakoztatasi médja és az egyes fliggetlen elemek 6sszekapcsoldsi modszere
a géphez csatlakoztatott kapcsolasi rajz alapjan valdsithaté meg.
¢ Abiztositék modellje és mindsitési értéke a megfelels vezérl nyomatéan vagy a biztositékhivelyen taldlhatd.

Csomagolasi listak

Beltéri egység csomagolasi lista

Kiiltéri egység csomagolasi lista

Név Mennyiség Egység Név Mennyiség Egység
Beltéri egység 1 berendezés Kiltéri egység 1 berendezés
Taviranyitd 1 darab Oss,zekoto cs6 5 darab
vélaszthato
Elemek 2 darab
T Mdanyag pant 1 tekercs
Felhasznaloi ] b dezé
kézikonyv erencezes Cs8 véddgyird 1 darab
Dréncsé 1 darab Tapas%toanyag,(gm) ] csomag
vélaszthato

MEGJEGYZES: Minden tartozékra a tényleges csomagolasi mennyiség vonatkozik, de eléfordulhatnak eltérések.

A BELTERI EGYSEG TELEPITESE

A beltéri egység telepitésének rajza

Tavolsag a plafontdl

N\

v 15cm mellette

Tavolsag a faltdl

20cm mellette

200-260cm

Tavolsag a padlétol
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Tavolséag a faltol

20cm mellette
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Tartd lemez

1. A beltéri egység szereléséhez szlikséges falnak keménynek
és szilardnak kell lennie, hogy megakadalyozza a rezgést.

2.Hasznélja a "+" tipusu csavart a rogzitélemez rogzitéséhez,
vizszintesen szerelje fel a tartét a falra, és biztositsa az
oldalirany vizszintes és hossziranyu fliggdleges helyzetet.

3. Atelepités utan kézzel hizza meg a régzitélemezt, annak
megerdsitésére, hogy szilard-e.

Atmené lyuk

1. Készitsen egy lyukat elektromos kalapéccsal vagy vizfaréval
az el6re meghatérozott helyre a falon a csévezetéknek,
amely legyen kifelé ferde 5 °-10 ° -kal.

2. A csévezetékek és a kabelek védelme érdekében, hogy
védve legyenek a falban keletkezd sériilések és az tireges
falban laké ragesaldk ellen, egy csévéds gydirdit kell
felszerelni és tdmiteni mellette.

Megjegyzés: A fali lyuk &ltaldban $60mm-~d80mm.

Kerilje az elézetesen telepitett elektromos vezetéket és a

kemeény falat a lyuk készitésekor.

A csbévezeték Utja

B -

Cs6véds gydird

-

Gitt

1. Az egység helyzetétdl fliggéen a csbvezeték az oldalsé iranybdl elvezethetd balra vagy jobbra (1. bra), vagy
figgélegesen hatulrdl (2. dbra) (a belsS egység cséméretétd| fliggben). Oldalsé Gtvonalvélasztés esetén vagja le

a kivezetdt az ellenkezd oldalon.

1.abra

Osszekdts csé
Dréncsé
s kabelek

Kivezets anyag elSkészitése
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Osszeksts csé
Dréncsd
Es kabelek



Dréncsd csatlakoztatasa

1. Tavolitsa el a rogzitett részt, hogy kihlzza a beltéri gép csévét a tartébodl. Csavarja be a hatlapt anyét a csuklé bal
oldalan a kezével.

2. Csatlakoztassa a csatlakozdcsovet a beltéri egységhez:
Hajtsa a csékdzpontot, hizza meg az ujjéval a csavaranyat, majd hizza meg a csavart egy nyomatékkulccsal, az
iranyt a jobb oldali dbra mutatja. Az alabbi tdblazatban lathatd a hasznalandé nyomaték.

Megjegyzés: A telepités el6tt gondosan ellendrizze, hogy nincs-e sérilés a kotéseken.

A kétéseket nem szabad Ujrafelhasznalni, kivéve, a csé Gjbdli megterhelése utan.

Meghuzasi nyomaték tablazat

A csé mérete (mm) Nyomaték (Nm)
6/ 6. 35 15~ 88
9/ ¢$9.52 35~40 Beltéri egység cséve Csavaranya  Osszekdtd
csé
$12/$12.7 45~ 60 | / /

$15.88 73~78 @@

$19.05 75~80 Csavarkulcs Pﬁﬁ# Nyomatékkulcs

A csbdvezeték dsszeillesztése

-

.Haszndlja a szigetelShiivelyt a belsé egység és a Cox
o in o . Csatlakozo cs6
csatlakozocsd Gsszekotd részének becsomagolasahoz, o
A . P . L1 Dréncsé és
majd csomagolashoz és szigeteléshez hasznéljon Kabelek
szigetelSanyagot, hogy elkertilje a kondenzacios viz
keletkezését az illesztésnél.

2. Csatlakoztassa a vizelvezets nyilast lefolydesovekkel, és
igazitsa a csatlakozocsovet, kédbeleket és a leereszté tomlét Mianyag
egyenesre. szigetel&szalag

3. A csatlakozdcsovek, kébelek és leereszts tomlé
Osszeillesztéséhez miianyag kabelkstegeket hasznaljon.
Hajtsa le a csovet lefelé.

A beltéri egység rogzitése

1. Akassza be a beltéri egységet a rogzitélemezre, és
mozgassa a késziiléket balrél jobbra gy&z8djén meg arrdl,
hogy a kampé megfelelGen van elhelyezve a nyilasban.

2. Nyomja meg a bal alsé oldalt és az egység jobb felsé
oldalat a rogzitélemez felé, amig a kampd beakad a
nyilasba és kattané hangot nem ad.
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Kabelezési rajz
® Ha a klimaberendezés 6sszekots vezetékkel van elldtva, a beltéri késziilék kdbelezése gyarilag csatlakoztatva van,

nincs szlikség csatlakozasra.
® Ha az Osszekdtd vezeték nincs bekotve, akkor a csatlakozés szikséges.

A telepités utan ellenérizze:

1. A csavarokat megfelelSen rogzitették, és nincs lazulas veszélye.

2. Akijelzétébla csatlakozdja a megfelelé helyen van-e, és nem ér hozza a terminélkartyahoz.
3. Avezérlédoboz fedele szorosan illeszkedik.

alland6 sebesség valtozé sebesség Csatlakozé

[sT4[3T®@am['0] [L N[O s] 5 o o

( - 66 B6o

( ) Ha van csatlakozd,
Akiiltéri egységhez csatlakoztassa kdzvetlendil.
Akiltéri egységhez

[5[4[3]®&[2m]11)] (L[N ]O] 3]
( )

Akiiltéri egységhez ( )

Akiltéri egységhez

Megjegyzés:

o Eza kézikonyv éltalanos kabelezési médot tartalmaz a kiilonbozé tipusu légkondicionaldkra.
Nem zérhatjuk ki annak a lehet&ségét, hogy bizonyos tipust kapcsolési rajzok nem szerepelnek benne.

¢ A diagram csak téjékoztatd jellegli. Ha az egység kiilonbozik ettd| a vezetékelési abratdl, kérjuk, olvassa el az
egységhez mellékelt részletes kapcsolasi rajzot.
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A KULTERI EGYSEG TELEPITESE R32 GAZ

A kiltéri egység telepitésének rajza

Hely az akadalyhoz

Elegendd hely
50cm

Hely az akadalyhoz

Elegendd hely
30cm

i

Hely az akadalyhoz

o

Kiiltéri egység csavarozas telepitése

WD oy taehor | Al | B(mm)

= 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290

] 660(710)x500x240 500 260

| 700(745)x500x255 460 260

730(780)x545x285 540 280

Bal Jobb 760(810)x545x285 540 280
coatlakoztate | g6 csatlakortato 790(840)x550x290 545 300
—\ bemenet 800(860)x545x315 545 315
= = 800(850)x590(690)x310 540 325

! 825(880)x655x310 540 335

N C ] 900(950)x700x350 630 350
s T 900(950)x795x330 535 350
LevegSkimenet 970(1044)x803x395 675 409

A csatlakozdcsé telepitése

<=
Csatlakoztassa a kiiltéri egységet a csatlakozd csével: M7W

Irényitsa az Osszekotd csé ellentétes furatét a leéllitdszelephez, és
huzza meg az ujjdval a csavaranyat. Ezutan hizza meg a csavaranyat
egy nyomatékkulccsal is. Ha hosszabbitja a csévezetéket, extra
mennyiség( hiit6kozeget kell hozzédadni, hogy a légkondicionald
mikodése és teljesitménye ne csokkenjen.

Ledllitd Csavaranya Csatlakozdcsé
szelep

Cs6 hossza | Hozzdadandé hiitékézeg mennyisége Az egység Folyadékesé
5M Nem sziikséges hiitékézege Gézcsé
CC12000Btu 16g/m 1kg :
>1oM CC18000Bt 24g/ 2k A
u g'm 9 | ' Csavarkulcs

Megjegyzés: 1.Ez a tablazat csak téjékoztato jellegi. \/[(
2. A csukldkat nem szabad Ujrafelhasznalni, kivéve, a csé Gjbéli megterhelése utan. Zardszelep
3. Abeszerelés utan ellendrizze, hogy a zardészelep burkolatat megfelelSen rogzitették. burkolat
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A KULTERI EGYSEG TELEPITESE R410a GAZ

A klltéri egység telepitésének rajza

Levegd befelé
Hely az akadalyhoz

Hely az akadalyhoz
Elegendé hely
30cm

d

Hely az akadalyhoz

Levegd kifelé

Kiiltéri egység csavarozas telepitése

WD 20 tamfihoz | Amm) | B(mm)

= 665(710)x420x280 430 280

600(645)x485x260 400 290

e E— 660(710)x500x240 500 260

W2 700(745)x500x255 460 260

730(780)x545x285 540 280

Bal Jobb 760(810)x545x285 540 280

csatlakoztatd | eyegs  csatlakoztato 790(840)x550x290 545 300

—\beme"et A 790(840)x550x290 545 315

SR 800(850)x590(690)x310 545 325

! 825(880)x655x310 540 335

N L 900(950)x700x350 630 350

Ea—y 970(1044)x803x395 675 409
Levegékimenet

A csatlakozécsé telepitése

<
Csatlakoztassa a kiiltéri egységet a csatlakozd csével: %—W

Irényitsa az 6sszekotd csé ellentétes furatat a ledllitoszelephez, és
hlizza meg az ujjdval a csavaranyéat. Ezutan hiizza meg a csavaranyét
egy nyomatékkulccsal is. Ha hosszabbitja a csévezetéket, extra
mennyiség( hitékézeget kell hozzaadni, hogy a légkondicionélé
m(ikodése és teljesitménye ne csdkkenjen.

Ledllito6  Csavaranya Csatlakozécsé
szelep

Csé hossza Hozzéadands hiftskbzeg Follyad,,ekcso
mennyisége Gazess
sM Nem szitkséges
CC12000Btu 20g/m
5-15M
CC18000Btu 30g/m
Csavarkulcs

Megjegyzés: Ez a tdblazat csak tajékoztatd jellegdi.
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A KULTERI EGYSEG TELEPITESE

Vezetékcsatlakozas

1. Huzza ki a csavarokat és tavolitsa el az E-alkatrész fedelét a készilékrdl.

2. Csatlakoztassa a kabeleket a kapcsoldlapon a megfelelhoz (lasd a
kapcsolasi rajzot), és ha vannak jelek csatlakoztatva a dugaszhoz, csak
vezesse a csuklds csatlakozéshoz.

3. Foldvezeték: Vegye ki a foldeld csavart az elektromos konzolbdl, fedje
le a foldelévezeték végét a foldels csavarral és csavarja be a féldeld
lyukba.

4. A kdbeleket megfelel&en rogzitse a rogzitéelemekkel (nyomégomb).

5. Helyezze vissza az E-alkatrész fedelét az eredeti helyre és rogzitse a
csavarokkal.

E-alkatrész fedél

Kabelezési rajz
allandé6 sebesség valtozé sebesség

oI s [He) o [T s T
( | \

( )

Aramhoz beltéri egységhez : ( ) I )

beltéri egységhez Aramhoz

I AN NS g N DT N R N |s|N|Lo|L\|T@ e

( )

Aramhoz beltéri egységhez

beltéri egységhez Aramhoz

Csatlakozé

© 6 BOo

Ha van csatlakozo, csatlakoztassa kdzvetlentil.

©)

Megjegyzés:

e Ezakézikonyv ltaldnos kabelezési médot tartalmaz a kiilléonb6z6 tipusd légkondicionaldkra. Nem zérhatjuk ki
annak a lehet&ségét, hogy bizonyos tipust kapcsolasi rajzok nem szerepelnek benne.

e Adiagram csak tajékoztatd jellegii. Ha az egység kilonbozik ettdl a vezetékelési dbratdl, kérjik, olvassa el az
egységhez mellékelt részletes kapcsolasi rajzot.
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A levegd kiporszivézasa (R32 gaz)

Az R32 hiitékdzeg vakuum elGallitasahoz kizarélag R32 hiitékézeg-szivattyut lehet hasznalni.

Mielétt a klimaberendezésen dolgozna, tavolitsa el a zérészelep
(géz és folyadék) fedelét folyadékszelepek), és gy&z8djon meg réla,
hogy miutén visszateszi, Ujra meghizta (a lehetséges légszivargas
elkertilése érdekében).

1. Alégszivargas és a kibmlés megelSzése érdekében hiizza meg
az 6sszes cs6 csavaranyajat.

2. Csatlakoztassa az elzérdszelepet, a tolt6tomlét, az elosztoszelepet
és a vakuumszivatty(t.

3. Nyissa ki teljesen az osztészelep szelepének Lo fogantydjat és
alkalmazzon vékuumot legaldbb 15 percig és ellendrizze az
Osszetett vakuummeérd értékét: -0,1MPa (-76cmHg).

4. Avakuum alkalmazasa utén nyissa ki teljesen az Utkoz8szelepet
egy hatszogletli csavarkulccsal.

5. Ellendrizze, hogy beltéri és kiiltéri csatlakozasok légszivargastdl
mentesek-e.

A levegd kitritése (R410a gaz)
Kiiltéri egység hiitékézeg-iiritési moédszer.

A cs6oldali csatlakozas befejezése utan a kovetkezéképpen jarjon el.

Osszetett
vakuummérd
-76cmHg

Lo fogantyu

Toltétomls

Elzérdszelep Elzarészelep
(folyadékszelep) (gazszelep)

Nyomasmérs
Elosztészelep

Hifogantyd

Tolstomls

Véakuumpumpa

=

%y =

Gézrész =

= | @A

S

Varjon 8 & N
mésod- Sg;zrjar:eg és @‘Qa‘-_/
Lazitsamegaz | Pe"eet csatlakoztassa
ideiglenesen azanyat.
rogzitett anyéat
felfordulattal. The installing torque Tgljeserj
is the same as that nyissa ,k'
of the gasend of the | 32 OFSOk?T
5 %X indoor unit. afolyadék
Ff)lyadek = < végén és a
resz N | masik két

Lazitson egy fél
fordulatot az
imbuszkulccsal.

Vakuumszivattyzas (az R410A hiitékoézeg kitiritésénél vakuum szivattyizasi

Mielétt a klimaberendezésen dolgozna, tévolitsa el a
zérdszelep (géz és folyadék) fedelét folyadékszelepek), és
gy6z8djon meg réla, hogy miutan visszateszi, Gjra meghuzta (a
lehetséges légszivargas elkerilése érdekében).

1. Alégszivargas és a kiomlés megel&zése érdekében hizza
meg az Osszes cs6 csavaranyajat.

2. Csatlakoztassa az elzérdszelepet, a télt6tomlét, az
elosztészelepet és a vakuumszivattylit.

3. Nyissa ki teljesen az osztdszelep szelepének Lo fogantydjat
és alkalmazzon vékuumot legaldbb 15 percig és ellendrizze
az Osszetett vakuummérét értékét: -0,1MPa (-76cmHg).

4. Avakuum alkalmazésa utan nyissa ki teljesen az
Utkoz8szelepet egy hatszégletli csavarkulcesal.

5. Ellendrizze, hogy beltéri és kiltéri csatlakozasok
|égszivargastdl mentesek.
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Elzérészelep
(folyadékszelep)

végen is.

==
Ged

Ellendrizze,
hogy a beltéri
és a kiltéri
csatlakozas is
légmentes-e.

ert kell hasznalnia)

Osszetett
vakuummérd
-76cmHg

Lo fogantyu

Toltstemls

Elzérészelep
(gézszelep)

Nyomasméré
Elosztészelep

Hi fogantyd

Toltétomls

Vakuumpumpa



Kiltéri kondenzviz elvezetés (csak hészivattyus tipus)

Ha a készllék f(itési médban van, a kondenzviz és a jégmentesitési
viz megfelel8en tavozik a csatornahazon keresztil.

Telepités:

Szerelje be a kiiltéri leereszts konyokét egy $25 lyukba az
alaplapon, és csatlakoztassa a leereszté tomlét a konyskhoz, dgy,
hogy a a kiiltéri egységben keletkezd szennyviz elvezethets legyen
egy megfelels lemezre.

~— Alvaz
(1 Kltéri leeresztd konyok

ELLENORZES A TELEPITES UTAN ES TESZTUZEM

Ellendrizze a telepitést kovetden

Elektromos biztonsagi ellenérzés

1. Hogy a tapfesziiltség annyi-e amennyi szlikséges.

2.Van-e hiba vagy kapcsolati hiba az dramellatasban, a jelzéseknél vagy a foldels vezetékeknél.

3. Hogy a klimaberendezés foldeld vezetéke megfelelSen foldelt.

Telepitési biztonsagi ellenérzés

1. Hogy a telepités biztonsagos.

2. Hogy a vizlefolyé egyenes.

3. Hogy a vezetékek és a csévezetékek helyesen vannak telepitve.

4. Ellendrizze, hogy nincs-e idegen anyag vagy eszkéz a késziilék belsejében.

5. Ellendrizze, hogy a h(it6kozeg vezetéke j6l van-e védve.

A hiitékoézeg szivargasi vizsgalata

Atelepitési modtdl figgSen az aldbbi modszerek hasznélhatok az ellendrzéshez a gyanus szivargas miatt olyan

tertleteken, mint a kiltéri egység, a megszakitdszelepek és a t-szelepek belseje:

1. Buborék modszer: Fecskendezziink fel egy egyenletes szappanos réteget a gyanus részre és gondosan figyelje
a buborékokat.

2. Eszkéz modszer: A szivargas ellendrzése a szivargasérzékeld szondat a szivargasgyanus pontokra helyezve.

Megjegyzés: Ellendrizze tesztelés el6tt, hogy a szell6zés j6-e.

Tesztlizem

Teszt miivelet el6készitése:

e \/izsgalja meg, hogy minden csévezeték és csatlakozd kabel jél csatlakozik-e.

e Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gézoldali és folyadékoldali szelepek teljesen nyitva vannak.
e Kapcsolja a tdpkabelt egy fliggetlen tapcsatlakozéhoz.

e Telepitse az elemeket a tavirdnyitéba.

Megjegyzés: Ellendrizze a tesztelés elétt, hogy a szell6zés j6-e.

Vizsgalati miivelet médja:

1. Kapcsolja be a késziiléket, és nyomja meg a taviranyité ON / OFF kapcsolé gombijét, inditsa el a
légkondicionalét.

2. Vélassza a COOL, HEAT (csak hitési rendszeri modelleknél nem elérhetd), SWING és egyéb bedllitasokat,
lzemmodokat a tavirdnyitdval, és nézze meg, hogy a m(ivelet rendben van-e.
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KARBANTARTASI JEGYZET

Figyelem:

Karbantartas vagy selejtezés esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizkdzpontokkal. A szakképzetlen
személy éltal végzett karbantartas veszélyeket okozhat. A klimaberendezést R32 hiitékozeggel taplalja, és
tartsa karban a légkondicionalét szigordan a gyartd kdvetelményeinek megfeleléen. A fejezet féleg a specialis
karbantartasi kdvetelményekre &sszpontosit, az R32 hiit6kbzeggel rendelkezd késziilékhez. Kérje meg a
javitomUhelyet, hogy olvassa el az értékesités utani miszaki szolgélati kézikdnyvet részletes informaciokért.

A karbantartd személyzet képesitési kovetelményei

1. Aszokasos hiitéberendezés-javitasi eljarasok mellett végzett specialis képzés sziikséges, ha a tlizveszélyes
hiitékozegekkel ellatott berendezésekrdl van szé. Sok orszégban, ezt a képzést a nemzeti akkreditélt képzési
szervezetek végzik, hogy megtanitsak a vonatkozé nemzeti jogszabalyi elSirdsokat. Az elért kompetenciat
igazolassal kell dokumentalni.

2. Alégkondicionalé karbantartasat és javitasat a gyarto éltal javasolt médszerrel kell elvégezni. Ha méas
szakembereknek segitségre van sziikségiik, karbantartani és javitani a berendezést, azt a gyulékony
hiitskozeggel felszerelt Iégkondicionalé javitasra jogosult személyek felligyelete alatt tehetik meg.

A terllet ellendrzése

AR32 hiitékdzeggel elldtott berendezések karbantartasa elétt biztonségi vizsgélatot kell végezni, tehat gy6zédjon
meg rdla, hogy a tlizveszély minimalis. Ellendrizze, hogy a hely jél szell§z8-e, az antisztatikus és tlizvédelmi
eszkozok tokéletesek. A hiitérendszer karbantartasa kozben tartsa be az aldbbi évintézkedéseket.

Uzemeltetési eljaras

1. Altaldnos munkaterilet:
Minden karbantarté személyzetet és masokat, akik a helyi teriileten dolgoznak, tdjékoztatni kell a az elvégzendd
munka jellegérdl. A zért térben végzett munkat el kell keriilni. A terlletet a munkatertilet koril fel kell osztani.
Gyd8z8djon meg réla, hogy a teriileten belili feltételek a gyulékony anyag ellenérzése révén biztonsadgosak
lettek.

2. A h(itékozeg jelenlétének ellendrzése:
Ateriiletet megfeleld hiit6kdzeg-érzékelével kell ellendrizni, a munka elétt és kozben, hogy a technikus
tudatéban legyen a potencidlisan mérgezd vagy gyulékony légkornek. Gyézédjon meg rdla, hogy a hasznalt
szivargasérzékels berendezés minden alkalmazandé hiitékézegre hasznélhatd, szikramentes, megfelelSen lezért
vagy belséleg biztonsagos.

3. Atlizolto késziilék megléte:
Ha a hiitéberendezésen vagy a kapcsolodé berendezéseken illetve a kapcsolédo alkatrészeken forré munkat
kell végezni, megfeleld tlzolto eszkdzoket kell rendelkezésre bocsatani. Legyen széraz por vagy CO2 tiizoltd
késziilék a toltési terlilet mellett.

4.Nem lehetnek gyujtéforrasok:
Nem lehet olyan személy, aki a h(it6berendezéshez kapcsoléddan csészerkezeti munkat végez, és
barmilyen gyujtéforrast kellene hasznalnia oly médon, hogy ez tliz- vagy robbanasveszélyhez vezethetne.
Minden lehetséges gyujtoforrast, beleértve a dohanyzast, a telepités helyétdl, a javitasoktdl, eltavolitastol és
artalmatlanitastél elég messze kell tartani, amelynek sorén a hiitékozegnek elég szabad tere van. A munka
megkezdése elétt a berendezés kornyékén meg kell gyz&dnie arrél, hogy nincsenek gyulékony veszélyek vagy
gyulladasi kockazatok. A ,Tilos a dohanyzas” jeleket meg kell jeleniteni.

5. SzellSztetett terllet (nyissa ki az ajtot és ablakot):
Gy6z8djon meg rola, hogy a helyiség nyitott dllapotban van, vagy munkakezdés elétt megfelelSen
szellSztetettek, mielStt barmilyen forré munkat végez. A szellzés folytatddjon a munka elvégzésének idStartama
alatt is. A szellSztetésnek biztonsagosan kell szétszérnia a kioldott hiitékozeget, és kilséleg kitriteni azt a
légkorbe.

6. A htitéberendezések ellendrzése:
Ha elektromos alkatrészeket cserélnek, azoknak alkalmasnak kell lennitik a célra és a megfelel specifikaciéval
rendelkezzenek. Mindig a gyarté karbantartasi és szervizelési irdnymutatasait kell kovetni. Kétség esetén
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forduljon a gyarté miiszaki oldalan taldlhaté segitségnyujtashoz. A kdvetkezé ellendrzéseket kell alkalmazni a
gyulékony hiitékozeget hasznald berendezésekkel felszerelt létesitmények esetén:
® Atoltés mérete megfelel a helyiség méretének, amelyen beliil a hiitékdzeg telepitve van.
o A szell&ztets gépek és kivezetdk megfelel6en miikodnek és nincsenek eltorlaszolva.
 Ha kozvetett hiitékort hasznal, a méasodlagos daramkért ellendrizni kell a hiitkézeg jelenléte tekintetében.
® A h(it6cs vagy alkatrészei olyan helyzetben vannak, ahol valészintitlen hogy olyan anyagnak legyen
kitéve, amely korrodalhatja a hiitékdzeget, kivéve, ha az alkotdrészek olyan anyagokbél késziilnek, amelyek
természetiiknél fogva ellenalléak, vagy megfelelSen védve vannak az ilyen korrodalédas ellen.

7. Az elektromos eszk6zok ellenérzése:
Az elektromos alkatrészek javitasa és karbantartdsa magaban foglalja a kezdeti biztonsagi ellen8rzéseket és
alkatrész-ellenérzési eljarasokat. Ha olyan hiba van, amely veszélyeztetheti a biztonsagot, az eletromos késziilék
addig nem csatlakoztathaté az dramkorhéz, amig megfeleléen nincs rendezve a probléma. Ha a hibat nem lehet
azonnal kijavitani, de folytatni kell a miikédést, megfeleld ideiglenes megoldast kell alkalmazni. Ezt jelenteni kell
az eszkoz tulajdonosénak, hogy minden fél értesiljon réla.
A kezdeti biztonsagi ellen8rzéseknek a kdvetkezSket kell tartalmazniuk:
¢ A kondenzétorok lemertilése: ezt a szikrazés lehetSsége elkeriilése érdekében biztonsdgos médon kell
végezni.
® Arendszer toltése, helyrehozésa vagy tisztitdsa soran nem lehetnek miikédd elektromos alkatrészek és kabelek.
e Tartsa fenn a féldelés folyamatossagat.

Kébel ellenérzése

Ellendrizze a kabelt kopas, korrdzio, tilfesziltség, rezgés tekintetében, azt, hogy vannak-e éles sarkok, karos
hatésok a kornyezetben. Az ellenérzés soran a kompresszor és a ventilator folyamatos rezgésének hatasa miatti
eléregedést figyelembe kell venni.

Az R32 htékozeg szivargasi ellendrzése

Megjegyzés: Ellendrizze a hiit6kézeg szivargasat olyan kérnyezetben, ahol nincs lehetdség gyujtéforrasra. Nem
szabad halogén szondat (vagy més nyilt langot hasznalé detektort) hasznalni.

Szivargasérzékelési modszer:

Az R32 hiitékozeggel rendelkezd rendszereknél elektronikus szivargasérzékeld eszkoz all rendelkezésre, a
detektalast és a szivargas észlelését nem szabad h(itékozeggel teli kérnyezetben végezni. Gyéz8djén meg

réla, hogy a szivargasérzékeld nem valik potencidlis gyujtdforrasss, és alkalmazhatd a mért hiitskdzegre. A
szivargasérzékeldt a hiit6kozeg gyulékony lzemanyagénak legkisebb koncentracidja szerint (szazalék) kell
beallitani. Kalibralja és allitsa be a megfelel gaz koncentraciot (legfeljebb 25%) a hasznalt hiit6kozegnél.

A szivargas érzékeléséhez hasznalt folyadék a legtobb hitékézegre alkalmazhatd. De ne hasznaljon klorid

Ha szivargast gyanit, akkor tavolitsa el az 6sszes tlizet a helyszinrdl, vagy oltsa el a tiizet.

Ha a szivargas helyét hegeszteni kell, akkor minden hiitSkozeget helyre kell dllitani, vagy az 6sszes h(it6kdzeget
kilonitse el a szivargas helyétdl (levélasztd szelep segitségével). A hegesztés elétt és kozben hasznalja az OFN-t a
teljes rendszer tisztitdséhoz.

Eltavolitas és vakuumszivatty(zas

1. Gy&z8djon meg réla, hogy a vakuumszivattyl és a szell6zés jol mikodik.

2.Végezze a h(itékor karbantartasat és egyéb miveleteit az altalanos eljarasnak megfeleléen, de a kdvetkezék a
legjobb miiveletek, ahol mar a gyulékonysagot figyelembe veszik, a probléma megoldasai. Kovesse a kdvetkezd
eljarasokat:
e Tavolitsa el a h(it6kozeget.
e Semleges gazokkal fertStlenitse a vezetéket.
o Kilrités.
o A gazvezetéket tisztitsa meg Ujra semleges gazokkal.
o A cs@vezeték vagasa vagy hegesztése.

3. A htitékozeget vissza kell vinni a megfeleld taroldtartalyba. A rendszert a biztonsag érdekében oxigénmentes
nitrogénnel kell &tfdjni. Ezt a folyamatot tdbbszor meg lehet ismételni. Ezt a miveletet nem szabad stiritett
levegdvel vagy oxigénnel végrehajtani.
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4. Afdjasi folyamaton keresztiil a rendszert anaerob nitrogénnel tltjiik, hogy elérje a vakuumallapotbeli tizemi
nyomast, majd az oxigénmentes nitrogént kibocsatjuk a légkorbe, amivel a rendszert atporszivoztuk. Ismételje
meg ezt a folyamatot egészen addig, amig a rendszerben 1évé hiit6kézegek kitiriilnek. Az anaerob nitrogén
végs6 feltltése utan, Uritse ki a gazt a légkori nyomésba, majd a rendszert hegesztheti. Ez a m(ivelet sziikséges a
csBvezeték hegesztéséhez.

Hltékozeg feltoltési eljarasok

Az ltaldnos eljaras kiegészitéseként a kovetkezd kdvetelményeket kell hozzaadni:

- Gy6z8djén meg réla, hogy nincs szennyezddés a kiilonbozé hiitékozegek kdzétt, mikor egy hiitékézeg-tohtd
késziiléket hasznal. A hiit6kozegek toltésére szolgald csévezetéknek a lehets legrévidebbnek kell lennie, a
lehetséges hiit6kézeg-maradvanyok mennyiségének csékkentésére.

- A térolotartalyoknak figgélegesen kell maradniuk.

- Gy6z8djon meg réla, hogy a féldelési munkék mar megtorténtek mieldtt a hitérendszert hiitékdzeggel toltik fel.
- Atoltés befejezése utan (vagy ha még nem fejez8dott be) tegyen egy jeldlést a rendszerre.

- Ugyeljen arra, hogy ne téltse til a hiitékozegeket.

Selejtezés és helyredllitas

Selejtezés:

Az eljaras megkezdése el&tt a miiszaki személyzetnek alaposan meg kell ismemie a felszereltséget és minden

jellemzgjét, és el kell végezni egy ajanlott gyakorlast a h(it6kozeg biztonsadgos helyreéllitasara. A hitékézeg

Ujrahasznositasahoz elemezni kell a hit6kozeget és az olajmintakat a hasznalat elétt. A teszthez biztositsa a

sziikséges teljesitményt.

1. Ismerje meg a berendezést és a miikodést.

2. Kapcsolja ki a tApegységet.

3. Afolyamat végrehajtasa el&tt meg kell gyézédnie arrdl, hogy:

o Sziikség esetén a mechanikus berendezések miikédtetése megkdnnyiti-e a hiitékozeg-tartaly miikodését.

® Minden személyi védéfelszerelés megfelel&-e és jél hasznélhatd.

o Ateljes helyredllitasi folyamatot szakképzett személyzettel kell elvégezni.

¢ A berendezés és a taroldtartaly helyreédllitdsanak meg kell felelnie a vonatkozo el&irdsoknak és

nemzeti szabvanyoknak.

4. Ha lehetséges, a hiitéberendezést porszivozni kell.

5. Ha a vékuumadllapot nem érhetd el, akkor a hiitékézeget a rendszer minden részébdl ki kell vonni.

6. A helyredllitdas megkezdése elétt gondoskodnia kell arrél, hogy a téroldtartaly kapacitésa elegendé legyen.

.Ne toltse fel a tartlyt a teljes kapacitésig (a folyadék-befecskendezés mennyisége nem haladja meg a tartaly

térfogatanak 80%-at).

9. Ha az id6tartam révid, akkor sem haladhatja meg a maximalis izemi nyomast a tank.

10. A tartaly feltSltése és a mivelet befejezése utan gondoskodnia kell arrél, hogy a tartélyokat és a

berendezéseket gyorsan és teljesen eltavolitsdk, és a berendezés zardszelepei zérva legyenek.

11. Avisszanyert hiitékozegeket nem szabad mas rendszerbe injektalni, mielStt nem tisztitotték meg és tesztelték.

Megjegyzés: Az azonositast a készlilék selejtezése és a hiit6kozegek kiiritése utan kell elvégezni. Az

azonositasnak tartalmaznia kell a ddtumot és a jovahagyast. Gy6z8djon meg rdla, hogy a késziléken taldlhato

azonositd tikrézi a benne talalhaté gyulékony hiitSkozeget.

Helyreallitas:

1. Arendszerben a h(it6kdzegek tisztitasa sziikséges, ha a készlléket javitjdk vagy selejtezik. Ajanlatos a
hiitskozeget teljesen eltavolitani.

2. Kizérolag egy specidlis hiitékézegtartdly hasznalhaté a hiitékézeg betdltéséhez. Gy6z8djon meg réla, hogy a tartély
kapacitadsa megfelel a rendszerbe fecskendezhetd teljes hiit6kézeg mennyiségének. Minden tartaly, amelyet a
hiitékozeg helyredllitasakor hasznélunk, hiit6kézeg-azonositéval kell rendelkezzen (pl. hiitékézeg-visszanyerd
tartély). A taroldtartalyokat nyoméascsokkentd szelepekkel és gombesapokkal kell felszerelni és j6 allapotban kell
lennitik. Ha lehetséges, az Ures tartalyokat ki kell Griteni és hasznélat el6tt szobah&mérsékleten tartani.

3. A helyredllitasi felszerelést megfelel allapotban kell tartani és a berendezések kezelési Gtmutatéjat konnyen
hozzéférhetévé tenni. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie az R32 h(it6kézegek helyreéllitasara. Emellett
kell lenni egy mindsitett stilyozd késziiléknek, amelyet éltaldban hasznalhatunk. A tomlét 6ssze kell kotni egy
szivargasmentes csatlakozéval és j6 éllapotban tartani. A helyredllité berendezés hasznalata elétt ellendrizze,
hogy j6 allapotban van-e, és tokéletesen karban van-e tartva. Ellendrizze, hogy az elektromos alkatrészek el
vannak-e zarva, hogy megel&zziik a hiit6kézeg szivargast illetve az azaltal okozott tlzveszélyt. Ha barmilyen
kérdése van, kérem konzultaljon a gyartéval.
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4. Avisszanyert h(it6kozeget a megfeleld tarolétartalyba kell feltolteni, és széllitasi utasitassal visszakdldeni
a hiit6kozeg gyartojanak. Ne keverje 6ssze a hiit6kézegeket a helyreallitd berendezésekben, killonésen a
taroldtartalyban.

5. Nem lehet semmit R32 hiitékozeggel egyitt széllitani. Szikség esetén végezzen az anti-elektrosztatikus
intézkedéseket a széllitas folyaman. A szallitas, berakodas és kirakodas folyamata sorén, sziikséges védelmi
intézkedéseket kell végrehajtani, hogy védje a légkondicionaldt, és biztositsa, hogy ne sériljon.

6. Akompresszor eltavolitasakor vagy a kompresszorolaj kitiritésekor gy6z8djon meg réla, hogy a a kompresszort
megfelel&en kiszivattylzték annak biztositasa érdekében, hogy nincs maradék R32 hiitékozeg a kendolajban.
Avakuumszivattylzast végre kell hajtani, miel6tt a kompresszort visszaadjuk a széllitonak. Gyézédjon meg rola,
hogy az olajat biztonsdgosan ki lehet tiriteni a rendszerbél.

LEGKONDICIONALO TAVIRANYITO HASZNALAT]
UTMUTATO

e Kérjik, olvassa el ezt az tmutatdt, hogy biztonsdgosan és helyesen tudja hasznalni a légkondicionalét.
e Vigyazzon erre az Utmutatdra, hogy késébb is el tudja venni sziikség esetén.

Figyelmeztetés

. Ataviranyité célja, hogy irdnyitsa a légkondicionalét.

. Atévirdnyiténak 8 méteren belil kell lennie a készilékhez.

. Ne legyen akadaly a taviranyité és a vevd kozott.

. Ne ejtse le vagy dobja el a taviranyitot.

. Ne tegye ki erés napsitésnek, melegits eszkéz vagy héforras hatasénak a taviranyitot.
. Hasznéljon két elemet, ne hasznéljon elektromos akkumulatort.

. Vegye ki az elemeket, ha sokaig nem fogja hasznalni a taviranyitét.

0 N O~ OB W N =

. Ha a tovabbitd jel hangjat nem lehet hallani a beltéri egységen, vagy nem jelenik meg a tovabbité jel az
egységen, szlikséges az elemek cseréje.

9. Ha visszaallitas torténik, mikor megnyomja a tavirdnyité gombjat, az elemek ereje alacsony, csere szitkséges.
10. A hulladékelemet megfelelSen kell kezelni.

Megjegyzés:

e Aképen egy éltalanos taviranyitd szerepel, ami majdnem minden funkcidgombot tartalmaz. Kis eltérés
lehetséges az egyes modelleknél (tipustdl fliggéen).

o Afenti kijelz& azt mutatja, hogy milyen a taviranyitd, mikor el&szér lizembe helyezik vagy kikapcsolas utan ha
Ujraindul. A tavirdnyitd viszont alapvet&en csak az aktudlis funkcidkat és elemeket mutatja.

e A csak hitési méddal rendelkezd késziiléknek nincs f(itési vagy elektromos flitési médja. Ha azt a gombot
nyomja meg, nem lesz hatdsa a m(ikodésére. Kérjik, ne hasznélja ilyen esetben ezeket a gombokat.
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Gombok leirdsa
Taviranyité kiviilrl

Jeltovabbitd

@

SWING ¢ SWING«

N

. ON/OFF gomb

Nyomja meg ezt a gombot a be-, és kikapcsolashoz,
ami torli az utoljara bedllitott id&zité vagy elalvasidézitd
funkciét.

. SPEED gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy véltoztassa a sebességet,
az alabbiak szerint:

’—>Alacsony4> Kézepes — Magas — Auto -|

(%2}

. A/V gomb

 Mikor megnyomja a Z\, gombot, a hémérséklet
emelkedik 0,5 °C-t. Haa W gombot nyomja meg, a
hémérséklet csdkken 0,5 °C-t.

¢ A hdmérséklet gyorsan véltoztathatd 16 és 32 °C kozott,
ha folyamatosan nyomja ezt a gombot.

COOL gomb
A COOL gombot megnyomva aktivalodik a hiitési
periédus.

. HEAT gomb

A HEAT gombot megnyomva aktivalodik a fiitési periédus.
Megjegyzés: a csak hiitési funkciéval rendelkezé
késziiléken nincs fltési lehetSség.

. SWING gomb (SWING } és SWING +)

* Nyomja meg ezt a gombot, hogy elinditsa a racsok fel/
le (bal-jobb) mozgatésat, és nyomja meg Ujra, ha szeretné
régziteni a poziciét.

o Fel/le (bal/jobb) beallitas csak ebben a médban
lehetséges, nem lesz hatasa a racsokra méas médban.

e Fel/le (bal/jobb) rdcsmozgatasnak van memoria
funkcidja, megérizheti eredeti beallitasnak, mikor egyik
modbdl a masikba kapcesol at.

Megjegyzés: A taviranyité gombjai csak akkor
mikodnek, ha a fedele rajta van.
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Taviranyité beliilrsl

-

N

w

Jeltovabbitéd

S

o

f——ovorr WE S ——3

o |

4—1— TuReo HALTH ——— 7 .

=

5——— siLme sLEEp ——— 8 =

6——— TINER FEL——— 9
10— DI CLEMN AntiF ——13 Nyissa ki balrol jobbra
P E—
12— EEH ECO  Sie——14

L [ 15

. ON/OFF gomb

Nyomja meg ezt a gombot a be-, és kikapcsolashoz, ami torli az utoljéra beallitott id6zits vagy elalvasidézité
funkciot

. MODE gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy megvéltoztassa a miikddési médot, a kévetkezék szerint:

AUTO — HUTES —SZARITAS— FUTES —VENTILATOR
t ]

Megjegyzés: a csak hitési funkcidval rendelkezs egységnek nincs flitési médja.
. SPEED gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy véltoztassa a sebességet, az aldbbiak szerint:

Alacsony — Kozepes — Magas — Auto
r «l a1l I «tl I II —I

. TURBO gomb

¢ Kapcsolja be vagy ki a TURBO mddot (a TURBO felirat megjelenik vagy elt(inik) a gomb megnyomasaval

h(itési és fiitési médban.

® Ahogy dramtalanitja, az alap funkcié a TURBO Off (ki) lesz.

e Ez a funkcié nem elérhetd Auto, Széritas vagy Ventildtor médban, a felirat sem jelenik meg.
. SILENCE gomb

e Kapcsolja be vagy ki a SILENCE médot (a SILENCE felirat megjelenik vagy eltlinik) a gomb megnyomasaval.

* Ahogy dramtalanitja, az alap funkcié a SILENCE Off (ki) lesz.
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. TIMER gomb

® Ha az egység be van kapcsolva, a gomb megnyomasaval kikapcsolja az id6zitét. Ha az egység ki van
kapcsolva, a gomb megnyomaésaval beéllithatja az id8zitét.

¢ Nyomja meg a gombot egyszer, a kijelezén a H on(off) jelenik meg és villog. Ebben az esetben nyomja meg
a A/ gombokat (hosszan nyomva gyorsabban véltoztathatja), a beallithatd periédus 0,5-24 éra lehet.
Nyomja meg Ujra ezt a gombot, hogy régzitse az idét, ezutan a taviranyitd azonnal elkildi a jelet, és a H on(off)
villogasa megsz(inik.

¢ 10 masodperces villogas utan az id&zits beéllitas automatikusan kilép.

® Ha az id6zité be van éllitva, nyomja meg Ujra ezt a gombot a kilépéshez.

. HEALTH gomb

Nyomja meg ezt a gombot a HEALTH (Egészség) funkcio elinditasahoz vagy kikapcsolasahoz.

. SLEEP gomb

¢ Nyomja meg a SLEEP gombot, az alvés jelzs fény elkezd villogni a beltéri egységen.

* Alégkondicionald 10 éréra alvas izemmaddba all majd onnan vissza, a korabbi médba.

® Az egység automatikusan kikapcsol, ha az idézitési méd kifut az id8bdl.

Megjegyzés: a MODE vagy ON/OFF gomb megnyomasaval a taviranyité eltavolitja az alvasi izemmadot.

. iFEEL gomb

¢ Nyomja meg ezt a gombot, hogy beéllitsa a"feeling” funkciét. Az LCD megmutatja az aktudlis
hémérsékletet a szobaban, amikor a funkcié be van kapcsolva, illetve a beéllitott hémérsékletet ha a funkcid
nem aktiv.

® Ez a funkcié nem elérhetd Ventilator médban.

. DISPLAY gomb

¢ Display médban, nyomja meg egyszer a gombot, a display lekapcsol, majd nyomja meg tjra és az LCD
megmutatja a kdrnyezd és a bedllitott hémérsékletet 5 masodperc villogas utén. Ez megfelel& azoknak a
felhasznaloknak, akik nincsenek hozzészokva az éjszakai fényhez és ez barmikor hasznalhaté a kérmyezd és a
beéllitott hémérséklet ellendrzésére.

. iCLEAN gomb

® Amikor az egység ki van kapcsolva, nyomja meg az iCLEAN gombot, és elkezd futni ez a funkcio.

o Afunkcio célja, hogy kitisztitsa a port a parologtatébdl és kiszaritsa a vizet is, illetve megvédie a penésztd|
és a furcsa szagoktol. Miutan bedllitotta az iCLEAN funkcidt, nyomja meg az iCLEAN vagy ON/OFF gombot,
hogy kilépjen beldle.

o Atisztitasi funkcio kérilbelll 30 perc milva automatikusan leall.

. ELE.H gomb (csak forré szivattyus tipusoknal)

o Fiitési médban nyomja meg ezt a gombot, amivel kiegészits elektromos f(itést adhat hozza.

. Anti-FUNGUS gomb

o Afunkcid célja, hogy kiszéritsa a parologtato belsejét, illetve megvédje a penésztdl és a furcsa szagoktdl.
rudak a kiindulasi hiitési pozicidban vannak. A légkondicionalé miikadik flitési médban is (a csk hiitési méddal
rendelkezdk Ventilator médban Gzemelnek), a belsd ventilator 3 percig fut, gyenge szélerével, mielétt leall.

® Ez a funkcié nem kerll beéllitasra a gyartdtizemben. Ezt szabadon beéllithatja vagy torolheti. A beéllitasi
folyamat a kévetkezd: OFF modban tartsa a taviranyitdt a késziilék felg, és nyomja folyamatosan az ANTI-
FUNGUS gombot, majd elkezd csipogni 6tszér, majd Ujra 6tszér, ami jelzi, hogy a funkcié bedllitasa kész. Ha ez
a funkcié be van éllitva, amig a légkondicionalét ki nem kapcsoljuk, vagy manualisan nem téréljiik, ez a funkcid
az alapértelmezett.

o Afunkcio torlése:

1. OFF moédban tartsa a taviranyitot a készilék felé, és nyomja folyamatosan az ANTI-FUNGUS gombot, majd
elkezd csipogni 6tszér, majd haromszor, ami jelzi, hogy a funkcio beéllitasa torolve lett.

2. Kapcsolja ki teljesen a késziiléket.

® Mikor a funkcié m(ikédésben van, nem ajanlatos Gjrainditani a késziléket, miel&tt le nem &ll teljesen.

® Ez a funkcié nem miikédik id§ ledllitas esetén.

. SPOT SWING gomb

¢ Nyomja meg ezt a gombot, a vizszintes iranyU lapatok automatikusan elkezdenek mozogni, amikor
kivalasztotta a kivant figgdleges mozgatast is. .
¢ Nyomja meg Ujra és a a vizszintes irdnyu lapatok megallnak az On éltal vélasztott pozicidban.

. ECO gomb

o H(itési moédban, nyomja meg ezt a gombot, és az egység ECO médra valt, ami kevesebb
energiafelhasznalast jelent.

8 6ra miikddés utan automatikusan leéll, ha el6bb szeretné ledllitani, nyomja meg Ujra a gombot a
kilépéshez.

Megjegyzés: Az egység automatikusan lekapcsol, ha az idézité mod kifut az idSbal.
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Hasznalat

Elemek behelyezése

1. CsUsztassa el a fedelet a nyil irdnyaval egyezéen.
2. Helyezzen be két 0j elemet, figyelembe véve a helyes pélusokat.
3. Helyezze vissza a fedelet.
Automatikus iizemméd
1. Nyomja meg az ON/OFF gombot, a légkondicionalé elkezd miikodni.
2. Nyomja meg a MODE gombot, valassza ki az automatikus izemmadot.

3. Nyomja meg a SPEED gombot, kivélaszthatja a ventildtor sebességét. Ezekbd| valaszthat: Alacsony, Kézepes,
Magas, Auto

4. Nyomja meg a gombot Ujra és a légkondicionalé leall.
Hiitési/Fiitési lizemméd (,hideg szeles” tipusnal nincs fiitési méd)
1. Nyomja meg az ON/OFF gombot, a légkondicionalé elkezd miikodni.
2. Nyomja meg a MODE gombot, vélassza ki a h(itési vagy fiitési izemmaodot.

3. Nyomjamega AN vagy a VA gombot, allitsa be a hémérsékletet, fokonként lehet [éptetni, 16-t6l 32
fokig.

4. Nyomja meg a SPEED gombot, kivélaszthatja a ventilator sebességét. Ezekbdl valaszthat: Alacsony, Kézepes,
Magas, Auto

5. Nyomja meg Ujra a gombot, a légkondicionald leall.
Ventilator lizemmaéd
1. Nyomja meg az ON/OFF gombot, a légkondicionalé elkezd miikodni.
2. Nyomja meg a MODE gombot, vélassza ki a h(itési vagy fitési izemmaodot.

3. Nyomja meg a SPEED gombot, kivélaszthatja a ventildtor sebességét. Ezekbd| valaszthat: Alacsony, Kézepes,
Magas, Auto

4. Nyomja meg Ujra a gombot, a légkondicionald leall.
Megjegyzés: a keringetés moédban a hémérséklet beéllitasa nem hatékony.
Szaritas lizemmaéd
1. Nyomja meg az ON/OFF gombot, a légkondicionalé elkezd miikadni.
2. Nyomja meg a MODE gombot, vélassza ki a szaritasi izemmaodot.

3. Nyomjamega” A vagya " Y& gombot, allitsa be a hémérsékletet, fokonként lehet Iéptetni, 16-t6l 32
fokig.

4. Nyomja meg a SPEED gombot, kivélaszthatja a ventildtor sebességét. Ezekbd| valaszthat: Alacsony, Kézepes,
Magas, Auto

5. Nyomja meg tjra a gombot, a Iégkondicionald leall.
Megjegyzés: Ez a kézikdnyv megmutatja a tavirdnyitd gombjaival elérhets funkciokat, ha esetleg megnyom
egy gombot és a késziilék nem reagél, akkor olyat vasarolt, amiben nem elérhetd ez a funkcio.
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BEVEZETES A WI-FI FUNKCIOKBA

Alégkondicionalérendszer taviranyité technoldgiaval van felszerelve, a WI-FI modul a késziilék belsejében

van, amely csatlakozik a kijelz&panelhez és tovabbitja a légkondicionald futtatasdhoz sziikséges parancsokat. A
légkondicionalérendszer allandé kapcsolatban van a vezeték nélkili routerral vagy az Internet hozzaférési ponttal.
Mobil terminalok, mint példaul az intelligens telefonok és a tablaszamitégépek, amelyeken specidlis vezérlé
szoftver van telepitve, és WI-FI modulok helyileg konfiguralva, hasznalhaték tavvezérlként amint felkapesolédnak

azinternetre.

A vezérldszoftver letbltése és telepitése

A vezérlGszoftvert az alabbiak szerint lehet letdlteni és telepiteni:

1. Mobil terminélokhoz, mint példaul okostelefonokhoz és tabletekhez (Android 4.1 ésiOS 6.0 vagy Ujabb),
keresse meg és toltse le az ,AC Freedom” alkalmazast a Google Play-bdl vagy az App Store-bdl és telepitse a

rendszerére.

2. Hasznéalhatja a mobil terminéljat is (csak Android 4.1 és iOS 6.0 vagy Ujabb) a ,QR-kéd" (lasd az 1. dbrat)
szkenneléséhez, egy harmadik fél leolvasé eszkdzével, ami automatikusan az AC Freedom letdltési fellletére

iranyitja Ont, ahol téltse le és telepitse a szoftvert.

1. abra 2. abra

feltletre (Lasd 2. dbra)

Miutan a vezérl$ szoftver telepitve lett, [épjen
be a ,Szkennelés Interfész’-be (az tidvozlS oldal
letoltéséhez). Kétféle belépési lehetdség van a

AcFreedom

Skip

to activate APP

scan

O

enter activation code

Scan the two-dimension code in specification

activate

<

~@

172



1.A ,scan” gombra kattintva és a jobb oldali QR-kéd beolvasasaval (lasd a 3. dbrat) .

cancel scan

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

3. abra

2. Az aktivalasi kod beirdsaval (Tesla) az ,,frja be az aktivalasi kddot” mezébe (lasd a 4. abrat)

AcFreedom Skip

Scanthe t ion code in ification
to activate APP

( scan

—/

XXX activate

4.3bra
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Allitsa vissza a légkondicionalé WI-FI moduljat

Az elsé konfiguracio utdn vagy ha kicseréltik a vezetékes routert, a légkondicionaldban [évé WI-FI modult Gjra kell
inditani.

A modul visszaillitasa:

Nyomja meg az ,HEALTH" gombot a taviranyitén nyolcszor, (lasd 5. dbra) 5 masodpercen beliil a légkondicionald
bekapcsol. A visszadllités nem torténik meg addig, amig On nem hall két hangjelzést.

Megjegyzés:

Az ezen az abran megadott tavirdnyité csak az egyik olyan modelltipus, amely az On szémaéra csak referencia.
Kérjik, tdmaszkodjon a ténylegesen hasznalt modellre, bar a miiveletek azonosak minden modelinél.

T

=

Nyomja meg a HEALTH
gombot nyolcszor.

ON/OFF ~ MODE SPEED

TURBO @

SILENCE SLEEP

DISPLAY ~ iCLEAN — Anti-F

TIMER iFEEL

EEH  ECO  &ffe

N

5.abra

Az okostelefon, pad vagy mas mobil terminélok csatlakoztatéasa
a WIFI-hez vagy a hotspothoz

Aktivalja a mobil terminal WI-FI funkciéjat, és csatlakoztassa él
ponthoz.

nélkiili routerhez vagy hozzaférési

Megjegyzés:
A WI-FI funkcié mikodéséhez vezeték nélkiili router szitkséges. Kérjiik, vasaroljon egyet, ha Onnek még nincs ilyen.
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Az eszkdz6k konfiguralasa

A vezérl8szoftver mobil terminélra valé letdltése és telepitése utan, konfigurélja a légkondicionald eszkozt a

kovetkezd abra szerint.

6. abra

< Device List

< Add device

Device List

Add device

Add a new device to the WIFI net work

WIFI name: | XXXXX
passward:

password

<<Config failed check items>>

Start the configuration

Air» onditioner =

Add device

Aktivélja a vezérlSszoftvert
és kattintson az Eszkdz
hozzdadéasa gombra, és 30

masodpercen belil a WIFI
modul djraindul.

Megjegyzés:

A WIFI neve automatikusan
megjelenik, irja be a jelszét

és kattintson a Konfiguracio
elinditasara.

Ha a konfiguracio kész, az
Eszkozlista automatikusan Ujra
megjelenik és a konfiguralt
légkondicionald lathatd lesz.

1. Az elsé konfiguracid, a csatlakoztatott vezeték nélkili router vagy a hozzaférési pont megvaltoztatésa utan,
gy6z8djén meg réla, hogy a mobil termindl mar csatlakozik a vezeték nélkili routerhez vagy a WIFI modullal

parositott hozzaférési ponthoz.

2. Ha a konfiguracié sikertelen, nyomja meg a ,Sikertelen konfiguracié ellenérzé lista” elemet, hogy lassa a
jegyzeteket a hibakrdl, miel&tt Gjra konfiguralna a légkondicionalst.

Miutan a konfiguracié sikeres volt, kattintson a megfelel6 légkondicionalé nevére a vezérlé feliiletre
torténd belépéshez a tovabbi miiveletekért.
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Az eszkdzdk kezelése

1. Médositsa és zarolja az eszkézoket

o Az Eszkozlista” feliileten nyomja meg és tartsa lenyomva tébb mint 0,5 masodpercig (Android rendszer esetén)
vagy nyomja meg (iOS rendszer) egy meglévé eszkoz ikonjat a ,Név mddositasa” fellilet aktivélasahoz.

¢ Megvaltoztathatja a nevet vagy az ikont, hogy azonositsa a kiilénb6zd eszkozoket.

o Egy eszkoz zéroldsahoz egyszerlen érintse meg az ,Eszkoz zérolasa” ikont. Ha egy eszkdz zarolva van, mas
felhasznalék nem tudjék megkeresni, igy megakadalyozzék, hogy ellentétes vezérlést kapjanak. Az AC-eszkoz
nevének, ikonjanak és zérolasi dllapotanak beéllitasa utdn a ,Mentés” megérintésével menteni és érvényesiteni
kell Sket.

Add device

< Modify the name  sav

Air» onditioner
Photo
Name: Ai;ﬁ)nditioner >

Locking Device \g # >

Firmware Upgrade R/4 / >

5

)

2

Add device

Delete Device

7.abra

2. Vezérelt Iégkondicionalé torlése
Android esetén: Kattintson az ,Eszkéz torlése” gombra a ,Név médositasa” alatt a 7. dbran.
|OS esetén: Az Eszkdzlista” alatt hiizza balra az eszkéz nevét, majd kattintson a ,Toérlés” gombra.

3. Taviranyitas vezeték nélkiili routerrel

Miutan a vezeték nélkili router csatlakozik az internethez, aktivalja a GPRS-t a mobil terminalon, ezéltal lehetévé
teszi az eszkdzok tavvezérlését.
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Egyebek

1.

2.

3.

A szoftver biztosit egy segitségnydjtasi lehet&séget, amelyen keresztil a felhasznalok ellendrizhetik a szoftver
mUkodési utasitasait és egyéb informéaciokat.

Ezen tilmenden, mivel a szoftver kezeldfeliilete és funkcisja folyamatos fejlesztés alatt 4ll, mindig tajékoztatjuk
Ont a legujabb valtozasokrdl a frissitésekhez.

Mivel az operacios felllet véltozhat az &llandé verzidfrissités miatt, a kézikdnyvben szerepld adatok csak
tajékoztatd jelleglek, ezért kérjik, timaszkodjon a ténylegesre kezelSfellletre.

A" melléklet — Sikertelen konfiguracié ellenérzé lista

1.

w

S

o

Ellendrizze a Wi-Fi ikont a légkondicionald panelen, ha az ikon nem jelenik meg, forduljon az
lgyfélszolgalathoz.

. Gy6z8djon meg rdla, hogy a mobilhalézat az aktudlis Wi-Fi router kérnyezet alatt van: Zarja be a

csatlakoztathaté mobiltelefonon a 3G / 4G adatkapcsolatot a router Wi-Fi pérositasahoz.

. Kérjuk, ellendrizze, hogy a modul visszadllitasa sikeres volt-e. Nyomja meg a HEALTH gombot a taviranyitén

nyolcszor a visszadllitdshoz, csipogd hang jelezi, ha a visszadllités sikeres volt.

Ellendrizze a router Wi-Fi nevét, ajanlott, hogy ne tartalmazzon székozt és mas nem alfanumerikus karaktereket.

. Ellenérizze a router Wi-Fi jelszavat, nem lehet tobb, mint 32 bit, nem ajénlott a sz6kozok és specidlis

szimbdlumok hasznélata a betk és szamok mellett.

Ellendrizze, hogy a Wi-Fi jelszé bevitele helyes volt-e az alkalmazas konfigurélasakor: ellenérizheti a jelszd
megmutatasaval, ha Ujra belti a Wi-Fi jelszot.
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A COMTRADE COMPANY ForgalmaZO’
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1095 Budapest
DISTRIBUTION Soroksari at 110-112.
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JCUSTOMET: oottt ettt e et ettt e s e et s e et st et et ete et essesensea et ese et enseaensesesseneas
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Kereskedd neve
/DEAIEI'S INGIMIE: ..ottt ettt ettt a ettt ae sttt senesenaanna
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Kereskedd cime
/DCAIET'S AAIESS: ..ottt e et e et et e et e e e e eeneaea

Keresked6 alairasa és bélyegzdje
/Dealer’s Signature & Stamp
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JOTALLASI FELTETELEK

A JOTALLAS HATARIDEJE A TERMEK FOGYASZTO RESZERE VALO ATADASATOL SZAMITOTT 3 EV.

A fogyasztd jotallasi igényét a termék tipusat, gyartasi szamat, eladas datumat, szdmara kdzvetlenil
eladd cég, kereskedd nevét, cimét, alairasat, bélyegzdjét tartalmazd javitds, torlés, atiras nélkali jétallasi
jeggyel valamint a vésarlast igazold szdmla vagy annak masolata egyidejl &tadéséaval érvényesitheti.
Nem tartozik j6téllas ald a hiba, ha annak oka a termék fogyaszto részére valé dtadasat kdvetden Iépett
fel, igy példaul, ha a hibat szakszer(tlen Gzembe helyezés (kivéve, ha az Gzembe helyezést a forgalmazo,
vagy annak megbizottja végezte el, illetve ha a szakszer(itlen Gzembe helyezés a hasznalati-kezelési
Utmutatd hibéjéra vezethetd vissza) rendeltetésellenes hasznélat, a hasznalati-kezelési Utmutatéban
foglaltak figyelmen kivil hagyéasa, helytelen tarolas, helytelen kezelés, rongalés, elemi kar, természeti
csapas okozta meghibasodas.

JOTALLAS KERETEBE TARTOZO HIBA ESETEN A FOGYASZTO- elsésorban - vélasztdsa szerint -
kijavitast vagy kicserélést kovetelhet, kivéve, ha a valasztott jotallasi igény teljesitése lehetetlen, vagy
ha az a forgalmazdnak a masik jétéllasi igény teljesitésével 6sszehasonlitva aranytalan tébbletkoltséget
eredményezne. ha sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazé a kijavitast, illetve
a kicserélést nem véllalta, vagy e kotelezettségének megfelel hataridén belil, a fogyaszténak okozott
jelent8s kényelmetlenség nélkil nem tud eleget tenni, a fogyasztd - vélasztésa szerint - megfeleld
arleszallitast igényelhet vagy eléllhat a szerzédéstél.

Jelentéktelen hiba miatt eldlldsnak nincs helye. A készilék Gzembe helyezése és beéllitdsa nem
tartozik a jotéllasi kotelezettségek kérébe. A hosszu ideig és nem megfeleld korilmények kozott
térténd térolés, fogyasztasi cikk miszaki romlasat idézheti els. Ez esetben az hasznélat eltt at kell
vizsgéltatni a biztonsdgos Uzemeltetés érdekében. Az dtvizsgalas koltsége szintén nem tartozik a jotallasi
kotelezettségek korébe.

A jotéllasra, szavatossagra vonatkozé jogszabalyok, rendeletek:151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; Ptk.
685.8 e, pont; 305.8-311/a-ig; 49/2003. (VI1.30.) GKM rendelet.

KERJUK, HOGY A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE ELOTT FELTETLENUL OLVASSA EL A HASZNALATI
UTMUTATOT!

Ajétéllasiidén belil rendeltetésszerl hasznélat sordn bekdvetkezett meghibasodasokat kizérélag a Tesla
hivatalos markaszervize javithatja. A termékeken tarolt adatallomany, beéllitdsok mentése a fogyasztd
feladata. Az adatvesztéssel, vagy adatsériléssel okozott karért sem a kereskedd, sem a szerviz nem vallal
felel8sséget akkor sem, ha a kér az elvégzett javitasra visszavezethetd okbdl kovetkezik be. Ha a fogyasztd
a termék meghibasodésa miatt a vasarlastdl szamitott hdrom munkanapon belil érvényesit csereigényt,
a forgalmazd nem hivatkozhat ardnytalan tébbletkdltségre, hanem koteles a terméket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibédsodés a rendeltetésszerl hasznalatot akadélyozza. A kijavitast vagy kicserélést - a termék
tulajdonsagaira és a fogyaszto altal elvarhatd rendeltetésére figyelemmel - megfeleld hataridén beldl,
a fogyaszténak okozott jelent8s kényelmetlenség nélkil kell elvégezni. A forgalmazdnak térekednie kell
arra, hogy a kijavitast vagy kicserélést legfeljebb tizendt napon belil elvégezze.

Ha a forgalmazé a termék kijavitasat megfeleld hataridére nem véllalja, vagy nem végzi el, a fogyasztd
a hibat a forgalmazé kéltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja. Nem szamit bele a jétallasi
idébe a kijavitasi id8nek az a része, amely alatt a fogyasztd a terméket nem tudja rendeltetésszerlien
hasznélni. A jotéllasi idS a terméknek vagy jelentSsebb részének kicserélése (kijavitdsa) esetén a kicserélt
(kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavitas kovetkezményeként jelentkezé hiba tekintetében
Ujbdl kezdddik.

A FOGYASZTO JOTALLASI IGENYET A FORGALMAZONAL ERVENYESITHETI. A forgalmazé a minéségi
kifogas bejelentésekor a fogyasztdi szerz&dés keretében érvényesitett szavatossagi és jotallasi igények
intézésérdl szoéld 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a tovabbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint
koteles - az ott meghatérozott tartalommal - jegyz&konyvet felvenni és annak masolatat a fogyasztd
részére dtadni. A forgalmazd, illetve a szerviz a termék javitasra valé atvételekor a GKM rendelet 5. §-a
szerinti elismervény 4tadasara kételes. A Spinnaker Distribution Kft. az éltala forgalmazott termékekre
a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, a fogyasztdi szerz8dés alapjan vasérolt tartdés fogyasztési
cikkekre kotelez8en eldirt 36 honap/ 3 év jotéllast véllal, amely jétéllasi idS a terméknek a fogyasztd
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részére torténd atadas napjaval kezdédik. HA A TERMEK NEM JAVITHATO ES A FOGYASZTO CSERET
KER, AKKOR AZ UJ TERMEKRE A JOTALLASI IDO ISMET 3 EV. Ha a termék a vasarlastél szamitott 3
munkanapon belil meghibasodott, és a fogyasztd emiatt kivan csereigényt érvényesiteni, Ugy a
keresked§ koteles a terméket cserélni feltéve, hogy a termék meghibédsodasa bizonyitott, és a jotallasi
igény érvényesitését kizaré ok nem all fenn. A termék eladésakor a kereskedd koteles a terméken és a
Jotallasi jegyen feltlintetett adatokat egyeztetni, és a vasarlas datumanak feltiintetése mellett a Jotallasi
jegyet alairva, lepecsételve a termékkel, szamlaval egyiitt a fogyaszténak atadni. SZABALYTALANUL
KIALLITOTT JOTALLASI JEGYERT A KOVETKEZMENYEK A KERESKEDOT TERHELIK. A 49/2003. (VI1.30.)
GKM rendelet 4. §-a értelmében a markaszerviz térekszik arra, hogy jétallasos terméknél a javitasi idS ne
haladja meg a 15 munkanapot.

A JOTALLASI IGENY ERVENYESITESET KIZARO OKOK

Megszlnik a Spinnaker Distribution Kft. jotallasi felel8ssége, ha a maérkaszerviz bizonyitja, hogy a
bejelentett hiba a nem rendeltetésszer(i hasznélat, atalakitds, szakszer(tlen széllitas, térolds, elemi
csapas, er8szakos kilsé behatés, vagy illetéktelen javitd szerviz beavatkozasénak kdvetkezménye,
vagy a kop¢ alkatrész rendeltetésszer( hasznalatdbdl eredd kopés esetén. Kizérja tovabbé ha a termék
meghibasodésa azon okra vezethet§ vissza, hogy a fogyasztd nem tartotta be a termékhez adott
hasznélati Gtmutatdban foglaltakat.

AFOGYASZTO KOTELEZO JOTALLASON ALAPULO JOGAI

A Ptk. 306. § (1) alapjan hibas teljesités esetén a fogyasztd elsésorban -vélasztasa szerint - dijmentes
javitést vagy cserét kérhet. Amennyiben a kotelezett a javitast, illetve a cserét nem vdllalta, vagy e
kotelezettségének nem tud eleget tenni - a fogyasztd vélasztédsa szerint - megfeleld arleszallitast
igényelhet, vagy eléllhat a szerz8déstdl. A jotéllas nem érinti a fogyasztd térvénybdl eredd jogait.
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ATENTIE

Atentie: Acest aparat de aer conditionat utilizeaza agentul frigorific R32 inflamabil.

Observatii: Aparatul de racire cu agent frigorific R32, daca este tratat cu duritate mare, poate cauza
probleme grave, daunand corpului uman sau lucrurilor din jur.

e Spatiul pentru instalarea, utilizarea, repararea si depozitarea acestui aparat de aer conditionat trebuie sa fie mai
mare de 5 m.

e Agentul frigorific al aerului conditionat nu poate incarca mai mult de 1,7 kg.

¢ Nu utilizati alte metode pentru a accelera dezghetarea sau pentru a curata partile inghetate, cu exceptia
cazurilor speciale recomandate de producator.

e Nu aruncati sau ardeti aparatul de aer conditionat si verificati daca conductele de agent frigorific sunt
deteriorate.

e Aparatul de climatizare trebuie depozitat intr-o incapere fara sursa de incendiu de durata, de exemplu: flacara
deschisa, aparat de ardere a gazului, incalzitor electric si asa mai departe.

e Depozitarea aparatelor de aer conditionat trebuie sa previna deteriorarea mecanica cauzata de accident.

¢ Mentinerea sau repararea aparatelor de climatizare folosind agentul frigorific R32 trebuie sa fie efectuate dupa
verificarea de securitate, pentru a minimiza riscul de incidente.

e Aerul conditionat trebuie instalat cu capacul supapei de oprire.

® Varugam sa cititi instructiunile cu atentie inainte de instalare, utilizare si intretinere.

Simbol Nota Explicatie

Acest simbol arata ca acest aparat utilizeaza un agent frigorific
Avertizare inflamabil. Daca agentul frigorific este scurs si expus la o surss
externa de aprindere, exista riscul de incendiu.

Acest simbol arata ca manualul de operare trebuie citit cu atentie.

precautie

] Masuri de

Masuri de Acest simbol arata ca service-ul trebuie sa se ocupe de acest
precautie echipament cu referire la manualul de instalare.

Masuri de Acest simbol arata ca sunt disponibile informatii, cum ar fi manualul
precautie de operare sau manualul de instalare.

MASURI DE SIGURANTA

Instalarea incorecta sau functionarea prin nerespectarea acestor instructiuni poate provoca vatamari sau
daune persoanelor, proprietatilor etc. Gravitatea este clasificata dupa urmatoarele indicatii:

& ATENTIE! Acest simbol indica posibilitatea de deces sau vatamari grave.

@ PRUDENTA! Acest simbol indica posibilitatea ranirii sau deteriorarii proprietatilor.
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\ ATENTEE!

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta minima de 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale si
mentale sau cu lipsa de experienta si cunostinte daca au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea
aparatului intr-un mod sigur si pentru a intelege pericolele implicate. Copiii nu se pot juca cu aparatul. Curatarea
si intretinerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fara supraveghere
(Doar pentru AC cu CE-MARKING).
Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu reducere fizica, capacitati senzoriale
sau mentale reduse sau lipsa de experienta si cunostinte, cu exceptia cazului in care au fost supravegheati sau
instruiti cu privire la utilizarea aparatului de cétre o persoana responsabila de siguranta acestora. Copiii trebuie
supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul.
(Exceptie AC cu CE-MARKING)
Aerul conditionat trebuie sa aiba impamantare. Inchiderea incompleta poate rezulta socuri
electrice. Nu conectati firul de impamantare la conducta de gaz, conducte de apa, trasnet sau fir de
impamantare telefonic.
Intrerupeti intotdeauna aparatul si deconectati sursa de alimentare atunci cand aparatul nu este utilizat pentru o
perioada lunga de timp.
Aveti grija sa nu lasati telecomanda si unitatea interioara sa fie udate sau umede. In caz contrar, poate cauza
scurtcircuitarea.
Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre fabricant, de catre service sau de o
persoana calificata.
Nu intrerupeti comutatorul de alimentare principal in timpul functionarii, cu mainile ude. Poate provoca socuri
electrice.
Nu impartiti priza cu alt aparat electric. Poate provoca socuri electrice, chiar foc si explozie.
Opriti intotdeauna aparatul si taiati sursa de alimentare inainte de a efectua orice intretinere sau curatare. In caz
contrar, poate provoca socuri electrice sau deteriorari.
Nu trageti de cablul de alimentare atunci cand opriti alimentarea. Deteriorarea cablului de alimentare va
provoca socuri electrice grave.
O alta avertizare: conductele conectate la un aparat nu trebuie sa contina o sursa de aprindere.
Nu instalati aparatul de aer conditionat intr-un loc unde exista gaze sau lichide inflamabile. Distanta dintre ele
trebuie sa depaseasca 1 m. Poate provoca explozie.
Nu utilizati lichid sau agent de curatare coroziv, stergeti aerul conditionat si presati apa sau alt lichid. Acest lucru
poate cauza socuri electrice sau deteriorarea aparatului.
Nu incercati sa reparati singuri aparatul de aer conditionat. Reparatiile incorecte pot provoca incendii sau
explozii. Contactati un tehnician pentru toate cerintele de service.
Nu utilizati aparatul de aer conditionat in conditii de furtuna cu fulgere. Alimentarea cu energie trebuie sa fie
redusa pentru a preveni aparitia pericolului in timp.
Nu puneti mainile sau obiecte in orificiile de admisie sau de evacuare a aerului. Acest lucru poate cauza
vatamari corporale sau deteriorarea unitatii.
Va rugam sa retineti daca standul instalat este suficient de ferm sau nu. Daca este deteriorat, poate duce la
caderea aparatului si la ranire.
Nu blocati admisia aerului sau orificiul de evacuare a aerului. In caz contrar, capacitatea de racire sau de incalzire
va fi slabita, chiar daca sistemul va opri functionarea.
Nu lasati aparatul de aer conditionat pornit spre o sursa ce emana caldura. In caz contrar, va duce la ardere
incompleta, provocand astfel intoxicatii.
Aparatul trebuie instalat in conformitate cu reglementarile nationale privind cablarea.
Acest produs contine gaze fluorurate cu efect de sera.
Evacuarea frigorifica contribuie la schimbarile climatice.
Agentul frigorific cu potential de incalzire globala mai scazut (GWP) ar contribui mai putin la incalzirea globala
decat un agent frigorific cu GWP mai mare, daca este scurs in atmosfera. Acest aparat contine un lichid
refrigerant cu un GWP egal cu [675]. Aceasta inseamna ca, daca 1 kg din acest lichid de agent frigorific ar
fi scurs in atmosfera, impactul asupra incalzirii globale ar fi de 675 de ori mai mare decat kg de CO2, pe o
perioada de 100 de ani. Nu incercati sa interveniti singur cu circuitul de agent frigorific sau sa dezasamblati
produsul, si sa intrebati mereu un specialist.
Asigurati-va ca nu exista urmatoarele obiecte sub unitatea interioara:
1. microunde, cuptoare si alte obiecte fierbinti.
2. calculatoare si alte aparate electrostatice inalte.
3. prize care se conecteaza frecvent.
Imbinarile intre unitatea interioara si cea exterioara nu vor fi refolosite decat dupa reincalzirea conductei.
Specificatiile sigurantei sunt tiparite pe aparat, cum ar fi: 3.15A/ 250V AC, etc.
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WEEE Warning

Nu aruncati aparatele electrice ca deseuri municipale nesortate. Utilizati instalatii separate de

colectare. Contactati-va responsabilul local pentru informatii referitoare la sistemele de

colectare disponibile. Daca aparatele electrice sunt depozitate langa deseuri sau halde,

substantele periculoase pot patrunde in apele subterane si pot intra in lantul alimentar,

daunand sanatatii si bunastarii. Atunci cand inlocuiti aparatele vechi cu altele noi, .
comerciantul este obligat din punct de vedere legal sa returneze, cel putin, gratuit aparatul

dvs. vechi pentru a fi disponibil.

@ PRUDENTA!

e Nu deschideti ferestrele si usile pentru o perioada lunga de timp atunci cand aerul conditionat functioneaza. In
caz contrar, capacitatea de racire sau de incalzire va fi slabita.

¢ Nu stati pe partea superioara a unitatii exterioare sau nu puneti lucruri grele pe ea. Acest nor provoaca vatamari
corporale sau dauneaza unitatii.

e Nu utilizati aparatul de aer conditionat in alte scopuri, cum ar fi uscarea hainei, pastrarea alimentelor etc.

¢ Nu aplicati aerul rece asupra corpului. Aceasta va va deteriora conditiile fizice si va cauza probleme de sanatate

e Setati temperatura potrivita. Se recomanda ca diferenta de temperatura dintre temperatura interioara si cea
exterioara sa nu fie prea mare. Ajustarile corespunzatoare ale temperaturii de reglare pot preveni pierderea de
energie electrica.

e Daca aparatul dvs. de aer conditionat nu este prevazut cu un cablu de alimentare si cu un conector, trebuie
instalat un intrerupator anti-explozie in toate tipurile de cabluri fixe, iar distanta dintre contacte nu trebuie sa fie
mai mica de 3,0 mm.

e In cazul in care aparatul de aer conditionat este conectat permanent la cablajul fix, trebuie instalat un dispozitiv

antiexplozie de curent rezidual (RCD) cu un curent de functionare rezidual de maximum 30 mA.

Circuitul sursei de alimentare trebuie sa aiba protector de scurgere si comutator de aer a csrui capacitate ar

trebui ss fie mai mare de 1,5 ori decst curentul maxim.

® |n ceea ce priveste instalarea aparatelor de aer conditionat, consultati paragrafele de mai jos din acest manual.

NOTE PENTRU UTILIZARE

Conditiile unitatii nu pot functiona normal.

e Inintervalul de temperatura prevazut in tabelul urmator, aparatul de aer conditionat poate sa nu mai functioneze
si pot aparea alte anomalii.

Exterior >43°C (AplicatilaT1) Exterior >24°C
Ricire >52°C (Aplicatila T3) Incalzire <-7°C
Interior <18°C Interior >27°C

e Cand temperatura este prea mare, aparatul de aer conditionat poate activa dispozitivul de protectie automata,
astfel incat aparatul de aer conditionat sa poata fi inchis.

e Cand temperatura este prea scazuta, schimbatorul de caldura al aparatului de aer conditionat poate ingheta,
ducand la scurgerea apei sau alte defectiuni.

e |n cazul racirii sau dezumidificarii pe termen lung cu o umiditate relativa de peste 80% (usile si ferestrele sunt
deschise), pot aparea condensari sau picaturi de apa in apropierea orificiului de evacuare a aerului.

e T1siT3sereferalalSO5151.
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Note pentru incalzire

e Ventilatorul unitatii interioare nu va incepe sa functioneze imediat dupa pornirea incalzirii, pentru a evita suflarea
aerului rece.

e Cand este rece si umed in exterior, unitatea exterioara va dezvolta inghet asupra invertorului de caldura, ceea ce
va creste capacitatea de incalzire. Apoi, aparatul de aer condiyionat va porni functia de dezghetare.

¢ Intimpul dezghetarii, aparatul de aer conditionat va opri incalzirea timp de aproximativ 5-12 minute.

® Vaporii potiesi din unitatea exterioara in timpul dezghetarii. Aceasta nu este o defectiune, ci rezultatul unei
dezghetari rapide.

e Incalzirea va fi reluatad dupa ce dezghetarea este completa.

Note pentru oprire

e Cand aparatul de aer conditionat este oprit, controler-ul principal va decide in mod automat daca sa se
opreasca imediat sau dupa ce a functionat timp de zeci de secunde cu o frecventa mai mica si o viteza mai
scazuta a aerului.

Operatiune de urgenta

e Daca telecomanda este pierduta sau defecta, utilizati
butonul de comanda a fortei pentru a actiona aparatul de
aer conditionat.
e Daca acest buton este apasat cu unitatea oprita, aparatul Comutator de
de aer conditionat va functiona in modul Auto. forta
¢ Daca acest buton este apasat cu unitatea pornita, aparatul
de aer conditionat se va opri.

Reglarea directiei fluxului de aer

1. Utilizati butoanele in sus si in jos si stanga-dreapta de pe
telecomanda pentru a regla directia fluxului de aer. Consultati
manualul de operare al telecomenzii pentru detalii.

2. Pentru modelele fara functia de leagan stanga-dreapta,
aripioarele trebuie mutate manual.

Nota: deplasati aripioarele inainte ca aparatul sa fie in functiune

altfel, degetele pot fi ranite. Nu puneti mana in orificiul de admisie

sau de evacuare a aerului atunci cand aparatul de aer conditionat
functioneaza.

Precautie speciala Conector
1. Deschideti panoul frontal al interiorului. Cablu 1
2. Conectorul (fig.) nu poate atinge tabloul de Cablu 2
conexiune si este pozitionat asa cum se arata in Fig. &l Tablou de conexiune
|
- 7
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NUMELE FIECAREI PARTI
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Nota: Toate imaginile din acest manual sunt doar diagrame schematice, actualul este standard.
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CURATARE SI INGRIJIRE
\ ATENTEE!

¢ Inainte de curatarea aparatului de aer conditionat, acesta trebuie sa fie oprit si energia electrica trebuie sa fie
intrerupta timp de mai mult de 5 minute, in caz contrar riscati socuri electrice.

¢ Nu umeziti aparatul de aer conditionat, deoarece poate cauza un soc electric. Asigurati-va ca nu clatiti aparatul
de aer conditionat in nici un caz.

¢ Lichidele volatile, cum ar fi diluantul sau benzina, vor deteriora carcasa aparatului de aer conditionat, prin
urmare va rugam sa curatati carcasa aparatului de aer conditionat numai cu o carpa moale si o carpa umeda cu
detergent neutru.

e In timpul utilizarii, atentie la curatarea regulata a filtrului, pentru a preveni acoperirea prafului care poate afecta
efectul. Daca in mediul de lucru al aparatului de aer conditionat este praf, cresteti in mod corespunzator
numarul de ore de curatare. Dupa indepartarea filtrului, nu atingeti cu degetul partea fina a unitatii interioare si
nici o forta pentru a deteriora conducta de agent frigorific.

Curatare panou

Cand panoul unitatii interioare este contaminat, curatati-l usor cu un prosop folosind apa calda sub 40 ° C, si nu
scoateti panoul in timpul curatarii.

Curatare filtru de aer

Scoateti filtrul de aer

T (e —

1. Utilizati ambele maini pentru a deschide panoul, pentru un unghi de la ambele capete ale panoului, in
conformitate cu directia indicataa de sageata.
2. Eliberati filtrul de aer din slot si scoateti-I.

Curatarea filtrului de aer

Utilizati un aspirator sau apa pentru a clati filtrul si daca filtrul este foarte murdar (de exemplu, cu murdarie grasa),
curatati-l cu apa calda (sub 45 ° C) cu detergent slab dizolvat si apoi puneti filtrul la umbra pentru a se usca in aer.

Montarea filtrului

1. Reinstalati filtrul uscat in ordinea inversa a indepartarii, apoi acoperiti si blocati panoul.

S ——

Verificare inainte de utilizare

1 Verificati daca toate debitele si orificiile de evacuare ale aerului din unitati sunt deblocate.

2. Verificati daca exista blocaje in orificiul de evacuare al apei de evacuare si curatati-o imediat, daca este cazul.
3.Verificati daca firul de impamantare este bine legat.

4 Verificati daca bateriile telecomenzii sunt instalate si daca alimentarea este suficienta.

5Verificati daca exista deteriorari in suportul de montare al unitatii exterioare si, daca exista, contactati centrul
nostru local de service.

186



Mentinere dupa utilizare

1. Taiati sursa de alimentare a aparatului de aer conditionat, opriti comutatorul principal de alimentare si scoateti

bateriile de la telecomanda.

2. Curatati filtrul si corpul unitatii.
3. Scoateti praful si resturile de pe unitatea exterioara.
4. Verificati daca exista deteriorari in suportul de montare al unitatii exterioare si, daca exista, contactati centrul

nostru local de service.

@ PRUDENTA!

Nu reparati singur aparatul de aer conditionat deoarece intretinerea gresita poate provoca socuri electrice sau
incendiu ori poate exploda. Contactati centrul de service autorizat si permiteti profesionistilor sa intervina.

DEPANARE

[ro]

Fenomen

Depanare

Aerul conditionat
nu functioneaza.

Este posibila intreruperea alimentarii. - Asteptati pana cand alimentarea este
restabilita.

Este posibil ca priza de alimentare sa nu poata fi scoasa din priza.

Siguranta comutatorului de alimentare poate sufla. = Inlocuiti siguranta.
Timpul pentru incarcarea de sincronizare nu este inca de ajuns. - Asteptati sau
anulati setarile cronometrului.

Aparatul de aer
conditionat nu poate
functiona dupa pornirea
imediata dupa oprire.

Dacé aparatul de aer conditionat este pornitimediat dupa oprire, comutatorul de
intarziere de protectie va intarzia functionarea timp de 3 pana la 5 minute.

Aparatul de aer
conditionat nu mai
functioneaza dupa ce
porneste pentru o
vreme.

Pot ajunge la temperatura de setare. = Este un fenomen normal de functionare.
Poate fi in stare de decongelare. = Se va restabili automat si rulati din nou dupa
decongelare.

Este posibila\a setarea temporizatorului de oprire. & Daca continuati sa utilizati,
va rugam sa il porniti din nou.

Aerul sufla, dar
efectul de racire /
incalzire nu este
corespunzator.

Acumularea excesiva a prafului pe filtru, blocarea la orificiul de admisie si
evacuare a aerului si unghiul excesiv de mic al lamelelor de protectie vor afecta in
totalitate efectul de racire si incalzire. & Va rugam sa curatati filtrul, sa indepartati
obstacolele de la orificiul de admisie si de evacuare a aerului si sa reglati unghiul
lamei.

Efect scazut de racire si incalzire cauzat de deschiderea usilor si a ferestrelor si
ventilatorul de evacuare inchis. = Varugam sa inchideti usi, ferestre, ventilator
de evacuare etc.

Functia de incalzire auxiliara nu este pornita in timpul incalzirii, ceea ce poate duce
la un efect de incalzire redus. & Activati functia de incalzire auxiliara. (numai
pentru modelele cu functie de incalzire auxiliara)

Setarea modului este incorecta si setarile de temperatura si viteza a vantului nu
sunt adecvate. - Reselectati modul si setati temperatura si viteza vantului.

Unitatea interioara
emana miros.

Aerul conditionat in sine nu are miros nedorit. Daca exista miros, se poate datora
acumularii mirosului in mediu. = Curatati filtrul de aer sau activati functia de
curatare.

Exista un sunet de
apa curenta in
timpul functionarii
aparatului de aer
conditionat.

Cand aparatul de aer conditionat este pornit sau oprit sau cand compresorul este
pornit sau oprit in timpul functionarii, uneori poate fi auzit sunetul “sacaitor” de
apa curenta. - Acesta este sunetul fluxului agentului frigorific, nu o defectiune.
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Fenomen Depanare

Un sunet usor de “clic”

. ¢ Datorita schimbarilor de temperaturaa panoul si alte parti se vor umfla, cauzand
se aude la pornire sau

un sunet de frecare. = Este normal, nu este o greseala.

oprire.
¢ Sunetul releului ventilatorului sau al compresorului este pornit sau oprit.
e Cand dezghetarea este pornita sau oprita, se va auzi. - Aceasta se datoreaza
Unitatea interioara faptului ca agentul frigorific curgea in directia inversa.
face un sunet ¢ Prea multa acumulare de praf in filtrul de aer al unitatii interioare poate duce la
anormal. fluctuatiii ale sunetului. - Curatati filtrele de aer in timp.
e Prea mult zgomot in aer atunci cand “Vant puternic” este pornit. = Acest lucru
este normal, daca va simtiti inconfortabil, dezactivati functia “Vant puternic”.
¢ Cand umiditatea ambianta este ridicata, se vor acumula picaturi de apa in jurul
orificiului de evacuare a aerului sau a panoului etc. - Acesta este un fenomen
Pe suprafata unitatii normal al fizicii.
interioare exista picaturi | ® Rulatia prelungita de racire in spatiu deschis produce picaturi de apa.
de apa. - Inchideti usile si ferestrele.

¢ Unghiul de deschidere prea mic al lamei cu jgheab poate avea ca rezultat si
picaturi de apa la orificiul de admisie a aerului. = Cresteti unghiul lamei.

In timpul operatiuniide | e Cand temperatura interioara si umiditatea sunt ridicate, se intampla uneori.

racire, priza de la - Acest lucru se datoreaza faptului ca aerul din interior este racit rapid. Dupa
unitatea interioara ce acesta functioneaza de ceva timp, temperatura interioara si umiditatea vor fi
uneori sufla aer dens. reduse, iar ceata va disparea.

& Opriti imediat toate operatiunile si intrerupeti alimentarea cu energie electrica, contactati centrul
nostru de service local in urmatoarele situatii.

e Ascultati orice sunet dur sau mirositi orice miros neplacut in timpul functionarii.

e Se produce o incalzire anormala a cablului de alimentare si a stecherului.

¢ Unitatea sau telecomanda are impuritati sau apa.

e Intrerupatorul de aer sau comutatorul de protectie la scurgere este deseori deconectat.

NOTIFICARI PENTRU INSTALARE

@ NOTIFICARI IMPORTANTE!

¢ Inainte de instalare, va rugam sa contactati centrul de service autorizat local, daca unitatea nu este instalata de
centrul de intretinere autorizat, defectiunea poate sa nu fie rezolvata, din cauza unui contact.

e Aparatul de climatizare trebuie instalat de profesionisti in conformitate cu normele nationale de cablare si cu
acest manual.

o Testul de scurgere a agentului frigorific trebuie sa se verifice dupa instalare.

e Pentru a muta si a instala aparatul de aer conditionat intr-un alt loc, va rugam sa contactati centrul nostru special
de service special.

Inspectie despachetare

¢ Deschideti cutia si verificati aparatul de aer conditionat intr-o zona cu o buna ventilatie (deschideti usa si
fereastra) si fara sursa de aprindere.
Nota: Operatorii trebuie sa poarte dispozitive antistatice.

o Este necesar sa verificati daca exista scurgeri de agent frigorific inainte de a deschide utilajul exterior al masinii;
opriti instalarea aparatului de aer conditionat daca se constata o scurgere.

e Echipamentele de prevenire a incendiilor si precautiile antistatice trebuie sa fie pregatite cu mult inainte de
verificare. Apoi, verificati conducta de agent frigorific pentru a vedea daca exista urme de coliziune si daca
perspectiva este buna.
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Principiile de siguranta pentru instalarea aerului conditionat

Dispozitivul de prevenire a incendiilor trebuie pregatit inainte de instalare.

Pastrati locul de instalare ventilat (deschideti usa si fereastra)

Sursa de aprindere, fumatul si apelarea nu sunt permise sa existe in zona in care a racit agentul frigorific R32.
Masuri de precautie antistatice necesare pentru instalarea aparatului de aer conditionat, de ex. purtati haine si
manusi din bumbac pur.

Pastrati detectorul de scurgere in stare de functionare in timpul instalarii.

Daca se produce scurgere de agent frigorific R32 in timpul instalarii, veti detecta imediat concentratia in
mediul interior pana cand ajunge la un nivel sigur. Daca scurgeri de agent frigorigen afecteaza performantele
aparatului de aer conditionat, va rugam sa opriti imediat operatiunea, iar aparatul de aer conditionat trebuie
aspirat mai intai si trebuie returnat |a statia de intretinere pentru procesare.

Pastrati aparatul electric, intrerupatorul de alimentare, priza, sursa de caldura la temperatura inalta si statica
ridicata in afara zonei aflate sub marginea unitatii interioare.

Aparatul de climatizare trebuie sa fie instalat intr-o locatie accesibila pentru instalare si intretinere, fara obstacole
care pot bloca prizele de aer sau orificiile de evacuare ale unitatilor interioare / exterioare si trebuie sa fie tinut
departe de sursele de caldura inflamabile sau explozive.

Atunci instalarea sau repararea aparatului de aer conditionat si a liniei de conectare nu sunt suficient de lungji,
intreaga linie de conectare va fi inlocuita cu linia de conectare din specificatia originala; nu este permisa
extensia.

Folositi o noua teava de conectare, cu exceptia cazului in care reincalziti conducta.

Cerinte pentru pozitia de instalare

Evitati locurile de scurgere a gazelor inflamabile sau explozive sau acolo unde exista gaze agresive.

Evitati locurile supuse campurilor artificiale electrice / magnetice puternice.

Evitati locurile supuse zgomotului si rezonantei.

Evitati conditiile naturale grave (de ex. Vanturi grele, vant puternic de nisip, soare direct sau surse de caldura de
temperatura h1gli).

Evitati locurile ce sunt la indemana copiilor.

Scurtati conexiunea dintre unitatile interioare si cele exterioare.

Selectati locul in care este usor sa efectuati lucrari de service si reparatii si in cazul in care ventilatia este buna.
Unitatea exterioara nu va fi instalata in nici un caz inct sa poata ocupa un culoar, o scar3, o iesire, o iesire de
incendiu, un podium sau orice alta zona publica.

Inspectia mediului de instalare

Verificati numele rotii de unitate exterioara pentru a va asigura daca agentul frigorific este R32.

Verificati spatiul de la nivelul camerei. Spatiul nu trebuie sa fie mai mic decat spatiul utilizabil in specificatie(sm2).
Unitatea exterioara trebuie instalata intr-un loc bine ventilat.

Verificati mediul inconjurator al locului de instalare: r32 nu trebuie instalat in spatiul rezervat inchis al unei cladiri.
Atunci cand utilizati burghiul electric pentru a face gauri in perete, verificati mai intai daca exista conducta
preingropata pentru apa, electricitate si gaz. Se recomanda utilizarea gaurii rezervate in acoperisul peretelui.

Cerintele structurii de montare

Suportul de montare trebuie sa corespunda standardelor nationale sau industriale relevante in ceea ce priveste
rezistenta la zonele de sudare si de conexiune rezistente la coroziune.

Suportul de montare si suprafata sa de incarcare trebuie sa poata rezista de 4 ori sau peste greutatea unitatii sau
200 kg, oricare dintre acestea este mai mare.

Suportul de montare al unitatii exterioare trebuie fixat cu bolt de expansiune.

Asigurati-va o instalare sigura, indiferent de tipul de perete pe care este instalat, pentru a preveni caderea
potentiala care ar putea afecta oamenii.
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Cerinte privind siguranta electrica

e Asigurati-va ca utilizati circuitul dedicat tensiunii nominale si a aparatelor de climatizare pentru alimentarea cu
energie si ca diametrul cablului de alimentare trebuie sa corespunda cerintelor nationale.

e Cand curentul maxim al aparatului de aer conditionat este $16A, acesta trebuie sa utilizeze comutatorul de aer
sau comutatorul de protectie impotriva scurgerilor echipate cu dispozitive de protectie.

e Sursa de putere insuficienta de alimentare este de 90% -110% din tensiunea nominala locala.

e Distanta minima dintre aer conditionat si combustibil este de 1,5 m.

e Cablul de interconectare conecteaza unitatile interioare si exterioare. Mai intai trebuie sa alegeti dimensiunea
corecta a cablului inainte de pregatirea pentru conectare.

e Tipuri de cabluri: Cablu de alimentare in exterior: HO? RN-F sau HO5RN-F; Cablu de interconectare: HO7RN-F
sau HO5RN-F;

e Zona minima transversala a cablului de alimentare ai a cablului de interconectare.

America de Nord Alte regiuni
Aparat AWG Curentul nominal al Zona nominala
Amps (A) aparatului (A) transversala (mm?)
10 18 >3si<6 0.75
13 16 >65i <10 1
18 14 >10si <16 1.5
25 12 >10si <16 25
30 10 >10si<16 4
40 8 >10si<16 6

e Marimea cablului de interconectare, a cablului de alimentare, a sigurantei si a comutatorului necesar este
determinata de curentul maxim al unitatii. Curentul maxim este indicat pe placuta de identificare situata pe
panoul lateral al unitatii.

e Consultati aceasta placuta de identificare pentru a alege cablul, siguranta sau comutatorul potrivit.

Nota: Numarul de cabluri de baza se refera la schema detaliata a cablajului atasata la unitatea achizitionata.

Cerinte pentru operatii la inaltime rid

e Atunci cand efectuati o instalare la o inaltime de 2 m sau mai mare deasupra nivelului de baza, centurile de
siguranta trebuie purtate si cablurile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta, sa fixate cu siguranta la unitatea
exterioara, pentru a preveni caderea care ar putea cauza vatamari corporale sau deces, precum si pierderi de
proprietate.

Solicitari de impamantare

e Aparatul de climatizare este aparatul electric de clasa | si trebuie sa asigure o impamantare de incredere.

® Nu conectati firul de impamantare la o conducta de gaz, la o conducta de apa, la un fulger, la o linie telefonica
sau la un circuit slab legat la pamant.

e Cablul de impamantare este special conceput si nu trebuie utilizat in alte scopuri si nici nu trebuie fixat cu un
surub comun.

e Diametrul cablului de interconectare ar trebui sa fie recomandat conform manualului de instructiuni si cu
terminalul tip O care indeplineste standardele locale (diametrul interior al terminalului de tip O trebuie sa
corespunda dimensiunii surubului unitatii, nu mai mult de 4,2 mm). Dupa instalare, verificati daca suruburile au
fost bine fixate si nu exista riscul de slabire.
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Altele

¢ Metoda de conectare a aparatului de aer conditionat, al cablului de alimentare si metoda de interconectare a
fiecarui element independent vor fi supuse schemei de conexiuni atasate aparatului.

¢ Modelul si valoarea de rating a sigurantei trebuie sa fie supuse silkscreen-ului pe controlerul corespunzator sau
pe mansonul sigurantei.

Lista de impachetat

Lista de ambalare a unitatii interioare Lista de ambalare a unitati exterioare
Nume Cantitate Unitate Nume Cantitate Unitate
Unitate interioara 1 Set Unitate exterioara 1 Set
Telecomanda 1 PC Conducta de conectare
; 2 PC
B (optional)
Baterii (7#) 2 PC
Curea de plastic 1 ROLL
Manualul proprietarului 1 Set
Inel de protectie pentru
Teava de scurgere 1 PC tevi 1 pPC
Etan§§re (chit) 1 PACKET
(optional)

NOTA: Toate accesoriile vor fi supuse unui material de ambalaj real, iar daca exista vreo diferenta, va rugam sa
intelegeti.

INSTALARE UNITATE INTERIOARA

Desen dimensional al instalarii unitatii interioare

Spatiu pana la tavan

N
3} tsem
9

Spatiu pana la perete Spatiu pana la perete

20cm 20cm

200-260cm

Spatiu pana la podea
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Placa de montare

1. Peretele pentru montarea unitatii interioare trebuie sa fie
tare si ferm, pentru a preveni vibratiile. &

2. Folositi surubul tip “+" pentru a fixa placa de fixare, montati
orizontal placa de fixare pe perete si asigurati lateralele
orizontale si longitudinale.

3. Trageti cu mana dupa instalare pentru a va asigura ca placa o
este solida.

S

©0 0o 0go

Montare prin perete

1. Faceti o gaura cu un ciocan electric sau un burghiu de apa
in pozitia predeterminata de pe perete pentru conducte,

care se inclina spre exterior cu 5 °-10 °. Inel de protectie
2. Pentru a proteja conductele si cablurile impotriva teava

deteriorarii acestora prin pereti ori de la rozatoarele care

pot locui in peretele gol, un inel de protectie a tevii trebuie /

instalat si sigilat cu chit.
Nota: De obicei, gaura de perete este ¢>60mm-~¢p>80mm.
Evitati cablul de alimentare preingropat si peretele dur atunci

cand faceti gaura.
Putty

Traseul conductei

1.In functie de pozitia unitatii, tubulatura poate fi rotita lateral, in stanga sau in dreapta (Fig. 1) sau vertical din spate
(Fig. 2} (in functie de lungimea conductei unitatii interioare). In cazul ruperii laterale, taiati materialul de la iesire,
din partea opusa.

Fig1 Fig 2
Conducta de
conectare

Furtun de scurgere
si cabluri

Conducta de
conectare

Furtun de scurgere
si cabluri

Pregatirea materialului de iesire
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Scurgeti racordul conductei

1. Scoateti piesa fixa pentru a scoate tubul masinii interioare din carcasa. Insurubati cu mana piulita hexagonala din

stanga imbinarii pana la capat.
2. Conectati conducta de conectare la unitatea interioara:

Directionati-va la centrul conductei, strangeti piulita Taper cu degetele, apoi strangeti piulita Taper cu o cheie de
cuplu (directia este prezentata in diagrama din dreapta). Cuplul utilizat este prezentat in tabelul urmator.
Nota: Inainte de instalare, verificati cu atentie daca exista deteriorari ale imbinarilor. Imbinarile nu vor fi refolosite,

decat dupa re-ardere.

Maner de cuplu de strangere

Dimensiunea

conductelor (mm) Cuplu (Nm)
6/ $6.35 15~ 88
49/ 9.52 35~ 40
$12/$12.7 45 ~ 60

Infasurati conducta

N

. Utilizati mansonul de izolatie pentru a infasura piesa de
imbinare a unitatii interioare si a tevii de conectare, apoi
utilizati material izolant pentru a impacheta si etansa tevile
de izolare, pentru a preveni generarea de apa condensata
pe partea de imbinare.

2. Conectati orificiul de evacuare a apei cu tevi de evacuare
si faceti conductele de conectare, cablurile si furtunul de
drenaj drept.

. Utilizati legaturile de plastic pentru a infasura conductele,
cablurile si furtunul de evacuare. Rulati conducta inclinata
in jos.

w

Fixarea unitatii interioare

1. Asezati unitatea interioara pe placa de fixare si mutati
unitatea de la stanga la dreapta pentru a va asigura ca
carligul este pozitionat corect in placa de fixare.

2. Impingeti spre partea din stanga jos si spre partea dreapta
sus a unitatii spre placa de fixare, pana cand carligul este
incorporat in slot si face un sunet "clic".
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conica conectare

S

Unitate interioara

|

$15.88 73~78
$19.05 75 -80 Cheie de piulite %ﬁ Cheie de cuplu

Conducta de
conectare

Furtun de scurgere
si cabluri

Curea de
plastic
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Schema de conexiuni

¢ Daca aparatul dvs. de aer conditionat este prevazut cu un cablu de interconectare (cablarea unitatii interioare
este conectata din fabrica) nu este necesara conectarea.
e Daca cablul de interconectare nu este prevazut, este necesara conectarea.

Dupa instalare, verificati:

1. Suruburile au fost fixate eficient si nu exista riscul de slabire.

2. Conectorul placii de afisare, daca este pus in locul potrivit si nu atingeti placa de borne.
3. Cutia de comanda acoperita bine.

Viteza constanta Viteza variabila Connector

[s[afs[@am[t0]  [L N[O 5] .
: €]
( ) ( ) Daca exista un conector,
Pentru unitate exterioara conectati-l direct
Pentru unitate exterioara
[5]4]3]O]am[1L)] (L[N ]O] 3]
( )
Pentru unitate exterioara ( )

Pentru unitate exterioara

NOTA:

¢ Acest manual include de obicei modul de cablare pentru diferite tipuri de aer conditionat. Nu putem exclude
posibilitatea includerii unor anumite tipuri speciale de scheme electrice.

¢ Diagrama este doar pentru referinta. Daca entitatea este diferita de aceasta schema de conexiuni, va rugam sa
consultati schema detaliata a cablajului pe care ati cumparat-o.
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INSTALARE UNITATE EXTERIOARA GAZ R32

Desen dimensional al instalarii unitatii exterioare

Aerul din interior
Spatiu de obstructie

I | il Spatiu de obstructie

Spatiu de obstructie

Aer din exterior

Montare unitate exterioara ingrosata

Dimensiuni unitate exterioara A(mm) B (mm)
W1(W2)x Hx D (mm)

= 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290
] 660(710)x500x240 500 260
| 700(745)x500x255 460 260
730(780)x545x285 540 280
Picior instalare Picior instalare 760(810)x545x285 540 280
stanga dreapta 790(840)x550x290 545 300
—\Admisie A 800(860)x545x315 545 315
oL : = 800(850)x590(690)x310 540 325
! 825(880)x655x310 540 335
N C ] 900(950)x700x350 630 350
S T 900(950)x795x330 535 350
Aer eliminat 970(1044)x803x395 675 409

Montati conducta de conectare

Conectati unitatea exterioara la teava de legatura:

Inclinati contra-gaura conductei de conectare la supapa de oprire si
strangeti piulita conica cu degetele. Apoi strangeti piulita Taper cu o
cheie de cuplu. La prelungirea tubulaturii, trebuie adaugata o
cantitate suplimentara de agent frigorific, astfel incat functionarea si
performanta aparatului de aer conditionat sa nu fie compromise.

BT

Valva de
oprire

Teava de
conexiune

Conic

Lungimea Cantitatea de agent frigorific care | Cantitatea de agent Conducta de lichid
conductei trebuie adaugat frigorific pentru C (o Conducta de gaz
5M Nu este necesar unitate HIN:
5150 CC12000Btu 16g/m 1kg : Cheie de sidlite
CC18000Btu 24g/m 2kg \/t( P

NOTA: 1. Acest tabel este doar de referinta.

2. Imbinarile nu vor fi refolosite decat dupa reinfiintarea conductei.
3. Dupa instalare, verificati daca este bine fixat capacul supapei de oprire.
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INSTALARE UNITATE EXTERIOAR GAS R410a

Desen dimensional al instalarii unitatii exterioare

Aerul din interior
Spatiu de obstructie

Al
|| I Spatiu de obstructie

Spatiu de obstructie

Aerul din exterior

Montare unitate exterioara ingrosata

Dimensiuni unitate exterioara A(mm) B (mm)
W1(W2) x Hx D (mm)

= 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290
— W= 660(710)x500x240 500 260
W2 700(745)x500x255 460 260
730(780)x545x285 540 280
Dimensiuni unitate Picior instalare 760(810)x545x285 540 280
exterioara dreapta 790(840)x550x290 545 300
—\Admisie 790(840)x550x290 545 315
oL 800(850)x590(690)x310 545 325
825(880)x655x310 540 335
N1 900(950)x700x350 630 350
T 970(1044)x803x395 675 409

Aer eliminat

Instalatie conducta de conectare

<=
Conectati unitatea exterioara la teava de legatura: %7W

Inclinati contra-gaura conductei de conectare la supapa de oprire si
strangeti piulita conica cu degetele. Apoi strangeti piulita Taper cu o
cheie de cuplu. La prelungirea tubulaturii, trebuie adaugata o
cantitate suplimentara de agent frigorific, astfel incat functionarea si
performanta aparatului de aer conditionat sa nu fie compromise.

Valva de Conic Teava de
oprire conexiune

Lungimea Cantitatea de agent frigorific care

conductei trebuie adaugat
5M Nu este necesar
CC12000Btu 20g/m

5-15M
CC18000Btu 30g/m
Cheie de piulite

Nota: 1. Acest tabel este numai pentru eferinta.
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INSTALARE UNITATE EXTERIOARA

Conexiune cabluri

1. Slabiti suruburile si scoateti capacul pieselor E din aparat.

2. Conectati cablurile la bornele corespunzatoare ale placii de borne a
unitatii exterioare (vezi schema de conexiuni) si, daca exista semnale
conectate la priza, purtati doar o imbinare cap la cap.

3. Impamantarea: scoateti surubul de impamantare al suportului electric,
acoperiti firul de impamantare si insurubati gaura de impamantare.

4. Fixati bine cablul cu dispozitive de fixare (panou de presare)

5. Puneti partile E inapoi in locul sau original si fixati cu suruburi.

Schema de conexiuni

E-parts cover

Viteza constanta Viteza variabila

@ |

)

[LInlo] Dlals §5|L|N|s|
) ¢ A \

(

Pentru putere Pentru unitatea interioara : (

y O )

Pentru unitatea interioara

I AN NS g N DT N R N ISINILOIL\l

I
Pentru putere

ElE

Pentru putere Pentru unitatea interioara

Pentru unitatea interioara

Connector

26 oo

Daca exista un conector, conectati-l direct.

©)

NOTA:

Pentru putere

e Acest manual include, de obicei, modul de cablare pentru diferite tipuri de AC. Nu putem exclude posibilitatea

ca anumite tipuri de scheme de racordare sa nu fie incluse.

¢ Diagrama este doar pentru referinta. Daca entitatea este implicata in aceasta schema de conexiuni, va rugam sa

consultati schema detaliata a cablajului pe care ati cumparat-o.
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Aspirarea aerului (Gaz R32)

Pompa de agent frigorific R32 trebuie utilizata exclusiv pentru fabricarea vidului de refrigerare R32.

Inainte de a lucra la aparatul de aer conditionat, scoateti capacul

Manometru
supapei de oprire (supape de gaz si lichid) si asigurati-va ca il Metru compus
) o 76cmH Supapa de
strangeti dupa aceea (pentru a preveni pierderea de aer). 9 distributie

1. Pentru a preveni pierderea de aer si imprastierea, strangeti Manerul Lo Manerul Hi
toate piulitele de conectare ale tuturor tuburilor de flare.

2. Conectati supapa de oprire, furtunul de incarcare, supapa de Furtun incarcator

distributie si pompa de vid. Furtun "
3. Deschideti complet manerul Lo al supapei de distribuire si incarcator
aplicati vidul timp de cel putin 15 minute si verificati daca
indicatorul de vid compus indica -0,1 MPa (-76cmHg).
4. Dupa aplicarea vidului, deschideti complet supapa de Pompa

de aspirat

oprire cu o cheie hexagonala.
5. Verificati daca ambele conexiuni interioare si exterioare nu
prezinta scurgeri de aer.
valva de oprire  valva de oprire
F R de lichid d
Eliminarea aerului (Gas R410a) (supapa delichid) - (supapa de gaz)

Metoda de descarcare a agentului frigorific in unitatea externa.

Dupa terminarea conexiunii la tevi, procedati dupa cum urmeaza.

J& |=[® = | [==
&
Gaz Asteptati Strangeti (¢ \ %
pentru 8 rapid si N . ‘%i
Slabiti temporar secunde | conectati =
piulita fixata piulita.
cu o jumatate o o
de viraj. Cuolul de instal Deschideti Verificati
plul de instalare complet daca
este acel§S| cucelal | 5rborii toate
capat&lllw de, gazal capatului conexiunile
Partea = %X unitatii interioare. lichid interioare si
lichida . \ | sial celorlalte exterioare
Slabiti cheia v | doua nu prezinta
hexagonala capete. scurgeri de
pana aer.
jumatate.
Metoda de pompare in vid (e ea ag lui frigorific R410A trebuie sa utilizeze metoda de pompare in vid)
Inainte de a lucra la aparatul de aer conditionat, scoateti capacul Manometru

Metru compus

supapei de oprire (supape de gaz si lichid) si asigurat-va ca il Supapa de

: : : ) -76cmHg ST

stranget ulterior (pentru a preveni potentiala scurgere a aerului) distributie
Manerul Lo Manerul Hi

1.Pentru a preveni pierderea aerului si imprastierea,
strangeti toate piulitele de conectare ale tuturor tuburilor Furtun incarcator
de flare. Furtun
2.Conectati supapa de oprire, furtunul de incarcare, Incarcator
supapa de distributie si pompa de vid.
3.Deschideti complet manerul Lo al supapei de distribuire
si aplicati vidul timp de cel putin 15 minute, apoi verificati Pompa
daca indicatorul de vid compus indica -0,1 MPa de aspirat

(-76cmHg).

4.Dupa aplicarea vidului, deschideti complet supapa de

oprire cu o cheie hexagonala. valva de oprire  valva de oprire
5.Verificati daca ambele conexiuni interioare si exterioare (supapa de lichid) (supapa de gaz)

nu prezinta scurgeri de aer.
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Evacuarea exterioara a condensului (numai pentru tipul pompei
de caldura)

Cand aparatul se incalzeste, apa de condensare si apa de
decongelare pot fi evacuate in mod fiabil prin casa de
scurgere.

Instalare: Montati cotul de scurgere exterioara in orificiul $25
pe placa de baza si imbinati furtunul de evacuare cu

cotul, astfel incat apa reziduala formata in unitatea exterioara o+
sa poata fi drenata pe o placa corespunzatoare.

i

i
777
77

Sasiu
Cot de scurgere in aer libgr

VERIFICARE SI TESTARE DUPA INSTALARE

Verificati dupa instalare

Verificarea sigurantei electrice

1. Daca tensiunea de alimentare este conforma cu cerintele.

2. Daca exista o conexiune defectuoasa sau lipsa in fiecare dintre firele de alimentare, semnal si impamantare.
3. Daca firul de impamantare al aparatului de aer conditionat este bine legat la pamant.

Verificarea sigurantei instalarii

1. Daca instalatia este securizata.

2. Daca scurgerea apei este neteda.

3. Daca cablurile si tevile sunt instalate corect.

4. Verificati ca in interiorul aparatului sa nu ramana obiecte straine sau unelte.

5. Verificati daca conducta frigorifica este bine protejata.

Testul de scurgere al agentului frigorific

In functie de metoda de instalare, pot fi utilizate urmatoarele metode pentru a verifica existenta unor scurgeri
suspecte, in zone cum ar fi cele patru racorduri ale unitatii exterioare, miezurile robinetelor de inchidere si
supapele T:

1. Metoda cu bule: Aplicati spray-ul cu un strat uniform de apa cu sapun peste punctul suspect de scurgere.
2. Metoda instrumentului: Verificarea scurgerilor prin deplasarea sondei detectorului de scurgeri in
conformitate cu instructiunile catre punctele suspecte de scurgere.

Nota: Asigurati-va ca ventilatia este buna inainte de verificare.

Operatiune de testare

Pregatirea operatiunii de testare:

o \Verificati daca toate conductele si cablurile de conectare sunt bine conectate.

¢ Confirmati ca valorile din partea gazului si din partea lichidului sunt complet deschise.
e Conectati cablul de alimentare la o priza de alimentare independenta.

® Instalati bateriile in telecomanda.

Nota: Asigurati-va inainte ca ventilatia este buna testare.

Metoda de operare a testului

1. Porniti alimentarea si apasati butonul de pornire / oprire al telecomenzii pentru a porni aparatul de aer
conditionat.

2. Selectati optiunea COOL, HEAT (nu este disponibila in modelele cu racire), SWING si alte moduri de operare cu
telecomanda si verificati daca operatia este in regula.
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NOTIFICARE PRIVIND INTRETINEREA

Atentie:

Pentru intretinere, contactati centrele de service autorizate. Intretinerea de catre o persoana necalificata poate
provoca pericole. Alimentati aerul conditionat cu agent frigorific R32 si intretineti aparatul de aer conditionat in
conformitate cu cerintele producatorului. Capitolul se concentreaza in principal pe cerintele speciale de intretinere
pentru aparatul cu agent frigorific R32. Cereti echipei speciale de reparatii sa citeasca manualul de service tehnic
pentru informatii detaliate.

Cerintele de calificare ale personalului de intretinere

1. Este necesara pregatirea speciala suplimentara fata de procedurile obisnuite de reparatii ale echipamentelor
frigorifice atunci cand este afectat echipamentul cu agenti frigorifici inflamabili. In multe tari, aceasta formare
este realizata de organizatii nationale de instruire care sunt acreditate sa predea standardele nationale
relevante de competenta care pot fi stabilite in legislatie. Competenta obtinuta trebuie sa fie documentata
printrun certificat.

2. Intretinerea si repararea aparatului de aer conditionat trebuie efectuate conform metodei recomandate de
producator. Daca sunt necesari alti profesionisti pentru a ajuta la intretinerea si reparatia echipamentului,
acesta trebuie efectuat sub supravegherea persoanelor care au calificarea de a repara AC echipat cu agent
frigorific inflamabil.

Inspectarea site-ului

Trebuie sa se efectueze o inspectie a sigurantei inainte de a intretine echipamentul cu agent frigorific R32 pentru a
va asigura ca riscul de incendiu este minimizat. Verificati daca locul este bine ventilat, daca echipamentul antistatic
si prevenirea incendiilor sunt perfecte. In timpul intretinerii sistemului de racire, inainte de a utiliza sistemul,
respectati urmatoarele masuri de precautie.

Proceduri de operare

.Zona generala de lucru:
Tot personalul de intretinere si ceilalti care lucreaza in zona locala trebuie instruiti cu privire la natura
munciidesfasurate. Lucrul in spatii inchise trebuie evitat. Zona din jurul spatiului de lucru va fi separata. Asigurati-
va ca, conditiile din zona sunt in siguranta (prin controlul materialului inflamabil).
2. Verificarea prezentei agentului frigorific:
Zona trebuie verificata cu un detector adecvat de agent frigorific inainte si in timpul lucrului, pentru a se asigura
ca tehnicianul este constient de potentialul atmosferei toxice sau inflamabile. Asigurati-va ca echipamentul
de detectare a scurgerilor care se utilizeaza este adecvat pentru utilizarea cu toti agentii frigorifici aplicabili, cu
scanteie Le.non, etansati corespunzator sau protejati intrinsec.
3. Prezenta extinctoarelor:
In cazul in care trebuie efectuata o lucrare la cald cu privire la echipamentul de refrigerare sau la oricare dintre
piesele asociate, trebuie sa fie la dispozitie un echipament adecvat de stingere a incendiilor. Aveti o pulbere
uscata sau un stingator de incendiu cu CO2, adiacent zonei de incarcare.
4. Nu exista surse de aprindere:
Nici o persoana care nu efectueaza lucrari in legatura cu un sistem de refrigerare ce implica expunerea oricaror
lucrari de conducte va folosi orice sursa de aprindere in asa fel incat sa conduca la riscul de incendiu sau
explozie. Toate sursele de aprindere, inclusiv fumul de tigara, trebuie sa fie tinute suficient de departe de locul
de instalare, reparatie, indepartare si eliminare, in timpul caruia agentul frigorific poate fi eliberat in spatiul din jur.
Inainte de locul de munca, zona din jurul echipamentului trebuie sa fie supravegheata pentru a va asigura ca nu
exista riscuri de aprindere. Trebuie afisate semnele "Nu se fumeaza".
5.Zona ventilata (deschideti usa si fereastra):
Asigurati-va ca zona este deschisa sau ca este bine ventilata inainte de a efectua orice lucru la cald. Un grad
de ventilatie va continua in timpul perioadei in care se desfasoara lucrarile. Ventilatia ar trebui sa disperseze in
siguranta orice agent frigorific eliberat si, de preferinta, sa il expulzeze in exterior in atmosfera.
6. Verificari la echipamentul de refrigerare:
In cazul in care componentele electrice sunt schimbate, acestea trebuie sa fie adecvate scopului si specificatiilor
corecte. In orice moment se respecta instructiunile producatorului de intretinere si de service. Daca aveti indoieli,
consultati departamentul tehnic al producatorului pentru asistenta. Urmatoarele verificari se aplica instalatiilor
care utilizeaza agenti frigorifici inflamabili:
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e Dimensiunea incarcarii este in concordanta cu dimensiunea camerei in care sunt instalate componentele care
contin frigider.
¢ Masinile si prizele de ventilatie functioneaza corespunzator si nu sunt obstructionate.
e Daca se utilizeaza un circuit indirect de racire, circuitul secundar trebuie verificat pentru prezenta agentului
frigorific.
o Tevile de racire sau componentele sunt instalate intr-o pozitie in care este putin probabil ca acestea sa fie
expuse la orice substanta care poate coroda componentele care contin frigorific, cu exceptia cazului in care
componentele sunt construite din materiale rezistente la corodare sau protejate corespunzator impotriva
corodarii lor.
. Verificari la dispozitivele electrice:
Repararea si intretinerea componentelor electrice trebuie sa includa verificari initiale de siguranta si proceduri de
inspectie a componentelor. Daca exista o defectiune care ar putea compromite siguranta, atunci nu trebuie sa
fie conectata nicio sursa de alimentare la circuit pana cand nu este tratata in mod satisfacator. Daca defectiunea
nu poate fi corectata imediat, dar este necesara continuarea functionarii, trebuie utilizata o solutie temporara
adecvata. Acest lucru trebuie raportat proprietarului echipamentului, astfel incat toate partile sa fie sfatuite.
Verificarile initiale de siguranta includ:
¢ Condensatoarele sunt descarcate: acest lucru se face intr-o maniera sigura pentru a evita aparitia de scantei.
¢ Nu sunt expuse componente electrice si cabluri electrice in timpul incarcarii, recuperarii sau curatarii sistemului.
® Pastrati continuitatea impamantarii.

~

Inspectarea cablului

Verificati cablul pentru uzura, coroziune, supratensiune, vibratii si verificati daca exista muchii ascutite si alte efecte
adverse in mediul inconjurator. In timpul inspectiei, trebuie avuta in vedere impactul imbatranirii sau al vibratiilor
continue ale compresorului si ale ventilatorului.

Verificarea scurgerii agentului frigorific R32

Nota: Verificati scurgerea agentului frigorific intr-un mediu in care nu exista o sursa potentiala de aprindere. Nu
trebuie folosita nicio sonda de halogen (sau orice alt detector care utilizeaza o flacara deschisa).

Metoda de detectare a scurgerilor:

Pentru sistemele cu agent frigorific R32, instrumentul electronic de detectare a scurgerilor este disponibil pentru
detectare, iar detectia scurgerilor nu trebuie efectuata in mediul inconjurator cu agent frigorific. Asigurati-va ca
detectorul de scurgeri nu va deveni o sursa potentiald de aprindere si ca este aplicabil agentului frigorific masurat.
Detectorul de scurgeri trebuie sa fie stabilit pentru concentratia minima de combustibil (procentual) ignifuga a
agentului frigorific. Calibrati si reglati concentratia corecta de gaz (nu mai mult de 25%) cu agentul frigorific utilizat.
Fluidul utilizat in detectarea scurgerilor este aplicabil majoritatii agentilor frigorifici. Dar nu utilizati solventi de clor
pentru a preveni reactia dintre clor si agentul frigorific si coroziunea conductei de cupru. Daca banuiti o scurgere,
indepartati tot focul sau stingeti focul. Daca locatia scurgerii trebuie sa fie sudata, atunci trebuie recuperati toti
agentii frigorifici sau izolati toti agentii frigorifici de locul de scurgere (folosind supapa de decuplare). Inainte si in
timpul sudarii, utilizati OFN pentru a purifica intregul sistem.

Scoaterea si pomparea prin vid

e Asigurati-va ca in apropierea orificiului de evacuare al pompei de vid nu exista nici o sursa de foc aprins, iar
ventilatia este buna.

e Permiteti intretinerea si alte operatiuni ale circuitului de refrigerare sa se efectueze in conformitate cu procedura

generala. Trebuie sa urmati urmatoarele proceduri:

-Scoateti agentul frigorific.

-Decontaminati conducta prin gaze inerte.

-Evacuati

-Decontaminati gazoductul cu gaze inerte din nou

“Taiati sau sudati conducta.

Refrigerentul trebuie returnat la rezervorul de stocare adecvat. Sistemul ar trebui suflat cu azot fara oxigen pentru

a asigura siguranta. Este posibil ca acest proces sa fie repetat de mai multe ori. Aceasta operatiune nu trebuie

efectuata cu aer comprimat sau oxigen.
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o Prin procesul de suflare, sistemul este incarcat in azotul anaerob pentru a ajunge la presiunea de lucru sub starea
de vid, apoi azotul fara oxigen este emis in atmosfera si, in final, se aspira sistemul.

® Repetati acest proces pana cand toti agentii frigorifici din sistem sunt stersi. Dupa incarcarea finala a azotului
anaerob, evacuati gazul in atmosfera si apoi sistemul poate fi sudat. Aceasta operatie este necesara pentru
sudarea conductei.

Procedura de incarcare a refrigerantilor

Ca supliment la procedura generala, trebuie adaugate urmatoarele cerinte:

-Asigurati-va ca nu exista o contaminare intre diferiti agenti frigorifici atunci cand se utilizeaza un dispozitiv de
ncarcare cu agent frigorific. Conducta pentru incarcarea agentilor frigorifici ar trebui sa fie cat mai scurta posibil
pentru a reduce reziduurile agentilor frigorifici din acesta.

-Rezervoarele de stocare trebuie sa ramana in pozitie verticala.

-Asigurati-va ca solutiile de impamantare sunt deja luate inainte ca sistemul de racire sa fie incarcat cu agenti
frigorifici.

-Dupa terminarea incarcarii (sau cand nu este inca terminata), etichetati semnul pe sistem.

-Aveti grija sa nu supraincarcati agentii frigorifici.

Resturi si recuperari

Resturi:

Inainte de aceasta procedura, personalul tehnic trebuie sa cunoasca bine echipamentul si toate caracteristicile

acestuia si sa faca o practica recomandata pentru recuperarea sigura a agentului frigorific. Pentru reciclarea

agentului frigorific, trebuie analizate probele de agent frigorific si ulei inainte de operare. Asigurati-va puterea
necesara inainte de incercare.

1.Fiti familiarizati cu echipamentul si cu functionarea acestuia.

2.Deconectati sursa de alimentare.

3.Inainte de a efectua acest proces, trebuie sa va asigurati:

-Daca este necesar, functionarea echipamentului mecanic ar trebui sa faciliteze functionarea

rezervorului de agent frigorific.

“Toate echipamentele de protectie individuala sunt eficiente si pot fi utilizate corect.

-Intregul proces de recuperare trebuie efectuat sub indrumarea personalului calificat.

-Recuperarea echipamentului si a rezervorului de stocare ar trebui sa respecte standardele nationale relevante.

4.Daca este posibil, sistemul de racire trebuie sa fie aspirat.

5.Daca starea vidului nu poate fi atinsa, ar trebui sa extrageti agentul frigorific in fiecare parte a sistemului din mai

multe locuri.

6.Inainte de inceperea recuperarii, trebuie sa va asigurati ca capacitatea rezervorului de stocare este suficienta.

7.Porniti si actionati echipamentul de recuperare conform instructiunilor producatorului.

8.Nu umpleti rezervorul la capacitate maxima (volumul de injectie al lichidului nu trebuie sa depaseasca 80% din

volumul rezervorului).

9.Chiar daca durata este scurta, nu trebuie sa depaseasca presiunea maxima de lucru a rezervorului.

10.Dupa terminarea umplerii rezervorului si sfarsitul procesului de operare, trebuie sa va asigurati ca rezervoarele si

echipamentul sunt indepartate rapid si supapele de inchidere din echipament sunt inchise.

11.Refrigerantii recuperati nu pot fi injectati in alt sistem inainte de a fi purificati si testati.

Nota: Identificarea trebuie facuta dupa ce aparatul este scos din uz si refrigerantii sunt evacuati.

Identificarea trebuie sa contina data si avizul. Asigurati-va ca identificarea de pe aparat reflecta agentii frigorifici

inflamabili din acest aparat.

Recuperarea:

1. Este necesara o degajare a agentilor frigorifici in sistem atunci cand reparati sau stergeti aparatul. Se recomanda
eliminarea completa a agentului frigorific.

2. Numai un rezervor special de agent frigorific poate fi utilizat la incarcarea agentului frigorific in rezervorul de
stocare. Asigurati-va de capacitatea rezervorului este corespunzatoare cantitatii de injectie a agentului frigorific
din intregul sistem. Toate rezervoarele destinate utilizarii pentru recuperarea agentilor frigorifici ar trebui sa aiba
o identificare a agentului frigorific (adica rezervorul de recuperare a agentului frigorific). Tancurile de stocare
trebuie sa fie echipate cu supape de presiune si supape de glob si ar trebui sa fie in stare buna. Daca este
posibil, rezervoarele goale trebuie evacuate si mentinute la temperatura camerei inainte de utilizare.
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3. Echipamentul de recuperare trebuie sa fie pastrate intr-o stare buna de functionare si echipat cu instructiuni
de utilizare a echipamentului pentru un acces facil. Echipamentul trebuie sa fie adecvat pentru recuperarea
agentilor frigorifici R32. Echipamentul trebuie sa fie adecvat pentru recuperarea agentilor frigorifici R32. In plus,
ar trebui sa existe o ponderare calificata a aparatului care poate fi utilizat in mod normal. Furtunul trebuie legat
cu o imbinare detasabila de conectare cu o rata de scurgere zero si trebuie pastrata intr-o stare buna. Inainte de
a utiliza echipamentul de recuperare, verificati daca acesta este in stare buna si daca are o intretinere perfecta.
Verificati daca componentele electrice Il sunt etanseizate pentru a preveni scurgerea agentului frigorific si a
incendiului provocat de acesta. Daca aveti intrebari, consultati producatorul.

4. Agentul frigorific recuperat trebuie incarcat in rezervoarele de depozitare adecvate, atasat cu instructiuni de
transport si returnat producatorului de agent frigorific. Nu amestecati agentul frigorific in echipamentul de
recuperare, in special in rezervorul de stocare.

5. In timpul transportului, refrigerarea R32 nu poate fi inchisa. Daca este necesar, luati masuri antielectrostatice in
timpul transportului. In procesul de transport, incarcare si descarcare, trebuie luate masuri de protectie necesare
pentru a proteja aparatul de aer conditionat pentru a va asigura ca aerul conditionat nu este deteriorat.

6. Cand scoateti compresorul sau curatati uleiul de compresor, asigurati-va ca compresorul este pompat la un nivel
corespunzator pentru a va asigura ca nu exista refrigeranti reziduali R32 in uleiul de lubrifiere. Pomparea in vid
trebuie efectuata inainte ca compresorul sa fie returnat furnizorului. Asigurati-va siguranta la descarcarea uleiului
din sistem.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ALE TELECOMENZII

o Cititi aceste "instructiuni” cu atentie pentru a utiliza aerul conditionat corect si in siguranta.
e Auveti grija de manualul de instructiuni pentru a putea sa il folositi oricand aveti nevoie.

Atentie

. Indreptati telecomanda catre unitatea aerului conditionat

. Telecomanda ar trebui sa fie la aproximativ 8 metri de unitate

. Nu trebuie sa existe obstacole intre unitate si telecomanda.

. Nu scapati sau aruncati telcomanda

. Nu puneti telecomanda in locuri cu raze puternice ale soarelui sau in apropierea surselor de incalzire.
. Utilizati doua baterii 7# si nu utilizati baterii electrice.

. Scoateti bateriile din telecomanda dupa ce le-ati utilizat pentru o perioada mai lunga de timp.

0w N O~ W N =

. Cand zgomotul de transmitere a semnalului nu mai poate fi auzit din unitatea interioara sau simbolul de
transmisie de pe ecranul de display nu mai apare, inlocuiti bateriile.

9. Daca apare fenomenul de restartare cand apasti butonul telecomenzii, cantitatea electrica este insuficienta si

trebuie inlocuite bateriile.

10. Bateriile inlocuite trebuie depozitate corespunzator.

Nota: Imaginea reprezinta telecomanda in ansamblu si contine aproape toate butoanele functionale. Ar putea
exista mici diferente fata de obiectul real (in functie de model)

Toate imaginile de mai jos sunt afisate dupa ce au fost puse in functiune. Telecomanda in functiile actuale afiseaza
doar articolele.

Unitatile de racire nu au functie de incalzire sau incalzire electrica. Cand telecomanda va opera astfel de functii
unitatea nu va oferi astfel de efecte. Va rugam sa nu folositi telecomanda pentru aceste functii.
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Descrierea butoanelor
Exteriorul telecomenzii

Transmitatorul de semnal

@

SWING ¢ SWING«

1.

2.

Butonul ON/OFF

Apasati butonul, unitatea va porni sau se va opri ceea ce ar
putea opri timer-ul de somn folosit la ultima utilizare.
Butonul SPEED

Apasati acest buton pentru a seta viteza ca in imaginea de
mai jos:

Llow — Mid — High — Auto
’—' al atll I atll III —|
. Butonul A\ / V

(%2}

~

e Cand apasati /A, temperatura va creste cu 0.5°C. Cand
apasati butonul acesta W temperatura va scadea cu
0.5°C.

e Temperatura va fi schimbata rapid daca apasati butonul
in mod continuu si se va seta temperatura intre 16°C to
32°C.

Butonul COOL

Apasati butonul de racire si modul de operare va fi
schimbat pe racire.

. Butonul HEAT

Apasati butonul de incalzire si modul de operare va fi
schimbat in incalzire.
Nota: Unitatea de racire nu are functie de incalzire.

. Butonul SWING (SWING } and SWING «> )

e Apasati acest buton pentru a deschide functia de balans
sus/jos sau dreapta/stanga. Apasati butonul iar, fixati
fantele.

e Setarea Sus/Jos, Stanga/Dreapta este valida doar in
acest mod si nu va afecta porzitia fantelor in alte moduri.

. ® Balansul Sus/Jos, Stanga/Dreapta are functie de

memorie, poate fi initial setata, iar cand veti opri apoi porni
aparatul sau veti schimba modul, fantele vor ramane in
modul initial.

Nota: exteriorul telecomenzii va functiona doar daca
suprafata este inchisa.
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Interiorul telecomenzii

Transmitere semnal

S

o

1——ovorF WODE SRR ——— 3

Y

4——— TURBO HEALTH ——— 7 o

-/\

5——— siLme SLEEP ——— 8 =

6—— TINER iFEEL——— 9
10 —— DI CLEM AntiF ———13 Deschideti-o de la
1 stanga la dreapta
12—+ HEH  ECO  &ii——14

L 1 15

. Butonul ON/OFF
Apasati butonul, unitatea va porni sau se va opri ceea ce ar putea opri timer-ul de somn folosit la ultima
utilizare.
. Butonul MODE
Apasati acest buton pentru a seta modul ca in imaginea de mai jos:
AUTO — COOL — DRY — HEAT — FAN —|
T

Nota: Unitatea de racire nu are functie de incalzire.
. Butonul SPEED
Apasati acest buton pentru a seta viteza:
|—> low — Mid — High — Auto —|

. Butonul TURBO
e Setati butonul ON sau OFF (caracterul de turbo va aparea sau va disparea) apasand acest buton in modul
de incalzire sau racire.
¢ Odata alimentata, unitatea va fi setata sa aiba functia turbo oprita.
e Aceasta functie nu poate fi utilizata in modul AUTO, DRY sau FAN si caracterele turbo nu vor aparea.

. Butonul SILENCE
o Setati ON sau OFF (caracterul liniste va aparea sau va disparea) apasand acest buton
¢ Odata alimentata, unitatea va fi setata sa aiba functia liniste oprita.

205

RO




B

6. Butonul TIMER
e Pe statusul unitatii pornite, apasati acest buton pentru a opri timer-ul. Pe statusul unitatii oprite apasati acest
buton pentru a porni timerul.
® Apasati acest buton o data, cuvantul on/off va aparea si va clipi. In acest caz apasati butonul A /W pentru a
ajusta timpul. Setarea de timp este de la 0.5 pana la 24 de ore. Apasati acest buton inca o data pentru a seta
timpul apoi telecomanda va trimite un semnal imediatt si Hon/off se va opri din a clipi.
¢ Daca timpul nu este setat timp de 10 secunde atunci cand butonul clipeste setarea de timer se va opri.
® Daca timer-ul este setat apasati acest buton inca o data pentru a opri setarea.

7. Butonul HEALTH
Apasati acest buton pentru a opri sau porni functia HEALTH.

8. Butonul SLEEP
e Apasa butonul SLEEP si indicatorul luminos din unitatea interioara va clipi.
¢ Aparatul de aer condtitionat functioneaza in acest mod timp de 10 ore dupa care se opreste si revine la
modul obisnuit.
Unitatea se va opri automat daca si functia de "TIMER" este activata si este programat sa se opreasca.
Nota: Daca apasati butonul Mode sau ON/OFF telecomanda va sterge automat modul SLEEP

9. Butonul iFEEL

® Apasarea acestui buton poate activa functia iFEEL. LCD-ul afiseaza temperatura actuala din camera cand
functia este pornita si afiseaza temperatur setata cand functia este oprita.
e Aceasta functie este invalida cand AC-ul este in mod FAN

10. Butonul DISPLAY

¢ In modul display apasati butonul o data si display-ul se va opri, apasati-l inca o data si LCD va afisa
temperatura setata si ambientala dupa ce va clipi 5s. Este convenabil pentru a verifica temperatura setata si
ambientala oricand doriti.

11. Butonul iCLEAN

¢ Cand telecomanda are statusul OFF, apasati butonul iCLEAN si unitatea va rula functia iCLEAN

® Scopul acestei functii este de a curata evaporatorul si de a usca apa de pe evaporator si de a preveni
incarcarea rezidurilor de apa si astfel sa emane un miros neplacut.

¢ Dupa setarea functiei iCLEAN, apasati butonul iCLEAN sau ON/OFF pentru a renunta la aceasta operatiune.
e Aceasta functie se va opri automat dupa 30 de minute de functionare fara ca in acest timp sa mai ruleze o
alta functie.

12. Butonul ELE.H (doar pentru pompa de apa calda)

¢ In modul de incalzire, apasati acest buton si modul de operare este mutat automat in incalzire electrica
suplimentara.

13. Butonul Anti-FUNGUS

e Scopul aceste functii este de a usca interiorul evaporatorului si de a preveni mucegairea evaporatorului din
cauza depozitarii apei si astfel emanand un miros neplacut.

e Acesta functie este controlata din telecomanda in modurile racire, uscare si auto, fantele de ghidare suntin
pozitie orizontala cand racesc. Aparatul de aer conditionat ruleaza in modul de incalzire, ventilatorul intern
ruleaza timp de 3 minute cu o usoara adiere inainte de a se opri.

e Aceasta functie nu este setata din fabrica. Puteti cu usurinta sa setati sau sa anulati aceasta functie. Metoda
de setare este: cand statusul este "OFF” (oprit) indreptati telecomanda catre unitatea AC si in mod continuu
apasati butonul "Anti-FUNGUS". Buzzerul va continua sa bipaie de 5 ori, iar dupa aceasta va indica faptul ca
functia este gata. In caz ca aceasta functie a fost setata chiar daca AC-ul este oprit sau functia manuala este
anulata. AC-ul are aceasta functie ca predefinita.

e Pentru a anula aceasta functie: cand statusul este “OFF” (oprit) indreptati telecomanda catre unitatea AC si
in mod continuu apasati butonul "Anti-FUNGUS". Buzzerul va continua sa bipaie de 3 ori, iar dupa aceasta va
indica faptul ca functia este anulata.

e Opriti intreagul aparat de aer conditionat. Cand aceasta functie este pornita, va sugeram sa nu restartati
aparatul de aer conditionat inainte sa se opreasca definitiv.

¢ Aceatsa functie nu va rula in caz ca se opreste.

14. Butonul SPOT SWING

® Apasati acest buton, iar fantele orizontale pot sa se roteasca automat si aerul va sulfa in directia dorita de
dumneavoastra.
¢ Apasati acest buton inca o data si fantele orizontale se vor opri.

15. Butonul ECO

In modul de racire, apasati acest buton, iar unitatea va rula in modul “ECO" economic care presupune
consumarea a mai putina energie electrica.

Dupa ce ruleaza timp de 8 ore se va opri automat sau il puteti opri dumneavoastra apasand inca o data acest
buton.

Nota: Unitatea se va opri automat daca modul “Timer” este activat si este timpul sa se opreasca.
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Utilizare

Fixarea bateriilor

1.
2.
3.

Glisati capacul pentru a deschide in directia indicata de sageata.
Puneti doua baterii noi in pozitiile indicate.

Puneti capacul la loc.

Modul automat de operare

1.
2.
3.
4.

Apasati butonul “"ON/OFF” si AC-ul va incepe sa functioneze
Apasati butonul “"MODE" si selectati functia automata “"MOD"
Apasati butonul “"VITEZA" si puteti selecta viteza ventilatorului. Puteti selecta viteza dintre: Low, Mid, High, Auto

Apasati butonul inca o data si AC-ul se va opri.

Modul de incalzire / racire

1

5.

. Apasati butonul "ON/OFF” si aerul conditionat va incepe sa functioneze.
2. Apasati butonul “MODE" si selectati modul de racire sau de incalzire.
3.
4

. Apasati butonul “"VITEZA" si puteti selecta viteza ventilatorului. Puteti selecta viteza ventilatorului dintre: Low,

Apasati pentru ” A" a*\V " seta temperatura. Temperatura poate fi setata intre 16 si 32 grade.

Mid, High, Auto.

Apasati acest buton inca o data si AC-ul se va opri

Modul de functionare al ventilatorului

1.

Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.

2. Press the MODE button, select the Cooling or Heating operation mode.
3.
4

. Press the button again, the air-conditioner stops.

Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH.

Remark: In the circulation operation mode, to set the temperature is noneffective.

Modul de racire

1.

Apasati butonul ON/OFF"si aerul conditionat va incepe sa functioneze.

2. Apasati butonul "MODE" si selectati functia de uscare.
3.
4

. Apasati butonul de "VITEZA" si puteti selecta viteza ventilatorului. Puteti selecta viteza ventilatorului dintre:

Apasati pentru ” ANsit\V 7 seta temperatura. Temperatura poate fi setata intre 16 si 32 grade.

Low, Mid, High, Auto.

. Apasati acest buton inca o data si AC-ul se va opri

Nota: Acest manual prezinta toate functiile telecomenzii, daca apasati un buton si acesta nu are niciun efect
asupra aparatului de aer conditionat inseamna ca AC-ul dumneavoastra nu are aceasta functie.
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INTRODUCERE IN FUNCTIILE WI-FI

Aparatul de aer conditionat este echipat cu tehnologie de control de la distanta cu modulul WI-FI din interiorul
aparatului care este conectat la panoul de afisaj si la comanda pentru rularea transmisiei AC. AC-ul este in
conexiune constanta cu un router wireless sau cu un punct de acces la internet. Terminalele mobile cum ar fi
telefoanele inteligente sau computerele compacte pe care se instaleaza un software special de control si modulele
WI-Fl configurate cu succes la nivel local pot fi folosite drept telecomenzi odata ce sunt conectate la Internet.

Descarcarea si instalarea software-ului

Software-ul poate fi d cat si instalat dupa cum urmeaza:

1. Pentru terminale mobile cum ar fi telefoane inteligente sau tablete (numai Android 4.1 si iOS 6.0 sau versiune
ulterioare) cautati si descarcati “AC Freedom” din Google Play sau din magazinul de aplicatii si instalati-l in
dispozitivul dumneavoastra.

2. De asemenea, puteti utiliza terminalul dvs. mobil (numai Android 4.1 si iOS 6.0 sau versiune ulterioare) pentru
a scana codul “QR”" (a se vedea Fig. 1) cu un instrument de scanare terta care va directiona automat catre
interfata de descarcare a aplicatiei pentru a descarca si instala software-ul.

Figura 1 Figura 2

Odata ce software-ul este instalat introduceti
“Scanning Interface”. Sunt doua tipuri de logare
pentru “Scanning Interface” (Vezi Fig. 2)

AcFreedom Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

scan <_®
O

enter activation code activate ‘—@

Pentru 10S
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1. Apasati “scan” si scanati codul “QR” din dreapta (Vezi Fig. 3)

cancel

scan

Scan the two-dimension code in specification

to activate APP

Figura 3

2. Introduceti codul (Tesla) in campul pentru “activation code”.

AcFreedom Skip

Scanthe t

codein ification

to activate APP

C

activate

Figura 4
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Resetati modulul Wi-FI al AC-ului

In cazul primei configurari sau dupa schimbarea routerului wireless si modulul WI-Fl trebuie resetat.

Pentru a reseta modulul: Apasati butonul "HEALTH" de pe telecomanda de 8 ori (vezi Fig. 8). Resetarea este
realizata dupa ce veti auzi 2 beep-uri.

Nota:

Este necesare ca functia de WI-FI a unuir outer wireless sa functioneze. Va rugam sa achizitionati unul daca nu
aveti deja.

T

=

Press "health”

button 8 times
ONOFF  MODE ~ SPEED

TURBO @

SILENCE SLEEP
TINER iFEEL
DISPLAY ~ iCLEAN — Anti-F

EEH  ECO  &ffe

N

Figura 5

Smartphone sau alte terminale conectatate la Wi-Fl sau Hotspot

Activati functia WI-FI pentru terminalul mobil si conectati-l la un router wireless sau la un punct de acces.

Nota: Este necesar ca functia de WI-Fl a unui router wireless sa functioneze. Va rugam sa achizitionati unul daca nu
aveti deja.
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Configurarea dispozitivelor

Dupa ce software-ul este descarcat si instalat pe terminalul mobil, configurati AC-ul conform imaginilor de mai jos:

Figura 6

< Device List

< Add device

Device List

Add device

Add a new device to the WIFI net work

WIFI name: | XXXXX

passward:

password

<<Config failed check items>>

Start the configuration

Air» onditioner =

Add device

Activate the control software
and click “Add device"within

30 minutes after the WIFI
module is reset.

Nota:

The Wi-Fi name will
automatically appear in “Wi-Fi
name”. Enter the password of

the Wi-Fi and click “Start the
configuration”.

Once the configuration

is complete, the “Device

List” interface will be
automatically returned to and
the conFigurad the AC can
be seen.

1. In caz ca faceti pentru prima data configurarea sau daca schimbati routerul wireless, asigurati-va ca terminalul

mobil este deja conectat la reteaua WI-FI.

2. Daca configurarea esueaza, apasati “Config failed check items” pentru a vedea care au fost motivele si pentru

a reconfigura AC-ul.

Dupa ce ati configurat AC-ul apasati numele corespunzator al AC-ului pentru operatiuni viitoare.
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Controlul dispozitivelor

1. Modificarea si blocarea dispozitivelor

¢ Ininterfata “Device List” apasati si mentineti apasat pentru mai mult de 0.5 secunde (pentru sistemul Android)
sau apasati (pentru sistemul iOS) pictograma unui dispozitiv existent pentru a activa interfata “modificati
numele”

¢ Puteti schimba numele sau pictograma pentru a identifica diferite aparate de aer conditionat

e Pentru a bloca un dispozitiv, atingeti simbolul “Dispozitiv de blocare”. Odata ce dispozitivul este blocat alti
utilizatori nu il vor putea cauta, prevenind astfel controlul ostil. Dupa configurarea numelor dispozitivelor AC,
pictogramele si starea de blocare sunt complete, atingeti “Salvare” si se vor salva si valida.

Add device

< Modify the name  sav

Air-conditioner
Photo
Name: Ai;;ffnditioner >

Locking Device 3 >

Firmware Upgrade R/4 Z >

5

.)))

2

Add device

Delete Device

Figura 7

2. Stergeti un aparat de aer conditionat
Pentru Android: Apasati butonul “Delete Device” de sub “Modify name” (vezi Fig. 7).
Pentru iOS: Glisati peste numele de AC in partea stanga si “Device List” si dati click pe “Delete”

3. Telecomanda cu router wireless
Odata ce router-ul wireless este conectat la internet, activarea GPRS pe terminalul mobil va permite folosirea
acestuia ca telecomanda.
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Altele

1.

2.

3.

Software-ul ofera servicii de ajutor prin care utilizatorii pot verifica instructiunile de utilizare ale software-ului si
alte informatii.

In plus, in timp ce interfata de operare si functia software-ului se afla in continua imbunatatire, va vom informa
in legatura cu actualizarile ulterioare pentru dvs.

Deoarece interfata de operare se poate modifica datorita actualizarii constante ale versiunii, cifrele din acest
manual sunt doar pentru referinta, deci va rugam sa va bazati pe interfata de operare reala.

Apedix A: <<Config fa ild check items>>

1

N

w

. Verificati pictograma Wi-Fi de pe panoul de aer conditionat, in cazul in care pictograma nu se afiseaza

contactati departamentul de relatii cu clienti.

. Asigurati-va ca reteaua de telefonie mobila din mediul Wi-Fi al routerului curent: Inchideti conexiunea 3G/4G

pentru telefonul mobil pentru a fi conectat doar la WI-FI

. Verificati daca modulul este resetat cu success: Apasati tasta de "HEALTH" a telecomenzii de 8 ori pentru a

reseta. Un sunet beep se va auzi dupa ce a fost resetat cu success.

. Verificati numele WI-Fl al routerului, recomandam sa nu contina spatii si alte caractere alfanumerice.

. Verificati parola WI-Fl a routerului. Nu sunt premise mai mult de 32 caractere. Recomandam sa nu contina

spatii si simboluri speciale, in plus fata de litere si numere.

. Verificati daca introducerea parolei WI-F| este corecta atunci cand configurati aplicatia. Puteti verifica parola de

afisare pentru a confirma introducerea parolei WI-FI.
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ROMANIA

SC Depanero SRL Echipamentele sunt primite in
Bucuresti, sector 6, Sos.Virtutii, nr. 148, Centrul Comercial service NUMAI in baza acestui
J40/8016/2012 certificat. Pierderea sau modificarea
C.ILF.: RO 27846339 acestuia atrage dupa sine

Telefon: 031 005 08 22 pierderea garantiei

PROGRAM de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 18:00

Beneficiar Denumire / Nume, prenume :
Cod fiscal / CNP :
Sediu /Domiciliul :
Cufactura: ... dini

Durata medie de

Produs garantie Model S/N Produs o
utilizare

Termen de

Reparatii in TERMENUL DE GARANTIE:

CONFORM NOTELOR DE PREDARE DIN SERVICE

Conditii generale:

Produsele cumparate, cu exceptia componentelor considerate piese de schimb, sunt insotite de instructiuni de instalare,
exploatare, utilizare si intretinere care trebuie citite si respectate obligatoriu inainte de instalarea si folosirea produsului.
Service-ul este asigurat in perioada de garantie, de catre S.C Depanero SRL, aceasta va ofera un serviciu special de service;
sunand la 031 005 08 22, puteti solicita trimiterea unui produs aflat in perioada de garantie catre service.

De asemenea, acest numar va sta la dispozitie si pentru alte informatii suplimentare cu privire la conditiile de garantie sau
produse aflate in service

Pentru informatii ne puteti contacta si in scris la adresa de mail: service@depanero.ro

| Este necesar ca la solicitarea acordarii garantiei produsul sa fie insotit de urmatoarele:
¢ Copie dupa factura si certificatul de garantie

o O descriere scrisa a defectului constatat

¢ Ambalaj corespunzator transportului (in ambalajul original)

! Nu ne asumam raspunderea in cazul defectiunilor aparute in timpul transportului, datorate ambalarii necorespunzatoare.
!'In cazul in care nu se constata defectul reclamat, costurile de transport vor fi suportate de catre client.

Garantie si service:

Orice defectiune aparuta in perioada de garantie, datorita unei cauze neimputabile beneficiarului, va fi remediaté prin
repararea sau inlocuirea subansamblelor defecte, gratuit. Orice reparare sau inlocuire a produselor aflate in garantie, va fi
facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp care nu poate depasi 15 zile, fara nici un inconvenient semnificativ pentru
consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

Depanero nu raspunde pentru pierderile colaterale urmare a riscurilor previzibile ce deriva din utilizarea produselor
hardware, software (ex. pierderea informatiilor sau programelor pe care beneficiarul le are stocate, ,beneficiarul avand
sarcina salvarii periodice a datelor ce-i apartin, astfel incat, daca este cazul, service-ul sa poata formata, in functie de
posibilitati, mediul de stocare si instala programe de test si/sau cele existente in factura la momentul vénzarii). Réspunderea
Depanero este de a repara sau inlocui produsul constatat defect.

Garantia poate fi limitata la o perioada mai mica de 24 de luni, in functie de caz, pentru accesorii, consumabile si
acumulatori.

Obligatiile beneficiarului:
Alimentarea produsului de la reteaua electrica cu impamantare si in limitele de toleranta prevazute de producator. Folosirea
numai a elementelor de cablare originale, ale echipamentelor. Respectarea instructiunilor de utilizare ale echipamentelor
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cumparate, conform indicatiilor tehnice date de producator. Este recomandata pastrarea ambalajelor originale, precum si a
documentatiei tehnice primita la livrarea echipamentelor pe toata durata garantiei. Interventiile si/sau reparatiile efectuate
de catre persoane neautorizate de producator , manipuldrile defectuase, ruperea sigiliilor, a datelor de identificare, defectele
fizice ( zgarieturi, lovituri, arsuri, etc), defecte datorate contactului cu lichide de

orice fel precum si mentinerea echipamentelor in conditii de prafuire, umiditate excesiva sau temperaturi neadecvate, duc
la pierderea garantiei.

Responsabilitatea asupra instalarii corecte, hardware si software, apartine in totalitate beneficiarului.

ATENTIE! In cazul in care defectul reclamat nu exista sau nefunctionarea se datoreaza unor probleme software sau montarii
incorecte si/sau neautorizate, beneficiarul va suporta costul total al interventiei conform tarifelor afisate la unitatile de service
( manopera, piese de schimb, transport).

ATENTIE! In cazul CD-urilor sparte in unitatile optice se pierde garantia la componentele afectate.

ATENTIE! Nu se acorda garantie pentru ecrane LCD care prezinta pixeli sau subpixeli lipsa, aprinsi/stinsi, mai putin decat
prevede documentatia producatorului, sau in lipsa acesteia, standardul ISO 13406-2.

ATENTIE! Nu se acorda garantie in cazul scaderii capacitatii acumulatorilor cauzate de utolizare neadecvata

ATENTIE! Nu se acorda garantie la consumabile (ink cartridge, ribbon, toner cartridge, etc.) si nici la imprimante in cazul
defectarii acestora din cauza utilizarii de cartuse de cerneala sau toner reumplute sau altele dacat cele originale.

Prevederile finale:

Orice disputa intre parti cu privire la interpretarea, executarea si efectuarea acestui contract, vor fi rezolvate pe cale amiabila
ntr-un termen de 30 zile de la aparitia acesteia. in cazul in care disputa persista dupa acest termen si partile nu au ajuns la

o alta intelegere, solutionarea disputei se va efectua conform normelor legale in vigoare la data aparitiei respectivei
dispute.

Declaratie de conformitate:
Se regasesc in pachetul commercial.

Drepturile cumparatorului sunt in conformitate cu Legea 449/2003 si Legea 21/1992 actualizate conform OUG
174/2008

L.S. Unitate Service: L.S. Distribuitor: Cumparator:

ATENTIE! In cazul in care defectul reclamat nu exista sau nefunctionarea se datoreaza unor probleme software sau
montarii incorecte si/sau neautorizate, beneficiarul va suporta costul total al reparatiei.
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OBRATOVANJE IN VZDRZEVANJE

Opozorilo: Ta klimatska naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo R32.

Opombe: Klimatska naprava s hladilnim sredstvom R32 lahko pri grobem ravnanju z njo povzroci resne
poskodbe ljudi in stvari v bliZini.

e Prostor za vgradnjo, uporabo, popravila in skladis¢enje te klimatske naprave mora biti ve¢ji od 5 m2.

¢ Najvecja mozna koli¢ina polnitve hladilnega sredstva je 1,7 kg.
priporoca proizvajalec.

¢ Klimatske naprave ne luknjajte ali zaZigajte in preglejte hladilne cevi na poskodbe.

e Klimatska naprava mora biti skladi$¢ena v prostoru brez trajnega vira plamena, na primer odprtega plamena,
naprave s plinskim gorilnikom, delujocega elektri¢nega grelnika itd.

e Upostevaijte, da je hladilno sredstvo lahko brez okusa.

o Skladis¢enje klimatske naprave mora onemogocati nastanek nehotenih mehanskih poskodb.

e Vzdrzevalna ali servisna dela na klimatski napravi se zaradi zmanjsevanja rizikov lahko izvajajo Sele po
varnostnem pregledu.

¢ Klimatska naprava mora biti nameséena s pokrovom zapornega ventila.

® Prosimo, da pred vgradnjo, uporabo in vzdrzevanjem skrbno preberete navodila.

Simbol Opomba Razlaga

Ta simbol prikazuje, da hladilna naprava uporablja vnetljivo hladilno
OPOZORILO | sredstvo. Ce hladilno sredstvo izteka in je izpostavljeno zunanjemu
viru vZiga, obstaja nevarnost pozara.

|| ] PREVIDNO Ta simbol zahteva skrbno prebiranje priro¢nika za uporabo.
@ PREVIDNO Ta su[nbol Apl’lkaZuJe,?a‘ mora servisno osebije pri delu s to opremo
upostevati uporabniski priro¢nik.

E:l:ﬂ PREVIDNO Ta simbol pr_lkavzu_Je, daso navvoljo informacija, na primer priro¢nik za
uporabo, priroénik za montazo.

VARNOSTNI UKREPI

Nepravilna montaza ali obratovanje v nasprotju s temi navodili lahko povzrocajo poskodbe ljudi, stvari, itd.
Razvrstitev po stopnji nevarnosti je dolocena z naslednjimi oznakami:

& POZOR! Ta simbol ozna¢uje moznost smrti ali resne poskodbe.

@ PREVIDNO! Ta simbol oznacuje moznost poskodb ljudi ali stvari.
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O\ pozor!

To napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti in osebe z zmanjsanimi fizi¢nimi, ¢utnimi ali dusevnimi
zmoznostmi ali s pomanjkanjem znanja in izku$enj samo pod nadzorom ali po navodilih za varno uporabo
naprave, ¢e razumejo prisotne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati ¢is¢enja in
uporabnikovega vzdrzevanja brez nadzora.
(Samo za naprave z oznako CE)
Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vkljuéno z otroci) z zmanj$animi fizi¢nimi, ¢utnimi ali
dusevnimi zmoznostmi, pomanjkanjem izkusenj in znanja, razen pod nadzorom ali po navodilih za varno
uporabo naprave osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom tako, da se ne
morejo igrati z napravo.
(Razen za naprave z oznako CE)
Klimatska naprava mora biti ozemljena. Nepopolna ozemljitev lahko povzroci udare elektricnega
toka. Ozemljitvenega vodnika ne smete prikljuiti na cev plinske ali vodovodne napeljave, niti na
strelovod ali ozemljitveni vodnik telefonskega kabla.
Ce se neprava dalj ¢asa ne uporablja, jo zaradi varnosti vedno izkljucite in odklopite od elektriéne napetosti.
Pazite, da v daljinski upravljalnik in notranjo enoto ne prodre voda ali da se ne navlazite preveé. V nasprotnem
primeru lahko to povzro¢i kratek stik.
Ce je napajalni kabel poskodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov serviser ali druga ustrezna
strokovno usposobljena oseba.
Med obratovanjem ne izklapljajte glavnega elektri¢nega stikala in ne dotikajte se ga z mokrimi rokami. To lahko
povzrodi kratek stik.
Na isti vti¢nici ne sme biti drugih prikljuéenih elektri¢nih naprav. V nasprotnem primeru lahko to povzro¢i udar
elektri¢nega toka in tudi pozar ali eksplozijo.
Pred izvajanjem kakrsnegakoli vzdrzevanja ali ¢is¢enja vedno izklopite napravo in jo odklopite od napajalne
omrezne napetosti. V nasprotnem primeru lahko to povzroéi udar elektri¢nega toka ali poskodbe.
Ne vlecite za elektriéni kabel. Poskodovanje elektri¢nega kabla bo povzrocilo nevaren udar elektri¢nega toka.
Opozorilo, da na napravo priklju¢eni cevovodi, ne smejo vsebovati vira vziga.
Klimatske naprave ne montirajte v prostoru, kjer so prisotni vnetljivi plini ali teko¢ine. Razdalja do njih mora biti
vsaj T m. To lahko povzrodi pozar ali celo eksplozijo.
Pri brisanju klimatske naprave ne uporabljajte korozivnih &istil in nanjo ne prsite vode ali drugih tekocin. To lahko
povzroci udar elektri¢nega toka ali poskodbe naprave.
Ne poskusajte sami popravljati klimatske naprave. Nepravilna popravila lahko povzrodijo pozar ali eksplozijo. Za
vse potrebno servisiranje pokli¢ite pooblas¢enega servisnega tehnika.
Klimatske naprave ne uporabljajte med nevihto z udari strele. Pravo&asno odklopite napravo zaradi prepreéitve
nastanka nevarnosti.
Ne polagajte dlani ali predmetov na vstopne in izstopne odprtine za zrak. To lahko povzroca poskodbe oseb ali
naprave.
Prosimo da preverite évrstost montiranih nosilcev. Ce so poskodovani, lahko to povzroéi padec enote in
poskodbe oseb.
Ne pokrivajte vhodnih in izhodnih odprtin za zrak. V nasprotnem primeru se zmanjsa sposobnost hlajenja ali
gretja. to lahko povzrodi celo zaustavitev delovanja sistema.
Klimatska naprava ne sme pihati na grelno napravo. To lahko povzroé&i nepopolno izgorevanje in posledi¢no
zastrupitev.
Naprava mora biti priklopljena v skladu z nacionalnimi predpisi za elektriéno omrezje.
Zaradi preprecitve moznih udarov elektri¢nega toka mora biti vgrajen odklopnik v primeru preboja na
ozemljitev.
Ta proizvod vsebuije fluorirane toplogredne pline.
Iztekanje hladilnega sredstva prispeva h klimatskim spremembam.
Hladilno sredstvo z manjs$im potencialom globalnega segrevanja (GWF) bi ob spro$¢anju v ozradje prispevalo
manj h globalnemu segrevaniju, kot hladilno sredstvo z vedjim potencialom globalnega segrevanja. Ta naprava
vsebuje hladilno sredstvo s koeficientom GWF [675]. To pomeni, da bi uhajanje 1 kg tega hladilnega sredstva
v ozradje imelo v obdobju 100 let 675-krat vedji vpliv od 1 kg C02. Zato nikoli ne posegajte sami v krogotok
hladilnega sredstva in se vedno obrnite na strokovnjaka.
Zagotovite, da se pod notranjo enoto ne nahajajo naslednji predmeti:
1. Mikrovalovne pecice, pecice in drugi vro¢i predmeti,
2. Rac¢unalniki in druge elektri¢ne naprave z velikim elektrostatiénim nabojem;
3. Vtiénice, v katere se pogosto vtikajo vtikadi.

217

SLO



SLO

¢ Ne uporabljajte ponovno spojnih elementov med notranjo in zunanjo enoto, razen po obnovitvi oplas¢enja cevi.
e Zahtevana moc¢ varovalk je natisnjena na tiskanem vezju, kot na primer: 3,15 A/ 250 VAC, itd.

Opozorilo glede odpadne elektri¢ne in elektronske opreme

Pomen prekrizane posode za komunalne odpadke:

Elektri¢nih naprav ni dovoljeno odlagati v nesortirane komunalne odpadke, uporabite center
za lo¢eno zbiranje odpadkov.

Informacije o razpoloZljivih sistemih zbiranja odpadkov najdete pri vasi lokalni upravi.

Ce elektri¢ne naprave odvrzete v zemeljske deponije ali odlagalis¢a smeti, lahko nevarne
snovi prodrejo v podtalnico in v prehransko verigo ter skodujejo vasemu zdravju in dobrem
pocutju.

Pri zamenjavi starih gospodinjskih aparatov z novimi je prodajalec zakonsko obvezan za
prevzem vase stare naprave za razgradnjo najmanj brezplac¢no.

(@ previoNo!

¢ Med obratovanjem klimatske naprave ne odpirajte oken in vrat za dalj ¢asa. V nasprotnem primeru se zmanjsa
sposobnost hlajenja ali gretja.

¢ Ne stopajte na vrh zunanje enote in nanjo ne polagajte tezkih predmetov. To lahko povzro¢a poskodbe oseb ali
naprave.

¢ Klimatske naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je susenje perila, konzerviranje Zivil, itd.

¢ Svojega telesa ne izpostavljajte dalj ¢asa hladnemu zraku. To bo neugodno vplivalo na vase fizi¢no stanje in
povzrodilo zdravstvene probleme.

¢ Nastavite primerno temperaturo. Priporodljivo je, ¢e razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ni prevelika.
Primerna nastavitev temperature lahko prepreci prekomerno trosenje elektri¢ne energije.

e Ce vasa klimatska naprava ni opremljena s priklju¢nim kablom z vtiéem, mora biti v fiksni elektriéni napeljavi
namescéeno eksplozijsko varno vse-polno stikalo z razdaljo med kontakti nad 3,0 mm.

o Ceje vase klimatska naprava fiksno priklju¢ena na elektri¢cno omrezje, more biti pred tem v omreZje vgrajena
eksplozijsko varna odklopna naprava na preostali tok (RCD) z nazivnim delovnim preostalim tokom pod 30 mA.

¢ Napajalni tokokrog mora imeti prebojno zas¢ito in zraéno stikalo zzmogljivostjo nad 1,5 kratnikom najve&jega
toka.

e Pri montazi klimatske naprave upostevajte spodnja navodila v tem priro¢niku.

OPOMBE ZA UPORABO

Pogoji, v katerih naprava ne more normalno obratovati.

Pri navedenih temperaturnih obmogjih v spodniji tabeli se lahko klimatska naprava ustavi ali pa pride do drugih
nepravilnosti v delovanju.

Zunanja >43°C (Apply to T1) Zunanja >24°C
temperatura >52°C (Apply to T3) temperatura <-7°C
Hlajenje - Ogrevanje -
Notranja <18°C Notranja S27°C
temperatura temperatura

Ce je temperatura okolja previsoka lahko klimatska naprava aktivira avtomatsko zacitno napravo in se
samodejno izklopi.

Ce je temperatura prenizka, lahko zamrzne toplotni izmenjevalec, kar povzrodi kapljanje ali drugo poslabsanje
delovanja.

Pri dolgotrajnem hlajenju ali razvlazevanju z relativno vlaznostjo nad 80 % (vrata in okna so odprta) lahko pride
do kondenzacije vlage in kapljanja v blizini izpusta zraka. * T1 in T3 se nanasata na ISO 5151.
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Opombe za ogrevanje

e Ventilator notranje enote se ne vklopi takoj po zacetku ogrevanja,da ne pride do izpihovanja hladnega zraka.

e Ce je zunaj hladno in vlazno, se bo na toplotnem izmenjevalcu zunanje naprave nabral led, kar bo povecalo
kapaciteto ogrevanja. Potem bo klimatska naprava sprozila funkcijo za odtajanje.

® Med odtajanjem bo klimatska naprava za 5 - 12 minut prenehala z gretjiem.

¢ Med odtajanjem lahko iz zunanje enote izhaja para. To ni napaka, ampak posledica hitrega odtajanja.

® Po zaklju¢enem odtajanje se ogrevanje nadaljuje.

Opombe za izklop

¢ Ko izklopite klimatsko napravo, glavni krmilnik avtomatsko odlodi, ali bo napravo zaustavil takoj ali sele po

Zasilno delovanje

e Ce se daljinski upravljalnik izgubi ali okvari uporabite
pritisno tipko mehanskega stikala za upravljanje klimatske
naprave.

e Ce pritisnete to tipko pri izklopljeni enoti, bo klimatska
naprava delovala v avtomatskem nacinu dela.

o Ce pritisnete to tipko pri vklopljeni klimatski napravi, se bo
delovanje ustavilo.

Nastavitev zracnega toka

1. Za nastavitev zraénega toka uporabite tipke za pomik gor-dol
in levo-desno na daljinskem upravljalniku. Za podrobnosti
poglejte priro¢nik za uporabo daljinskega upravljalnika.

2. Pri modelih brez funkcije pomika levo-desno morate to smer
usmerjevalnih plos¢ nastaviti ro¢no.

Opomba: Usmerjevalne plo$¢e morate nastaviti pred

obratovanjem klimatske naprave, saj lahko drugace pride do

poskodbe prstov. Med delovanjem klimatske naprave nikoli ne
posegajte z roko v vstopno ali izstopno odprtino za zrak.

Posebna previdnost Konektor
1. Odprite sprednji pokrov notranje enote. Kabel 1
2. Konektor (kot na sliki) se ne more dotikati Kabel 2

prikljuéne plosce in je postavljen kot je prikazano

Prikljuéna plos¢a
na sliki.
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NAZIVI SESTAVNIH DELOV

Notranja enota

-~

Resetka vstopne
odprtine za zrak

Pokrov ]

Zraéni filter

Usmerjevalna
resetka

Ventilator

Vstopna odprtina za zrak

z

Mehansko stikalo

Za&Citni

=

obro¢ za

cev

Zunanja enota

N

Resetka izhodne
odprtine za zrak

' Prikljuéni kabel ™
rikljuéni kabel ——
/
N
T 3
©
N
mENSSER i N
Dl
= f——Prikljuéna cev
7 Drenazna cev
ﬁ S o
k::: = == /
= ==

/Izstopna odprtina za zrak

/

Opomba: Vse slike v tem priro¢niku so le shematske risbe, dejansko stanje je standard. Vti¢, WIFI funkcija, funkcija
za negativno ionizacijo in navpi¢na in vodoravna nihajna funkcija so izbirni elementi. Veljavna je dejanska enota.
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CISCENJE IN NEGA
\ Pozor!

Pred ¢iséenjem klimatske naprave jo morate izklopiti in odklopiti elektriéno energijo z ve¢ kot 5 minut, sicer

obstaja nevarnost elektri¢nega udara.

Klimatske naprave ne smete zmociti, saj lahko to povzroéi udar elektriénega toka. Pod nobenimi pogoji ne

smete izpirati klimatske naprave z vodo.

¢ Hlapljive tekocine, kot sta razredéilo ali bencin, poskodujejo ohisje klimatske naprave zato prosimo, da ohisje
Cistite samo s suho mehko krpo ali z nevtralnim Cistilnim sredstvom navlazeno krpo.

* Pri uporabi pazite na redno ciscenije filtra, saj lahko sloji prahu vplivajo na u¢inkovitost. Ce klimatska naprava

deluje v prasnem okolju, jo Cistite bolj pogosto. Po odstranitvi filtra se s prsti ne dotikajte dela z usmerjevalnimi

plod¢ami notranje enote in ne uporabljajte sile, da ne poskodujete cevi za hladilno sredstvo.

Ciscenje pokrova

Ce je pokrov notranje enote umazan, ga obrisite z zvito brisa¢o, namoceno v mlaéno vodo pod 40 °C in ge med
¢id¢enjem ne snemajte.

Cis¢enje zracnega filtra

Odstranjevanje zraénega filtra

e (—

1.Z obema rokama odprite pokrov za doloéen kot v smeri puscice.
2.Vzemite zraéni filter iz reze in ga odstranite.
Cis¢enje zracnega filtra

Filter ocistite s sesalcem za zrak ali izplaknite z vodo, ¢e pa je zelo umazan (na primer z mastno umazanijo), ga
odistite s toplo vodo (pod 45 °C) v kateri ste raztopili blago Eistilno sredstvo in ga potem postavite v senco ter
pocakajte, da se posusi na zraku.

Montaza filtra

1. Posuseni filter vstavite v obratnem vrstnem redu, potem pokrov zaprite in zaklenite.

=] el

Pregled pred uporabo

1. Preglejte, ali so vsi vhodi in izhodi zraka prosti.

2. Preverite, ali je prislo do blokade v izpustu vode v odzra¢nem ventilu in jo po potrebi odistite.

3. Preverite, da je ozemljitveni vodnik zanesljivo ozemljen.

4. Preverite, ali se v daljinskem upravljalniku nahajajo baterije in ali so dovolj polne.

5. Preglejte nosilno ogrodje zunanje enote na poskodbe in v primeru njihove najdbe pokli¢ite lokalno servisno
sluzbo.

221

SLO



SLO

Vzdrzevanje po uporabi

1. Odklopite vir elektri¢ne napetosti iz klimatske naprave, izklopite glavno stikalo in odstranite baterije iz
daljinskega upravljalnika.

2. Oistite filter in ohisje enote.

3. Odstranite prah in umazanijo z zunanje enote.

4. Preglejte nosilno ogrodje zunanje enote na poskodbe in v primeru njihove najdbe poklicite lokalno servisno
sluzbo.

@ PREVIDNO!

Klimatske naprave ne popravljajte sami, saj lahko napacno vzdrzevanje povzrodi udar elektricnega toka, pozar ali
eksplozijo; prosimo obrnite sre na pooblaséeni servisni center in prepustite izvedbo vzdrzevanja strokovnjakom,
preden jih poklicete za vzdrzevanje pa zaradi morebitnega prihranka ¢asa in denarja preverite naslednje postavke.

ODPRAVA NAPAK

Znacilnost

Odprava napak

Klimatska naprava ne

dela.

Morebiti je zmanjkalo elektrike = Pocakaijte, da je omrezna napetost ponovno
vzpostavljena.

Vti¢ napajalnega kabla ni trdno v vti¢nici.- Cvrsto vstavite vti¢ v vti¢nico.
Lahko je pregorela varovalka mo¢nostnega stikala. = Zamenjajte varovalko.
Cas ¢asovne zanke e ni potekel. - Pocakaijte ali pa preklicite nastavitve
¢asovnika.

Klimatska naprava ne
deluje, ko jo izklopite in
nato takoj spet vklopite.

Ce vklopite klimatsko napravo neposredno po tem, ko ste jo izklopili, bo zas¢itno
stikalo odloZilo njen zagon za 3 do 5 minut.

Po zagonu in zacetnem
obratovanju se klimatska
naprava izklopi.

Lahko je dosezena nastavljena temperatura. & To je normalen pojav pri
obratovanju.

Lahko se nahaja v fazi odtajanja. % po odtajanju se bo avtomatsko ponovno
vklopila in delovala.

Lahko je nastavljen ¢asovnik za izklop. Ce jo hocete uporabljati $e naprej
prosimo, da jo ponovno vklopite.

Naprava izpihuje zrak a
hladilni /grelni u¢inek ni
dober.

Veliko nabranega praha na filtru, ovire na vstopu in izpustu zraka in ekstremno
majhen kot usmerjevalnih plo$¢ resetke lahko vplivajo na ucinek hlajenja / gretja.
- Prosimo odistite filter, odstranite ovire na vstopu in izstopu zraka in pravilno
nastavite kot usmerjevalnih plos¢..

Slab u¢inek hlajenja ali gretja lahko povzrocajo odprta vrata ali okna in nezaprt
odzraevalni ventilator. & Prosimo zaprite vrata, okna, loputo odzracevalnega
ventilatorja, itd.

Zunanja grelna funkcija med gretjem ni vklopljena, kar tudi lahko povzro¢i slab
ucinek gretja. = Vklopite zunanjo grelno funkcijo. (samo pri modelih z zunanjo
grelno funkcijo)

Nastavitve nacina dela niso pravilne in nastavitve temperature in hitrosti zra¢nega
toka niso primerne. - Prosimo da ponovno izberete nacin dela in nastavite
primerno temperaturo in hitrost zra¢nega toka.

Notranja enota izpihuje
smrad.

Klimatska naprava nima neprijetnih vonjev. Ce iz nje prihaja smrad, je to
posledica smradu v okolju. < Oistite zra¢ni filter ali aktivirajte Cistilno funkcijo.

Med delovanjem
klimatske naprave se slisi
pretakanje vode.

Ob zagonu ali zaustavitvi klimatske naprave ali pri vklopu ali izklopu kompresorja
med njenim obratovanjem se v¢asih zaslisi »sikajoc« zvok tekoce vode. - To je
zvok pretoka hladilnega sredstva - ni napaka.
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Znacilnost

Odprava napak

Ob zagonu ali zaustavitvi
je slisati tih zvok »klik«.

Zaradi temperaturnih sprememb se pokrovi ali drugi deli raztezajo in slisi se rahlo
pokljanje zaradi trenja. = To je obi¢ajno - ni napaka.

Notranja enota oddaja
nenormalne zvoke.

Zvok ventilatorja ali releja kompresorja pri vklopu ali izklopu.

Zvok ob zacetku ali zaklju¢ku odtajevanja. - To je zaradi spremembe smeri
pretoka hladilnega sredstva. Vse to niso napake.

Preveé nabranega praha v zra¢nem filtru notranje enote lahko povzroéa
spremembe zvoka. = Pravocasno odistite zracne filtre.

Prevec hrupa zraka pri vklopljenem »moénem pihanju«. To je normalno, ¢e vam
je ta zvok neprijeten, prosimo da onesposobite funkcijo »Mocno pihanje.

Na povrsini notranje
enote se pojavijo vodne
kapljice.

Ce je v okolju zelo velika vlaznost, se bodo vodne kapljice nabirale okoli izpusta
zraka, na pokrovu, itd. = To je obicajen fizi¢ni pojav.

Daljse hlajenje v odprtem prostoru proizvaja kapljice vode. - Zaprite okna in
vrata.

Premajhen kot odprtja usmerjevalnih plos¢ zraéne resetke lahko tudi povzroca
vodne kapljice na vhodni odprtini za zrak. - Povecajte kot odprtja usmerjevalnih
plos¢ zrane resetke.

Med hlajenjem véasih iz
notranje enote prihaja
meglica.

To se véasih zgodi, &e sta notranja temperatura in vlaznost zraka visoki. & Do
tega prihaja zaradi hitrega hlajenja notranjega zraka. Cez nekaj ¢asa se notranja
temperatura in vlaznost zmanjsata in meglica izgine.

V naslednijih situacijah nemudoma prekinite kompletno delovanje in izklopite omreZno napetost
ter poklicite nas lokalni servisni center.

Ce med obratovanjem zaujete kakrsenkoli rezek zvok ali zavohate grozen smrad.
Pri prekomernem segrevanju napajalnega kabla in vti¢a.

Ce daljinski upravljalnik ali enota vsebuje kakrénokoli ne¢istoco ali vodo.

Ce se pogosto izklopi zraéno stikalo ali zas¢itno stikalo proti puscanju.
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OPOMBE ZA MONTAZO

o POMEMBNE OPOMBE!

Pred montazo se prosimo povefzite z lokalnim pooblas¢enim servisnim centrom, saj mogoce ne boste mogli
odpraviti napak pri montazi zaradi obremenjenih kontaktov, ¢e enote ne montira lokalni pooblaséeni servisni center.
klimatsko napravo morajo montirati strokovnjaki v skladu z nacionalnimi predpisi za elektri¢ne instalacije in tem
priroénikom.

Po montaZi je potrebno opraviti preizkus na puséanje hladilnega sredstva.

Za preselitev in montazo klimatske naprave na drugo lokacijo prosimo kontaktirajte nas lokalni specialni servisni
center.

Pregled po odprtju embalaze

V dobro prezrac¢enem prostoru (odprite okna in vrata) brez virov vziga odprite $katlo in preglejte klimatsko
napravo. Opomba: Operaterji morajo nositi antistati¢éno opremo.

Strokovnjak mora preveriti,ali je prisotno puséanje hladilnega sredstva preden odprete $katlo z zunanjo enoto;
e naletite na puséanje, prenehajte z montazo hladilne naprave.

Pred pregledom pripravite protipoZarna sredstva in protistati¢no zaéito. potem preglejte cevni razvod hladilne
tekocine na sledove mehanskih poskodb in splodno neoporeénost.

Varnostna nacela za montazo klimatske naprave

Pred montaZo pripravite protipozarna za¢itna sredstva.

Kraj montaze mora biti trajno dobro prezracevan (odprite okna in vrata).

Viri vziga, kajenje in telefonski pogovori v obmogju, kjer se nahaja hladilno sredstvo R32 niso dovoljeni.

Pri montazi klimatske naprave je potrebna oprema za prepreéevanije stati¢nega naboja, to pomeni, da morate
nositi obleko in zas¢itne rokavice iz 100 % bombaza.

Med montazo naj bo trajno vklopljen detektor uhajanja hladilnega plina.

Ce med montazo pride do uhajanja hladilnega sredstva R32, morate nemudoma zaznati koncentracijo v
notranjem okolju in jo spremljati, dokler ne doseze varnega nivoja. Ce uhajanje hladilnega sredstva vpliv na
delovanje klimatske naprave, prosimo, da takoj prekinete njeno delovanje, jo odistite s sesalcem in vrnete v
vzdrzevalni oddelek na obdelavo.

Pod notranjo enoto se v mejah njenih stranskih robov ne smejo nahajati elektri¢ne naprave, elektri¢na stikala,
vtidi, vticnice, viri toplote z visoko temperaturo in velikim stati¢nim nabojem.

Klimatska naprava mora biti namesc¢ena na lokaciji, dostopni za montazo in vzdrzevanje, brez ovir, ki bi lahko
zakrivale vhodne ali izhodne odprtine za zrak zunanjih/notranjih enot in v primemi razdaljo od virov toplote,
vnetljivega ali eksplozijsko nevarnega okolja.

Ce pri montazi klimatske naprave prikljuéni vodi niso dovolj dolgi, jih morate v celoti zamenjati z daljgimi vodi
enake specifikacije. Podaljski niso dovoljeni.

Uporabljajte nove cevi, razen v primeru obnove oplaséenja.

Zahteve za lokacijo montaze

Izognite se lokacijam, kjer lahko pride do uhajanja vnetljivih ali eksplozivnih plinov ali do prisotnosti zelo
agresivnih plinov.

Izognite se lokacijam ki so pod vplivom moénih umetnih elektri¢nih/magnetnih polj.

Izognite se lokacijam, kjer je prisoten hrup in odmev.

Izognite se slabim vremenskim razmeram (na primer moéna prisotnost saj, mocan peséeni veter, direktna
son¢na svetloba ali viri toplote visokih temperatur).

lzognite se lokacijam v dosegu otrok.

Skraj$ajte povezavo med notranjimi in zunanjimi enotami.

Izberite lokacijo, ki omogoca enostavno izvedbo servisiranja in popravil in z dobrim prezraéevanjem.
Zunanje enote ne smete namestiti tako, da bi posegala v prehode, stopnisca, izhode, pozarne izhode, brvi ali
druga javno dostopna mesta.

Zunanja enota naj bo namesc¢ena kolikor je mogoce dale¢ od vrat in oken sosedov in zelenih rastlin.
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Pregled okolja montaze

Preverite na napisni ploscici zunanje enote, ali je hladilno sredstvo resni¢no R32.

Preverite povrsino tal sobe. Ta povrsina ne sme biti manj$a od uporabne povrsine v specifikaciji (5 m2). Zunanja
enota mora biti names¢ena na dobro prezra¢evanem mestu.

Preglejte okolico mesta postavitve: R32 ne smete montirati v zaprtih rezerviranih prostorih zgradbe.

Pri uporabi elektri¢nih svedrov za izdelavo izvrtin v stenah najprej preverite odsotnost vgrajenih vodovodnih,
elektri¢nih in plinskih napeljav. Priporoéamo uporabo rezervnih odprtin v vrhu stene.

Zahteve za montazno konstrukcijo

Montazno ogrodje mora ustrezati zadevnim nacionalnim ali industrijskim standardom glede jakosti zvarov in
zas¢ite prikljuénih povrsin pred korozijo.

Montazno ogrodje in njegova nosilna povrsina morata zdrzati najmanj stirikratno skupno tezo enote ali 200 kg,
karkoli je pac¢ tezje. Montazno ogrodje zunanje enote mora biti pritrjeno s sidrnimi vijaénimi vlozki.

Zagotovite varno vgradnjo ne glede na vrsto zida na kraju montaze, da preprecite morebiten padec enote, ki bi
lahko poskodoval ljudi.

Zahteve za elektri¢no varnost

Preverite, da uporabljate pravo nazivno omrezno napetost in tokokrog, ki je namenjen za napajanje klimatskih
naprav, presek priklju¢nega kabla mora ustrezati nacionalnim zahtevam.

Ce je maksimalni tok klimatske naprave 16 A AC, morate uporabljati zracno stikalo ali odvodno zas¢itno stikalo z
za$citnimi napravami.

Delovno obmocdje je 90 % - 110 % lokalne nazivne napetosti. Vendar pa lahko nezadostno napajanje povzroci
napako, udar elektri¢nega toka ali pozar. Pri nestabilni napetosti predlagamo uporabo regulatorja napetosti.
Najmanjsa dopustna razdalja med klimatsko napravo in vnetljivi,mi snovmi je 1,5 m.

Povezovalni kabel povezuje notranje in zunanje enote. Izberite kabel pravilne dimenzije $e pred njegovo
pripravo za prikljucitev.

Vrste kablov: Zunanji napajalni kabel: HO7RN-F ali HOSRN-F; Povezovalni kabel: HO7RN-F ali HOSRN-F;
Minimalni preseki napajalnih in povezovalnih kablov.

Severna Amerika Druga obmodja
apery | AWE Noprove () Prese ()
10 18 >3and<é 0.75
13 16 >6and <10 1
18 14 >10and <16 1.5
25 12 >10and <16 25
30 10 >10and <16 4
40 8 >10and <16 6

Dimenzije potrebnega povezovalnega kabla, napajalnega kabla, varovalke in stikala je dolo¢ena z maksimalnim
tokom enote. maksimalni tok je naveden na napisni ploscici enote, ki se nahaja na stranskem pokrovu enote. Pri
izbiri pravilnega kabla, varovalke ali stikala upostevajte navedbe na napisni plos¢ici.

Opomba: Stevilka vodnikov kabla se nanasa na podrobno shemo ozicenja, ki je prilozena vasi enoti.

T Ameriski standard za preseke kablov; op. prev.
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Zahteve za delovanje na vecjih visinah.

e Pri montazi nad 2 metra nad tlemi morate nositi varnostne pasove in vrvi zadostne jakosti, varno pritrjene na
zunanjo enoto da preprecite moznost padca, ki bi lahko povzrocila smrt ali poskodbe oseb ali stvari.

Ozemljitvene zahteve

o Klimatska naprava je elektri¢na gospodinjska naprava I. razreda in mora zagotavljati zanesljivo ozemljitev.

¢ Ozemljitvenega vodnika ne smete prikljuéiti na cev plinske ali vodovodne instalacije, strelovod ali telefonsko
linijo ali na slabo ozemljen zas¢itni tokokrog. Ozemljitveni vodnik je namensko konstruiran in ga ne smete
uporabiti za druge namene, niti pritrditi z navadnim samoreznim vijakom. Povezovalni kabel mora imeti v
navodilih priporocen presek in ocesne kabelske evelj¢ke v skladu z lokalnimi standardi (notranji premer ocesa
mora ustrezati velikosti prikljuénega vijaka na enoti, vendar ne ve¢ kot 4,2 mm). Po montazi preverite pravilno
zategnjenost vseh vijakov in da ni moznosti za zrahljanje vija¢nih spojev.

Drugo

o Nacin prikljucitve klimatske naprave in napajalnega kabla ter medsebojna povezava posameznih elementov je
predmet sheme ozi¢enja, ki je prilozena napravi.
® Model in nazivna mo¢ varovalke mora ustrezati navedbi v sitotisku na ustreznem krmilniku ali okovu varovalke.

Seznam obsega dobave

Seznam obsega dobave notranje enote Seznam obsega dobave zunanje enote
Naziv Koligina | Enot@ Naziv Koligina | Cot@
mere mere
Notranja enota 1 komplet Zunanja enota 1 komplet
Daljinski upravljalnik 1 kos Priklju¢na cev 2 kosa
Baterija (AAA) 2 kosa Plasti¢ni trak 1 kolut
Priro¢nik za uporabo 1 komplet Zaicitni obroc za cev 1 kos
Drain pipe 1 pPC Luting (putty) 1 PACKET

OPOMBA: Vsi dodatki so predmet dejanskega embalaznega materiala, prosimo za razumevanje ob razlikah.
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MONTAZA NOTRANJE ENOTE

Dimenzijska risba za montazo notranje enote

Razdalja do stropa

Razdalja do zida

nad 20 cm

230-260cm

N
J ) matsen
J

Razdalja do tal

Montazna plosca

1.Zid za montazo notranje enote mora biti trd in ¢vrst, tako da
preprecuje vibracije.

2.Za vodoravno pritrditev osnovne pritrditvene plo$ée
uporabljajte krizne vijake in jo poravnajte vodoravno in
navpicno.

3. Po pritrditvi jo poskusite izvle¢i z roko, da preverite ¢vrstost
pritrditve.

1
I

Prehodna odprtina v zidu

1. Z elektriénim ali hidravliénim udarnim vrtalnikom izvrtajte
izvrtino na prej oznaceni lokaciji za cevni razvod, ki naj bo
navzven nagnjena navzdol za 5° - 10°.

2. Za zas¢ito cevi in kablov pri prehodu skozi steno in za
za$¢ito pred vdori glodavcev v izvrtino montirajte zas¢itni
obro¢ in ga zatesnite s kitom.

Opomba: Obicajno ima izvrtina v zidu premer 60 mm -

&80 mm. Pri lokaciji izvrtine se izognite trdim delom zidu in

morebiti prisotnim elektri¢nim kablom.

Kit
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Razdalja do zida

nad 20 cm

Za§&itni obro¢
za cev

.
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Potek cevovoda

1. Odvisno od lokacije enote lahko poteka cevni razvod z leve ali desne strani (Slika 1), pa tudi na zadnji strani od
zgoraj (Slika 2 ) (odvisno od dolzine cevi notranje enote). Pri stranski napeljavi odreZite izstopno vodilo na drugo
strani.

Slika 1 Slika 2
Vezna cey,
drenazna cev
in kabli Vezna cev,
drenazna cev
T T35 in kabli

Outlet material preparation

Prikljucitev drenazne cevi

1. Odstranite pritrjeni del in izvlecite cev iz notranjosti naprave iz ohigja. Sesterokotno matico na levi strani spoja
privijte z roko do konca.

2. Prikljucite vezno cev na notranjo enoto. Nastavite v sredino cevi, konusno matico privijte s prsti in jo potem
zategnite z momentnim klju¢em, smer zategovanja je prikazana na sliki desno. Zahtevani navori so prikazani v
spodnji tabeli.

Opomba: Pred montaZzo enote spoje skrbno preglejte na poskodbe.

Ne uporabljajte ponovno spojnih elementov med notranjo in zunanjo enoto, razen po obnovitvi oplaséenja cevi.

Tabela zateznih navorov

Velikost cevi (mm) Navor (Nm)
66/ 6.35 15~ 88
$9/¢9.52 35~40 Cev notranje enote Taper nut ~ Priklju¢na
konusna matica
612/ 6127 45 ~ 60 | / f

$15.88 73~78 @@

$19.05 75~ 80 Zatezni klju¢ %@—A Momentni klju¢

Ovijanje cevi

1. Spoj vezne cevi n notranjo enoto ovijte s trakom in nato AT
i L . o o Prikljuéna cev
z izolacijskim materialom tako, da preprecite nastajanje Drenasna cev
kondenzata na spoju. in kabli
2. Izpust vode prikljucite na drenazno cev in poskrbite, da
bodo prikljuéna cev, kabli in drenazna cev napeljani ravno.
3.S plasti¢nim izolirnim trakom povezite priklju¢ne cevi, kable
in drenazno cev. Cevi naj bodo nagnjene navzdol. I~ Plasticni trak
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Pritrditev notranje enote

1. Obesite enoto na montazno plos¢o in jo pomikajte levo
in desno, da se prepric¢ate o njeni pravilni namestitvi na
plosco.

2. Pritisnite proti spodnji levi strani in zgornji desni strani
montazne plo$ée dokler se kavelj ne zatakne v utor in
zaskodi s »klikom.

Vezalna shema

* Ce je vasa klimatska naprava opremljena s priklju¢nim kablom, je bila notranja enota priklju¢ena v tovarni in tega
ni potrebno narediti $e enkrat.
e Ce pa priklju¢ni kabel ni v obsegu dobave, je potrebna izvedba prikljucka v skladu s predpisi.

Po montazi preverite:

1. Pravilno zategnjenost vseh vijakov in da ni moznosti za zrahljanje vija¢nih spojev;

2. Ali je bil konektor prikazovalnik postavljen na pravo mesto in se ne dotika priklju¢ne plosce.
3. Ali je pokrov krmilne omarice ¢vrsto zaprt.

Konstantna hitrost Spremenljiva hitrost Konektor
[slafs[@ampw] [LInTOT s] r.=. h
( o @ e el
( ) Ce je na voljo konektor,
Kzunaniji enoti prikljucite direktno.

K zunanji enoti

HEIEIESIEIE®

( )

[L]lofn[®O] s]

K zunanji enoti ( )

Kzunanji enoti

OPOMBA:

® Ta priro¢nik obi¢ajno vsebuje veé nacinov oZi¢enja za razli¢ne vrste izmeni¢ne napetosti.

Ne moremo izkljuciti moznosti, da kak$na posebna vrsta oZi¢enja ni vkljué¢ena.

* Vezalne sheme sluzijo samo za informativne namene. Ce se enota razlikuje od sheme, prosimo upostevajte
podroben vezalni nacrt, ki je prilozen vasi enoti.
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MONTAZA ZUNANJE ENOTE GAS R32

Dimenzijska risba za montazo zunanje enote

Air inside
Razdalje do ovire (xx cm in vec)

50cm above

Razdalje do ovire (xx cm in vec)
30cm above

.

Razdalje do ovire (xx cm in vec)

Air outside

Montazni vijaki zunanje enote

o e G )| A | )

* 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290

= 660(710)x500x240 500 260

700(745)x500x255 460 260

730(780)x545x285 540 280

Levi mONa#i Vitopna  Desni montaini 760(810)x545x285 540 280
nosilec odprtinaza nosilec 790(840)x550x290 545 300
zrak 800(860)x545x315 545 315

— 800(850)x590(690)x310 540 325

: 825(880)x655x310 540 335

T C ] 900(950)x700x350 630 350
P 900(950)x795x330 535 350

Izstopna odprtina za zrak 970(1044)x803x395 675 409

Montaza prikljucne cevi

Zunanjo enoto povezite s priklju¢no cevjo: Nastavite prikljuéni nastavek
prikljuéne cevi v odprtino prikljucka na zapornem ventilu in zategnite
konusno matico s prsti. Potem zategnite konusno matico z momentnim
klju¢em. Pri podaljevanju cevi morate dodati dodatno koli¢ino hladilnega
sredstva za zagotovitev normalnega obratovanije klimatske naprave.

ventil matica cev

Opombea: 1. Ta tabela je samo za informacijo
2. Ne uporabljajte ponovno spojnih elementov med notranjo in zunanjo
enoto, razen po obnovitvi oplaséenja cevi. Pokrov

3. Po montazi preverite, ali je pokrov zapornega ventila pravilno namescen. zapornega ventil

230

Zaporni Konusna Priklju¢na

Cev za uplinjeno

Piping Amount of refrigerant to be added Amount of Cev za tekoce
length refrigerant for sredstvo
5M Not needed the unit
150 CC12000Btu 16g/m Tkg sredstvo
CC18000Btu 24g/m 2kg

Pritezni klju¢




MONTAZA NOTRANJE ENOTE

Kabelska povezava

1. Odvijte vijake in z enote odstranite pokrove elektronskih elementov.

2. Prikljucite kable na ustrezne sponke na priklju¢ni plos¢i zunanje enote
(glejte vezalno shemo) ali pa potisnite vodnike v vzmetne sponke.

3. Ozemljitveni vodnik: Odvijte ozemljitveni vijak na elektri¢cnem okvirju,
nataknite uho ozemljitvenega vodnika na ozemljitveni vijak in ga
privijte v ozemljitveno navojno puso.

4. Kabel zanesljivo pritrdite s sponkami (tiskano vezje).

5. Namestite pokrove elektronskih elementov nazaj na njihovo mesto in

jih privijte z vijaki.

Vezalna shema

Konstantna hitrost

Pokrovi
elektronskih

elementov

Spremenljiva hitrost

T T £ | R A R A by ' B NS
EXhay :

Komrezju K notranji enoti : (

) (

K notranji enoti

L[N ][O 5I1|N2)|3I4I5|

( )

[ s NJtofL ]|
\

]
|
|
Komrezju

ElE

( )

Komrezju K notranji enoti

K notranji enoti

Konektor

& dbe

©)

OPOMBA:

S

Ce je na voljo konektor, prikljucite vodnike neposredno.

K omrezju

e Ta priroénik obi¢ajno vsebuje vec nacinov oZi¢enja za razliéne vrste izmeni¢ne napetosti. Ne moremo izkljuditi

moznosti, da kak$na posebna vrsta oZi¢enja ni vklju¢ena.

* Vezalne sheme sluijo samo za informativne namene. Ce se enota razlikuje od sheme, prosimo upostevajte

podroben vezalni naért, ki je prilozen vasi enoti.
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Vakuumiranje (Gas R32)

Za vzpostavitev podtlaka hladilnega sredstva R32 morate uporabiti posebno ¢rpalko
za hladilno sredstvo R32.

Pred delom na klimatski napravi odstranite pokrov zapornega Manometer

ventila (cev za plin in tekocino) in ga potem zagotovo ponovno Merilnik meSanice

namestite (da preprecite morebitno pus¢anje zraka). plina-75 mmHG Blok z ventili

1.Za preprecitev uhajanja zraka in razlitja zategnite vse matice Ci Rocica Hi
vseh cevi s prirobni¢nim nastavkom.

2. Prikljucite zaporni ventil, polnilno cev, blok z ventili in
vakuumsko ¢rpalko.

3. Popolnoma odprite rocico Lo bloka z ventili in pustite
delovati vakuum vsaj 15 minut, potem preverite, da je na
manometru prikazan tlak - 0,1 MPa (-76 cmHg).

4. Po vakuumiranju popolnoma odprite zaporni ventil s
kljucem.

5. Preverite, da notranje in zunanje cevne povezave ne
puscajo zraka.

Vakuumska
&rpalka

Zaporni ventil  Zaporni ventil
(tekoginski) (plinski)

Odvajanje kondenzata zunanje enote (samo pri toplotni ¢rpalki)

Ko enota greje, se kondenzirana voda in voda po odmrzovanju
- P i
zanesljivo odvede po drenazni cevi. g

Montaza:

Montirajte drenazno koleno v izvrtino s premerom 25 mm na
montazni ploséi in prikljucite drenazno cev na drenazno koleno
tako, da se v zunaniji enoti nastala kondenzna voda lahko pravilno
odvede na ustrezno ploséo.

- =< Ohisje
|||||' Zunanje drenazno koleng

PREGLEDI PO MONTAZI IN POSKUSNEM
OBRATOVANJU

Pregled po montazi

Pregled elektri¢ne varnosti

1. Al je prisotna pravilna omreZna napetost?

2. Ali je opazena kaka napacna ali manjkajoca povezava napajalnih, signalnih ali ozemljitvenih kablov?

3. Je ozemljitveni vodnik klimatske naprave varno ozemljen?

Varnostni pregled montaze

1. Je montaza varna?

2. Je drenazni odvod gladek?

3. So kabli in cevi pravilno nameséeni?

4. Preverite, da v notranjosti enote ni tujkov ali pozabljenega orodja.

5. Preglejte ali je hladilni cevni razvod dobro zasciten.

Pregled uhajanja hladilnega sredstva

Odvisno od nacina montaze lahko uporabite naslednje metode za preverjanje morebitnega uhajanja na mestih,
kot so stirje prikljucki zunanje enote in jedra zapornih in T-ventilov:

1. Metoda z mehurcki: Na sumljive povrsine nanesite enakomeren sloj milnice in poglejte, ali opazite mehuréke-
2. Metoda z merilnikom: V skladu z navodili za uporabo preglejte sumljiva mesta z detektorjem uhajanja.
Opomba: Pre pregledom zagotovite dobro prezracevanje.
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Poskusno obratovanje

Priprava poskusnega obratovanja:

* Preverite, da so vse cevi in vsi kabli pravilno prikljuceni. Prepricajte se, da so ventili na plinski in tekocinski strani
popolnoma odprti. prikljucite napajalni kabel v samostojno vti¢nico.

e \/ daljinski upravljalnik vstavite baterije.

Opomba: Pre pregledom zagotovite dobro prezracevanje.

Metoda poskusnega obratovanja:

1.Za zagon klimatske naprave vklopite elektriko in pritisnite na tipko VKLOP/IZKLOP na daljinskem upravljalniku.

2. Z daljinskim upravljalnikom izbirajte HLAJENJE, GRETJE (ni na voljo pri samo hladilnih modelih), NIHAJ in druge
nacine dela in preglejte, da pravilno delujejo.

OPOMBE ZA VZDRZEVANJE

Pozor:

Za vzdrzevanije ali zavrZenje se prosimo povezite s pooblaséenim servisnim centrom. lzvedba vzdrzevanja s strani
neusposobljene osebe lahko povzro&i nevarmosti.

Klimatsko napravo napolnite s hladilnim sredstvom R32 in jo vzdrzujte popolnoma v skladu z zahtevami
proizvajalca. To poglavje se v glavnem osredotoéa na posebne zahteve za vzdrzevanje elektri¢nih naprav s
hladilnim sredstvom R32. Za podrobne informacije zahtevajte od serviserjev da preberejo tehni¢ni servisni
priro¢nik.

Kvalifikacijske zahteve za vzdrzevalno osebje

1. Za popravila hladilne opreme, kjer je prisotno vnetljivo hladilno sredstvo, je dodatno potrebno posebno
usposabljanje. V mnogih drzavah ga izvajajo nacionalne u¢ne ustanove, ki so ustrezno akreditirane po
morebiti celo predpisanih zadevnih nacionalnih standardih kompetence, Doseganje kompetence mora biti
dokumentirano s potrdilom.

2. Vzdrzevanje in popravilo klimatske naprave se kora izvajati na nacin, ki ga priporoca proizvajalec. Ce so
potrebni drugi strokovnjaki za pomo¢ pri vzdrzevanju in popravilih opreme, se morajo ta dela izvajati pod
nadzorom oseb, ki so usposobljene za popravilo klimatskih naprav, ki so opremljene z vnetljivimi hladilnimi
sredstvi.

Pregled mesta obratovanja

Pred izvedbo vzdrzevanja opreme s hladilnim sredstvom R32 mora biti izveden varnostni pregled za zagotovitev
minimiranja nevarnosti za pozar. Preverite, da je prostor dobro prezragen in da je antistati¢na in pozarna oprema
brezhibna.

Med vzdrzevanjem hladilnega sistema upostevajte naslednje ukrepe pred zagonom sistema.

Delovni postopki

N

. Splo$no delovno obmogje:
Celotno vzdrzevalno osebje in drugi, ki delajo v lokalnem obmoéju morajo biti seznanjeni z naravo del, ki se
izvajajo. Izogibajte se delu v zaprtih prostorih. Obmocje okoli delovnega mesta mora biti ograjeno. Zagotovite
varne razmere na delovnem obmodju in nadzor nad vnetljivim materialom.

. Preverite prisotnost hladilnega sredstva:
Pred in med delom mora biti prostor pregledan z ustreznim detektorjem hladilnega sredstva, zato da se serviserji
zavedajo morebiti strupenega ali vnetljivega ozracja. Zagotovite primerno opremo za detekcijo prisotnosti vseh
uporabljanih hladilnih sredstev, to je neiskreco, primerno zaprto in notranje varno.

. Prisotnost gasilnikov:
Pri vro¢ih delih na hladilni opremi ali sosednjih delih morajo biti na voljo ustrezni gasilniki. V blizini polnilnega
obmodja imejte pripravljen gasilnik na prah ali CO2.

N

w
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4. Odsotnost virov vziga:
Osebje, ki izvaja dela na hladilnem sistemu, ki vsebujejo tudi dela na ceveh ne smejo uporabljati nobenih virov
vziga na tak nacin, ki bi lahko povzro¢il pozar ali eksplozijo. Vsi morebitni viri vZiga, vkljuéno s kajenjem cigaret
se morajo nahajati v zadostni oddaljenosti od kraja montaze, popravila, snemanja ali zavrzenija, kjer bi se lahko
sproscalo hladilno sredstvo v okolico. Pred za¢etkom del mora biti okolica opreme pregledana na nevarnosti za
vnetje ali vzig.
Postavite znake »Prepovedano kajenje«.
5. Prezra¢eno obmodje (odprite vrata in okna):
Zagotovite, da je obmogje odprto ali pa primerno prezracevano pred posegom v sistem ali izvajanjem vrocih
del. Dolo¢en obseg prezracevanja je potreben tudi med izvedbo del. Prezraevanje mora varno razprsiti
morebiti uhajajoce hladilno sredstvo in ga prednostno odvesti v zunanje ozradje.
. Pregledi hladilne opreme:
Pri zamenjavi elektri¢nih komponent morajo nove ustrezati namenu in imeti prave lastnosti. Vedno je potrebno
upostevati servisna navodila in navodila proizvajalca. Ce ste v dvomih, se posvetuijte s tehni¢nim oddelkom
proizvajalca. Pri instalacijah z vnetljivim hladilnim sredstvom so potrebni naslednji pregledi:
¢ Ali je polnilna koli¢ina ustrezna glede na prostor, kjer so namesceni deli z vnetljivim hladilnim sredstvom.
e Ali prezracevalna oprema iz odprtine delujejo pravilno on niso ovirane.
« Ce se uporablja indirektni hladilni krogotok je potrebno preveriti sekundarni krogotok na prisotnost hladilnega
sredstva.
e Hladilni ventili ali komponente morajo biti namesceni tako, da niso izpostavljeni korozivnim vplivom, razen ¢e
so izdelani v korozijsko odporni izvedbi ali ustrezno zas¢iteni.
. Pregledi elektriénih naprav:
Popravila in vzdrzevanje elektri¢nih komponent morajo vkljucevati tudi varnostne preglede in postopke za
pregled komponent. Ce obstaja napaka, ki lahko vpliva na varnost, elektri¢ne napetosti ni dovoljeno priklopiti,
dokler napaka ni odpravljena. Ce napake ni mogoce odpraviti takoj, in je potrebno nadaljevanje obratovania, je
potrebo uporabiti primerno zacasno resitev. O tem je potrebno obvestiti lastnika opreme, tako da so s tem vsi
seznanjeni.
Zacetni varnostni pregled naj vsebuje tudi:
e pregled izpraznjenosti kondenzatorjev: to je potrebno zaradi preprecevanja moznosti iskrenja.
® Pregled, da ni nobena elektri¢na komponenta pod napetostjo ali oZi¢enje izpostavljeno med polnjenjem,
praznjenjem ali ¢is¢enjem sistema.
e Ohranjajte kontinuiteto ozemljitve.

o~

~N

Pregled kablov

Preglejte kable na obrabo, korozijo, preveliko napetost, vibracije in prisotnost ostrih robov in drugih nevarnosti v
njihovi blizini. Med pregledom upostevajte tudi vpliv staranja ali neprestanih vibracij kompresorja in ventilatorja.

Pregled uhajanja hladilnega sredstva R32

Opomba: Pregled uhajanja hladilnega sredstva izvajajte v okolju, kjer ni potencialnih virov vziga. Ne smete
uporabljati halogenskih tipal (ali drugih detektorjev, ki uporabljajo odprti plamen),

Metoda ugotavljanja uhajanja:

Za sisteme s hladilnim sredstvom R32 so na voljo elektronski detektorji uhajanja in detekcija ne sme potekati v
okolju, kjer je hladilno sredstvo R32 Ze prisotno. Zagotovite, da detektor ne bo postal vir vziga in da je primeren
za zaznavanje merjenega hladilnega sredstva. Detektor uhajanja mora biti nastavljen na minimalno vnetljivo
koncentracijo (odstotek) hladilnega sredstva. Kalibracijo in nastavitev na primerno koncentracijo plina (ne ve¢ kot
25 %) izvedite z rabljenim hladilnim sredstvom.

Teko€ina, ki se uporablja za zaznavanje uhajanja je primerna za vecino hladilnih sredstev. Vendar ne uporabljajte
raztopin kloridov, da preprecite reakcijo med hladilnim sredstvom in klorom ter korozijo bakrenih cevi.

Ce sumite na uhajanje, z okolice odstranite vse vire plamena ali pa jih ugasnite.

Ce mora biti mesto puscanja zavarjeno, morate popolnoma odstraniti hladilno sredstvo ali pa ga izolirati od mesta
puscanja (z zapornim ventilom). Pred in med varjenjem za oci$éenje sistema napolnite ves sistem z OFN (dusikom
brez kisika).
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Odstranjevanje in vakuumsko ¢rpanje

N

. Prepricaijte se, da v bliZini izhodne odprtine vakuumske ¢rpalke ni prizganih virov plamena in da je okolica dobro
prezracevana.

2. Dovolite izvedbo vzdrzevalnih in drugih del na hladilnem krogotoku v skladu s splo$nimi postopki, za naslednje
operacije pa je klju¢no upostevanje vnetljivosti. Postopaite, kot sledi:
¢ Odstranite hladilno sredstvo.
® Dekontaminirajte cevovode z inertnim plinom.
® Izpraznite.
® Ponovno dekontaminirajte cevovode z inertnim plinom.

o Odrezite ali zavarite cevovod.

. Hladilno sredstvo shranite v ustrezno skladi$¢no posodo. zaradi zagotavljanja varnosti morate sistem prepihati z
dusikom brez prisotnega kisika. Ta postopek je po potrebi potrebno ponoviti veckrat. Tega postopka ne smete
izvajati s stisnjenim zrakom ali kisikom.

4. S postopkom prepihavanja sistem napolnite z anaerobnim dusikom tako, da doseze delovni tlak v stanju

podtlaka, potem pa izpustite dusik brez kisika v ozradje in na kocu sistem vakuumirajte. Ta postopek ponavljajte,

dokler hladilno sredstvo ni popolnoma odstranjeno. Po zadnjem polnjenju z anaerobnim dusikom spustite plin

v ozradje , da se tlak izravna in potem lahko na sistemu izvajate varjenje. Ta postopek je potreben pri varjenju

cevovoda.

w

Postopki polnjenja hladilnega sredstva

Dodatno k splosnim postopkom je potrebno upostevati $e naslednje zahteve:

- Pazite, da ne pride do medsebojne kontaminacije hladilnih sredstev v polnilni napravi pri menjavi polnilnega
sredstva. Polnilna cev mora biti kolikor je mogoce kratka, da se zmanjsa ostanek hladilnega sredstva v njej.

- Skladi$¢ne posode se morajo ohranjati v navpicni legi.

- Preverite, da je zagotovljena ozemljitev e pred polnjenjem hladilnega sistema s hladilnim sredstvom.

- Po zaklju¢ku polnjenja (ali pri prekinitvi) pritrdite oznako sredstva na sistem.

- Pazite, da ne napolnite preve¢ hladilnega sredstva.

Scrap and Recovery

I1zlocitev iz uporabe:
Pred tem postopkom mora tehni¢no osebje dobro poznati opremo in vse njene lastnosti in izvesti varno
odstranitev hladilnega sredstva na priporo¢en nacin. Za recikliranje hladilnega sredstva morajo biti predhodno
izvedene analize hladilnega sredstva in olja. Pre preizkusom zagotovite potrebno energijo.
. Bodite seznanjeni z opremo in postopkom.
2. Odklopite elektriéno napetost.
3. Pred izvedbo postopka se prepricajte o naslednjem:
 Po potrebi zagotovite mehansko opremo za upravljanje s posodo z hladilno sredstvo.
® Preverite, da je vsa osebna zas¢itna oprema brezhibna in primerna za pravilno uporabo.
e Celoten postopek praznjenja mora biti izveden po navodilih usposobljenega osebja.
 Praznjenje opreme in skladi$éne posode mora biti v skladu z ustreznimi nacionalnimi standardi.
4. Po moznosti hladilni sistem vakuumirajte.
5. Ce ne morete dosedi stanja vakuuma, morate hladilno sredstvo odvzeti na ¢im ve¢ mestih v sistemu.
6.
7.

N

Pre zacetkom praznjenja zagotovite zadostno prostornino skladis¢ne posode.

Zazenite in upravljajte opremo za praznjenje v skladu z navodili njenega proizvajalca.
8. Posode ne napolnite do vrha (volumenski vnos tekocine ne sme presegati 80 % prostornine posode).
9. Maksimalnega delovnega tlaka posode ne smete presedi niti za kratek ¢as.
10. Po zaklju¢ku polnjenja posode in postopka poskrbite, da se posode in oprema nemudoma odstranijo in da so

vsi ventili na opremi zaprti.

11. Pridobljenega hladilnega sredstva ni dovoljeno vnesti v drug sistem. dokler ni bilo ¢is¢eno in analizirano.
Opomba: Po izlocitvi naprave in odstranitvi hladilnega sredstva je potrebno to na njej oznaditi. Oznaka mora
vsebovati datum in potrdilo. Oznaka mora prikazovati vnetljivo hladilno sredstvo, ki je v napravi.
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Odstranitev:

1. Odstranitev hladilnega sredstva je zahtevana pred popravilom ali izlo¢itvijo naprave. Priporo¢amo popolno
odstranitev hladilnega sredstva.

2. Zato lahko uporabite samo posebno posodo za hladilno sredstvo. Zagotovite ustrezno prostornino posode za
koli¢ino hladilnega sredstva., ki se nahaja v sistemu. Vse posode, ki se uporabljajo za zbiranje odstranjenega
hladilnega sredstva morajo biti ustrezno oznaéene (to je: Posoda za hladilno sredstvo). Skladis¢ne posode
morajo biti opremljen z razbremenilnimi ventili in krogelnimi ventili in morajo biti v dobrem stanju. Po moznosti
morajo biti prazne posode pred uporabo odzracene in skladis¢ene na sobni temperaturi.

3. Oprema za praznjenje mora biti v brezhibnem delovnem stanju in opremljena z lahko dostopnimi izérpnimi
navodili za njeno uporabo. Oprema mora biti primerna za praznjenje hladilnega sredstva R32. Poleg tega mora
biti na voljo tudi umerjena tehtalna naprava, ki se lahko normalno uporablja. Cev mora biti v dobrem stanju in
priklju¢ena s snemljivim neprepustnim priklju¢kom.

Pred uporabo opremo za praznjenje preglejte na brezhibnost in dobro vzdrzevanje. Preverite, ali so elektriéne
komponente neprepustno zaprte in tako ni moznosti, da bi uhajanje hladilnega sredstva omogo¢ilo nastanek
pozara. Z vsemi dodatnimi vprasanji se obrnite na proizvajalca.

4. Odvzeto hladilno sredstvo mora biti skladi¢eno v ustreznih skladiénih posodah s pritrjenimi navodili za
transport in se vrniti proizvajalcu hladilnega sredstva. Hladilnih sredstev ne mesajte v hladilni opremi, $e posebe;j
ne v skladiséni posodi.

. Nakladalna povrsina R32 hladilnega sredstva ne more biti vkljuéena v transport.

Pri transportu po potrebi izvajajte potrebne antistati¢ne ukrepe. Pri transporti, nakladanju in razkladanju klimatske
naprave izvajajte potrebne zascitne ukrepe za preprecitev njenih poskodb.

6. Pri odstranitvi kompresorja ali praznjenju kompresorskega olja zagotovite, da je kompresor izérpan na primeren

nivo, tako da v mazalnem olju ni ostankov hladilnega sredstva R32. Vakuumsko ¢rpanje mora biti izvedeno
preden se kompresor vrne dobavitelju. Pri praznjenju olja iz sistema zagotovite potrebne varnostne ukrepe.

NAVODILA ZA UPORABO ZA
DALJINSKI UPRAVLJALNIK

e Zapravilno in varno uporabo klimatske naprave pazljivo preberite ta navodila.
¢ Navodila skrbno shranite za kasnej$o uporabo.

w

Pozor
1. Daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku na klimatski napravi
2. Daljinski upravljalnik je lahko oddaljen od sprejemnika do 8 metrov.
3. Med njim in sprejemnikom se ne sme nahajati nobena ovira.
4. Pazite, da vam daljinski upravljalnik ne pade na tla, tudi metanje mu lahko skodi.
5. Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte mo&nim sonénim zarkom ali grelnim napravam in drugim virom toplote.
6. Uporabite dve navadni AAA bateriji, ne uporabljajte baterij, ki jih je mozno ponovno polniti.
7. Ce daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj ¢asa, odstranite baterije.
8. Baterije morate zamenijati z novimi, ¢e notranja enota ne zaznava ve¢ oddajanega signala ali ¢e simbol za

oddajanje na prikazovalnem zaslonu ne sveti.

9. Ce pride pri pritisku na tipko daljinskega upravljalnika do nehotene ponastavitve, je elektri¢na napetost prenizka in
baterije je potrebno nadomestiti z novimi.
10. Odpadne baterije neskodljivo odstranite v skladu s predpisi.

Opomba:

¢ Slika ponazarja daljinski upravljalnik na splono in vsebuje skoraj vse funkcijske tipke. Te se lahko nekoliko
razlikujejo od vasega daljinskega upravljalnika (odvisno od modela).

e Privklopu ali ponovnem vklopu daljinskega upravljalnika se prikazejo vsi zgornji simboli. Pri dejanski uporabi pa
so prikazani samo s trenutnim nacinom uporabe povezani simboli.

e Izkljuéno hladilne enote nimajo funkcij gretja ali elektri¢nega gretja. Ce z daljinskim upravljalnikom poskusate pri
njih aktivirati take funkcije, se enote ne bodo odzvale. Prosimo, da na teh daljinskih upravljalnikih ne pritiskate
na tipke neobstojecih funkcij.
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Opis

tipk

Zunanjost daljinskega upravljalnika

Oddajnik signala

@

SWING ¢

SWING

N

. ON/OFF” Tipka za VKLOP/IZKLOP
S pritiskom na to tipko se enota vklopi ali izklopi, kar lahko

izklopi zadnjo nastavljeno funkcijo ¢asovnika ali mirovanja.

N

. SPEED" Tipka za hitrost
Zaporedni pritiski na to tipko bodo hitrost spreminjali
takole:

Nizka — Srednja — Visoka — Auto
r «t alil .lll" —‘

3. /A / V Tipka za nastavljanje temperature
o Vsak pritisk na tipko /N, bo zvisal nastavljeno
temperaturo za 0,5 °C. Vsak pritisk na tipko W bo znizal
nastavljeno temperaturo za 0,5 °C.
o Pri trajnem pritisku na eno od obeh tipk se bo nastavitev
temperature hitro spreminjala v okviru temperaturnega
obmogja od 16 °C do 32 °C.

4. COOL Tipka za hlajenje
Pritisk na tipko COOL preklopi nacin dela v hlajenje.

5. HEAT Tipka za gretje
Pritisk na tipko HEAT preklopi nacin dela v gretje.
Opomba: Izklju¢no hladilne enote nimajo funkcije gretja.

6. SWING Tipka za premikanje lopute gor - dol
(SWING } and SWING «>)
o S pritiskom na to tipko sprozite premikanje lopute v
zeleno smer, po ponovnem pritisku pa se loputa ustavi.
 Nastavitev gor/dol (levo/desno) velja le v tem nacinu
dela in ne vpliva na polozaj lopute v drugih nacinih dela
klimatske naprave.
 Funkcija pomika gor/dol(levo/desno) ima spominsko
funkcijo, lahko ohrani osnovne nastavitve pri izklopu ali
preklopu iz drugih nacinov dela v osnovnega.

Opomba: Zunanje tipke daljinskega upravljalnika
delujejo le pri zaprtem pokrovu.
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Notranjost daljinskega upravljalnika

Oddajnik signala

A

o9

1———ONOFF MODE  SPEED ———3

DY B

4—1— TURBO HEALTH ——— 7

5 ——— SILENCE SLEEP —— 8

6——1— TINER iFEEL———9
10— DI CLEMN MntiF ——13 Odprite zleve v
"M—t1 desno
12—— EHEH  ECO  $ife——14

L1 45

—-

. ON/OFF" Tipka za VKLOP/IZKLOP
S pritiskom na to tipko se enota vklopi ali izklopi, kar lahko izklopi zadnjo nastavljeno funkcijo ¢asovnika ali
mirovanja.
2. MODE Tipka za nacin dela (modus)
S pritiskom na to tipko se bo nacin dela spreminjal takole:
AUTO — HLAJENJE — SUSENJE — GRETJE — VENTILATOR —|
T

Opomba: Izklju¢no hladilne enote nimajo funkcije gretja.
3. SPEED Tipka za hitrost
Zaporedni pritiski na to tipko bodo hitrost spreminjali takole:

Nizka — Srednja — Visoka —>  Avtomatska
F ot «atl all -‘

4. TURBO Tipka za vklop turbo naéina
o Vklop ali izklop turbo nacina (simbol za turbo se pojavi ali izgine) v nacinu dela »hlajenje« ali »gretje«.
o Pri vklopu enota je izklopljen turbo naéin privzeta nastavitev.
® Te funkcije ne morete vklopiti v nacinih dela »avtomatskoc, »susenje« ali »ventilator« in ustrezni simbol se ne
pojavi na zaslonu.
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5.

SILENCE Tipka za tihi nacin delovanja

o S pritiskom na to tipko vklopite ali izklopite tihi nacin delovanja (ustrezen simbol se pojavi na zaslonu ali
izgine z njega).

e Pri vklopu enota je izklopljen tihi nacin privzeta nastavitev.

. TIMER Tipka za ¢asovnik

e Pritisk na to tipko pri vklopljeni enoti izklopi ¢asovnik. Pritisk na to tipko pri izklopljeni enoti vklopi ¢asovnik.
e Enkrat pritisnite tipko in na zaslonu se pojavi utripajo¢ napis »H on(off )« (¢asovnik je vklopljen (izklopljen)).
Potem pritiskajte tipko A /W za nastavitev ¢asa (za hitro spreminjajte ¢asa drzite tipko pritisnjeno), ¢asovno
obmogje nastavitve je od 0,5 do 24 ur; s ponovnim pritiskom te tipke potrdite nastavljeni ¢as, daljinski
upravljalnik bo nemudoma poslal ustrezen signal in napis »H on/off« bo nehal utripati.

« Ce vtem asu ne pritisnete tipke ¢asovnika, ko napis utripa, se po 10 sekundah nastavljanje ¢asovnika
prekine.

¢ Ko ste ¢asovnik nastavili, ponovno pritisnite na to tipko, da zapustite nastavljanje.

. HEALTH Tipka za zdrav nacin dela

S pritiskom na to tipko lahko vklopite ali izklopite funkcijo za zdrav naéin dela.

. SLEEP Tipka za spanje

e Ko pritisnete na tipko SLEEP, bo indikatorska lucka za spanje na notranji enoti zasvetila.

e Klimatska naprava za¢ne delovati v spec¢em stanju, ki ga zapusti po 10 urah in preide v prejsnji nacin dela.
* Ce je medtem iztece nastavitev izklopa s ¢asovnikom, se enota avtomatsko izklopi.

Opomba: Pritisk na tipko NACIN DELA (MODE) ali VKLOP/IZKLOP (ON/OFF) odpravi stanje spanja.

. iFEEL tipka za prikaz stanja

e S pritiskom na to tipko lahko nastavite funkcijo ob¢utenja. Prikazovalni LCD zaslon prikazuje dejansko sobno
temperaturo pri aktivirani funkciji in nastavljeno sobno temperaturo pri izklopljeni funkciji.
e Ta funkcija ni veljavna, ko je enota v nadinu dela Zracenje (ventilator).

. DISPLAY Tipka za prikazovalnik

V prikaznem nacinu pritisnite tipko enkrat, prikazovalnik zaprite, ponovno pritisnite tipko in LCD prikazovalnik
bo prikazal temperaturo okolja in nastavljeno temperaturo po 5 sekundnem utripanju. To je prikladno za
uporabnike, ki ne vidijo v mraku in za preverjanje dejanske in nastavljene temperature.

. iCLEAN Tipka za ¢isc¢enje

e Pri daljinskem upravljalniku v izklopljenem stanju pritisnite tipko “iCLEAN" in enota zazene funkcijo ¢is¢enja.
e Namen te funkcije je ¢id¢enje praha na uparjalniku in na izsusitev vlage v uparjalniku ter preprecevanje
nastajanja plesni in smradu v uparjalniku.

* Po aktiviranju funkcije cis¢enja ponovno pritisnite tipko »(CLEAN«ali tipko »ON/OFF« za njen izklop.
e Ce ne ukazete nicesar drugega, bo funkcija &is¢enja sama prenehala delovati po priblizno 30 minutah.

. ELE.H Tipka za elektri¢no gretje (samo pri modelih s toplotno crpalko)

Ce v nacinu dela Gretje pritisnete to tipko, se dodatno vklopi elektriéno gretje.

. Anti-FUNGUS Tipka proti plesni

¢ Namen te funkcije je izsusitev vlage v uparjalniku ter preprec¢evanje posledi¢nega nastajanja plesni in
smradu v uparjalniku.

e To funkcijo nadzira daljinski upravljalnik pri hlajenju, gretju in avtomatskem (hlajenje in gretje) nacinu dela,
horizontalna vetrovna vodila se nahajajo v za¢etnem polozaju za hlajenje. Ce klimatska naprava deluje v
grelnem nacinu dela (izkljuéno hladilne naprave delujejo v prezracevalnem nacinu dela), se ob njenem izklopu
za 3 minute vklopi notranji ventilator z nizkim izpihom.

e Ta funkcija ni tovarnisko prednastavljena. To funkcijo lahko poljubno aktivirate in dezaktivirate. Nacin
nastavitve je: Pri izklopljeni klimatski napravi in daljinskem upravljalniku usmerite daljinski upravljalnik proti
klimatski napravi in enkrat dolgo pritisnite na tipko proti plesni, dokler brencalo ne zabrenéi petkrat, potem
brencalo zabrendi $e petkrat v znak, da je ta funkcija pripravljena za delo. Funkcija ostane aktivirana dokler ne
izklopite cele klimatske naprave ali pa funkcijo roéno prekli¢ete, in postane privzeta nastavitev.

e Za preklic funkcije: 1. Pri izklopljeni klimatski napravi in daljinskem upravljalniku usmerite daljinski upravljalnik
proti klimatski napravi in dolgo pritiskajte na tipko proti plesni “Anti-FUNGUS", dokler brenéalo ne zabrenéi se
trikrat po petkratnem brencanju v znak,da je ta funkcija preklicana; 2. Izklopite celotno klimatsko napravo.

¢ Ko je ta funkcija vklopljena priporo¢amo, da klimatske naprave ne vklapljate, dokler se ne zaustavi
popolnoma.

e Ta funkcija se ne izvaja v primeru ¢asovne prekinitve.

. SPOT SWING Tipka za tockovno usmerjanje lopute

e S pritiskom na to tipko se lahko horizontalne zra¢ne lopute avtomatsko pomaknejo, ko dosezete zeleno
vertikalno smer zra¢nega toka (pihanja).
e S ponovnim pritiskom se horizontalne zraéne lopute ustavijo na zelenem mestu.
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15. ECO Tipka za varéno delovanje
e Ce pritisnete to tipko pri hlajenju, bo naprava delovala v varénem nacinu dela, ki porabi najmanj energije.
® Po preteku 8 ur se bo ta funkcija avtomatsko izklopila, lahko pa jo izklopite tudi s ponovnim pritiskom na to
tipko.
Opomba: Ce je medtem izteée nastavitev izklopa s ¢asovnikom, se enota avtomatsko izklopi.

Uporaba

Vstavljanje baterij

1. S potegom odprite pokrov v skladu s smerjo puscice.
2. Vstavite dve novi AAA bateriji, pri tem pazite na pravilnost elektri¢nih polov (+in -).

3. Ponovno namestite pokrov.

Avtomatski nacin dela
1. Po pritisku na tipko VKLOP/IZKLOP (ON/OFF) za¢ne klimatska naprava delovati.

2. Pritisnite tipko za izbiro nacina dela MODE in izberite avtomatski nacin dela.

3. S pritiskom na tipko SPEED lahko izberete hitrost ventilatorja. Hitrost lahko izberete med POCASI, SREDNJE,
HITRO, AVTOMATSKO (LOW, MID, HIGH, AUTO). Po ponovnem pritisku na tipko se klimatska naprava ustavi.

Nacin dela hlajenje/gretje (izkljuéno hladilni modeli nimajo grelne funkcije)
1. Po pritisku na tipko VKLOP/IZKLOP (ON/OFF) za¢ne klimatska naprava delovati.
2. Pritisnite tipko za izbiro nacina dela MODE in izberite nacin dela Hlajenje (Cooling) ali gretje (Heating).

3. Vsak pritisk tipke za nastavljanje temperature “ Aralin\ spremeni nastavitev za 1 °C v obmo¢ju med 16 in
32°C.

4. S pritiskom na tipko SPEED lahko izberete hitrost ventilatorja. Hitrost lahko izberete med POCASI, SREDNJE,
HITRO, AVTOMATSKO (LOW, MID, HIGH, AUTO).

5. Po ponovnem pritisku na tipko se klimatska naprava ustavi.

Prezracevalni nacin dela
1. Po pritisku na tipko VKLOP/IZKLOP (ON/OFF) zaéne klimatska naprava delovati.

2. Pritisnite tipko za izbiro nacina dela MODE in izberite nacin dela Hlajenje (Cooling) ali gretje (Heating).

3. S pritiskom na tipko SPEED lahko izberete hitrost ventilatorja. Hitrost lahko izberete med POCASI, SREDNJE,
HITRO (LOW, MID, HIGH).

4. Po ponovnem pritisku na tipko se klimatska naprava ustavi. Opomba: V kroznem nacinu dela nastavitev
temperature ni upostevana.

Susilni nacin dela
1. Po pritisku na tipko VKLOP/IZKLOP (ON/OFF) za¢ne klimatska naprava delovati.

2. Pritisnite tipko za izbiro nac¢ina dela MODE in izberite susilni (Dry) nacin dela.

3. Vsak pritisk tipke za nastavljanje temperature ” Aralin\ spremeni nastavitev za 1 °C v obmodju med 16 in
32°C.

4. S pritiskom na tipko SPEED lahko izberete hitrost ventilatorja. Hitrost lahko izberete med POCASI, SREDNJE,
HITRO (LOW, MID, HIGH ).

5. Po ponovnem pritisku na tipko se klimatska naprava ustavi.

Opomba:
Ta priro¢nik razlaga funkcije vseh daljinskih upravljalnikov, ée pritisnete kako tipko, pa ni odziva, klimatska naprava,
ki ste jo kupili pa¢ nima pripadajoce funkcije.
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UVOD V DELOVANJE PREKO BREZZICNEGA
OKALNEGA OMREZJA (WI-FI FUNKCIJE)

Klimatska naprava je opremljena s tehnologijo daljinskega upravljanja, z WI-FI modulom v napravi, prikljuénim na
ekranski zaslon in daljinski upravljalnik za brezzi¢no upravljanje klimatske naprave. Klimatska naprava je v stalni
povezavi z brezziénim usmerjevalnikom ali dostopno to¢ko v internet. Po povezavi v internet lahko uporabljate
prenosne terminale, kot so pametni telefoni in tabli¢ni ra¢unalniki, na katerih je names$éena posebna programska
oprema in z uspes$no lokalno konfiguriranimi WI-FI moduli kot daljinske upravljalnike.

Prenos in instaliranje krmilne programske opreme

Programsko opremo za krmiljenje lahko prenesete k sebi in instalirate kot sledi.

1. Pri mobilnih terminalih kot so pametni telefoni in tabli¢ni ra¢unalniki (samo za operacijske sisteme Android
4.1iniOS 6.0 ali njihove novejse razlicice), poiscite programcek »AC Freedom« v trgovini Google Play ali App
store in jih instalirajte na vas sistem.

2. Z vasim terminalom (samo za operacijske sisteme Android 4.1 in iOS 6.0 ali njihove novejse razli¢ice) lahko
tudi skenirate »QR kodo« (glejte Sliko 1) s primernim orodjem (programckom) za skeniranje, kar vas bo
napotilo neposredno na prenos in instaliranje programcka AC Freedom.

Slika 1 Slika 2

Po instaliranju programéka za krmiljenje vnesite

»Skeniranje vmesnika« (za nalaganje pozdravne
strani).V tem vmesniku sta na voljo dve moznosti
prijave (Glejte Sliko 2):

AcFreedom Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

scan 4—@
©

enter activation code activate 4—@
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1. S klikom na »Skeniraj« in skeniranjem QR kode na desno (Glejte Sliko 3).

cancel scan

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

Slika 3

2.Z vnosom aktivacijske kode (Tesla) v polje s pozivom “Vnesite aktivacijsko kodo” (Glejte Sliko 4).

AcFreedom Skip

Scan the two-dimension code in specification
to activate APP

( )

XXX activate

Slika 4
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Ponastavitev WI-FI modula klimatske naprave

V primeru prve konfiguracije ali po spremembi priklju¢enega brezzi¢nega usmerjevalnika morate ponastaviti WI-Fl
modul v klimatski napravi.

Za ponastavitev modula:
Po vklopu klimatske naprave 8-krat pritisnite tipko »ZDRAVJE« na daljinskem upravljalniku (Glejte Sliko 5).
Ponastavitev ni zaklju¢ena, dokler ne zaslisite dveh piskov brencala.

Opomba:

Daljinski upravljalnik na tej sliki je le en izmed Stevilnih modelov in sluzi samo za prikaz. Prosimo da uporabljate
model, ki je prilozen vasi napravi, saj so postopki enaki pri vseh modelih.

T

=

ON/OFF ~ MODE SPEED

@

SILENCE SLEEP

DISPLAY  iCLEAN  Anti-F

8-krat pritisnite
tipko »ZDRAVJE«

TURBO
iFEEL

TINER

BEH  ECO  &nie

N/

Slika 5

Povezava pametnega telefona, tabli¢cnega rac¢unalnika ali drugih
mobilnih terminalov z WI-FI ali vstopno tocko

Na mobilnem terminalu aktivirajte funkcijo WI-Fl in jo povezZite na brezZi¢ni usmerjevalnik ali vstopno
tocko.

Opomba:
Za delovanje WI-FI omreZja je potreben brezziéni usmerjevalnik. Ce ga $e nimate, ga prosimo nabavite.
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Konfiguracija naprav

Po nalaganju in instaliranju krmilne programske opreme na mobilni terminal konfigurirajte klimatske naprave kot je
prikazano na spodniji sliki.

Slika 6

< Device List < Add device Device List

Air- onditioner >

Add a new device to the WIFI net work

WIFI name: [ XXXXX
passward:

password

<<Config failed check items>>

V polju »WI-FI NAZIV« se bo

Add device

Aktivirajte krmilno programsko Po zakljuéeni konfiguraciji

opremo in kliknite »Dodaj
napravo« v 30 minutah po
ponastavitvi WI-FI modula.

Opomba:

avtomatsko pojavil WI-FI naziv.
Vnesite geslo Wi-Fi naprave in
pritisnite »Zaéni konfiguracijo«.

se avtomatsko vrne prikaz
»Seznam naprav«in
konfigurirana klimatska
naprava je vidna v njem.

1. Pri prvi konfiguraciji ali po zamenjavi priklju¢enega brezzi¢nega usmernika ali dostopne tocke se prepricajte,

da je mobilni terminal Ze povezan z brezzi¢nim usmerjevalnikom ali dostopno tocko, da se lahko poveze z WI-FI

modulom.

2. Ce konfiguriranje spodleti, pritisnite »Pregled postavk spodletele konfiguracije) za pregled opomb o neuspehu,

preden ponovno konfigurirate klimatsko napravo.

Po uspesni konfiguraciji kliknite na ustrezni naziv klimatske naprave za aktiviranje krmilne naprave.
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Upravljanje z napravami

-

. Spreminjanje in zaklepanje naprav
V vmesniku »Seznam naprav« pritisnite in drZite za ve¢ kot 0,5 sekund (pri sistemu Android) ali pritisnite (pri
sistemu IOS) na ikono obstojece naprave za aktiviranje vmesnika »Spremeni naziv.
Zdaj lahko spremenite naziv ikone za identifikacijo razli¢nih klimatskih naprav.
Za zaklepanje naprave se preprosto dotaknite ikone »Zakleni napravo«. Ko je naprava zaklenjena, je drugi
uporabniki ne bodo mogli poiskati in je tako prepreceno nezeleno krmiljenje. Po zaklju¢ku konfiguracije nazivov
klimatskih naprav, njihovih ikon in statusa zaklepanja se dotaknite ikone »Shrani« za shranjenje in uveljavitev
nastavitev.

Add device

< Modify the name  sav

Air-conditioner 9
Photo

Name: Ai;;ffnditioner >
Locking Device @ # >

Firmware Upgrade 2/4 Z >

5

D)

2

Add device

Delete Device

Slika 7

2. Brisanje klimatske naprave pod nadzorom

Za Android: Kliknite tipko »lzbri$i napravo« pod »Sprememba naziva« na sliki 7.
ZA10S: Dotaknite se naziva naprave in povlecite prst v levo pod »Seznam naprav« ter kliknite »lzbrisi«

3. Daljinsko upravljanje z brezzi¢nim usmerjevalnikom.
Ko je brezzi¢ni usmerjevalnik povezan z internetom bo aktiviranje mobilne podatkovne storitve (GPRS) na
mobilnem terminalu omogodilo daljinsko upravljanje naprav.
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Drugo

1. Programska oprema vsebuje pomo¢, s katero lahko uporabniki preverijo delovna navodila programske
opreme in druge informacije.

2. Poleg tega neprestano izboljsujemo krmilni vmesnik in delovanje programske opreme, o posodobitvah vas
bomo sproti obvescali, da jih boste lahko uporabili.

3. Ker se uporabniski vmesnik zaradi posodobitev lahko spremeni, so slike v tem priroéniku le informativnega
znacaja, uporabljajte dejanske prikaze na krmilnem vmesniku.

Priloga A: <<pregled postavk spodletele konfiguracije>>

1. Prosimo preverite Wi-Fi ikono na zaslonu klimatske naprave, e ni prikazana, pokli¢ite nas servisni center.

2. Prosimo preverite delovanje mobilnega telefonskega omrezja v WI-Fl okolju trenutnega usmerjevalnika:
Zaprite podatkovno povezavo 3G/4G mobilnega telefona, da se lahko telefon poveze z WI-FI
usmerjevalnikom.

w

. Prosimo preverite uspe$nost ponastavitve modula: Za ponastavitev 8-krat pritisnite tipko »Zdravje« na
daljinskem upravljalniku, dva zvoka brencala najavita uspesno ponastavitev.

4. Prosimo preverite naziv Wi-Fi usmerjevalnika, priporo¢amo, da ne vsebuje presledkov in drugih posebnih

znakov (ki niso ¢rke ali Stevilke).

o

. Prosimo preverite Wi-Fi geslo usmerjevalnika, ni dovoljeno vec kot 32 bitov, priporo¢amo, da ne vsebuje
presledkov in drugih posebnih znakov (ki niso &rke ali stevilke).

o~

. Prosimo, da pri konfiguraciji klimatske naprave preverite pravilnost vnosa gesla za Wi-Fi: lahko odkljukate
»pokazi geslo« za preverjanje pravilnosti WI-FI gesla pri vnosu.
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GARANCIJSKI LIST

Izpolni prodajalec na prodajnem mestu

Model

Serijska stevilka

Datum nakupa

Prodajalec

Zig prodajalca

Izpolni pooblasc¢eni monter

Ime kupca

Kraj

Naslov

Datum montaze

Ime monterja

Zig monterja

Potrdilo garancije za

Potrdilo garancije za

Potrdilo garancije za

3. leta 4. leto 5. leto
Datum Datum Datum
Zig Zig MP
Podpis Podpis Potpis
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Garancijska izjava - garancijski rok je 36 mesecev od datuma prodaje blaga prvemu konénemu
kupcu.

Pod pogojem:

- da je blago redno vzdrzevano s strani pooblaséenega izvajalca vsakih 12 mesecev od dne prodaje
prvemu konénemu kupcu in

- da se tako vzdrZzevanje izvaja najmanj v obdobju 48 mesecev od dne prodaje prvemu konénemu
kupcu znasa garancijski rok 60 mesecev (Podaljsana garancija).

Za garancijske pogoje za zgordaj navedeno blago na ozemlju Republike Slovenije jamd¢i uvoznik
Spinnaker NT d.o.o., Litijska 47, 1000 Ljubljana. Jamstvo za pravilno delovanja blaga v garancijskem roku
velja, ¢e bo blago sestavljeno in nameséeno strokovno in v skladu s priloZzenimi navodili proizvajalca za
sestavo oziroma namestitey, ter ¢e ga bo kupec uporabljal v skladu z njegovim namenom in navodili za
uporabo in vzdrZeavanije, ki so bila dobavljena skupaj z blagom.

Servis na kraju uporabe blaga ali po potrebi v servisni delavnici opravlja samo in izkljuéno pooblasceni
serviser klimatskih naprav Tesla. Na zahtevo kupca, ki bo podana v garancijskem roku, bomo na svoje
stroske poskrbeli za odpravo napak na blagu, zaradi katerih to ne deluje v skladu znamenom, najkasneje
v roku 45 dni od dneva prejema zahtevka za odpravo napake. V primeru, da je garancijski zahtevek
neupravicen, je kupec dolzan poravnati nastale stroske. Proti placilu zagotavljamo popravilo, vzdrzevanje
blaga, nadomestne dele in priklopne aparate $e tri leta po poteku garancijskega roka.

Garancija preneha oziroma ne velja zaradi neupostevanja navodil za sestavo, uporabo in vzdrzevanje, v
primeru poseganja v blago s strani nepooblas¢ene osebe, v primeru vgraditve neoriginalnih rezervnih
delov, v primeru kupéevega malomarnega ravnanjazblagom, v primeru poskodbe nastale zaradi sestave-
namestitve v nasprotju z navodili proizvajalca, v primeru poskodbe nastale zaradi vigje Sile ter mehanskih
udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, v primeru poskodbe plasti¢nih, steklenih ali gumijastih delov
podvrzenih hitri obrabi, poskodbe nastale zaradi instalacije, upravljanja ali vzdrzevanja izdelka s strani
nepooblaséene osebe. Garancijae ne izkljucuje pravic potrosnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca
za napake na blagu

Pravicea iz naslova te garancije lahko uveljavljate proti prodajalcu oziroma preko uvoznika, podjetja
Spinnaker NT d.o.o., e-posta: klime.slo@comtrade.com. Za popravila v garancijski dobi uveljavljate
garancijo z izpolnjenim in veljavnim garancijskim listom ali izvirnim ra¢unom prodajalca, ki vsebuje vse
potrebne osnovne podatke za uveljavljanje garancije. Podalj$ana garancija se uveljavlja s predlozitvijo
racunov o opravljenih storitvah rednega vzdrzevanja s strani pooblas¢enega izvajalca. Dajalec garancije
ima vse obveznosti po zakonu o varstvu potrosnikov, tudi ¢e garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz
16. ¢lena zakona ali potrosniku ni lahko razumljiv.
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POOBLASCENI SERVISERJI SLOVENIJA

Ljubljana, AZ Aleksander Zakel3ek s.p., Steletova ulica 6, 041 654 398, 031 806 027,
aleksander.zakelsek@gmail.com

Markovci, Emitt d.o.o., Stojnci 19, (02) 788 81 60, info@emitt.si
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